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BILGILENDIRME

Degerli Misterimiz,

Ugur Sogutma A.S. tesislerinde buyuik bir 6zenle iretilen, kalite
kontrollerinden gecirilmis olan Urlinlinlizi daha verimli kullanabilmek icin
bu kilavuzun tamamini, Griintintizi kullanmaya baslamadan 6nce dikkatlice
okumanizi, bir basvuru kaynagi olarak saklamanizi ve bu kilavuzda yer alan
kosullara uygun kullanmanizi rica ederiz.

Urliniintizui isbu kilavuzda yer alan kurallara ve bilgilendirmelere uygun
sekilde kullanmamaniz ve/veya sair herhangi bir kullanim hatasinda
bulunmaniz halinde Griintintiziin bozulmasindan Sirketimiz kesinlikle
sorumlu degildir.

Kullanim kilavuzunun giincel halini www.ugur.com.tr internet sitemizden
takip edebilirsiniz.
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Bu iiriin, cevreye saygili modern

tesislerde liretilmistir.
Cevre dostu teknolojiye sahiptir.

Degerli Miisterimiz,

Almis oldugunuz Uriin Giretim siiresi boyunca asbest, formaldehit, kadmi-
yum ve CFC icermeyen maddeler ile PCB, PCT icermeyen kompresor yagi
kullanilarak imal edilmistir. Sogutucunuzda kullanilan gaz R134a, R404a,
R290 ve R600a'dir. Bu gazlar KYOTO protokoliine uygundur.

Tarafinizca, isbu kilavuzda yer alan kosul ve bilgilendirmelere uygun hare-
ket edilmesi ve olagan kullanim kosullarinin saglanmasi halinde sogutucu-
nuzun kullanim émri 10 yildir.

Sogutucunuz AEEE (Atik Elektrik Elektronik Ekipman) Yonetmeligine uy-

gundur.
c € <S> BBS @ g
TSE-ISO-EN
9000
TS EN 1SO 14001 :2005
rtifika No. 671-01
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ONEMLI

Degerli Misterimiz,

Ugur Sogutma A.S. tesislerinde biyiik bir
ozenle Uretilen Ustl acik sogutucunuzun
tanitim ve montajini mutlaka Ugur Yetkili

Servislerine yaptiriniz. Sogutucunuzun
tanitim ve montajini Ugur Yetkili Servisleri
haricinde farkli bir servise yaptirmaniz

ve ariza olusmasi durumunda Grlinliniiz
garanti kapsamina girmeyecektir.
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Degerli Misterimiz,

Bu kullanim kilavuzu icerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar DIKKAT, UYARI, NOT ve ONERI bas-
hiklari altinda belirtilmistir.

Bu basliklar asagida 6nem derecisine gore tanimlanmistir; her birini dikkatlice okumanizi rica ederiz.

Bu kullanma kilavuzunda DIKKAT, UYARI, NOT ve ONERI basliklari altinda belirtilen bilgiler Griintini-
zln nakliye ve montaj dahil kullanim siireci boyunca tim asamalarda gecerlidir.

DIKKAT!
Kullanim sirasinda Grtintin kullanilmaz hale gelmesi, yaralanma, can ve mal kaybi
ile sonuclanabilecek ciddi zararlarin engellenmesine yonelik bilgileri icerir.

UYARI!
Kullanim sirasinda tirliniiniiziin veriminin diismesine veya arizalara sebep olabile-
cek hatalar 6nlemeye yonelik bilgileri icerir.

NOT

Kullanim sirasinda aciklayici bilgileri icerir.

ONERI

Kullanim sirasinda tiriine faydali olabilecek tavsiyeleri icerir.

NOT

Herhangi bir ariza durumunda lttfen bilgi almak icin Cagri Merkezimiz, en yakin Ugur Yetkili
Servisimiz veya Musteri Hizmetleri Merkezimiz ile irtibat kurunuz. Musteri Hizmetleri Mer-
kezi numaramiz kullanim kilavuzunun son sayfasindadir.

Sogutucunuzda herhangi bir ariza durumunda icerisindeki gidalar ile ilgili tedbir almak ti-
keticinin inisiyatifindedir. Herhangi bir ariza veya kullanim hatasindan dolay gidalarinizin
bozulmasindan firmamiz sorumlu degildir.

Uriinlerimiz paketli gidalari ve ambalajli icecekleri sogutmak ve soguk muhafaza etmek
amaci ile tretilmistir. Bu amac disinda kullanilan Griinlerde meydana gelebilecek hasarlar-
dan firmamiz sorumlu degildir.

Uriiniin sogutmasinin kontrol sorumlulugu Tiiketiciye/Kullaniciya aittir.

Urliniin ariza yapmasi durumunda besinlerin ¢dziilmemesi/bozulmamasi magduriyetin
olusmamasi icin gereken tedbirlerin Tiiketici / Kullanici tarafindan alinmasi gerekmektedir.
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ICINDEKILER

A - Sogutucunuzu kullanmadan 6nce yapilmasi gereken
islemler ve giivenlik uyarilari

B - Sogutucunuzun genel goriiniisii
C - Sogutucunuzun montaiji
D - Sogutucunuzun kullanilmasi

E - Sogutucunuzun temizlik, bakim ve nakliyesi

F - Yetkili Servis cagirmadan 6nce yapilmasi gerekenler
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A- SOGUTUCUNUZU KULLANMADAN ONCE YAPILMASI

GEREKEN ISLEMLER

pikkaTt (1)

Uriintiniizii dogrudan giines 1s1g1 alan bir yere, soba, kalorifer petegi, firin, ocak, radyant ve infra-
red gibi 1s1 kaynaklarinin etki alanina koymayiniz. Aksi halde bu durum Grlinintiziin performansi-
nin diismesine, hasar gdrmesine ve kullanilmaz hale gelmesine sebep olabilir.

« Urlintinliz 220-240 Volt 50 Hz sehir elektrigine gére ayarlidir. Farkli voltaj kullanilmasi sogutucu-
nuzun kullanilamaz hale gelmesine ve yangina sebep olabilir.

» Elektrik tesisatinin ulusal yonetmeliklere uyumlu olmasi gerekmektedir.

« Elektrik carpmalarini ve yangin riskini engellemek icin elektrik tesisatinizda mutlaka kagak akim
rélesi ve sigorta bulunmalidir.

» Topraklama yapilmadan kullanim durumunda, ortaya cikabilecek arizalar ve zararlardan firmamiz
sorumlu degil.

- Uriiniiniizii rutubetsiz ve hava dolasimi engellenmemis bir yere koyunuz.

« ilk kullanim &ncesi triiniiniiziin icini mutlaka temizleyiniz.

« Uriintinlizii yerine yerlestirdikten sonra kullanmaya baslamadan énce hareket ettirmeden bir (1)
saat bekletiniz.

» Sogutucunuzun ¢ok soguk hava kosullarinda montaj yapildiysa calistirmadan 6nce bekleme si-
resi en az iki (2) saat olmalidir.

« Uriinintizii kisa bir siire kullanmayacak veya bos birakacaksaniz enerji tasarrufu yapmak icin fisini
prizden ¢cekmeyiniz. Aksi takdirde Urlinlinliz yeniden sogutmak icin daha fazla enerji harcanacak-
tir.

- Ani elektrik kesintilerinde Grlinlintiztin figini prizden ¢ikartiniz. Tekrar ¢alistirmak igin, elektrikler
geldikten 20 dakika sonra Urlinliniiziin fisini prize takiniz. Elektrik ilk geldiginde olusan yiiksek
voltaj Urlintinliziin hasar gérmesine ve yangina sebep olabilir.

» Yabani ve evcil hayvanlarin Girliniiniiziin icerisine girmesine ve etrafinda dolasmasina izin verme-
yiniz. Uriiniiniiziin hasar gérmesine veya hayvanlarin élimiine ve yaralanmasina sebep olabilir.
Ayrica yabani ve evcil hayvanlar elektrik tesisatina zarar verme yoluyla yangina sebep olabilir.

- Uriintintiziin icerisine sogumasi icin asla sicak gidalan koymayiniz.

« Satin almis oldugunuz Uriin sadece sise ve /veya kutu icecek veya paketlenmis gida sogutmak
ve muhafaza etmek amaci ile tasarlanmis ve Uretilmistir. Lltfen bagka amaglar icin kullanmayiniz.

« Uriintiniiz kapali alanlarda kullanilmak iizere tasarlanmistir. Uriiniiniizii dis mekanlarda kullan-
mayiniz.

« Uriintiniiziin icine sogutulmamasi gereken malzemeler koymayiniz. Donmus gidalarin ¢éziilmesi
icin Urlintintizt kullanmayiniz.

« Uriin kurulumu, yerlesimi, bakimi ve temizligi kilavuzda yazdigi gibi yapilmalidir. Kilavuzun aksi
bir uygulama yapmayiniz. Béyle bir kullanim sonucu Uriiniiniizde meydana gelebilecek her tiirlti
hasar durumunda, garanti sartlari kullanici hatasi sebebi ile gecersiz olacaktir.

- Uriintintiziin kaymasini veya devrilmesini 6nlemek amaci ile Griintiniizii egimi olmayan diiz bir
zemine yerlestiriniz.

« Uriintiniizii sadece kullanim konumunda calistiriniz.

« Uriiniiniizii dogrudan giines 1sinlarina maruz birakmayiniz.

« Urlintinlizii hasarlara karsi korumak icin, sadece normal kullanim konumunda tasiyiniz ve depo-
layiniz. Aksi durumlar garanti hakkinin kaybina neden olacaktir

- Uriintintiziin iginde karlanma ve camlarinda yiiksek terleme olayini dnlemek amaci ile tahliye ta-
pasinin kapali oldugundan emin olunuz.
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A- SOGUTUCUNUZU KULLANMADAN ONCE YAPILMASI GEREKEN

ISLEMLER

NOT

Uriiniinlizdeki herhangi bir ariza durumunda, tiriintiniiz icerisinde bulunan gidalar ile ilgili tedbir
almak tamamen tuketicinin inisiyatifindedir. Herhangi bir ariza ya da kullanim hatasindan dolayi
gidalarinizin bozulmasindan firmamiz sorumlu degildir.

Satin almis oldugunuz Urlin sadece ticari amaglar icin kullanilan, sise ve kutu icecek ile paketlen-
mis gidalar sogutmak ve soguk muhafaza etmek amaci ile tasarlanmistir. Bu amag disinda kulla-
nilacak Grtinlerde meydana gelecek hasarlardan firmamiz sorumlu degildir.

Satin almis oldugunuz {riini teslim alir almaz herhangi bir ariza olup olmadigini kontrol ediniz.
Eger hasar var ise 24 saat icinde saticiniz ile temasa geginiz.

Ozel istek tizerine hazirlanmis, standart olmayan Griinlerin model isimlendirmelerinde CD harfleri
bulunmaktadir. Bu triinlerin teknik 6zellikleri icin yetkili servis ile irtibata geginiz.

Uriintintizii verimli ve giivenli bir sekilde kullanabilmek icin liitfen bu kilavuzun tamamini, Girii-
niintizi kullanmaya baslamadan dikkatlice okumanizi ve bir bagvuru kaynagi olarak saklamanizi
rica ederiz. Kullanim kilavuzunun giincel halini www.ugur.com.tr web adresinden ya da yetkili
servislerimizden takip edebilirsiniz.

Bu trlinde atik elektrikli ve elektronik donanimlar belirten (AEEE/WEEE) siniflandirma semboli
bulunmaktadir. Buna gore kullanic, ilgili Grlintin cevreye etkisini en aza indirmek amaci ile geri
doéntistim igin 2002/96/EC Avrupa direktifine uymalidir.

Uriiniinlizii c6pe atmak ya da hurdaya ayirmak istediginizde gerekli bilgileri 6grenmek icin yetkili
servislerimizle temasa geciniz. Cihaziniz bu durumlarda kesinlikle yerel AEEE/WEEE imha kurulu-
suna ulastiriimalidir.

Bu kilavuzda gosterilen resimler temsili olup modelden modele degiskenlik gosterebilir. Bu kila-
vuzda belirtilen 6zelikler tiim opsiyonlari icerdiginden bazi opsiyonlar trlintiniizde olmayabilir.
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A- GUVENLIK UYARILARI
DIKKAT! @

- Bu kilavuzda adi gegen Uriinler, ulusal ve uluslararasi glivenlik normlarina gore tasarlanmis ve
kontrol edilerek tretilmistir.

» Tehlikesiz ve glvenli kullanim icin asagidaki kurallara dikkat edilmesi gerekir.

« Prizinizin, Griintinlzln ¢alismasi icin uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Cihazinizi muhakkak
toprakli priz ile kullaniniz. Bina elektrik tesisatinizin uygunlugundan emin olunuz. Yerinde
olmayan veya gevsek duran prizleri kullanmayiniz.

- Uriiniiniizii kesinlikle uzatma kablosu veya coklu priz ile kullanmayiniz.

+ Lamba degisimlerinde bu kilavuzdaki talimatlara kesinlikle uyunuz. Degistirilecek lambanin
glicl, cihaz beyan etiketinde, lambanin hemen altindaki etikette ve bu kilavuzda belirtilmistir.
Kanopi lambalari sadece Ugur Yetkili Servis tarafindan degistirilmelidir.

« Aydinlatmalarda, lamba degisimi, mutlaka Ugur Yetkili Servisleri tarafindan yapilmalidir.

+ Besleme kordonu hasar gormis ise degisimi mutlaka Ugur Yetkili Servisleri tarafindan
degistirilmelidir.

« Uriiniiniiziin calismasi sirasinda, elektriksel baglantida bir stipheniz var ise Ugur Yetkili Servisini
arayiniz.

« Uriintinliziin fisini cikanrken daima fisin kafasini tutarak cekiniz. Asla kablosundan tutup
¢cekmeyiniz.

+ Bu kilavuzda belirtiimeyen hicbir dis koruma kapagini sokmeyiniz. Sokiilmesi neticesinde hayati
tehlike arz eden elektrikli bolimlere ulasabilirsiniz.

- Temizlik icin asla basingl su kullanmayiniz. Basingh su elektrikli bolimlerde hasara neden
olabilir.

« Elektriksel konularda asla kendiniz ugragmayin. Unutmayin guivenlik her seyden 6nemlidir.

« Hasar gérmis bir Griinl (6rnegin tasima hasari gibi) asla fise takip calistirmayiniz. Mutlaka Ugur
Yetkili Servisine haber veriniz.

- Uriintinliziin icine mesrubat yiiklerken mutlaka azami yiikleme kapasitesini dikkate aliniz.
Urtiniiniiziin Gstiinde bulunan yiikleme cizgisini gecmeyiniz.

« Elektrikli parcalarin degisimi, mutlaka Ugur Yetkili Servisi tarafindan yapilmalidir.

- Uriinlinliziin ambalaj malzemelerini mutlaka cocuklarin ulasamayacagi bir yere koyunuz.
Ambalaj malzemeleri (naylon, strafor vb.) cocuklar icin tehlike unsuru olabilir.

« Satin almis oldugunuz Uriin, fiziksel (gorsel, isitsel) veya zihinsel engelliler, cocuklar ve deneyim,
bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan giivenliklerinden sorumlu olan bir kisinin gozetimi
olmaksizin kullaniimamalidir. Cocuklar Girlint kullanirken gézetim altinda bulundurulmali ve
¢ocuklarin Giriin ile oynamadiklarindan emin olunmalidir.

« Defrost sirasinda Ureticinin tavsiye etmedigi hicbir malzemeyi ve metali kullanmayiniz. Sogutma
parcalarina zarar verebilirsiniz.

- Sogutma cevrimine ait parcalara zarar vermeyiniz.

« Hicbir sekilde dretici firmanin 6nermedigi Grtinti/malzemeleri kabin icinde ya da disinda
kullanmayiniz.

« Uriintinlizde yapilacak miidahalenin mutlaka yetkili servis tarafindan yapilmasini saglayiniz.

- Uriintinliz fise takili iken hicbir suretle tasimayiniz, yerinden oynatmayiniz.

- Uriiniiniiz fige takili iken kesinlikle servis veya tamir islemi yapmayiniz.

+ Bu Uriin icinde alevlenebilir propelantli aerosol tenekeler gibi patlayici maddeler
depolanmamalidir.

- Uriiniintiziin yerlesim kurallarina kesinlikle uyunuz. Sogutucu panjur ve izgara yerlesimlerine
uyulmamasi yangin tehlikesine yol acabilir.

UGUR 10
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A- GUVENLIK UYARILARI

UYARI!

Lutfen Griinliniiziin etiketinde yazan sogutma gazini kontrol ediniz.
Asagidaki 5 madde R600a ve R290 hidrokarbon gaz iceren iiriinleri kapsar.

+ Alevlenebilirlik tehlikelerini azaltmak icin bu cihazin tesisati, sadece Ugur Yetkili Servisleri
tarafindan yapilmalidir.

Cihazin mahfazasinda veya gévdesinde bulunan havalandirma delikleri ttkanmaya engel olacak
sekilde acik tutulmalidir.

- Uretici tarafindan tavsiye edilen modellerin disinda, buz ¢cézme (defrost) islemini hizlandirmak
icin mekanik aletler veya baska diizenler kullaniimamalidir.

Sogutma devresine hasar verilmemelidir.

Uretici tarafindan tavsiye edilen modeller olmadikga, cihazin gida depolama bélmesi icinde
elektrikli cihazlar kullanilmamalidir.

pikkaT (D)

Uriintiniiz hasarli veya diizgiin calismiyorsa, liitfen fisini prizden cikariniz. icindeki yiikiintizi
uygun bir yere naklediniz ve hemen size en yakin Ugur Yetkili Servisini arayiniz.
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B- SOGUTUCUNUZUN GENEL GORUNUSU

Kontrol Paneli

Kanopi

Dijital termostat

> Yikleme Cizgisi

X —> Saydam Dig Gévde

NOT

Ticari tip liriinlerde enerji tiiketimi test standardi EN23953-2"dir.
Uriinlerin teknik 6zellikleri iiriin iizerindeki etiketlerde yer almaktadir.

Ugur Sogutma A.S. iirlinlerin teknik o6zelliklerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksizin
degistirme hakkini sakli tutar.

I
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Kurulum Yerinin Secimi

Uriiniiniiziin sorunsuz bir sekilde calismast icin calisacagi ortam ¢ok dnemlidir. Calisma ortamini secerken,

Uriiniiniizii agik havaya maruz kalacak sekilde dis ortama koymayiniz.(sokak, cadde iizeri vb.)

Uriiniiniiziin saglikl sogutma yapabilmesi icin alt yan panjurlarin 8niine karton, kutu vb. malzeme koymamaya dikkat ediniz.

(Resim 1)

Sicaklik veren kaynaklardan en az 1 mt. uzaga koyunuz. (soba, kalorifer, elektrikli isitici vb.) (Resim 2)

Klima hava agizlarinin karsisina, vantilator altlarina ve direk kapi ve pencere agizlarina koymayiniz. (Resim 3)

Direk glines 1sigina maruz birakmayin. Glines 1siginin sogutucunuzun camina gelmesi sonucu ¢alisma orani artacaktir. Bu da enerji
tiiketiminin artacagi anlamina gelir.

Uriiniiniiziin kompresdr kisminin saglikh bir sekilde calismasi igin mutlaka hava giris ve cikisinin rahat ve serbest olmasi lazim.

Uriiniiniiziin duvara yanastirirken duvar ile sogutucunuzun arkasi arasinda 150 mm (15 cm) bosluk kalmasina dikkat ediniz.

pikkaT! (1)

Cok yliksek nemli ortamlarda tahliye suyunun tasmasi tehlikesine karsi, sogutucunuzun bulundugu bolge zemin ve duvarinin
sudan zarar gérmeyecek bir yer olmasina 6zen gosteriniz.

Ugur Yetkili Servis tarafindan gerceklestirilen montajlarda; Ugur Yetkili Servisi, montaj icin uygun olan yer konusunda tiketiciyi
bilgilendirecek ve 6neride bulunacak, ancak montajin gerceklestirilecegi yer ile ilgili son karari tiiketici verecektir. Ugur Yetkili
Servis tarafindan da bahsi gegen suireg, ilgili montaj servis formunda belirtilecektir. Tuketicinin verdigi son karara bagl olarak
Urintin konulacagi yerden kaynakli herhangi bir zararin ortaya ¢ikmasi halinde bahsi gegen zararla ilgili tiim sorumluluk
tuketiciye ait olacaktr.

Sogutucunuz en iyi sogutma performansini iklim sinifina gére asagidaki tabloda belirtilen sartlarda verir. Bu nedenle

sogutucunuzun calisacagi ortamin bu sicaklik seviyelerinde olmasina dikkat ediniz.

Ticari Uriinlerde:

iklim Sinifi | Sicakhik Araligi | Nem

Sinif 3 16°Cile 25°C %60 Rh
Sinif 4 16°Cile 30°C %55 Rh
Sinif 5 16°C ile 40°C %45 Rh

UriinGintiziin iklim sinifi Gzerindeki teknik dzellikler
etiketinde yer almaktadir.

X
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Resim 2
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Resim 1

Resim 3
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C- SOGUTUCUNUZUN MONTAJI

Yerlesim
Muhtemel yerlestirme pozisyonlari:

1-Tek basina sirtt duvara gelecek sekilde; duvar ile sogutucunuz arasinda 150 mm (15 cm) olmasina ézen goster-
iniz. (Resim 4)

2- Koseye gelecek sekilde; kdseye koydugunuzda arkasinda 150 mm (15 cm) bosluk birakiniz. Koseye gelen yan
tarafini duvara dayayabilirsiniz.

Her tlrli yerlestirmede dikkat edilmesi gereken en 6nemli nokta kompresor grubu havalandirmasinin engellen-
memesidir.

Uriiniiniizii herhangi bir egime maruz birakmaksizin, ayaklarinin veya tekerleklerinin izerinde olacak sekilde
yerlestiriniz ve calistiriniz. (Resim 5)

Kompresor grubu havalandirmasi ne kadar rahat olursa cihaz o kadar saglikli calisir.

Resim 4 Resim 5

I
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C- SOGUTUCUNUZUN MONTAJI

Kurulum

Yerlestirme Oncesi Girliniin tim ambalaj malzemelerini ve alt ahsap paletini ¢ikariniz ve sékliniz. (Taban paletinin
cikarilmasi icin dondurucunun kaldiriimasi gerekebilir).

Urtiniiniiziin icinde bulunan parcalar montaj talimatina gére takiniz. Sadece orijinal Ugur yedek parcalarini
kullaniniz.

Orijinal olmayan yedek parcalar sizin icin tehlike olusturabilir ve irliniinlize zarar verebilir.

Uriiniiniizii arzu ettiginiz bélgeye yerlestirin. Yerlestirme sirasinda kilavuzda yazan yerlesim kurallarina dik-
kat ediniz.

Urtiniiniizii, genislemesine ve derinlemesine bir su terazisi vasitasiyla dengeye aliniz. Dengeye alma islemini
sogutucunuzun 6n altta bulunan ayarli ayaklar (opsiyonel) yardimiyla yapiniz. (Resim 6)

Tekerlekli modellerde (opsiyonel), Grtintin yerlesimi sonrasi tekerlek freni (opsiyonel) kilitlenmeli veya teker-
lek freni yok ise, cihazin yerinden oynamamasi garanti altina alinmaldir.

SN

E

Resim 6

I
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C- SOGUTUCUNUZUN MONTAJI

Elektriksel Baglanti Kurallari

Urtiniiniiziin fisini resim 6'daki gibi bir prize soktugunuzda calisacaktir.

pikkaT (D)

Uriintiniiziin figini coklu bir prize takmaniz, uzatma kablosu killanmaniz yasaktir. (Resim 7)
Uriintiniiziin ayrica bir acma-kapatma anahtar yoktur.

Uriintiniiziin sebekeye bagl olan kablolarini sicak yiizeylere temas ettirmeyiniz.

Kullanacaginiz priz mutlaka topraklanmis olmalidir. Ayrica kullanilacak priz en az 10-16 A dayanimli ve uy-
gun bir sigorta ile korunuyor olmalidir. Prizinizin bagl oldugu sebekede bulunmasi gereken sigorta ile ilgili
mutlaka teknik servisimizden veya ehliyetli bir elektrik¢iden yardim aliniz.

Sebeke gerilimi ve frekansi Grintnuzin ic kisminda bulunan etiket bilgisinde yazan degerle ayni olmalidir.
Eger sebeke geriliminiz belirtilen dederin ¢ok altinda veya Ustiinde ise mutlaka voltaj regiilatori kullanarak
istenen gerilimi saglayiniz. Bu konuyla ilgili olarak uzman bir elektrikciden yardim alabilirsiniz.

Uriiniiniiziin kablosunu gegis yollar {izerine koymayiniz. Bu durum sizin yaralanmaniza ve sogutucunuza
zarar verebilir. (Resim 8)

Resim 6 Resim 7 Resim 8
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Calistirma

pikkaT! ()

« Bu kullanma kilavuzu, bir¢ok cihaz modeli igin gegerlidir. Modellerin donanim kapsami farkli olabilir. Resim-
lerde farklliklar olabilir.

- Uriiniintizii ilk kez calistirmadan énce, ic kismini ve tiim aksesuarlarini temizleyiniz. (bkz. sayfa 20).

- Uriiniinliz tasima ve yerlesim sirasinda ¢ok sarsildiysa, dondurucunuzu bir (1) saat calistirmadan bekletiniz.
Bu sayede kompresor yadi sisteme bulasmissa, geriye dénecektir. Bu duruma dikkat etmeden calistirilirsa
kompresore zarar verebilirsiniz.

« UrlinGintiziin figini ydnetmeliklere uygun bir sekilde kurulmus, sadece 220-240V/50 Hz alternatif akima sa-
hip bir prize baglayiniz. (Resim 9)

- Uriiniiniiz calistiginda hafif miktarda kompresér sesi duyacaksiniz.

« Uriiniintiziin icinde bulunan fan, dolabinizin kapisini actiginizda duracaktir.

I

|
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Sogutucunuzun i¢ Sicakhginin Ayarlanmasi
Cihazinizin sicaklik ayarlari fabrikamizda en uygun sartlarda calisacak sekilde ayarlanmistir.

Gidalarin koruma sicakligi sogutucunuzda bulunan termometreden (opsiyon) gézlenerek termostat
yardimiyla ayarlanir. Ancak fabrika ayarinda kalmasi en uygun olanidir.

Sogutucunuzun i¢ sicakhigi termostat diigmesinin cevrilmesi ile ayarlanabilir (resim 2). Uriintintiziin ic
sicakhigi +1 ile +10°C olarak ayarlanabilmektedir.

Cihazinizin set degeri -22°C olarak lretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda
cihazinizin iginde Urlinlintizi bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriiniinlizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
agisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Griintiniiziin i¢ kismi her yoniyle en iyi sekilde
sogumus olur.

pikkaT (D)

+ Sogutucunuzu ilk kullanimda en az iki (2) saat bos halde calistiriniz.

I
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Dijital Termostat Kullanimi

Satin almis oldugunuz tiriin dijital termostat iceriyor ise asagidaki konulara dikkat ediniz.

Dijital termostatlar fabrika ayarli olup herhangi bir ayar gerektirmez. Termostat ayarini asagidaki sekilde belirtildigi gibi
degistirebilirsiniz.

Dijital termostatlar icerisinde bircok program barindirir (eko mod, gece modu gibi) Grtintintizde ¢alisma veya sogutma
ile ilgili bir problem oldugunu distinliyorsaniz lttfen yetkili servise bagvurunuz.

Dijital termostatlarin verdigi hata kodlari ariza basligr altindadir. Bu hata kodlari ile karsilastiginizda termostatin alarmini
durdurunuz ve Ugur Yetkili Servisine haber veriniz.

< I > Sogutucunuzu acar/kapatir. g @ Manuel (el ile) defrost yapar.

) > eco ES )
o~ " Alarmi sessize alir. - Ekonomik mod ve gece moduna alir.

Carel termostat icin;

igmesine basildiktan sonra bu diigmeye basila-
aklik arttirilir.

n sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set digmesi-
‘saniye sire ile basildiginda calisir.

igmesine basildiktan sonra bu diigmeye basila-
aklik azaltilir.

imlama tusu. Sadece servis personeli tarafindan
ihir.

~Inlizti agma/kapatma fonksiyonu. Ayni zamanda
igmesine basildiktan sonra bu digmeye basila-
aklik arttirilir.

in manuel defrost yapmasini saglar. Ayni zaman-
:diigmesine basildiktan sonra bu diigmeye basi-
icaklik azaltilir.

sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set digmesi-
e «  saniye sure ile basildiginda caligir.
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Dijital Termostat Kullanimi

Dixell termostat icin;

Irintin manuel defrost yapmasini saglar.

et digmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak Sicaklk artirilir.

et digmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak Sicaklik azaltilr.

lolap sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set
igmesine 2-3 saniye siire ile basildiginda
alisir.

lolap sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set
igmesine 2-3 saniye stre ile basildiginda
aligir.

et dugmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak sicaklik arttirihr.

Iriintin manuel defrost yapmasini saglar.

et digmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak sicaklik azaltilr.

I
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Sogutucunuzun Yiklenmesi

Uriiniiniiz bos olarak istediginiz sogukluga geldiginde bu kilavuzda &rnek verilen arzu ettiginiz gida triin-
lerini yUkleyebilirsiniz. (Eger Grlinlintiz termometreli bir modelse Grlintintzin i¢ sicakligini buradan kontrol
edebilirsiniz.)

UYARI!

Sogutucunuza gida Uriinlerinizi yiiklemeden 6nce iki (2) saat bos olarak ¢alistiriniz.

Urtintiniizde sogutulmasi yasak iriinleri/maddeleri koymayiniz. Donmus gidalari iiriiniiniizde
¢6zmeyiniz.

Yuklediginiz gida Urinleri ile Ust raf arasinda hava sirkilasyonu icin en az iki (2) cm bosluk birakiniz.

Yiikleme cizgisinin tzerinde gida yliklemesi yapmayiniz.

Defrost islemi

Uriiniiniizde 6zel bir defrost islemi yoktur. Sogutucunuz termostatik calismada otomatik olarak tizerindeki
karlanmayi eritecektir.

Urtintintiz karlanmayi kendi kendine énlese de yiiksek sicaklik ve nem ile dolabinizin sik kullanilmasi sebebi
ile karlanma orani artabilir. Karlanma arttik¢a calisma siiresi artar. Bu da enerji tiiketimini yiikseltir. Bu gibi
durumlarda sogutucunuzu durdurup karlanmanin erimesini saglayiniz. Karlanmamis bir evaporator daima
yuiksek verimle calisacaktir.

Evaporatérden akan sular kompresor kismindaki damlama tavasina akar. Her ne kadar burada sicak gaz boru-
su bu suyu buharlastirsa da en az ayda bir kere kontrol edilip temizlenmelidir.

T
&
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Uriinliniizii Kapatma

Uriiniinliziin icinde bulunan driinleri uygun géreceginiz bir koyunuz.
Uriiniinliziin fisini prizden cikariniz. (Resim 10)

Eger Uriiniiniiz uzun siire kullanilmayacaksa asagidaki hususlari uygulayiniz;

Uriiniintiziin temizligini yapiniz. Aksi durumda duvarlarda kalacak nem ic ylizeyde kararmaya sebep
olabilir.

Resim 10

UYARI!

Uriiniiniizii kapattiktan sonra, kapal bir ortamda duracaksa:

- Uriiniintizti plastik &rtiilerle drtmeyiniz. Plastik, hava almadigi icin riiniintiziin kokmasina
ve ayrica terlemeye sebep olur. Terleme sonucunda paslanma s6z konusu olabilir.

« Urtiniintizii kapi acik bir sekilde muhafaza etmediginiz durumlarda icinde koku olusabilir.

I
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E- SOGUTUCUNUZUN TEMIZLIK, BAKIM VE NAKLIYESI

Temizlik

Cihazinizin temizligi i¢ temizlik ve dis temizlik olmak tizere iki asamadan olusmaktadir.

Temizlige baslamadan 6nce asagidaki uyarilara mutlaka uyunuz.

UYARI!

Her temizlik 6ncesi mutlaka sogutucunuzun fisini prizden cikariniz.
Temizleme ve bakim sirasinda mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktir.

Temizleme malzemesi olarak asla ev temizlik Urlinleri ve asindirici -gizici madde kullanmayiniz (ylizey
temizleyiciler, deterjan, benzin, tiner, asit gibi yanici ve parlayic, eritici). Aksi halde Grinln plastik
aksaminda sararmalar meydana gelebilir.

Yikamak icin asla akici ve basingli su kullanmayiniz.

ic Temizlik

Uriiniiniiziin icinde bulunan gidalan uygun géreceginiz bir bélgeye koyunuz.

ic temizlik 6ncesi Griintiniizi i¢ kisimlarinin ortam sicakligina gelmesini bekleyiniz.

Temizleme ve bakim sirasinda mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktir.

Aksesuar parcalarini icinden ¢ikariniz.

Yumusak pamuklu bez ve ilik sabunlu su ile veya Ugur Sogutma A.S. tarafindan onerilen temizleyiciler ile
temizleme islemini gerceklestiriniz.

Kuru pamuklu bez ile kurulayiniz. Kurulanmayan trtinler zamanla kararabilir.
Temizlikten sonra i¢ kisimda islak veya nemli bir bdlgenin kalmadigina emin olun.

Uriiniiniizii bu kilavuzda belirtilen calistirma sekline gére calistirdiktan {ic (3) saat sonra iriinlerinizi
tekrar geri yukleyebilirsiniz.

Dis Temizlik

Pamuklu bez ve ilik su ile temizleme yapiniz.

Temizlik sirasinda 6n kontrol panosuna ve aydinlatma boltmlerine temizlik suyunun girmesini engel-
leyiniz.

Kap1 contasini sadece temiz sabunlu su kullanarak temizleyiniz.

Bakim

Bu Uriin periyodik bakim gerektirmez.

ONERI

Cihazinizin i¢ ve dig temizliginde Ugur yetkili servislerinden temin edebileceginiz Ugur markal temizlik

iiriinlerini kullanabilirsiniz.
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E- SOGUTUCUNUZUN TEMIZLIK, BAKIM VE NAKLIYESI

Urtiniiniiztin Nakliyesi

UriinGiniiztin fisini toprakh prizden cikariniz.
Buz ¢6zme (defrost) islemi uygulayiniz.

Uriiniiniizii normal kullanma konumunda tasiyiniz. Yan, dikey, yatik bir sekilde veya kapagi acik konumunda
tagimayiniz.

Urtiniiniizii tagima esnasinda darbelerden koruyunuz. Uriintiniiz, fisi takili halde veya dolu iken tagimayiniz.

Herhangi bir kazaya sebep olmamak amaci ile veya triinliniiziin diiserek veya kayarak zarar gérmemesi icin
tasima esnasinda Urlintinlizli tasiyic araca sabitleyiniz.

NOT

Uriiniiniizii kullanmayacaksaniz asagidaki hususlara dikkat ediniz.

Kisa siireli kullanmayacaksaniz:

Uriiniiniizii cahsir durumda birakiniz.

Uzun siireli kullanmayacaksaniz ve iiriiniiniizii kapatmak istiyorsaniz:
Uriiniiniiziin iginde bulunan gidalan tiiketiniz ve iiriiniiniizii bosaltiniz.

Elektrik kablosunu prizden gikartiniz.

Bu kilavuzda belirtilen buz ¢6zme (defrost) ve i¢ temizlik adimlarini uygulaymniz.
Uriin icini iyice kurulayiniz. Kurulanmayan iiriinde kararmalar meydana gelebilir.

Uriiniiniiziin kapagini acik birakiniz.

I
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Ariza

Bu bolimde belirtilen arizalar ve ¢éziimleri kolaylikla giderebileceginiz tiirden olup, bu 6neriler Griiniintiziin sorunu-
nu ¢dzmiiyorsa mutlaka Ugur Yetkili Servisinize basvurunuz.

UYARI!

Urtintintizde olusan her tiirlii arizaya gerekli miidahale Ugur Yetkili Servisi tarafindan yapilmalidir.

Sizin yapacaginiz bir miidahale kendinize, calisaniniza veya miisterinize zarar verebilir, tirlinlintizii garanti disina ¢I-
kartabilir, maddi zararlara (yangin v.s) yol agabilir.

Ariza durumunda Ugur Musteri Hizmetlerine veya Ugur Yetkili Servisine bagvurunuz.

ARIZA Muhtemel C6ziim SONUC
Urtintiniiz calismiyor. (Cihazda hig Termostat yapmis olabilir. Uygun sicakliga geldiginde tekrar
ses yok veya sadece fan sesi var) Fisi takili degildir. calisacaktir.

Sigorta atmis veya bozulmus olabilir.
Kondanser lamelleri tikanmis ve
kirlenmis olabilir

Fisi dlizgUn bir sekilde takiniz.
Ugur Yetkili Servisine veya ehliyetli
bir elektrikgiye bagvurunuz.

Cihaz i¢ sicakligi yliksek.

Dis ortam sicakligi cok yiliksek veya
termostat ayari yanlis.

Arka duvara ¢ok yakin havalandirma
panjurlari tikali veya 6ni kapali.
Asir derecede dis rlizgara maruz
kalmis olabilir.

Kondanser lamelleri ¢ok kirli

Dis ortamin daha diisiik oldugu bir
yere sogutucuyu taslyiniz.
Belirtilen bosluga getiriniz.
Havalandirma panjurlarinin éninu
temizleyiniz.

Ruizgari engelleyin.

Yetkili servise basvurunuz.

Cihaz ici sicaklik ¢cok dusuk.

Yanlis i¢ termostat ayari.

Termostati tekrar ayarlayiniz.

Uriiniinliziin lambalari yanmiyor
yada bir tanesi yaniyor.

Lambalar kapali.
Lamba yanmis veya starter arizali

Lambalari aginiz
Arizali pargayi degistiriniz.

Cihaz icinde ve camda yiiksek
derece terleme.

Kabin ici terlemesinde su tahliye
deligi tikal olabilir.

Cam terlemesinde ise mevcut dis
ortam nem miktari %65'den yiiksek.

Su tahliye deligini temizleyiniz.
Yiiksek nem konusunda ise
sogutucunuzu daha nemsiz bir
ortama koyabilirsiniz.

Uriiniiniiziin alt kismindan kétii
kokular geliyor.

Alt su tahliye tavasi kirlenmis.

Su tahliye tavasini temizleyiniz.

Uriinlerinizde kullanilan lamba veya ledlerin giic degerleri lambalarin takili oldugu béliimde olup
driinden Griine degisiklik gstermektedir. Uriinlerinizde kullanilan lamba veya ledlere sadece Ugur

Yetkili Servisleri miidahale edebilir.
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Dijital Termostat Arizalari

Dixell marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESAJ | NEDENI YAPILACAK ISLEMLER

P1 Oda sensori arizasi Sensdr baglantisini kontrol et.

P2 sen Evaporator sensori arizasi Sensorl degistirmeden 6nce sensor baglantisini kontrol et.

HA pa- Maksimum sicaklik alarmi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
LA pa- Maksimum sicaklik alarmi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
EA Harici alarm Dijital giris devre disi kaldiginda alarm otomatik olarak durur.

Carel marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESA)J NEDENI YAPILACAK iSLEMLER
EO Kontrol sensor 1 arizasi Sensori kontrol et.
(Kontrol)

E1 Sensor 2 Arizasi ( Defrost) Sensoril ve d0=0/1/4,FO=1 kontrol et.

E2 Sensor 3 Anizasi (Kondanser) | Sensoru ve (A4=10 oldugunu ) kontrol et.

IA Harici alarm Harici alarm cikislarini veya A4 ve A7 parametrelerini kontrol et.

dOr Kapi agik alarmi Kapinin kapali oldugunu veya A4 ve A7 parametrelerini kontrol
ediniz.

LO Dusuk sicaklik alarmi Sicaklik ayarlanan deger araligina déndigiinde alarm otomatik
olarak kapanacaktir. Ayrica set degerini kontrol ediniz.

HI Yuksek sicaklik alarmi Sicaklik ayarlanan deger araligina déndiigiinde alarm otomatik
olarak kapanacaktir. Ayrica set degerini kontrol ediniz. Sogutma
sisteminin duizglin ¢alisip calismadigini kontrol ediniz.

EE/Eer Unite parametre hatasi Parametreleri kontrol et.

EF Calisma parametre hatasi Parametreleri kontrol et.

ED Defrost zaman disinda bitti dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost islemi
normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

Dijital termostat ayarlarinin fabrika ayarlar disina ¢ikartilmasi tamamen kullanici
sorumlulugundadir. Bu sebepten olusacak maddi ve manevi kayiplardan firmamiz sorumlu

tutulamaz.
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Dijital Termostat Arizalari

Elstat marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESAJ | NEDENI YAPILACAK ISLEMLER

= Kapri agik Uriiniinliziin kapisini kontrol ediniz.

rSF Sogutma sistemi hatasi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
PF1 Sensor hatasi Sensori kontrol et.

PF2 Dolap ve kondanser Sensorti | Parametre degerlerini kontrol et.

Dijital termostat ayarlarinin fabrika ayarlari disina ¢ikartilmasi tamamen kullanici
sorumlulugundadir. Bu sebepten olusacak maddi ve manevi kayiplardan firmamiz sorumlu
tutulamaz.
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INFORMATION

Dear Customer,

The product you bought was manufactured by using asbestos,
formaldehyde, cadmium and CFC-free substances as well as
compressor oil that does NOTE contain PCB, PCT throughout
the production process. The gases used in your cooler are
R134a, R404a, R290 and R600a. These gases conform to KYOTO
Protocol.

Service life of your cooler is 10 years if the terms and instructions
given in this manual are abided and ordinary conditions of use
are provided.

Your cooler conforms to WEEE (Waster Electric and Electronic
Equipment) Directive.

_ _
——————
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Bu iiriin, cevreye saygili modern

tesislerde liretilmistir.
Cevre dostu teknolojiye sahiptir.

Dear Customer,

The product you bought was manufactured by using asbestos, formal-
dehyde, cadmium and CFC-free substances as well as compressor oil that
does NOTE contain PCB, PCT throughout the production process. The ga-
ses used in your cooler are R134a, R404a, R290 and R600a. These gases
conform to KYOTO Protocol.

Service life of your cooler is 10 years if the terms and instructions given in
this manual are abided and ordinary conditions of use are provided.

Your cooler conforms to WEEE (Waster Electric and Electronic Equipment)
Directive.

< TUV BBS
TSE-ISO-EN AUSTRIA
9000
TS e 1SO 14001 :2005
tifika No. 671-01
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IMPORTANT

Dear Customer,

Always ensure that introduction and
installation of your open-top cooler,
which was manufactured in Ugur
Sogutma A.S. plants with great care, are
always carried out by Authorized Ugur

Service Team. Your product will NOTE be
under warranty in case of any failure if
the introduction and installation of your
bottle cooler are carried out by a service
other than Authorized Ugur Service.
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Dear Customer,

Points to consider within this manual are indicated under the headings WARNING, CAUTION, NOTE-
EE and SUGGESTION

These headings are defined according to the degree of importance and we kindly request you to
read each of them carefully.

The information stated under headings WARNING, CAUTION, NOTEEE and SUGGESTION in this ope-
rating manual applies for all stages during the period of use of your product, including transporta-
tion and installation.

WARNING!
Contains information for preventing serious damages, which may lead the pro-
duct out of use, to injury, loss of life and property while the product is in use

CAUTION!
Contains information for preventing the errors, which may decrease the efficiency
of your product or failures while the product is in use.

NOTE

Contains explanatory information while the product is in use.

'SUGGESTION

Contains information that may be useful while the product is in use.

NOTE

In case of any failure, please contact to our Call Centre, nearest Authorized Ugur Service or Custo-
mer Care Centre for obtaining information. Our Customer Care Center hotline is available at last
page of the operating manual.

Itis at the discretion of the consumer to take action related to the food inside your cooler in case
of any failure. Our company is NOTE responsible from the deterioration of your foodstuff due to
any failure or usage error.

Our products are manufactured for cooling and cold storing packed foodstuff and packaged be-
verages. Our company is NOTE responsible for any damage that may occur in the products that
are used for aNOTEher purpose.
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A-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE USING YOUR COOLER

wArNING! ()

» Do NOTE place your product to a place exposed to direct sunlight or influence area of the heat
sources such as stove, radiator core, oven, cooker, radiant and infrared. Otherwise, this may cause
performance decrease, damage of your product or make it become dysfunctional.

» Your product is set for operating at mains power of 220-240 Volt 50 Hz. Using your cooler with a
different voltage may cause it become dysfunctional and fire.

» Electrical installation must conform to national regulations.

+ There must absolutely be a residual current relay and a fuse in your electrical installation for pre-
venting the risks of electrical shock and fire.

» Our company is NOTE responsible for the failures and damage that may occur in case of using
without grounding.

«+ Place the product in a damp-free place with unobstructed air circulation.

«+ You must clean inside your product before the first use.

« After placing your product to its place, wait for one (1) hour without moving it before starting
using.

« If your cooler is installed under very cold weather conditions, then the waiting period must be at
least two (2) hours before starting to operate it.

- If you do NOTE use your product for a short time or leave it empty, do NOTE unplug it for saving
energy. Otherwise, more energy will be consumed for re-cooling your product.

- Unplug your product in case of sudden blackouts. For starting again, plug in your product 20 mi-
nutes after the electricity is supplied. High voltage occurring at the moment of electricity supply
may cause damage of your product and fire.

» Do NOTE allow wild animals and pets to enter into your product or walk around it. It may damage
your product or cause death and injury of the animals. Furthermore, wild animals and pets may
cause fire by giving harm to the electrical installation.

+ Never place hot foodstuff into your cooler for cooling purposes.

- The product you've purchased is designed and manufactured for cooling and storing bottles
and/or canned beverages or packed food only. Please do NOTE use for other purposes.

» Your product is designed for using at indoor places. Do NOTE use your product at outdoor places.

» Do NOTE place materials that must NOTE be cooled down into your product. Do NOTE use your
product for defrosting frozen food.

» Product installation, placement, maintenance and cleaning must be done as stated in the manu-
al. Do NOTE apply anything contrary to the manual. In case of any damage that may happen in
your product as the result of such use, warranty conditions will be invalid due to user error.

« Place your product onto a flat surface with no slope in order to prevent sliding or tilting of your
product.

- Operate your product only in usage position.

» Do NOTE expose your product to direct sunlight.

- Carry and store your product at normal using position only in order to protect it from damages.
Actions in contrary may cause loss of the warranty rights.

» For preventing frost formation inside your product and high sweating on the glasses make sure
that the discharge valve is closed.
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A-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE USING YOUR COOLER

NOTE

It is at the discretion of the consumer entirely to take action related to the food inside your pro-
duct in case of any failure. Our company is not responsible from the deterioration of your foods-
tuff due to any failure or usage error.

The product you have purchased has been designed and manufactured for cooling and cold
storing bottles and/or canned beverages or packed food only. Our company shall not be held
responsible for any damage that may occur in the products, which are used for another purpose.

Check your product if there are any failures or not immediately after receiving the product you've
purchased. If there is any damage, contact to your seller within 24 hours.

Model designation of non-standard and customs products contain the letters CD. Please contact
to the authorized services for the technical specifications of these products.

In order to use your product efficiently and safely, please read this manual entirely before starting
using your product and keep it as a source of reference. You can find updated version of the ope-
rating manual on our web site www.ugur.com.tr or from our authorized services.

This product contains (WEEE) classification symbol, which indicates electric and electronic hard-
ware. Accordingly, the user must conform to 2002/96/EC European Directive for recycling in order
to minimize the environmental impact of the relevant product.

When you intend to throw your product to garbage or to allocate is as scrap, please contact to
Authorized Ugur Services for learning necessary information. Your device must be definitely deli-
vered to local WEEE disposal institutions in such cases.

The pictures shown in this manual are representative only and may vary depending on the mo-
del. Since the specifications stated in this manual include all options, some of them may not be
present at your product.

UGUR
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A- SECURITY WARNINGS
WARNING! @

+ The products mentioned in this manual are designed and produced under control according to
national and international security norms.

- Following rules must be considered for a safe and secure use.

« Check that your outlet is suitable for the operation of your product. Always use your product
with grounded socket. Make sure that electrical installation of your building is convenient. Do
not use displaced and loose outlets.

« Do not ever use your product with extension cord or power strip.

« Always follow the instructions in this manual while replacing the bulb. The power of the bulb to
be replaced is indicated on the device declaration name label, on the label just under the lamp
and in this manual. Canopy lamps must only be replaced by Authorized Ugur Service.

+ Lamp replacement for the lightings must only be made by Authorized Ugur Service.

- If power cable is damaged, its replacement must only be made by Authorized Ugur Service.

+ Please call Authorized Ugur Service if you have any doubt about the electrical connection while
your product is running.

+ Always pull the plug of your product by holding it from the plug-head. Never pull the power
cord.

- Do not remove any external protective cover that is not stated in this manual. You may access
electrical parts posing threat to life if the external protective covers are removed.

« Never use pressurized water for cleaning. Pressurized water may cause damage in live parts.

+ Do not handle the electrical issues by yourself. Do not forget that safety comes first.

+ Never plug and operate a damaged (such as transportation damage) product. Always call the
nearest Authorized Ugur Service.

+ Always consider maximum loading capacity while loading your product with beverages. Do not
exceed the loading line indicated in your product.

+ Replacement for the live parts must only be made by Authorized Ugur Service.

- Always store packaging materials of your product out of reach of children. Packaging materials
(nylon, styrofoam etc.) may pose danger for children.

- The product you've purchased must not be used by physically (visual, audial) or mentally
handicapped people, children and people with inadequate knowledge without surveillance of
a person responsible for their safety. Children must be guarded while using the product and it
must be ensured that they are not playing with the product.

+ Do not use any material and metal that are not recommended by the manufacturer while
defrosting. You may damage cooling parts.

Do not damage cooling cycle components.

+ Do not anyway use the products/materials, which are not recommended by the manufacturer
company inside and outside the cabin.

+ Make sure that the intervention to be made to your product is certainly made by an authorized
service.

+ Do not carry, move your product under any circumstance while it is plugged in.

- Never carry out servicing and repair operations on your product while it is plugged in.

+ Substances such as aerosol cans with explosive propellant must not be stored in this product.

+ Always abide positioning rules of your product. Not abiding cooling shutter and grill layouts
may cause fire danger.
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A- SECURITY WARNINGS

CAUTION!

Please check the refrigerant gas written on your product label.
Following 5 clauses cover the products containing R600a and R290 Hydrocarbon gas.

+ Installation of this device must be only made by Authorized Ugur Service for reducing
flammability dangers.

» Do not obstruct the ventilation holes on the device cover or body.

» Mechanical tools and other apparatus, other than the ones recommended by the manufacturers,
must not be used for accelerating defrosting.

- Cooling circuit must not be damaged.

« Electrical devices must not be used inside the food storage section of the device unless the
models recommended by the manufacturer.

wARNING! (1)

« If your product is damaged or not working properly, please unplug it from the wall outlet.
Transfer the load inside of it to a convenient place and call the nearest Authorized Ugur Service.
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B- GENERAL APPEARANCE OF YOUR COOLER

Control Panel

Canopy

Digital thermostat

> Loading Line

—> Transparent External Housing

NOTE

Energy consumption test standard in commercial type products is EN23953-2.
Technical specifications of the products are stated on the labels of the product.

Ugur Sogutma A.S. reserves the right to change technical specifications of the products without
any notice.
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Selecting the place of installation

The operating environment of the product is very important for the smooth operation of your product. While selecting the operat-
ing environment,

Do not place your product exposed to outdoor environment (on the street, avenue etc.)

Be careful for not obstructing lower side shutter of the product with materials such as cardboard, box etc. for a proper cooling.
(Picture 1)

Place the product at least one (1) meter away from heat resources (stove, radiator, electric heater etc.). (Picture 2)

Do not place it opposite to the air conditioner chutes, under fans and direct door and window openings. (Picture 3)

Do not expose to direct sunlight. Operation ratio will increase if sunlight comes to the cooler's glass. That means an increase in the
energy consumption.

Air intake and outlet must absolutely be fluent and free for proper operation of the compressor section of your product.

While approaching your product to the wall, be careful that there is a gap of 150 mm (15 cm) between the wall and back of your
cooler.

wARNING! (1)

In very humid environments, ensure that floor and wall of the place where your cooler is located, is not affected by water;
against discharge water overflow danger.

In installations performed by Authorized Ugur Service, Authorized Ugur Service shall inform the consumer on the suitable
place for installation and make suggestion, but the consumer shall give the final decision on where the installation will be
made. This above mentioned process shall also be stated on the relevant installation form by Authorized Ugur Service. In
case of any loss arising from the place of installation of the product according to the final decision given by the consumer, all
responsibility related to such loss shall belong to the consumer.

Your cooler gives the best cooling performance according to the climate condition under the conditions given below. Therefore, be
careful that the temperature of the environment where your cooler will operate is at these levels.

In Commercial Products:

Climate Class | Temperature Range Humidity
Class 3 16°Cto 25°C 60% Rh
Class 4 16°Cto30°C 55% Rh
Class 5 16 °Cto 40 °C 45% Rh

Climate Class of your product is indicated on the
technical specification label on the product. PICTURE 1
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PICTURE 2 PICTURE 3
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Positioning
Possible placement positions:

1-In a way that the back side alone is opposite to the wall; be careful that there is a gap of 150 mm (15 cm) be-
tween the wall and your cooler. (Picture 4)

2-In a way that is place to a corner; when you place it to a corner, leave a gap of 150 mm (15 cm) behind. You can
lean the side, corresponding to the corner, to the wall.

The most important point to be considered in all cases of product placement is not to obstruct ventilation of the
compressor assembly.

Without exposing your product to any slope, place and operate it in a manner that it is on its feet or wheels.
(Picture 5)

The freer the compressor assembly ventilation is, the better the device will run.

PICTURE 4 PICTURE 5
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Installation

Before positioning, remove and disassemble all packaging materials and bottom wooden pallet of the product. (It
may be necessary to lift the cooler for removing the bottom pallet).

Insert the replacement parts inside your product according to the installation instructions. Only use genu-
ine Ugur spare parts.

Inauthentic spare parts may constitute danger for you and damage your product.

Place the product anywhere you desire. Consider the placement rules written in the manual while position-
ing the product.

Balance your product in width and in depth by means of a water gauge. Perform balancing operation by
using adjustable feet (optional) at the bottom front of your cooler. (Picture 6)

In models with wheels (optional), wheel brake (optional) must be locked or if there is no wheel brake, it
must be guaranteed that the device will not move after the positioning of the product.

N

E

PICTURE 6

I

|

UGUR

“Assurance of Freshness”

41

|

|



C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Electric Connection Rules

The product will start when you insert the plug into the outlet as shown in picture 6.

wARNING! (D)

It is forbidden to insert the plug into multiple socket and to use extension cord. (Picture 7)
There is no separate on-off switch on your product.

Do not contact the cables of your product, which are connected to the mains, to hot surfaces.

The outlet you will use must be grounded. Furthermore, the outlet to be used must have the resistance of
at least 10-16 A and be protected with a suitable fuse. Definitely take assistance from our technical service
or a competent electrician with regards to the fuse that should be present on the mains where the outlet is
connected.

Mains voltage and frequency must be same with the value written on the label inside your product. If your
mains voltage is extremely below or above the value indicated, definitely supply demanded voltage by us-
ing a voltage regulator. You can get assistance from an expert electrician with this regard.

Do not place your product's cord onto passageways. This may cause you to get injured and damage your
cooler. (Picture 8)

PICTURE 6 PICTURE 7 PICTURE 8
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D- USING YOUR COOLER

Start-up

wARNING! (0)

« This operating manual applies for various device models. Hardware scopes of the models may vary. There
may be differences in the pictures.

«+ Clean inside and all accessories of your product before the first start up (see page 20).

« If your product has been shaken so much during the transportation and positioning, wait for one (1) hour
without running it. Thus, the compressor oil, which may enter into the system, will return back. You may
damage the compressor if you run it without considering this.

« Insert your product’s plug into an outlet with alternative current of 220-240V/50 Hz only, which has been
installed according to the regulations. (Picture 9)

« You will hear a slight sound from the compressor when your product is running.

« The fan inside your product will stop once you open the door of your refrigerator.

PICTURE 9
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D- USING YOUR COOLER

Setting internal temperature of your cooler

Temperature setting of your device has made at our factory in a manner that it is operate under the
most appropriate conditions.

Protection temperature of the food are observed from the thermometer (optional) equipped in your
cooler and set via the thermostat. However storing the factory settings is the most appropriate one.

Internal temperature of your cooler can be adjusted by rotating the thermostat button (Picture 2).
Internal temperature of your product can be set between +1 and +10°C.

Cihazinizin set degeri -22°C olarak lretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda
cihazinizin icinde Urlintintizii bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriiniiniizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
agisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Grtinliniiziin i¢ kismi her yonuyle en iyi sekilde
sogumus olur.

wARNING! (1)

- Run your cooler at empty state for at least two (2) hours at first use.
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D- USING YOUR COOLER

Using digital thermostat

If the product you've purchased is equipped with a digital thermostat, please pay attention to the following matters.

Digital thermostats are factory set and do NOTE require any setting. You can change the thermostat setting as shown
below.

Digital thermostats contain many programs (such as eco mode, night mode). If you believe that there is a problem in
your product related to the operation or cooling, please consult to authorized service.

Error codes given by the digital thermostats are under the troubleshooting title. When you encounter these error codes,
stop thermostat alarm and call Authorized Ugur Service.

‘ I ’ Turns on/off your cooler. 6‘6 @ Manuel defrost.

My E LA
: N & Mutes alarm. ECO -_S ) Shifts to economic mode and night mode.

For Carel Thermostat;

arature is increased by pressing this button after
ng set button.

s setting the device temperature. It is activated
set button is pressed for 2-3 seconds.

arature is decreased by pressing this button after
ng set button.

imming key. Only used by service personnel.

ct on/off function. Temperature is increased by
ng this button after pressing set button simul-
usly.

2s manuel defrost of the product. Temperature
reased by pressing this button after pressing set
1 simultaneously.

s setting the cooler temperature. It is activated
v« set button is pressed for 2-3 seconds.
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D- USING YOUR COOLER

Using digital thermostat

For Dixell Thermostat;

nsures manuel defrost of the product.

amperature is increased by pressing this but-
on after pressing set button.

amperature is decreased by pressing this
utton after pressing set button.

allows setting the cooler temperature. It is
ctivated when set button is pressed for 2-3
aconds.

allows setting the cooler temperature. It is
ctivated when set button is pressed for 2-3
2conds.

amperature is increased by pressing this but-
on after pressing set button.

nsures manuel defrost of the product.

esmperature is decreased by pressing this
utton after pressing set button.
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D- USING YOUR COOLER

Loading foodstuff to your cooler

When your product reaches to the desired temperature at empty state, you can load it with the types of
foodstuff with the examples given in this manual. (If your product is a thermometer installed model, you can
control internal temperature of your product from here.)

CAUTION!

Before loading your cooler with foodstuff, run your cooler empty for two (2) hours.

Do not place products/substances that are dangerous to be cooled down into your cooler. Do not
defrost frozen products in your cooler.

Leave a gap of at least two (2) cm between the foodstuff loaded and the upper shelf for ensuring air
circulation.

Do not load with food over the loading line.

Defrost function

There is not a special defrost function in your product. Your device will automatically melt the frost deposit
on it under thermostatic operation.

Although your product automatically prevents frost deposit, frost deposit ratio may increase due to high
temperature and humidity as well as frequent use of the device. Running period increases as the frost deposit
increases. That also increases the energy consumption. In such cases, stop your device and ensure melting of
the frost. An evaporator without frost deposit will always works with higher efficiency.

Water flowing from the evaporator comes to the drip tray at compressor section. Although the hot gas pipe
evaporates this water here, it is necessary to check and clean this part at least once a month.

47
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D- USING YOUR COOLER

Shutting down your product

Transfer the foodstuff inside your product to a convenient place.

Unplug your product. (Picture 10)

If your product will not be used for a long time, apply following considerations;

Clean your product. Otherwise the humidity on the wall may cause darkening of the internal surface.

PICTURE 10

CAUTION!

If your product will be stored at an indoor place after shutdown;
+ Do not cover it with plastic sheets. Plastic will cause smell and sweating of your product as
it does not breathe. Corrosion may be seen as the result of sweating.

» Smell formation may occur in cases where you fail to store your product with the door
open.
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E- CLEANING, MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF YOUR

COOLER
CLEANING

Cleaning of your device is composed of two stages, which are the internal cleaning and external cleaning.

Following warnings must certainly be abided before start cleaning.

CAUTION!

Unplug your product before every cleaning.
Always wear protective gloves during cleaning and maintenance. This will protect you from injuries.

Never use domestic cleaning agents, abrasive and scratching substances (surface cleaners, detergent,
flammable and sparkling, solvent like gasoline, thinner, acid) as cleaning agents. Otherwise loosening
may occur in the plastic parts of your product.

Never use flowing and pressurized water for cleaning.

Internal cleaning
Transfer the foodstuff inside your product to a convenient place.

Before the internal cleaning, wait until the temperatures of the internal parts of your product reaches to
the ambient temperature.

Always wear protective gloves during cleaning and maintenance. This will protect you from injuries.
Remove the accessories from inside.

Perform cleaning with a soft cotton cloth and warm soapy water or by using the cleaning agents recom-
mended by Ugur Sogutma A.S.

Dry with a dry cotton cloth. Products, which are not dried, may darken in time.
Make sure that no wet or humid area is left in the internal section after cleaning.

You can reload your product three (3) hours after running your product as stated in this manual.

External cleaning
Clean with a cotton cloth and warm soapy water.
Prevent penetration of cleaning water into the front control panel and lighting section while cleaning.

Clean the door gasket by using clean soapy water only.

Maintenance

This product does not require periodical maintenance.

SUGGESTION

You can use Ugur branded cleaning agents, which you can get from Authorized Ugur Services for

internal and external cleaning of your device.

“Assurance of Freshness”
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E- CLEANING, MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF YOUR

COOLER

Transportation of your product

Unplug your product from the grounded outlet.

Carry out defrost operation.

Carry your product at normal using position. Do not carry horizontally, vertically, tilted or with the door open.
Protect your product from the impacts while carrying. Do not carry your product when it is plugged in or full.

In order not to cause any accident or for preventing the product to get damaged by falling or sliding, secure
your product to the vehicle during the transportation.

NOTE

Pay attention to the following considerations if you do not use your product.

If you do not use it for a short time:

Leave your product in operating state.

If you do not use it for long time and want to shut it down:

Consume the foodstuff inside your product and empty it.

Unplug the power cord from the outlet.

Apply defrost and internal cleaning steps in this manual.

Dry inside of the product thoroughly. Darkening may occur in the product which is not dried.

Leave the product door open.
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F-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE CALLING AUTHORIZED

SERVICE

Troubleshooting

The failures and solutions stated in this section can be performed easily by yourselves and always consult to an Autho-
rized Ugur Service if these suggestions do NOTE solve your problem.

CAUTION!

Intervention to any failure that may occur in your product must be carried out by Authorized Ugur Service.

+ Anyintervention that may be done by you may harm you, your employee or customer, invalidate the product
guarantee and cause material damage (fire etc..).

In case of any failure, consult to Ugur Customer Care or Authorized Ugur Service.

Troubleshooting

Possible Solution

Result

Cooler is not working. (No sound
or only fan sound comes from the
product.)

It may be due to the thermostat.
Not plugged in.

The fuse may be blown or broken
down.

Condenser lamella may be ob-
structed or get dirty.

It will run again when reached to
the suitable temperature.

Insert the plug properly.

Consult to an Authorized Ugur Ser-
vice or a competent electrician.
Clean the condenser lamellas.

Device internal temperature is high.

External ambient temperature is
very high or wrong thermostat
setting.

Very close to the back wall, ventila-
tion shutters are obstructed or its
front is prevented.

It may have been exposed to exces-
sive external wind.

Condenser lamellas are very dirty.

Move the cooler to a place where
the external temperature is lower.
Adjust to the stated gap.

Clean in front of the ventilation
shutters.

Prevent the wind.

Clean the condenser lamellas.

Device internal temperature is very
low.

Wrong internal thermostat setting.

Re-set the thermostat.

Lamps of the cooler do not light or
only one of them lights.

Lamps are turned off.
Bulb has blown or starter failure.

Turn-on the lamps.
Replace failed part.

High degree of sweating on the
glass inside the device.

Water discharge hole may be
obstructed when sweating is seen
inside the cabin.

In glass sweating on the other hand,
current external ambient humidity
is over 65%.

Clean water discharge hole. With re-
gards to the high humidity, you can
move your cooler to an environment
with less humidity.

Bad smell coming from the bottom
part of the cooler.

Lower water discharge tray is dirty.
(For some models only)

Clean the water discharge tray.

Power values of the bulbs and leds used in your products are stated in the section where they are
inserted and may vary in products. Only Authorized Ugur Service can intervene bulbs and leds used
in your products.
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F-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE CALLING AUTHORIZED

SERVICE

Digital thermostat failures

Alarm signals for Dixel thermostat;

MESSAGE | REASON PROCEEDINGS TO BE FOLLOWED

P1 Room sensor failure Check the sensor connection

P2 sen Evaporator sensor failure Check the sensor connection before replacing the sensor.
HA pa- Maximum temperature alarm | Check compressor operation and relevant parameter values.
LA pa- Maximum temperature alarm | Check compressor operation and relevant parameter values.
EA External alarm Alarm stops automatically when digital entry is deactivated.

Alarm signals for Carel thermostat;

MESSAGE | REASON PROCEEDINGS TO BE FOLLOWED
EO Control sensor 1 failure Check the sensor
(Control)
E1 Control sensor 2 failure Check the sensor and d0=0/1/4,F0=1
(Defrost)
E2 Control sensor 3 failure Check the sensor and whether it is (A4=10)
(Condenser)
1A External alarm Check external alarm outlets or A4 and A7 parameters.
dOr Open door alarm Check that the door is closed or A4 and A7 parameters.
LO Low temperature alarm Alarm will be turned-off automatically when the temperature

returns to the set value range. Also check the set value.

HI High temperature alarm Alarm will be turned-off automatically when the temperature
returns to the set value range. Also check the set value. Check
whether the cooling system runs properly.

EE/Eer Unit parameter failure Check the parameters.
EF Operating parameter failure | Check dT,dP and d4 parameters; defrost effect. Alarm will be closed
automatically when defrost operation finishes.
ED Defrost completed out of dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost
its time islemi normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

Setting the digital thermostat values other than the factory settings are completely under the
user's responsibility. Our company shall NOTE be held responsible for the material and moral
losses that may arise in connection thereto.
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F-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE CALLING AUTHORIZED

SERVICE

Alarm signals for Elstat thermostat;

Alarm signals for Elstat thermostat;

MESSAGE | REASON PROCEEDINGS TO BE FOLLOWED
= Door is open Check the product's door.
rSF Cooling system failure Check compressor operation and relevant parameter values.
PF1 Sensor failure Check the sensor
PF2 Cabinet and condenser Check parameter values.
sensor

Setting the digital thermostat values other than the factory settings are completely under the
user's responsibility. Our company shall NOTE be held responsible for the material and moral
losses that may arise in connection thereto.
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CE GUIDE D’EMPLOI CONCERNE LES
MODELES PRESENTES CI-DESSOUS

UMD 65 KS
UMD 110 KS
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INFORMATION

HINWEISESre Cher Client,

Um Ihr, in den Ugur Sogutma A.S. Anlagen mit hochster Sorgfalt
hergestelltes und alle Qualitatskontrollen durchlaufenes, Gerat noch
effektiver nutzen zu kdnnen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung, bewahren Sie sie als Nachschlagewerk auf und

nutzen lhr Gerat gemal den, in dieser Bedienungsanleitung genannten
Bestimmungen.

Im Falle eines Schadens an Ihrem Gerat, der durch eine Nutzung entgegen
der in dieser Bedienungsanleitung genannten Regeln und Informationen
und/ oder unsachgemdBen Nutzung entstanden ist, ist unser Unternehmen
in keiner Weise verantwortlich.

Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung kénnen Sie stets unter
www.ugur.com.tr abrufen.
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Dieses Produkt wurde in einer

umweltfreundlichen, modernen Anlage
hergestellt.

Es besitzt eine umweltfreundliche Technologie.

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Produkt wurde wahrend der gesamten Herstellungsphase mit Ma-
terialien, die kein Asbest, Formaldehyd, Kadmium oder CFC enthalten und
Kompressoren-Ol ohne PCB und PCT enthalten produziert. Die in lhrer
Kuhltruhe verwendeten Gase sind R134a, R404a, R290 und R600. Diese
Gase entsprechen dem Kyoto-Protokoll.

Unter Beachtung der, in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Hin-
weise und Informationen und normalen Nutzungsbedingungen, hat lhre
Kuhltruhe eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Dieses Produkt entspricht der Regelung fiir Elektromill und elektronische
Gerate (WEEE).

o TUY BBS
TSE-ISO-EN AUSTRIA
9000
TS EN ISO 14001 :2005
o1

Sertifika No. 671-
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WICHTIG

Sehr geehrter Kunde,

Lassen Sie die Vorflihrung und Montage
Ihres, in den Ugur Sogutma A.S. Anlagen
mit hochster Sorgfalt hergestellten
offenen Kiihlgerates unbedingt durch

einen Ugur-Kundendienst durchfiihren.
Bei Vorflihrung und Montage lhres
Kuhlgerates durch eine nicht durch Ugur
autorisierte Werkstatt und im Falle einer
Storung, besteht fiir Ihr Produkt kein
Garantieanspruch.
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Sehr geehrter Kunde,

Die in dieser Bedienungsanleitung zu beachtenden Punkte sind unter den Uberschriften ACHTUNG,
WARNUNG, HINWEIS und EMPFEHLUNG angegeben.

Diese Uberschriften wurden nachstehend nach Prioritit aufgefiihrt; bitte lesen Sie jede einzelne
aufmerksam durch.

Die in dieser Bedienungsanleitung unter den Uberschriften ACHTUNG, WARNUNG, HINWEIS und
EMPFEHLUNG angegeben Informationen sind fiir alle Phasen, inbegriffen der Lieferung und Mon-
tage lhres Produktes gliltig.

ACHTUNG!

Beinhaltet Informationen zur Verhinderung von Verletzungen, ernsthaften
Schaden mit Sach- und Personenverlust, die wahrend der Nutzung entstehen und
Ihr Produkt unbrauchbar machen kénnen.

WARNUNG!

Beinhaltet Informationen zur Vermeidung von Fehlern, die zur Leistungsminde-
rung oder zu Ausfall fihren kdnnten.

HINWEIS

Beinhaltet erlauternde Informationen fur den Gebrauch.

EMPFEHLUNGEN

Beinhaltet Empfehlungen, die zur Nutzung des Gerétes niitzlich sein kdnnen.

HINWEIS

Im Falle einer Stérung setzen Sie sich bitte entweder mit unserem Call Center, dem nachst gelegenen
Ugur Kundendienst oder unserem Call Center in Verbindung. Die Telefonnummer unseres Call Centers
finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung.

Im Falle einer Stérung ist der Kunde fiir jegliche MalBnahmen fiir die in der Kiihltruhe befindlichen
Lebensmittel zustandig. Unser Unternehmen haftet nicht fiir Lebensmittel, die durch einen Schaden
an der Kihltruhe verderben.

Unsere Produkte sind fiir die Kiihlung und kiihle Lagerung von verpackten Lebensmittel und Getranken
konzipiert. Unser Unternehmen haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemafe Nutzung entstan-
den sind.
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A - Was Sie tun sollten, bevor Sie lhr Kiihlgerdt in Betrieb
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A-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DAS KUHLGERAT IN

BETRIEB NEHMEN

acHTUNG! (D)

Stellen Sie das Gerét nicht an einen Platz mit direkter Sonneneinstrahlung, neben Ofen, Heizun-
gen, Herde, Heizstrahler und Infrarot-Strahler auf. Andernfalls fiihrt dies zu Leistungsminderung,
Storungen und Unbrauchbarkeit des Gerates.

- Das Gerat ist eingestellt flir 220-240 V 50Hz Stadtstrom. Eine andere Volt-Einstellung fiihrt zum
Ausfall des Gerates und kann Brand verursachen.

- Der Stromanschluss muss den nationalen Vorschriften entsprechen.

+ ZurVorbeugung von Stromsté3en und Brandausbriichen sollten in lhrer Stromanlage auf jeden
Fall ein Fehlerstrom-Schutzschalter und eine Sicherung vorhanden sein.

+ ImFalle einer Nutzung ohne Erdung, haftet unser Unternehmen nicht fiiraufkommende Schaden.

- Stellen Sie das Gerat an einen gut durchlifteten Platz ohne Feuchtigkeit.

+ Reinigen Sie das Gerdt unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme.

- Nachdem das Gerat aufgestellt wurde und vor der ersten Inbetriebnahme, lassen Sie es (1) Stun-
de ruhig stehen, ohne es zu bewegen.

« Sollte Ihr Kuihlgerat unter sehr kalten Witterungsverhaltnissen montiert worden sein, so sollte die
Wartezeit mind. (2) Stunden betragen.

+ Wenn Sie das Gerat nur fir kurze Zeit abschalten und ausleeren mochten, so ziehen Sie bitte
nicht das Stromkabel aus dem Stecker. Andernfalls wird das Gerat noch mehr Energie verbrauc-
hen, um auf die gewiinschte Kalte zu kommen.

« Bei unvorhergesehenen Stromausféllen ziehen Sie bitte das Stromkabel aus dem Stecker. Zur
erneuten Inbetriebnahme, schlieen Sie das Kabel erst 20 Minuten, nachdem der Strom wie-
der da ist an. Eine zu hohe Spannung beim erneuten Eintreffen des Stroms kdnnte das Gerat
beschadigen und einen Brand ausldsen.

» Vermeiden Sie, dass Wild- und Haustiere in das Gerét steigen und die Truhe umlaufen. Dies kann
Schaden an dem Geréat oder zu Verletzungen und Tod der Tiere flihren. Dartiber hinaus kann es
zum Brand durch Schaden an den Stromleitungen durch Wild- oder Haustiere fiihren.

« Stellen niemals heile Lebensmitte zum Kihlen in die Truhe.

» Dieses Gerat wurde zur Kiihlung und Lagerung von Getrankeflaschen und/oder -dosen oder ver-
packten Lebensmittel hergestellt. Bitte nutzen Sie es nicht zu anderen Zwecken.

» Dieses Gerat wurde zur Anwendung im Innenbereich konzipiert. Gerat bitte nicht im
AuBenbereich aufstellen.

» Legen Sie keine Materialien in die Truhe, die nicht zur Kiihlung vorgesehen sind. Nutzen Sie das
Gerdt nicht zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln.

- Das Aufstellen, Platzieren, Pflege und Reinigung des Gerates soll wie in der Anleitung beschrie-
ben erfolgen. Handeln Sie nicht entgegen den Anweisungen in der Anleitung. Bei Schaden oder
Storungen in Folge einer solchen Nutzung, erlischt jegliche Garantie wegen unsachgemafRer
Nutzung durch den Anwender.

- Stellen Sie ihr Geréat auf eine glatte, nicht geneigte Unterflache, um ein Verrutschen und Umkip-
pen zu verhindern.

» Nehmen Sie das Gerat ausschlieBlich an dem fiir das Gerat gedachte Platz in Betrieb.

«+ Setzen Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

+ Um das Gerét vor auBBerlichen Schaden zu schiitzen, transportieren und lagern Sie es nur in nor-
maler Betriebsposition. Andernfalls fihrt dies zu Garantieverlust.

+ Zur Vermeidung von Eisbildung im Innenraum oder Ausdiinstungsperlen an den Glasflachen,
vergewissern Sie sich, dass der Auslaufstopsel verschlossen ist.
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A-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DAS KUHLGERAT IN

BETRIEB NEHMEN

HINWEIS

Im Falle einer Stérung ist der Kunde fiir jegliche MalBnahmen fiir die im Gerat befindlichen Le-
bensmittel zustandig. Unser Unternehmen haftet nicht fiir Lebensmittel, die durch falsche Nut-
zung oder einen Schaden an dem Gerat verderben.

Dieses Gerat wurde nur zu gewerblichen Zwecken fir die Kiihlung und kihle Lagerung von Flasc-
hen- und Dosengetranken sowie verpackten Lebensmitteln konzipiert. Im Falle von Schéaden, die
durch Nutzung auBerhalb dieser Zwecke entstanden ist, haftet unser Unternehmen nicht.

Kontrollieren Sie das gekaufte Gerat bei der Ubernahme auf etwaige Schéaden. Sollten Sie einen
Schaden feststellen, so melden Sie diesen bitte innerhalb von 24 Stunden Ihrem Verkaufer.

Bei Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch enthalt das Gerat im Modellnamen die Buchstaben
CD. Zu den technischen Spezifikationen dieser Gerate, setzen Sie sich bitte mit den autorisierten
Werkstatten in Verbindung.

Um |hr Gerét am effektivsten nutzen zu kénnen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerétes
diese Anleitung komplett durch und bewahren es als Nachschlagewerk auf. Die aktuelle Version
der Bedienungsanleitung finden Sie auf unter www.ugur.com.tr oder in den Vertragswerkstatten.

Dieses Produkt tragt das Symbol der Regelung fiir Elektromiill und elektronische Gerate (WEEE).
Demnach soll der Anwender, um maogliche Einflisse auf die Umwelt durch das Gerat auf ein Mini-
mum zu senken, sich an die Europarichtlinie 2002/96/EC halten.

Wenn Sie Ihr Gerat entsorgen mussen, setzen Sie sich bitte mit einer autorisierten UGUR-Vertrags-
werkstatt in Verbindung. In solchen Fallen muss das Gerat unbedingt auf einen der lokalen WEEE

Entsorgungshofe gebracht werden.
ALM

Die in dieser Anleitung dargestellten Bilder und Skizzen dienen lediglich der Veranschaulichung
und kdnnen von Modell zu Modell variieren. Diese Anleitung beinhaltet alle vorhandenen Merk-
male, daher ist es moglich, dass Ihr Gerat nicht tber alle Optionen verfigt.

UGUR
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A- SICHERHEITS HINWEISE
ACHTUNG! @

+ Alle, in dieser Betriebsanleitung genannten Produkte wurden gemaB nationalen und internationalen
Sicherheitsnormen designed und unter Kontrollen hergestellt.

- Fur eine gefahrlose und sichere Nutzung beachten Sie bitte unbedingt nachstehende Punkte.

« Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose fiir die Nutzung lhres Gerdtes geeignet ist. Verwenden Sie ihr Gerat
nur mit einer geerdeten Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass die Stromanlage in Ihrem Gebaude geeignet
ist. Verwenden Sie auf keinen Fall herausfallende oder locker sitzende Steckdosen.

» Benutzen Sie keinesfalls Verlangerungskabel oder Mehrfachsteckdosen mit Ihrem Gerét.

+ Bei Lampenwechsel befolgen Sie bitte alle Anweisungen in dieser Anleitung. Die Leistung der
auszuwechselnden Lampe ist auf dem Produktetikett des Gerdtes, auf dem Etikett direkt unter der Lampe
und in dieser Anleitung angegeben. Das Austauschen der abgedeckten Lampen darf nur tiber einen Ugur
Kundendienst erfolgen.

- Bei Beleuchtungen sollte der Wechsel ausschlief3lich durch einen Ugur Kundendienst erfolgen.

« Sollte das Zuflihrungsrohr beschédigt sein, darf diese ausschlieBlich durch einen autorisierten Ugur
Kundendienst ausgewechselt werden.

+ Sollten Sie Bedenken beziiglich der Stromanbindung haben, wahrend das Gerét in Betrieb ist, wenden Sie
sich bitte an einen autorisierten Ugur Kundendienst.

» Wenn Sie den Stecker herausziehen, fassen Sie es bitte stets am Kopf an. Niemals am Kabel halten und ziehen.

- Demontieren Sie keine Aussenklappen, die nicht in dieser Anleitung aufgefiihrt sind. Im Falle einer
Demontage konnten Sie in elektrisch geladene Bereiche gelangen, die lebensgefahrlich sind.

- Benutzen Sie auf keinen Fall Hochdruckwasserstrahl fiir die Reinigung. Hochdruckwasser kdnnte zu Schaden
an elektrischen Teilen fiihren.

»  Werken Sie keinesfalls selber bei elektrischen Angelegenheiten. Vergessen Sie nicht, Sicherheit ist wichtiger
alles andere.

» Beschéadigte (z.B. Transportschaden) Gerate niemals anschlieen und in Betrieb nehmen. Benachrichtigen Sie
auf jeden Fall den néchst gelegenen Ugur Kundendienst.

« Achten Sie beim Befiillen mit Getranken unbedingt auf die Héchstlade-Kapazitat. Uberschreiten Sie nicht die
maximale Lademarkierung im Gerat.

+ Austausch elektrischer Teile darf ausschlief3lich durch einen autorisierten Ugur Kundendienst erfolgen.

+ Legen Sie die Verpackungsmaterialien des Gerdtes au3er Reichweite von Kindern. Verpackungsmaterialien
(Nylon, Styropor u.A.) kénnen fiir Kinder eine Lebensgefahr darstellen.

+ Aus Sicherheitsgriinden, achten Sie bitte darauf, dass dieses Gerat von korperlich (seh-, hor-) oder geistig
behinderten Personen, Kindern, unerfahrenen und Personen ohne Kenntnis, nur in Begleitung einer
zustandigen Person benutzt werden darf. Kinder sollten bei der Nutzung beaufsichtigt und ein Spielen mit
dem Gerét sollte verhindert werden.

» Wahrend des Abtauens dirfen keine Materialien oder Metall-Gegenstande benutzt werden, die der Hersteller
nicht empfohlen hat. Dadurch kénnten die Kiihlteile beschadigt werden.

» Beschéadigen Sie nicht Teile des Kihlzyklus.

+ Verwenden Sie keinesfalls Produkte/Materialien in oder auferhalb der Kabine, die nicht vom Hersteller
empfohlen sind.

« Eingriffe am Produkt mussen auf jeden Fall ausschlieB8lich durch einen autorisierten Ugur Kundendienst
erfolgen.

- Tragen Sie das Gerat keinesfalls solange es an den Strom angeschlossen ist und bewegen Sie es auch nicht
von der Stelle.

+ Fihren Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Gerét durch, solange es noch am Strom
angeschlossen ist.

+ In diesem Geréat durfen keine explosiven Materialien wie brennbare Aerosolflaschen mit Treibgas gelagert
werden.

+ Befolgen Sie die Hinweise zur Aufstellung des Gerates. Missachtung der Anbringungshinweise zum Kiihlergrill
und des Rostes kann zu Brandgefahr fiihren.
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A- SICHERHEITS HINWEISE

WARNUNG!

Kontrollieren Sie bitte das auf dem Produktetikett aufgefiihrte Kiihlgas.
Nachstehende 5 Punkte gelten fiir Gerdte mit Kohlenwasserstoff-Gasen R600a und R290.

- Um die Gefahr eines Entflammens zu verhindern, darf die Installation dieses Gerates nur durch
einen Ugur Kundendienst erfolgen.

+ Bedecken Sie keine Liftungslocher am Gehause des Gerates.

» Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge oder sonstige Installationen um den
Abtauprozess zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.

- Der Kuhlschalter darf nicht beschadigt werden.

- Sofern nicht vom Hersteller empfohlene Modelle, lagern Sie keine elektrischen Teile in dem
Bereich, in dem Lebensmittel gelagert werden.

acHTUNG! (1)

» Wenn das Gerat beschddigt ist oder nicht ordnungsgemaR lauft, ziehen Sie bitte den Stecker
vom Netz. Nehmen Sie die in dem Gerét gelagerten Sachen heraus und lagern diese an einem
geeigneten Platz und rufen Sie den nachsten Ugur Kundendienst.
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B- TECHNISCHE MERKMALE DES KUHLSCHRANKS

Bedienfeld

Abgedeckte Lampe
Digitales Thermostat

> Beladungsmarkierung

X — Transparentes Aussengehduse

HINWEIS

Bei Gewerblichen Produkten ist der Energieverbrauchs-Test Standard EN23953-2.
Die technischen Spezifikationen sind auf dem Geréteetikett angebracht.

Ugur Sogutma A.S. behdlt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung die technischen
Spezifikationen der Produkte zu verandern.
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Auswahl des Aufstellplatzes

Damit das Gerat problemlos arbeitet, ist die Umgebung, in der es betrieben wird, sehr wichtig. Beachten Sie bei der Wahl des

Aufstellplatzes:

Stellen Sie das Gerat nicht an einem AuRenplatz, an dem es Witterungen ausgesetzt ist (z.B. auf der StraRe u.A)

Damit Ihr Gerét eine gesunde Kiihlung durchfiihren kann durfen vor die unteren seitlichen Kiihlergrills keine Kartons, Kisten oder
dhnliches Material gestellt werden. (Abb. 1)
Stellen Sie es in einem Mindestabstand von (1) Meter zu Hitzequellen (Ofen, Heizung, Heizstrahler usw.) auf (Abb. 2)

Stellen Sie es nicht vor Liiftungsschlitzen von Klimaanlagen, unter Ventilatoren und direkt vor Tuiren oder unter Fenster auf (Abb. 3)
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Der Betriebsaufwand erhoht sich, wenn Sonnenstrahlen direkt auf das Glas der Kiih-
Itruhe fallen. Dies bedeutet einen Anstieg im Energieverbrauch.
Damit der Kompressor richtig arbeiten kann, muss der Lufteingang und Luftausgang frei und ungestort erfolgen.

Wenn Sie das Gerat neben einer Wand aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 150mm (15cm) gelassen

wird.

acHTUNG! (1)

In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kiihgerét auf einer ebenen Flache aufgestellt und
die Geratewand keinen Wasserschaden nehmen kann, sollte einmal das Entwdsserungsrohr Gberlaufen.

Bei Montagen, die durch einen Ugur Kundendienst durchgefiihrt werden: berét Sie das Ugur Fachpersonal zum Aufstellung-
sort und unterbreitet Vorschlage, jedoch trifft der Kunde die letzte Entscheidung tGiber den Aufstellplatz. Dieses wird ebenfalls
auf dem jeweiligen Montageformular durch das Ugur Fachpersonal dokumentiert. Bei Schaden, die bedingt durch den Aufs-
tellplatz entstanden sind, die der Kunde in seiner letzten Entscheidung getroffen hat, tragt der Kunde die volle Verantwortung

fur den aufgekommenen Schaden.

Ihr Kiihlgerat leistet die effektivste Kihlung unter den in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Umsténden je nach Klima Klasse.

Daher achten Sie bitte darauf, dass die Umgebungstemperatur in diesem Niveau liegt.

Bei Gewerblichen Geraten:

Klima Klasse | Temperatur Feuchtigkeit
Klasse 3 zwischen 16°Cund 25°C | 60% Rh
Klasse 4 zwischen 16°Cund 30°C | 55% Rh
Klasse 5 zwischen 16°Cund 40°C | 45% Rh

Die Klima Klasse lhres Gerates ist auf dem ,Technische
Spezifikationen” Etikett aufgefihrt.
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Aufstellen
Mégliche Aufstellpositionen:

1- Alleinstehend mit dem Riicken an die Wand; achten Sie auf einen Mindestabstand von 150mm (15cm) zwischen
der Wand und der Kihltruhe. (Abb. 4)

2- In einer Ecke; wenn das Gerat in eine Ecke aufgestellt wird sollte die Riickwand einen Mindestabstand von
150mm (15cm) zur Wand haben, seitlich kann das Gerét an die Wand gelehnt werden.

Bei jeglicher Aufstellungsart ist auf jeden Fall zu beachten, dass die Liiftung der Kompressoren Gruppe nicht behin-
dert wird.

Das Gerit sollte frei von jeglicher Neigung, auf seinen FiiBen oder Rollen stehend betrieben werden. (Abb. 5)

Je leichter die Liftung der Kompressoren Gruppe ist, desto gestinder wird Ihr Geréat arbeiten.

Abb. 4 Abb. 5
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Anschlie3en

Vor dem Aufstellen des Geradtes missen alle Verpackungsmaterialien und die Holzunterpalette entfernt werden.
(Zum Entfernen der Holzpalette muss die Truhe angehoben werden.)

Montieren Sie die in dem Geréat mitgelieferten Ersatzteile gemaf der Anleitung. Verwenden Sie nur original
Ugur-Ersatzteile.

Nicht-originale Ersatzteile kénnen fiir Sie eine Gefahr darstellen und das Gerat beschadigen.

Platzieren Sie das Geréat an die gewlinschte Stelle. Achten Sie dabei auf die Hinweise zu Aufstellregeln in der
Anleitung.

Stellen Sie mittels einer Wasserwaage sicher, dass |hr Gerat in der Breite und Tiefe gerade steht. Hierzu kon-
nen Sie die FiiBe unter der Kiihltruhe einstellen (optional). (Abb. 6)

Bei Modellen auf Rollen (optional) sollte nach dem Aufstellen die Rollenbremse (optional) betatigt werden
oder falls keine Rollenbremse vorhanden ist, sichergestellt werden, dass das Gerat nicht bewegt werden
kann.

SN
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Regeln flir den Stromanschluss

Ihr Gerat wird in Betrieb genommen, sobald der Stecker, wie in Abb. 6 dargestellt, ans Netz gesteckt wird.

acHTUNG! (1)

Stecken Sie den Stecken nicht in eine Mehrfachsteckdose, verwenden Sie kein Verlangerungskabel.
(Abb. 7)

Das Gerat verfiigt nicht Giber einen separaten Ein-Aus Schalter.

Vermeiden Sie Kontakt der ans Netz angeschlossenen Kabel mit heiBen Oberflachen.

Verwenden Sie unbedingt geerdete Stromanschlisse. Dariiber hinaus sollte der Anschluss Giber mindestens
10-16 A Widerstand und eine Sicherung verfiigen. Beziiglich der anzubringenden Sicherung, die in der Lei-
tung, an der Ihr Gerat angeschlossen ist, holen Sie sich unbedingt Hilfe von unserem technischen Kunden-
dienst oder einem Elektrofachmann ein.

Die Netzspannung und Frequenz sollte mit den Daten, die auf dem Etikett im Inneren des Gerats ange-
bracht ist, Gibereinstimmen. Sollte die Netzspannung weit tiber oder unter der angegebenen Netzspannung
sein, verwenden Sie unbedingt einen Spannungsregler, um die vorgegebene Spannung zu erzielen. Hierzu
konnen Sie Hilfe bei einem Elektrizitatsfachmann einholen.

Legen Sie das Netzkabel lhres Gerdtes nicht auf Durchgangswege. Dies konnte zu Personenverletzungen
und Schaden an dem Kiihlgerét fihren. (Abb. 8)

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8
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D- INBETRIEBNAHME DES KUHLSCHRANKS

Einschalten

acHTuNG! (D)

« Diese Betriebsanleitung ist fiir mehrere Modelle gultig. Ausstattungen der jeweiligen Modelle konnen ab-
weichen. Abbildungen kdnnen abweichen.

« Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen, reinigen Sie den Innenteil und alle Accessoires.
(Siehe Seite 20).

« Wenn das Gerat wahrend des Transports zu stark gertittelt wurde, lassen Sie es (1) Stunde ruhen, bevor Sie
es in Betrieb nehmen. So kann das Kompressoren-Ql, sollte es ins System gelaufen sein, wieder zuriicklau-
fen. Sollten Sie das Gerat, ohne dieses zu beachten, in Betrieb nehmen, kénnten Sie somit dem Kompressor
schaden.

+ SchlieBen Sie das Gerét nur an einen Stecker an, der entsprechend den Regulierungen angebracht wurde
und 220-240V/ 50 Hz Alternativspannung besitzt. (Abb. 9)

« Wenn das Gerét in Betrieb ist, werden Sie den Kompressor leicht horen.

. Derin lhrem Gerét eingebaute Ventilator schaltet beim Offnen der Tiir automatisch ab.

ALM
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D- INBETRIEBNAHME DES KUHLSCHRANKS

Einstellen der Innentemperatur
Die Innentemperatur Ihres Gerdtes wurde werksseitig auf die effektivste Leistung eingestellt.

Die Lagerungstemperatur der Lebensmittel kann anhand des in Ihrem Kihlgerat eingebauten Ther-
mometers (optional) abgelesen und mithilfe des Thermostats eingestellt werden. Jedoch empfehlen
wir, die Werkseinstellungen unverandert zu lassen.

Die Innentemperatur lhres Kiihlgerates kann durch Drehen des Thermostatreglers eingestellt werden
(Abb. 2). Die Innentemperatur Ihres Gerates kann zwischen +1 und +10°C eingestellt werden.

Cihazinizin set degeri -22°C olarak lretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda
cihazinizin icinde Urlintintizii bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriiniiniizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
agisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Grtinliniiziin i¢ kismi her yonuyle en iyi sekilde
sogumus olur.

acHTUNG! (D)

+ Lassen Sie das Kiihlgerat wahrend der ersten Inbetriebnahme fiir mindestens zwei (2)
Stunden im leeren Zustand laufen.
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D- INBETRIEBNAHME DES KUHLSCHRANKS

Nutzung des Digitalen Thermostats

Wenn lhr Gerat ein digitales Thermostat besitzt, achten Sie bitte auch nachfolgende Punkte.

Digitale Thermostate werden in der Fabrik voreingestellt und bedirfen keiner weiteren Einstellung. Sie konnen das
Thermostat wie nachstehend beschrieben einstellen.

Digitale Thermostate beinhalten eine Reihe von Programmen. (wie z.B. Eko Modus, Nacht Modus) Wenn Sie denken,
dass es mit dem Betrieb oder der Kiihlung ein Problem gibt, benachrichtigen Sie bitte die Ugur Kundendienst.

Fehlercodes, die von digitalen Thermostaten ausgegeben werden, finden Sie unter der Rubrik Fehlercodes. Wenn Sie
solche Fehlercodes sehen, stellen Sie den Alarm des Thermostats ab und benachrichtigen Sie den Ugur Kundendienst.

‘ I ,Ein/AusSchaItethrer Kuhltruhe. 5“ @ Manuelles Abtauen.

my, E *o\*
B & Alarmi sessize alir. ECO -_S ) Schaltet auf Eko-Modus und Nacht-Modus

Fur Carel Thermostate:

idem auf die “Set”Taste gedriickt wurde, diese Taste
<en und die Temperatur erhéhen.

snnen Sie die Temperatur des Gerétes regeln. Halten Sie
set"Taste fur 2-3 Sekunden gedriickt, das Gerat fangt an
beiten.

idem die “Set"Taste gedriickt wurde, driicken Sie diese
+ um die Temperatur zu senken.

rammier-Taste. Darf nur vom Service-Personal betatigt
en.

wus Schalter lhres Gerates. Bei gleichzeitiger Betatigung
'r Taste nach Driicken der “Set"Taste, kann die Temperatur
ht werden.

tzum manuellen Abtauen des Gerétes. Bei gleichzeitiger
@igung dieser Taste nach Driicken der “Set" Taste, kann die
»eratur gesenkt werden.

t zur Regelung der Schranktemperatur. Halten Sie die “Set”
«fiir 2-3 Sekunden gedriickt um es in Betrieb zu nehmen.
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D- INBETRIEBNAHME DES KUHLSCHRANKS

Nutzung des Digitalen Thermostats

Fur Dixell Thermostate;

dient zum manuellen Abtauen des Gerétes.

Jach Betatigen der ,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu erhéhen.

Jach Betétigen der ,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu senken.

dient zur Regelung der Schranktemperatur. Halten Sie die
Set"Taste fiir 2-3 Sekunden gedriickt um es in Betrieb
unehmen.

dient zur Regelung der Schranktemperatur. Halten Sie die
Set"Taste fiir 2-3 Sekunden gedriickt um es in Betrieb
u nehmen.

Jach Betdtigen der ,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu erhéhen.

dient zum manuellen Abtauen des Gerates.

Jach Betatigen der,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu senken.
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D- INBETRIEBNAHME DES KUHLSCHRANKS

Einlegen von Lebensmitteln in den Kiihlschrank

Nachdem Ihr Kihlschrank im leeren Zustand die von Ihnen gewtinschte Temperatur erreicht hat, kdnnen Sie
die in der Anleitung zugelassenen Lebensmittel in den Schrank legen. (Wenn |hr Gerat ein Modell mit Ther-
mometer ist, kdnnen Sie hiermit die Innentemperatur ablesen.)

WARNUNG!

Bevor Sie Lebensmittel in Ihre Kiihlgerédt legen, lassen Sie das Gerét fur (2) Stunden leer laufen.

Legen Sie keine Produkte/Materialien in das Gerat, die nicht gekiihlt werden diirfen sind. Lassen Sie
Sie keine tiefgeklhlten Lebensmittel in dem Kiihlgerat auftauen.

Lassen Sie mindestens (2) cm Abstand zwischen den eingelagerten Lebensmitteln und dem obersten
Einlegeboden damit die Luftzirkulation gewahrleistet ist.

Laden Sie keine Lebensmittel Gber die Lademarkierung hinaus.

Abtauen

lhr Gerat besitzt keinen gesonderten Abtauprozess. Ihr Kiihlgerat wird im thermostatischen Betrieb automa-
tisch das auf dem Gerat gebildete ,Eis” abtauen.

Auch wenn |hr Gerdt von selbst eine Eisbildung verhindert, kann es durch hohe Temperaturen und Feuchtig-

keit sowie eine haufige Nutzung zu einer erhéhten Vereisung kommen. In solch einem Fall stellen Sie bitte ALM
den Betrieb ab und tauen somit das Eis ab. Ein nicht vereister Verdampfer wird stets mit hochster Leistung
arbeiten.

Das vom Verdampfer tropfende Wasser wir in eine Tropfpfanne im Kompressor-Teil laufen. Obwohl hier das
hei3e Gasrohr das angesammelte Wasser zum Verdampfen bringt, empfehlen wir, mindestens einmal im Mo-
nat diesen Teil zu kontrollieren und zu reinigen.

T
&
(ap]
&
=

73



D- INBETRIEBNAHME DES KUHLSCHRANKS

Abschalten des Gerates
Stellen Sie die in Ihrem Gerat befindlichen Lebensmittel an einen fiir Sie geeigneten Platz.
Ziehen Sie den Stecker des Gerdtes vom Stromnetz. (Abb. 10)

Wenn Sie beabsichtigen, das Gerat flir ldngere Zeit nicht zu nutzen, achten Sie bitte auf nachstehende
Punkte:

Reinigen Sie das Gerat. Andernfalls fihrt die an den Wanden befindliche Feuchtigkeit zu einer
schwarz Farbung an der Innenseite.

WARNUNG!

m Wenn lhr Gerit nach dem Abschalten an einem geschlossen Ort bleibt:

» Decken Sie das Gerat nicht mit Plastikplanen oder Decken ab. Plastik verhindert die Atmung
und verursacht eine Geruchsbildung am Gerat. AuBerdem bildet sich zusatzlich Feuchtigke-
it. Feuchtigkeitsbildung kann zum Verrosten fiihren.

- Sollten Sie die Deckel der Truhe nicht offen lassen, flihrt dies zu einer Geruchsbildung im
Inneren des Gerétes.

I
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E- REINIGUNG, PFLEGE UND TRANSPORT IHRES KUHLGERATES

REINIGUNG

Die Reinigung lhres Gerates ist in zwei Stufen aufgeteilt, die Innen- und die AuBBenreinigung.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, beachten Sie bitte unbedingt nachstehende Hinweise.

WARNUNG!

Nehmen Sie unbedingt vor jeder Reinigung Ihres Kiihlgerates vom Netz.

Tragen Sie wahrend der Reinigung und der Pflege unbedingt Schutzhandschuhe. Dies schiitzt Sie vor
Verletzungen.

Benutzen Sie zur Reinigung niemals haushaltsibliche Reinigungsmittel und scheuerndes oder
kratzendes Material (Oberflachenreiniger, Waschmittel, Benzin, Verdiinner, Saure sowie schmelzende
Materialien). Andernfalls kann dies zu Verfarbungen an Kunststoffteilen fiihren.

Verwenden Sie keinesfalls fliesendes oder Hochdruckwasser zur Reinigung.

Innenreinigung

Stellen Sie die in dem Gerat befindlichen Lebensmittel an einen fiir Sie geeigneten Platz.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, warten Sie bis sich der Innenraum des Gerates der Umgebung-
stemperatur angepasst hat.

Tragen Sie wahrend der Reinigung und der Pflege unbedingt Schutzhandschuhe. Dies schiitzt Sie vor
Verletzungen.

Nehmen Sie die Accessoires aus dem Innenraum heraus.

Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen Baumwolltuch und lauwarmen Seifenwasser oder mit Reini-
gungsmitteln, die durch Ugur Sogutma A.S. empfohlen sind. ALM
Trocknen Sie das Gerdt mit einem trockenen Baumwolltuch ab. Nicht getrocknete Teile kdnnen mit der
Zeit dunkler werden.

Vergewissern Sie sich, dass im Innenbereich keine nassen oder feuchten Stellen vorhanden sind.
Nachdem |hr Gerat gemaR den Anweisungen in dieser Anleitung in Betrieb genommen wurde, kdnnen
Sie drei (3) Stunden spater lhre Produkte wieder in das Gerdt laden.

Aullenreinigung

Reinigen Sie das Gerat mit einem Baumwolltuch und lauwarmen Wasser.

Achten Sie darauf, dass wéahrend der Reinigung kein Reinigungswasser in das vordere Kontrollpanel und
in die Beleuchtungskammern tritt.

Reinigen Sie das Gummi an den Deckeln oder der Tiir nur mit sauberem Seifenwasser.

Wartung

Dieses Produkt bendtigt keine periodische Wartung.

EMPFEHLUNG

Zur Innen- du AuBBenreinigung lhres Gerdtes konnen Sie Reinigungsmittel der Marke Ugur verwenden,
die Sie in den Ugur Kundendienststellen erhalten kénnen.
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E- REINIGUNG, PFLEGE UND TRANSPORT IHRES KUHLGERATES

Transport Ihrer Kiihltruhe

Nehmen Sie den Stecker aus dem geerdeten Netz.
Beginnen Sie mit dem Auftauprozess.

Transportieren Sie lhr Gerdt im normalen Betriebsmodus. Tragen Sie es nicht in seitlicher, vertikaler oder
liegender Lage und mit offenem Deckel.

Schiitzen Sie Ihr Gerat wahrend des Transports vor Stoen. Tragen Sie |hr Gerat nicht wéahrend es an den
Strom angeschlossen oder voll geladen ist.

Um moglichen Unféllen vorzubeugen oder Schaden am Gerat durch Fallen oder Abrutschen zu verhindern,
befestigen Sie lhre Kuihltruhe auf dem Tragegerat.

HINWEIS

Wenn Sie das Gerit nicht nutzen werden, achten Sie bitte auf nachstehende Punkte.

Wenn Sie es kurzzeitig nicht nutzen werden:

Lassen Sie es in Betrieb.

Wenn Sie das Gerdt fiir laingere Zeit nicht nutzen wollen oder abschalten moéchten:
Verbrauchen Sie alle in dem Gerit befindlichen Lebensmittel und leeren Sie das Gerét aus.
Nehmen Sie den Stecker vom Netz.

Fiithren Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Abtau- und Innenreinigungsschritte durch.

Trocknen Sie den Innenbereich der Truhe griindlich ab. Nicht getrocknete Teile kdnnen mit der
Zeit dunkler werden.

Lassen Sie den Deckel der Truhe offen.

I
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E- REINIGUNG, PFLEGE UND TRANSPORT IHRES KUHLGERATES

Stérungen

Die in diesem Kapitel genannten Stérungen und Lésungen kdnnen Sie leicht selber anwenden, sollten diese lhr Prob-

lem dennoch nicht [6sen, wenden Sie sich unbedingt an den Ugur Kundendienst.

WARNUNG!

« Jegliche Eingriffe bei Stérungen diirfen nur durch den Ugur Kundendienst durchgefiihrt werden.

- Eingriffe, die durch Sie durchgefiihrt werden, kénnen Ihnen, Ihrem Personal oder Ihren Kunden Schaden
zufuigen, Ihr Gerét verliert seinen Garantieanspruch, Sachschaden (Brand usw.) kénnen entstehen.

+ Im Falle einer Stérung benachrichtigen Sie den Ugur Kundenservice oder einen Ugur Kundendienst (siehe

Seite 23)

Storungen

Mégliche Losungen

Ergebnis

Der Kiihler arbeitet nicht. (Das Gerat
gibt keine Gerdusche von sich oder nur
die Liftung ist zu horen)

Das Thermostat kann defekt sein.
Der Stecker ist moglicherweise nicht
ans Netz geschlossen. Die Sicherung
kann herausgesprungen oder defekt
sein.

Die Kondensator Lamellen kdnnen
verstopft oder verschmutzt sein.

Bei Erreichen der passenden Tempera-
tur wird es wieder arbeiten.

Stecken Sie den Stecker ordentlich in
die Steckdose.

Wenden Sie sich an den Ugur Kunden-
dienst oder einen Elektrofachmann.
Reinigen Sie die Kondensator Lamel-
len.

Die Innentemperatur am Gerat ist
hoch.

Die Au3entemperatur ist zu hoch oder
die Thermostat-Einstellung ist falsch.
Das Gerét steht zu nah an die Ruck-
wand.

Die Liiftungsrillen sind verstopft oder
werden durch etwas verdeckt.

Das Gerét ist starkem AuBenwind
ausgesetzt.

Die Kondensator Lamellen sind zu
verschmutzt.

Transportieren Sie die Kiihltruhe an
einen Ort, an dem die Au3entempera-
tur niedriger ist.

Stellen Sie den angegebenen Abstand
her.

Verhindern Sie Windstréme.

Reinigen Sie die Kondensator Lamel-
len.

Die Innentemperatur am Gerat ist zu
niedrig.

Falsche Innenthermostat-Einstellung

Regeln Sie erneut das Thermostat.

Die Lampen der Kihltruhe leuchten
nicht oder nur eine leuchtet.

Die Lampen sind ausgeschaltet.
Die Lampe ist durchgebrannt oder der
Starter defekt.

Schalten Sie die Lampen ein.
Wechseln Sie das defekte Teil aus.

Hohe SchweiBbildung im Inneren des
Gerétes oder am Glas.

Bei Schwei3bildung im Inneren der
Kabine kann das Abflussloch verstopft
sein. Bei Schweifbildung am Glas ist
vermutlich die AuBenluftfeuchtigkeit
hoher als 65%.

Reinigen Sie das Abflussloch. Bei hoher
Luftfeuchtigkeit, stellen Sie das Gerat
an einen Ort mit weniger Luftfeuchtig-
keit.

Schlechter Geruch kommt aus dem
unteren Teil der Kiihltruhe.

Die untere Tropfpfanne ist ver-
schmutzt.

Reinigen Sie die Tropfpfanne.

Die Leistungsangaben der an Ihrem Gerat installierten Lampen oder LED’s sind dort angegeben, wo
diese auch angebracht sind und kénnen von Modell zu Modell abweichen. Die an lhrem Gerat ins-
tallierten Lampen oder LED’s diirfen nur durch einen Ugur Kundendienst ausgewechselt werden.
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E- REINIGUNG, PFLEGE UND TRANSPORT IHRES KUHLGERATES

Storungen des Digitalen Thermostats

Alarm Signale am Thermostat der Marke Dixell:

MELDUNG | GRUND WAS MUSS GEMACHT WERDEN

P1 Defekter Raumsensor Kontrollieren Sie die Sensorverbindung

P2 sen Defekter Verdampfersensor Kontrollieren Sie die Sensorverbindung bevor Sie den Sensor auswechseln.

HA pa- Alarm Maximale Hitze Kontrollieren Sie den Betrieb des Kompressors und die dazugehérigen
Parameterwerte.

LA pa- Alarm Maximale Hitze Kontrollieren Sie den Betrieb des Kompressors und die dazugehérigen
Parameterwerte.

EA AuBenalarm Wenn der digitale Eingang auf3er Betrieb ist, schaltet sich der Alarm automa-
tisch ab.

Alarm Signale am Thermostat der Marke Carel:

MELDUNG | GRUND WAS MUSS GEMACHT WERDEN
EO Defekter Sensor 1 (Kontrolle) | Kontrollieren Sie den Sensor
E1 Defekter Sensor 2 (Abtauen) | Kontrollieren Sie den Sensor und d0=0/1/4, FO=1
E2 Defekter Sensor 3 (Konden- | Kontrollieren Sie den Sensor und, dass (A4=10 ist)
sator)
1A AufBlenalarm Kontrollieren Sie die AuBenalarmausgange oder die Parameter A4
und A7.
dOr Tir Offen-Alarm Kontrollieren Sie ob der Deckel geschlossen ist oder die Parameter
A4 und A7.
LO Zu Niedrige Temperatur- Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald die Temperatur
Alarm wieder auf die voreingestellten Werte gekommen ist. Kontrollieren

Sie auch die Set-Werte.

HI Zu Hohe Temperatur-Alarm Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald die Temperatur
wieder auf die voreingestellten Werte gekommen ist. Kontrol-
lieren Sie auch die Set-Werte. Kontrollieren Sie ob das Kiihlsystem
ordentlich funktioniert.

EE/Eer Teile Parameter Fehler Kontrollieren Sie die Parameter.

EF Betriebsparameter Fehler Kontrollieren Sie die Parameter dt, dP und d4, sowie den Abtau-
stand. Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald das Abtauen
normal beendet ist.

ED Abtauen wurde auBerhalb Kontrollieren Sie die Parameter dt, dP und d4, sowie den Abtau-
der Zeit beendet. stand. Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald das Abtauen
normal beendet ist.

Das Umstellen der Fabrikeinstellungen des digitalen Thermostats liegt in der Verantwortung des
Kunden. Aus diesem Grund kann unser Unternehmen nicht fur entstehende Schaden, Ersatzans-
priche und dhnliches zur Verantwortung gezogen werden.

UGUR .

m



F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Storungen des Digitalen Thermostats

Alarm Signale am Thermostat Marke Elstat

MELDUNG GRUND WAS MUSS GEMACHT WERDEN

= Offene Tur Kontrollieren Sie die Schranktir.

rSF Fehler am Kiihlsystem Kontrollieren Sie den Betrieb und die dazugehorigen Parameter
des Kompressors.

PF1 Sensor hatasi Kontrollieren Sie den Sensor.

PF2 Dolap ve kondanser Sensorii | Kontrollieren Sie die Parameterwerte.

Das Umstellen der Fabrikeinstellungen des digitalen Thermostats liegt in der Verantwortung
des Kunden. Aus diesem Grund kann unser Unternehmen nicht fiir entstehende Schaden,
Ersatzansprliche und dhnliches zur Verantwortung gezogen werden.
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INFORMATION

NOTESre Cher Client,

Pour pouvoir mieux profiter de votre produit, fabriqué dans les
établissements d'Ugur Sogutma A.S. (Ugur Refrigération S.A.) et éprouvé
par les contréles de qualité, nous vous prions de lire attentivement ce guide
d'emploi en entier avant de commencer l'utilisation de votre produit, de le
garder pour consultations ultérieures et, lors de I'utilisation, respecter les
consignes contenues a l'intérieur.

Dans le cas ou, lors de I'utilisation de votre produit, vous ne respectez pas

les regles et les instructions contenues dans ce guide et/ou vous faites une
erreur d'utilisation, notre Société ne sera absolument pas responsable des
dommages survenus sur votre produit.

Vous pouvez accéder a |'état actualisé du guide d'emploi sur notre site
internet www.ugur.com.tr
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Bu iiriin, cevreye saygili modern

tesislerde liretilmistir.
Cevre dostu teknolojiye sahiptir.

NOTESre Cher Client,

Le produit que vous venez d'acquérir a été fabriqué sans utilisation
d’amiante, deformaldéhyde, de cadmiumetdes CFC(chlorofluorocarbures)
et en utilisant de I'huile de compresseur sans PCB (polychlorobiphényles)
et PCT (polychloroterphényles). Les gaz utilisés dans votre réfrigérateur

sont R134a, R404a, R290 et R600a. Ces gaz sont conformes au protocole
de KYOTO.

En cas de respect des conditions et des instructions contenues dans ce gu-
ide et d'assurer des conditions d’utilisation habituelles, la vie d’utilisation
de votre congélateur est de 10 ans.

Votre réfrigérateur est conforme a la Réglementation WEEE (Déchets

d’Equipements Electriques Electroniques)
‘\
K-Q BB
TSE-ISO-EN 3 L
S5anoo -2
TS EN ISO 14001 :2005
Sertifika No. 671-01

UGUR 2
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IMPORTANT

NOTESre Cher Client,

Confiez au Service Agréé Ugur,
I'instruction et le montage de votre
réfrigérateur sans capot supérieur
fabriqué avec grands soins dans les
installations d’'UgurSogutmaA.S. (Ugur

Réfrigération S.A.), Dans le cas ou vous
faites faire l'instruction et le montage de
votre réfrigérateur par un autre service
qu'UgurSogutmaA.S. (Ugur Réfrigération
S.A.), votre produit ne sera pas couvert par
la garantie en cas de pannes.
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Notre Cher Client,

Dans ce guide, les points a surveiller sont indiqués sous les rubriques ATTENTION, AVERTISSEMENT
et NOTE.

Ces rubriques sont définies ci-dessous, en fonction de leur degré d'importance, nous vous prions de
lire attentivement chacun d'eux.

Dans ce guide, les informations indiquées sous les rubriques ATTENTION, AVERTISSEMENT et NOTE
sont valables pour toutes les étapes y compris le transport et le montage.

ATTENTION! @

Contient les informations visant a empécher que le produit devient inutilisable
lors de I'utilisation, a éviter les dommages graves pouvant aboutir aux blessures et
perte de vie et de biens.

AVERTISSEMENT!
Contient les informations visant a empécher les erreurs qui peuvent causer une
baisse de rendement de votre produit ou des pannes lors de |'utilisation.

NOTE

Contient les informations explicatives lors de I'utilisation.

'SUGGESTION

Contient les suggestions qui peuvent étre utiles pour le produit lors de I'utilisation.

NOTE

En cas d’'une quelconque panne, contactez notre Centre d’Appel, notre Service Agréé Ugur le plus
proche ou notre Centre de Service Clientéle pour informations. Le numéro de notre Centre de Service
Clientéle se trouve dans la derniéere page du guide d'emploi.

En cas panne du réfrigérateur, les précautions a prendre concernant les produits alimentaires qui se
trouvent dans votre réfrigérateur incombent au consommateur. Notre entreprise n'est pas responsable
de l'avarie d’aliments survenue suite a une panne ou une erreur d'utilisation.

Nos produits sont congus pour refroidir et conserver les aliments en paquets et les boissons emballés.
En cas d'utilisation en dehors de cet objectif, notre entreprise n'est pas responsable des dommages
subis par les produits.
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CONTENU

A - Opérations a effectuer avant I'utilisation et les consignes
de sécurité

B - Aspect général de votre réfrigérateur
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A- OPERATIONS NECESSAIRES A EXECUTER AVANT

LUTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

artentiont ()

Ne placez pas votre produit a un endroit exposé a la lumiére solaire directe, dans le champ d'effet
des sources de chaleur comme poéles, radiateurs, fours, radiants et infrarouges. Le cas contraire peut
étre a l'origine de baisse de performance de votre produit, son endommagement et sa détérioration.

+ Votre produit est réglé au courant électrique de la ville 220-240 Volt 50 Hz. L'utilisation d’un voltage
différent peut détériorer votre appareil et causer des incendies.

» Linstallation électrique doit étre conforme aux réglementations nationales.

+ Votre installation doit étre munie de relais de fuite de courant et de fusibles afin déviter les
électrocutions et les risques d'incendies.

+ Notre entreprise n'est pas responsable des pannes et dommages qui peuvent découler d’une utili-
sation sans prise de terre.

- Installez votre produit dans un endroit dépourvu d’humidité et sans obstacle pour la circulation de
I'air.

+ Avant le premier emploi, nettoyez impérativement l'intérieur de votre produit.

+ Apreés l'installation de votre produit, attendez une (1) heure avant de le mettre en marche.

- Sile montage de votre réfrigérateur a été fait dans des conditions atmosphériques tres froides, atten-
dez deux (2) heures avant de le mettre en marche.

+ Si vous nallez pas utiliser votre produit pendant un temps court ou vous allez le garder vide, ne
débranchez pas la prise pour faire des économies dénergie. Dans le cas contraire, pour refroidir de
nouveau votre produit, il faudra encore plus d'énergie.

» Lors des coupures brutales du courant, débranchez la prise électrique de votre produit. Pour le re-
mettre en route, branchez la prise de votre produit 20 minutes aprés que le courant soit rétabli. La
haute tension produite lorsque le courant est revenu peut endommager votre produit et causer des
incendies.

+ Ne permettez pas aux animaux sauvages et domestiques d'entrer a l'intérieur de votre produit et
tourner autour. Votre produit peut subir des dommages et les animaux peuvent mourir ou se blesser.
En outre les animaux sauvages et domestiques peuvent causer des incendies en endommageant
I'installation électrique.

+ Ne mettez jamais des produits alimentaires chauds dans votre réfrigérateur pour les refroidir.

+ Le produit que vous venez d'acheter est congu uniquement pour réfrigérer et conserver les boissons
et bouteilles et/ou des canettes de boissons ou alors des aliments sous emballages. Merci de ne pas
l'utiliser a d'autres fins.

» Votre produit est congu pour étre utilisé dans des lieux fermés. Ne I'utilisez pas a I'extérieur.

- Ne mettez pas dans votre produit les matériels qui ne sont pas congus pour étre refroidis. Ne I'utilisez
pas pour décongeler les produits alimentaires congelés.

» Le montage, l'installation, I'entretien et le nettoyage du produit doivent étre faits suivant les instruc-
tions du guide. Ne procédez pas a une application contraire au guide. Dans le cas contraire, en cas
de toutes sortes de dommages subis par votre produit ne seront pas couverts par les garanties pour
motif d'erreur de I'utilisateur.

+ Pour éviter que votre produit glisse ou se renverse, installez-le sur une surface plane sans inclinaison.

» Mettez votre produit en marche uniquement en cas d'utilisation.

» N'exposez pas votre produit aux effets de la lumiére solaire directe.

+ Afin de protéger votre produit contre les dommages, déplacez-le ou entreposez-le seulement en
position d'utilisation. La garantie sera perdue dans les cas contraires.

+ Assurez-vous que le bouchon dévacuation est bien fermé dans le but déviter 'enneigement a
l'intérieur de votre produit ou I'excés de buées sur les vitres.
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A- OPERATIONS NECESSAIRES A EXECUTER AVANT

L'UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

NOTE

En cas de panne du réfrigérateur, les précautions a prendre concernant les produits alimentaires
qui se trouvent dans votre réfrigérateur incombent au consommateur. Notre entreprise n'est pas
responsable de I'avarie d'aliments survenue suite a une panne ou une erreur d'utilisation.

Le produit que vous venez d’acheter est concu dans un but commercial pour rafraichir et con-
server froides les boissons en bouteilles ou en cannettes. En cas d'utilisation en dehors de cet
objectif, notre entreprise n'est pas responsable des dommages subis par les produits.

Dés la réception du produit que vous avez acheté controlez son état de bon fonctionnement. En
cas de dommage, contactez votre vendeur sous 24 heures.

Les noms des modéles des produits non standards préparés sur demande spéciale comprennent
les lettres CD. Contactez les services agréés concernant les spécificités de ces produits.

Pour pouvoir vous servir de votre produit efficacement et en sécurité, nous vous prions de lire
attentivement ce guide d’emploi en entier avant de commencer |'utilisation de votre produit et
de le garder pour consultations ultérieures. Vous pouvez suivre I'état actualisé du guide d'emploi
sur notre site internet www.ugur.com.trou aupres de nos services agréés

Ce produit est marqué du symbole (WEEE) indiquant les équipements électriques et électroniques
rejetés. Par conséquent I'utilisateur est chargé de respecter la directive Européenne 2002/96/EC
concernant le recyclage afin de réduire les effets sur I'environnement du produit concerné.

Lorsque vous voulez jeter votre produit ou le transformer en ferraille, contactez noter Ser-
vice Agréé Ugur pour les informations nécessaires. Dans ces cas votre appareil doit étre remis
impérativement aux établissements de destruction WEEE.

Les dessins de ce guide sont a titre représentatif, ils peuvent étre différents d'un modele a I'autre.
Les spécifications indiquées dans ce guide concernent I'ensemble des options, votre produit peut
ne pas étre équipé de certaines options.
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- CONSIGNES DE SECURITE
ATTENTION! @

- BLes produits objets de guide sont congus selon les normes de sécurité nationales et internationales
et fabriqués sous controle.

- Les régles suivantes doivent étre respectées pour une utilisation sans danger et en sécurité.

- Assurez-vous que votre prise électrique est conforme ou non pour le bon fonctionnement de votre
produit. Utilisez votre appareil impérativement avec prise de terre. Assurez-vous que l'installation
électrique de votre immeuble est conforme. N'utilisez pas les prises électriques démontées ou non
stables.

» Evitez impérativement d'utiliser votre produit a I'aide de rallonge ou de multiprises.

+ Lors du remplacement de lampes, suivez impérativement les instructions de ce guide. La puissance
de lalampe a remplacer est indiquée sur l'étiquette de déclaration de I'appareil, sur I'étiquette juste
en dessous de la lampe et dans ce guide. Les lampes Canopy doivent étre changées uniquement par
le Service Agréé Ugur.

- Concernant I'éclairage, le remplacement des lampes doit étre fait impérativement par le Service
Agréé Ugur.

+ En cas d'endommagement du cable d‘alimentation, son changement doit étre fait impérativement
par le Service Agréé Ugur.

- Pendant le fonctionnement de votre appareil, si vous avez un doute concernant le branchement
électrique, contactez s'il vous plait le Service Agréé Ugur.

«+ Lorsque vous débranchez la prise de votre produit, tirez par la prise méme et jamais par le cable.

+ Ne retirez aucun couvercle de protection non précisé dans ce guide. En le retirant, vous pouvez
accéder les sections électriques qui présentent un danger vital.

+ Nutilisez jamais de l'eau sous pression pour le nettoyage. L'eau sous pression peut endommager les
parties électriques.

+ N'intervenez jamais vous-mémes dans le domaine de I'électricité. N'oubliez pas que la sécurité
constitue l'essentielle.

+ Ne branchez jamais a la prise un produit endommagé (par exemple lors du transport) pour le faire
fonctionner. Contactez impérativement le Service Agréé Ugur le plus proche.

« Lors du chargement en boissons de votre produit, tenez compte de la capacité maximum de
chargement. Ne dépassez par la ligne de niveau indiqué sur votre produit.

+ Les remplacements de piéces électriques doivent se faire impérativement par le service agréé Ugur.

- Gardez les matériels d'emballage de votre produit absolument hors d'atteinte des enfants. Ces
matériels (nylon, polystyrene etc.) peuvent présenter un danger pour les enfants.

« Le produit que vous venez d'acheter ne doit pas étre utilisé par les handicapés physiques (visuels,
auditifs) ou mentaux, les enfants et les personnes n'‘étant pas suffisamment informées sans
surveillance d’une personne responsable de leur sécurité. Lorsque les enfants utilisent le produit, ils
doivent étre surveillés et vous devez vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

«+ Pendant le dégivrage, n'utilisez aucun matériel ni métal non conseillé par le producteur. Vous pouvez
endommager les pieces de refroidissement.

- N'endommagez pas les pieces du cycle de refroidissement.

+ N'utilisez en aucune facon les produits/matériels non conseillés par le producteur a l'intérieur ou a
I'extérieur de la cabine.

« Assurez-vous que les interventions a faire sur votre produit soient faites par les services agréés.

- Ne transportez en aucune fagon votre produit lorsqu'il est branché, ne le bougez pas de son
emplacement.

- N'accomplissez aucune opération de service ou de réparation lorsque votre produit est branché.

« Il ne faut pas stocker des matiéres explosives comme les boites en fer d'aérosols a propulseurs
inflammables dans ce produit

+ Respectez impérativement les regles d'installation de votre produit. Ne pas respecter les consignes
d'installation du refroidisseur, volets et grilles peut causer des dangers d'incendies.

UGUR .
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A- CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT!

Controdlez le gaz de refroidissement indiqué sur I'étiquette de votre produit s'il vous plait.
Les 5 articles concernent les produits contenant des gaz R600a et R290 Hydrocarbure.

« Pour réduire les dangers d'inflammabilité I'installation de cet appareil doit étre faite uniquement
par le Service Agréé Ugur.

» Ne bouchez pas les trous d'aération situés dans le boitier ou le corps de l'appareil.

» On ne doit pas utiliser dautres outils mécaniques ou d'autres systemes pour activer le dégivrage,
en dehors de ceux qui sont conseillés par le producteur.

- Evitez dendommager le circuit de refroidissement.

- Tant qu'il ne s'agit pas de modeles conseillés par le producteur, on ne doit pas utiliser d'appareils
électriques dans la section de stockage des produits alimentaires de I'appareil.

artentiont ()

» Sivotre produit est endommagé et ne fonctionne pas correctement, débranchez-le s'il vous plait.
Rangez les produits de son contenu dans un endroit convenable et contactezimmédiatement le
Service Agréé Ugur le plus proche.
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B- ASPECT GENERAL DE VOTRE REFRIGERATEUR

> Panneau de contréle

Auvent

Thermostat digital

> Ligne de chargement

w

e ——> Chassis extérieur transparent

NOTE

Le standard de testes de consommation des produits de types commerciaux est EN23953-2.

Les spécifications techniques des produits sont indiquées sur les étiquettes situées sur les

produits. UgurSogutmaA.S. garde le droit de changer les spécifications techniques des produits
sans aucun avertissement.

I
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Choix du Lieu d’Installation

Lenvironnement du bon fonctionnement de votre produit est trés important. Lors du choix de I'environnement de fonctionne-
ment,

Ne mettez pas votre produit a l'extérieur de facon a étre exposé a l'air libre (dans une rue, au bord de I'avenue etc)

Pour que votre produit puisse refroidir correctement éviter de mettre devant les volets latéraux des matériels comme des cartons,
des boites etc. (Dessin 1)

Placez-le au moins a une distance d'(1) métre des sources de chaleur (poéles, radiateurs, chauffages électriques etc.) (Dessin 2)

Ne le placez pas en face des bouches des climatiseurs, sous les ventilateurs et directement devant les portes et les fenétres. (Dessin
3)

Ne I'exposez pas a la lumiere directe du soleil. Le fait que la lumiére solaire arrive sur la vitre de votre réfrigérateur augmentera le
taux de travail. Ce qui veut dire que la consommation en énergie augmentera.

Pour que la section du compresseur de votre produit fonctionne correctement, il faut impérativement que I'entrée et la sortie d'air
soient aménagées confortablement et librement.

Lorsque vous approchez votre produit du mur, assurez-vous quiil reste un espace libre de 150 mm (15 cm) entre I'arriere de votre
réfrigérateur et le mur.

arTenTioN: ()

Dans des environnements a humidité élevée, contre le danger de débordement des eaux d'évacuation, prenez soin a ce que le
sol et le mur de la section demplacement de votre produit ne soient pas étre endommagés par les effets de l'eau.

Lors des montages réalisés par le Service Agréé Ugur ; celui-ci doit informer le consommateur sur le lieu convenable pour le
montage et fera une suggestion, toutefois la décision finale concernant le lieu du montage incombera le consommateur. Ce
processus sera inscrit sur le formulaire de service de montage concerné, par le Service Agréé Ugur. Dans le cas ou des dom-
mages d'origine de ce lieu choisi sur la décision finale du consommateur apparaissent, toute la responsabilité appartiendra au
consommateur.

Votre réfrigérateur donne la meilleure performance de refroidissement selon les classes de climats dans des conditions indiquées
dans le tableau ci-dessous. Pour cette raison surveillez que I'environnement de fonctionnement de votre réfrigérateur soit dans ces
niveaux de températures.

Produits commerciaux:

Classe du climat | Intervalle de température | Humidité

Classe 3 16°C a 25°C 60% Rh
Classe 4 16°Ca 30°C 55% Rh
Classe 5 16°C a 40°C 45% Rh

Les spécificités techniques concernant les effets de la classe de climat sur
votre produit figurent sur I'étiquette des spécificités techniques. DESSIN 1

1
|
- r
- 3
F -\._\____ e _
. il il
DESSIN 2 DESSIN 3

I
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Emplacement
Les positions demplacements probables :

1-Isolé, son arriére contre le mur ; assurez-vous de l'existence d’'un espace de 15 mm (15 cm) entre le mur et votre
réfrigérateur. (Dessin 4)

2- Dans un coin; lorsque vous l'avez installé dans un coin, laissez a I'arriére un espace de 150 mm (15 cm).Vous
pouvez adosser contre le mur, la facade cété coin.

Le point le plus important a surveiller pour chaque emplacement est que I'aération du groupe du compresseur ne
doit pas étre empéchée.

Placez et faites marcher votre produit sur ses pieds ou sur ses roues en évitant toutes inclinaisons. (Dessin 5)

Lappareil va fonctionner autant mieux que I'aération du groupe du compresseur est confortable.

DESSIN 4 DESSIN 5

I
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Installation

Avant l'installation, enlevez et détachez tous les matériels demballages et la palette inférieure en bois. (Il est pos-
sible qu'il faille soulever le réfrigérateur pour enlever la palette).

Insérez les piéces de rechange qui se trouvent a l'intérieur de votre produit suivant les instructions de mon-
tage. Utilisez uniquement des piéces détachées originales Ugur.

Les piéces détachées qui ne sont pas des originales peuvent constituer un danger pour vous et endom-
mager votre produit.

Installez votre produit a I'endroit que vous souhaitez. Pendant l'installation suivez attentivement les régles
d'installation du guide.

Equilibrez votre produit en largeur et en longueur a l'aide d'un niveau a bulle. Exécutez I'opération
d'équilibrage a I'aide des pieds réglables (optionnels) qui se trouvent a I'avant en bas. (Dessin 6)

Pour les modeéles a roues (en option), apres l'installation du produit les freins des roues doivent étre ver-
rouillés (en option) ou s'il n'existe pas de freins de roues, il faut s'assurer que I'appareil ne bouge pas.

DESSIN 6

I
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Regles de Branchements Electriques

Votre produit fonctionnera lorsque vous branchez sa fiche sur la prise du courant tel que c’est indiqué dans
le dessin 6.

arTenTiont (D)

Il est interdit de brancher la fiche de votre produit a une prise multiple et utiliser une rallonge. (Dessin 7)
Votre produit na pas de bouton ouverture-fermeture.

Evitez que les cables branchés sur le circuit de votre appareil soient en contact avec des surfaces
chaudes.

Il faut utiliser absolument une prise avec terre. En outre la prise utilisée doit étre résistante a au moins 10-16
A et protégé par un fusible conforme. Faites-vous aider par notre service agréé ou par un électricien compé-
tent concernant les fusibles du circuit auquel votre prise est branchée.

La tension et la fréquence du circuit doivent étre identiques aux valeurs indiquées sur I'étiquette située
dans la partie interne de votre produit. Si votre tension du circuit est trés en dessous ou trés au dessus de la
valeur indiquée, réglez la tension impérativement a l'aide d'un régulateur de voltage. Concernant ce sujet
VOus pouvez vous renseigner aupres d'un électricien compétent.

Evitez de mettre le cable de votre produit sur des passages fréquentés. Cette situation peut causer votre
blessure et endommager votre réfrigérateur. (Dessin 8)

DESSIN 6 DESSIN 7 DESSIN 8

I
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D- UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Mise en route

artentiont ()

« Ce guide est valable pour de nombreux modéles d’appareils. Le contenu des équipements des modeles
peut étre différent. Les dessins peuvent également étre différents.

+ Avant la premiére mise en marche de votre produit, nettoyez la partie intérieure et I'ensemble des accesso-
ires. (voir la page 20).
« Sivotre produit a été excessivement secoué lors du transport et installation, attendez une (1) heure avant de

le mettre en marche. Ainsi dans le cas ou I'huile du compresseur a atteint le systeme, retournera a son état
initial. Dans le cas contraire vous pouvez endommager le compresseur.

« Branchez la fiche de votre produit uniquement sur une prise de courant alternatif de 220-240V/50 Hz
installé conformément aux réglementations. (Dessin 9)

« Lorsque votre produit commence a fonctionner, vous entendrez un léger bruit de compresseur.
« Le ventilateur situé a l'intérieur de votre produit s'arrétera lorsque vous ouvrez la porte de votre armoire.

DESSIN 9

I
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D- UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Réglage de la Température Intérieure de Votre
Réfrigérateur

Les réglages de température de I'appareil ont été faits dans notre usine pour fonctionner dans les
conditions les plus favorables.

La température de conservation des aliments sont observées a I'aide du thermometre (optionnel)
de votre réfrigérateur et réglées a l'aide du thermostat. Toutefois, il vaut mieuxgarder les réglages
d’usine.

La température intérieure de votre réfrigérateur peut se régler en tournant le bouton du thermostat.
(Dessin 2). La température interne de votre produit peu étre réglée entre + 1 et 10°C.

artentiont (D)

- Ala premiere utilisation de votre réfrigérateur, faites-le fonctionner a vide pendant deux
(2) heures au moins.

I
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D- UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Utilisation du Thermostat Numérique

Si le produit que vous venez d'acheter est doté de thermostat numérique respectez les points ci-dessous.

Les thermostats numériques sont réglés a l'usine et ne nécessitent aucun réglage. Vous pouvez changer le réglage du
thermostat en suivant les précisions ci-dessous.

Les thermostats contiennent de nombreux programmes. (comme mode éco, mode nuit etc.) Si vous pensez que votre
produit a un probléme de fonctionnement ou de refroidissement contactez le Service Agréé Ugur s'il vous plait.

Les codes d'erreur indiqués par les thermostats numériques sont cités sous la rubrique panne. Dés que vous rencontrez
ces codes d'erreur arrétez I'alarme du thermostat et informez le Service Agréé Ugur.

‘ I ’ Marche/arrét de votre réfrigérateur. Iy Iy Iy Dégivrage manuel.

< ES )
‘© N B . .
=S - Reégle I'alarme sur le silencieux. ECO - ) Mode économique et mode nuit.

Pour thermostat Carel ;

augmenter la température appuyez sur le bouton set et
tenez-le appuyé.

ure le réglage de la température de I'appareil. Il fonctionne
u'on appuie 2-3 secondes sur le bouton set.

s avoir appuyé sur le bouton set, on diminue la tempéra-
2n appuyant sur ce bouton.

he de programmation. Réservé au personnel de service.

tion de marche/arrét de votre produit. On augmente la
»érature en appuyant simultanément sur le bouton Set et
2 bouton.

au dégivrage du produit. On diminue la température en
lyant simultanément sur le bouton Set et sur ce bouton.

au réglage de la température de 'armoire. Se met en
he lorsqu'on appuie sur le bouton Set pendant 2-3
ades.

I
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D- UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Utilisation du Thermostat Numérique

Pout thermostat Dixell ;

sert au dégivrage manuel du produit.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on augmente la
empérature en appuyant sur ce bouton.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on diminue la
empérature en appuyant sur ce bouton.

| assure le réglage de la température de l'appareil. Il fonc-
ionne lorsqu'on appuie 2-3 secondes sur le bouton set.

| assure le réglage de la température de I'appareil. Il fonc-
ionne lorsqu’on appuie 2-3 secondes sur le bouton set.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on augmente la
empérature en appuyant sur ce bouton.

sert au dégivrage manuel du produit.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on diminue la
empérature en appuyant sur ce bouton

I
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D- UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Chargement des Produits Alimentaires dans votre
Réfrigérateur

Lorsque votre produit vide atteint le froid souhaité vous pouvez charger les produits alimentaires autorisés
dans ce guide. (Si votre produit est d'un modéle muni de thermomeétre vous pouvez controler la température
intérieure de votre produit en vous en servant.)

AVERTISSEMENT!

Faites marcher votre réfrigérateur vide pendant deux (2) heures avant de charger vos produits alimen-
taires.

Ne mettez pas les produits / matiéres interdits dans votre appareil. Ne décongelez pas les aliments
congelés dans votre produit.

Gardez une distance de circulation d'air d’au moins deux (2) cm entre les produits alimentaires
chargés et I'étagere supérieure.

Lors du chargement d’aliments, ne dépassez pas la ligne de chargement indiquée.

Defrost islemi

Votre produit ne dispose pas d’'une opération particuliére pour le dégivrage. Le fonctionnement thermosta-
tique de votre appareil va faire fondre automatiquement I'enneigement formé.

Malgré le fait que votre produit élimine automatiquement I'enneigement, le taux d'enneigement peut aug-
menter a cause de ['utilisation fréquente de votre appareil. Ceci augmente la consommation énergétique.
Dans des cas pareils arrétez votre appareil et faites fondre 'enneigement. Un évaporateur non enneigé fonc-
tionnera toujours en plein régime.

Les eaux qui coulent de I'évaporateur arrivent dans le plateau d'égouttement qui se trouve dans la section
du compresseur. Méme si le tuyau de gaz chaud évapore cette eau il faut le controler et nettoyer au moins
une fois par mois.
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D- UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Arrét de votre produit

Déplacez les aliments qui se trouvaient a I'intérieur du produit a un autre endroit que vous jugerez
convenable.

Débranchez la prise de votre produit. (Dessin 10)
Si votre produit ne sera pas utilisé pendant longtemps appliquez les points suivants;

Faites le nettoyage de votre produit. Sinon I'humidité restée sur les murs peut noircir la paroi
intérieure.

DESSIN 10

AVERTISSEMENT!

Si votre produit en arrét, va rester dans un endroit fermé :
» Ne couvrez pas votre produit avec des baches en plastiques. Le plastique ne laissant pas
passer l'air, votre produit sentira mauvais et en outre causer de la transpiration.

- Sivous ne laissez pas la porte de votre produit ouverte pendant la conservation, des odeurs
peuvent se dégager de l'intérieur.

I
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

NETTOYAGE

Le nettoyage de votre appareil est constitué de deux étapes, nettoyage intérieur et nettoyage extérieur.

Avant de commencer le nettoyage respecter impérativement les consignes ci-dessous.

AVERTISSEMENT!

Avant chaque nettoyage débranchez la fiche de votre réfrigérateur.

Pendant le nettoyage et l'entretien, mettez impérativement des gants de protection. Ceci va vous pro-
téger contre les blessures.

N'utilisez jamais des produits de nettoyage ménagers et abrasifs et des objets qui peuvent rayer (net-
toyants de surface, détergents, des matieres inflammables comme essence, solvants, acide et solvant).
Sinon les accessoires plastiques du produit peuvent se jaunir.

Pour laver n'utilisez jamais de I'eau fluide et sous pression.

Nettoyage intérieur

Déplacez les aliments qui se trouvaient a l'intérieur du produit a un autre endroit que vous jugerez
convenable.

Avant le nettoyage intérieur attendez que la température des parties internes devienne identique a la
température ambiante.

Pendant le nettoyage et I'entretien mettez impérativement des gants de protection. Ceci va vous pro-
téger contre les blessures

Enlevez les accessoires de l'intérieur.

Faites le nettoyage avec un tissu en coton et de I'eau savonneuse tiéde ou avec des nettoyants conseillé
par Ugur Sogutma A.S.

Essuyez avec un tissu en coton sec. Les produits qui ne sont pas essuyés risquent de noircir avec le temps.
Assurez-vous qu'apres le nettoyage il ne reste aucune section mouillée ou humide dans la partie interne.
Vous pouvez recharger vos produits alimentaires trois (3) heures aprés l'avoir mise en route selon la
modalité de ce guide.

Nettoyage extérieur

Faites le nettoyage avec un tissu en coton et de I'eau savonneuse tiede.

Pendant le nettoyage, empéchez que I'eau entre dans le panneau de contréle avant et dans la section
d'éclairage.

Nettoyez le joint de la porte en utilisant uniquement de I'eau savonneuse.

Entretien

Ce produit ne nécessite pas d'entretien périodique

SUGGESTION

Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre produit vous pouvez utiliser des produits de
nettoyage de marque Ugur que vous pouvez vous procurer aupres des Services Agréés Ugur.

= UGUR
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D'APPELER LE SERVICE AGREE

Transport de votre produit

Retirez la fiche de votre produit de la prise avec terre.
Appliquez 'opération de dégivrage.

Transportez votre produit dans la position d'utilisation normale. Ne le transportez pas en position horizon-
tale, verticale, couchée ou avec le couvercle ouvert.

Protégez votre produit contre les chocs pendant le transport. Ne transportez pas votre produit lorsque sa
fiche est branchée ou lorsqu'il est plein.

Pour éviter de causer un accident quelconque ou endommager votre produit en le faisant tomber ou glisser
lors du transport, fixez votre produit au véhicule du transport.

NOTE

Si vous n’allez utiliser votre produit attention aux points suivants.

Si vous n’allez pas utiliser pendant une courte durée:

Laissez votre produit en marche.

Si vous n’allez pas I'utiliser pendant longtemps et vous voulez éteindre votre produit:

Consommez les produits alimentaires qui se trouvent a l'intérieur de votre appareil et videz votre
appareil.

Débranchez le cable électrique de la prise.
Appliquez les étapes de dégivrage et de nettoyage intérieur indiquées dans ce guide.

Essuyez correctement l'intérieur du produit. Des noircissements peuvent apparaitre dans le pro-
duit non essuyé.

Laissez la porte de votre produit ouverte.

I
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

Panne

Les pannes et leurs solutions indiquées dans cette partie sont du genre a pouvoir solutionner facilement, sinon consul-
tez impérativement le Service Agréé Ugur.

AVERTISSEMENT!

«+ Lintervention nécessaire pour toutes sortes de pannes survenues dans votre produit doit étre faite par le

Service Agréé Ugur.

« Une intervention de votre part peut causer des dommages pour vous-mémes, votre employé ou votre client,
priver votre produit des garanties, causer des dommages matériels (incendie etc.).

« En cas de panne contactez les Services Clientele Ugur ou le Service Agréé Ugur. (voir page 23)

Panne

Solution probable

Conclusion

Le réfrigérateur ne marche pas.
(Aucun bruit dans I'appareil ou
seulement des bruits de ventilateur.)

Cela peut venir du thermostat.

Sa fiche n'est pas branchée.

Le fusible a sauté ou tombé en
panne.

Les lamelles du condensateur peu-
vent étre bouchées ou salies.

Il va remarcher lorsqu'il aura la
température conforme.

Branchez la fiche correctement.
Consultez le Service Agréé Ugur ou
un électricien compétent.
Nettoyez les lamelles du conden-
sateur.

La température interne de l'appareil
est élevée.

La température extérieure est trés
élevée ou le thermostat est mal
réglé.

Les volets d’aérations sont bouchés
ou ont un obstacle devant.

Peut avoir été exposé a des vents
externes excessifs.

Les lamelles du condensateur sont
tres sales.

Transportez le réfrigérateur a un en-
droit ou I'environnement extérieur
est plus bas.

Installez a 'emplacement disponi-
ble.

Nettoyez devant les volets
d’aération.

Empéchez le vent.

Nettoyez les lamelles du conden-
sateur.

La température interne de l'appareil
est trés basse.

Mauvais réglage du thermostat
interne.

Réglez le thermostat de nouveau.

Les lampes du réfrigérateur sont
éteintes ou une seule est allumée.

Les lampes sont éteintes.
Les lampes sont grilles ou le démar-
reur est en panne.

Allumez les lampes.
Remplacez la piéce en panne.

Transpiration excessive sur la vitre a
l'intérieur de l'appareil.

En cas de transpiration de l'intérieur
de la cabine, le trou d'évacuation
des eaux peut étre bouché.

En cas de transpiration sur la vitre, le
taux d’humidité extérieure peut étre
plus de 65%.

Nettoyez le trou d'évacuation des
eaux. Concernant I'excés d’humidité,
vous pouvez installer votre réfrigéra-
teur dans un environnement moins
humide.

La partie inférieure de votre appareil
dégage des mauvaises odeurs.

Le plateau d'évacuation d'eau infé-
rieur est sale. (valable pour certains
modéles)

Nettoyez le plateau d'évacuation
des eaux.

Les valeurs des puissances des lampes ou des leds sont indiquées dans la section ou ils se trouvent,
elles varient d'un produit a l'autre. Seuls les Services Agréés Ugur peuvent intervenir pour les lam-
pes ou les leds utilisés dans votre produit.
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

Pannes de thermostat numérique

Les signaux d’alarmes pour le thermostat de marque Dixell ;

MESSAGE | CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

P1 Panne du capteur de Controlez le branchement du capteur
chambre

P2 sen Panne du capteur Controélez le branchement du capteur avant de remplacer le
d'évaporateur capteur.

HA pa- Alarme de température Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
maximum parametres concernés.

LA pa- Alarme de température Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
maximum parametres concernés.

EA Alarme extérieure L'alarme s'arréte automatiquement lorsque I'entrée numérique

reste hors circuit.

Les signaux

d’alarmes pour le thermostat de marque Carel :

MESSAGE | CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

EO Panne de contréle du capteur 1 (Contréle) | Contrélez le capteur

E1 Panne du capteur 2 (Dégivrage) Controlez le capteur et d0=0/1/4, FO=1

E2 Panne du capteur 3 (Condensateur) Controlez le capteur et (le fait qu’A4=10)

1A Alarme extérieur Controdlez les sorties d’alarmes extérieures ou les para-
métres A4 et A7.

dOr Alarme porte ouverte Controélez que la porte soit fermée ou les paramétres
A4 et A7.

LO Alarme de température basse L'alarme va s'arréter automatiquement lorsque la tem-
pérature retournera a l'intervalle de valeurs réglées.
Controélez aussi la valeur de set.

HI Alarme de température haute L'alarme va s'arréter automatiquement lorsque la
température retournera a l'intervalle de valeurs
réglées. Controlez aussi la valeur de set. Controlez
pour voir si le systeme de refroidissement fonctionne
bien ou non.

EE/Eer Erreur de paramétrage de l'unité Contrélez les parametres.

EF Erreur de paramétrage de fonctionne- Controlez les paramétres dt, dP et d4 ; l'effet du

ment dégivrage.

ED Dégivrage s'est arrété hors délai dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol
et. Defrost islemi normal olarak bittiginde alarm
kapanacaktir.

Le changement des réglages du thermostat par rapport aux réglages d’usine est sous l'entiere
responsabilité de l'utilisateur. Notre entreprise ne peut étre tenue responsable des pertes

matérielles et morales découlant de cette situation.

UGUR
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

Pannes de Thermostat Numérique

Les signaux d’alarmes pour le thermostat de marque Elstat ;

MESSAGE CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

= La porte est ouverte Contrélez la porte de votre produit.

rSF Erreur de systéme de Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
refroidissement parametres concernés.

PF1 Erreur de capteur Contrélez le capteur.

PF2 Capteur de lI'armoire et du Controlez les valeurs des parametres.
condensateur

Le changement des réglages du thermostat par rapport aux réglages d’usine est sous l'entiére
responsabilité de l'utilisateur. Notre entreprise ne peut étre tenue responsable des pertes
matérielles et morales découlant de cette situation.

I
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QUESTO MANUALE COPRE | SEGUENTI MODELLI.

UMD 65 KS
UMD 110 KS

= UGUR

“Freschezza garanzia”



INFORMAZIONI

GeGentile Cliente,

Per utilizzare il suo prodotto piu efficiente prodotto e controllato per la
qualita con grande cura nella struttura di Ugur Sogutma A.S, vi preghiamo
di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto,
conservare come riferimento e utilizzare conformemente alle condizioni
previste nel presente manuale.

Nel caso in cui non si utilizza il prodotto in conformita con le linee guida di
questo manuale e/o si utilizza in modo non corretto, la nostra Societa non &
responsabile di eventuali errori.

E pud seguire I'attuale versione della manuale d'istruzioni sul nostro sito
www.ugur.com.tr

m
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Questo prodotto e fabbricato negli

impianti che rispettano I'ambiente.
Ha la tecnologia amica dell’ambiente.

Gentile Cliente,

Il prodotto che avete acquistato, e fabbricato utilizzando i materiali senza
amianto, formaldeide, cadmio, CFC, e olio di compressori, PCB, PCT duran-
te il periodo di produzione. Il gas utilizzato nel vostro frigorifero & R134a,
R404a, R290 e R600a. Questi gas sono in conformita con il protocollo di
Kyoto.

Se soddisfa i requisiti del presente manuale e condizioni di utilizzo norma-
le impostato, la vita del vostro frigorifero € di 10 anni.

Il suo frigorifero e adatto alla direttiva WEEE (apparecchiature elettriche
elettroniche rifiuti).

o TUY | 3 BS
TSE-ISO-EN AUSTRIA
9000 -
TS ENISO 14001 :2005

Sertifika No. 671-01

UGUR

“Freschezza garanzia”



IMPORTANTE

Gentile Cliente,

Si prega di fare promozione e il
montaggio del vostro frigorifero aperto
prodotto con grande cura nell'impianto di
Ugur Sogutma A.S per i Servizi Autorizzati

di Ugur. Se lo fa fare la promozione

e il montaggio del vostro frigorifero
per un servizio diverso, e avviene
malfunzionamento del prodotto, il suo
prodotto non é coperto da garanzia.

—
s = UGUR

“Freschezza garanzia”



Gentile Cliente,

| punti da considerare in questo manuale sono riportati nei titoli ATTENZIONE, AVVERTEN-
ZA, NOTA.

Quiesti titoli sono stati definiti per le sua gravita nel modo seguente; Si prega di leggere
con attenzione ciascuno.

Le informazioni indicati in ATTENZIONE, AVVERTENZA, NOTA e RACCOMANDAZIONI in
questo manuale sono valide in tutte le tappe del processo di utilizzo del prodotto, comp-
reso il trasporto e il montaggio.

ATTENZIONE!
Contiene le informazioni per prevenire i danni che possono provocare la distruzio-
ne del prodotto durante I'uso, lesioni, perdita di vite umane e di proprieta.

AVVERTENZA!
Contiene le informazioni per evitare errori che possono causare le ridotte de pres-
tazione o il fallimento del prodotto in uso.

NOTA

Contiene le informazioni descrittive durante |'uso.

RACCOMANDAZIONI

Contiene consigli che possono essere utili per I'utilizzo del prodotto.

In caso di guasto, si prega di mettere in contatto con il nostro Call Center o Centro di Assis-
tenza Autorizzato Ugur piu vicino o il nostro Servizio Clienti per informazioni. Il numero del
nostro Servizio di Assistenza Cliente & sull’'ultima pagina del manuale d'uso.

In caso del malfunzionamento del suo frigorifero, le misure riguardanti i prodotti alimentari
sono a discrezione del consumatore. La nostra azienda non é responsabile per il deteriora-
mento degli alimenti a causa di un malfunzionamento o uso improprio.

| nostri prodotti sono fabbricati al fine di refrigerazione e mantenimento di alimenti e be-
vande confezionati. La nostra azienda non e responsabile per i danni che possono verificarsi
nei prodotti utilizzati per scopi diversi.

UGUR
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CONTENUTI

A - Operazioni necessarie prima di utilizzare il vostro frigori-
fero e avvertimenti di sicurezza.

B - Visione generale del vostro frigorifero
C - Montaggio del vostro frigorifero

D - Uso del frigorifero

E - Pulizia, manutenzione e trasporto del frigorifero

F - Cose da fare prima di chiamare il servizio autorizzato
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A- OPERAZIONI DA FARE PRIMA DI USARE IL FRIGORIFERO

artenzione! (D)

m

Non mettere il prodotto in un luogo in cui prende luce solare diretta o cucina, riscaldamento, for-
no, piano cottura, e fonti di calore radiante ad infrarossi. In caso contrario, potrebbe causare una
diminuzione delle prestazioni del prodotto, danneggiamento e la distruzione del loro prodotto.
Il suo prodotto e stato regolato sulla base di 220-240 volt, 50 Hz. L'uso di tensioni diverse puo
danneggiare il frigorifero e provocare un incendio.

Limpianto elettrico deve essere compatibile con la legislazione nazionale.

Per evitare il rischio di scosse elettriche e incendi, Iimpianto elettrico deve avere rele di corrente
di fuga e fusibili.

Quando si utilizza senza messa a terra, la nostra azienda non e responsabile per malfunzionamen-
ti e danni che possono sorgere.

Mettere il suo prodotto in un luogo dove non c’& nessun'umidita e circolazione dell'aria non &
obstacula.

Prima del primo utilizzo, pulire l'interno del prodotto.

Attendere un (1) ora senza muoversi dopo aver piazzato il prodotto prima dell’'uso.

Se il frigorifero é collocato in condizioni molto fredde, periodo di attesa prima deve funzionare
almeno due (2) ore.

Se lasciato vuoto o usato il prodotto in fretta, non rimuovere la spina dalla presa per risparmiare
energia. In caso contrario, il prodotto richiede piu energia per raffreddare di nuovo.

In caso di interruzioni di corrente improvvise, staccare la spina del prodotto dalla parete. Per far
funzionare di nuovo, collegare il prodotto dopo 20 minuti. L'alta tensione che si produce quando
I'elettricita e venuto, pud danneggiare il prodotto e causare un incendio.

Non ammessi animali selvatici e domestici e camminare nel vostro prodotto. Si puoé danneggiare
il prodotto o causare morti e feriti di animali. Gli animali selvatici e domestici possono causare un
incendio di danneggiare il sistema elettrico.

Non porre alimenti ancora caldi nel prodotto per rinfrescarlo.

Il prodotto si acquista € progettato e costruito in modo da mantenere solo bottiglie e/o lattine,
bevande o alimenti impacchettati. Si prega di non utilizzare per altri scopi.

Il prodotto é progettato per I'uso in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto all’aperto.

Non collocare i materiali in un prodotto non deve essere raffreddato. Non utilizzare per sconge-
lare i cibi surgelati.

Linstallazione del prodotto, il posizionamento, la manutenzione e la pulizia devono essere ese-
guite come scritto nel manuale. Va contrario alla applicazione manuale. In caso di eventuali danni
che possono verificarsi da tale uso, i termini e le condizioni della garanzia del prodotto saranno
validi a causa di un errore dell’'utente.

Per evitare che scivoli o si ribalti il prodotto, posizionare il prodotto su una superficie piana, senza
pendenza.

Utilizzare il prodotto solo in posizione di impiego.

Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.

Per proteggere il prodotto da eventuali danni, trasportati e conservati nel normale utilizzo. In
caso contrario, il risultato sara la perdita della garanzia.

Per evitare il congelamento o condensa sul vetro, assicurarsi che il tappo di scarico & spento.

UGUR



A- OPERAZIONI DA FARE PRIMA DI USARE IL FRIGORIFERO

NOTA

In caso di difetto del prodotto, le misure relative al cibo contenuto nel prodotto & interamente
a discrezione del consumatore. A causa di un malfunzionamento o il guasto di utente, la nostra
Societa non e responsabile per il deterioramento degli alimenti.

Il prodotto che si acquista e progettato e costruito in modo da mantenere fresco solo bottiglie
e/o lattine, bevande o alimenti confezionati. La nostra azienda non é responsabile per i danni
derivanti dall'utilizzo per altri scopi.

Controllare il prodotto che ha acquisto quando riceve, se c'¢ eventuale fallimento. Se non vi &
alcun danno, contattare il proprio rivenditore entro 24 ore.

Nei nomi dei prodotti preparati domanda speciale, includere le lettere CD. Per le specifiche di
prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Per poter utilizzare il prodotto in modo efficiente e sicuro, leggere attentamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto e conservato come fonte di riferimento. E possibile seguire I'attuale
versione della guida utente sul nostro sito www.ugur.com.tr o il nostro servizio autorizzato.

E ‘simbolo di classificazione (WEEE) prodotti, con indicazione rifiuti di apparecchiature elettric-
he ed elettroniche. Di conseguenza, gli utenti devono essere conformi alla Direttiva Europea
2002/96/CE riciclaggio del prodotto per ridurre al minimo I'impatto ambientale.

Quando si vuole buttare via il prodotto, le informazioni necessarie, si prega di contattare la nostra
Assistenza Autorizzato Ugur. In questo caso, il dispositivo deve assolutamente essere trasportato
in un locale di WEEE da rimuovere.

Le immagini mostrate in questo manuale sono rappresentative e possono variare da modello a
modello. Specifiche citati nel presente manuale, in quanto contiene tutte le opzioni, alcune opzi-
oni potrebbero essere carecidas nel vostro prodotto.
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A-NORME DI SICUREZZA

artenzione! (D)

- | prodotti citati in questa guida sono progettati e realizzati in conformita con le norme nazionali e
internazionali di sicurezza.

« Impostare la seguente per la gestione sicura dei rifiuti pericolosi e devono essere pagati attenzione.

- Controllare la presa di corrente se opportuno per eseguire il prodotto. Utilizzare il dispositivo con
assolutamente messa a terra. Assicurati che il tuo impianto elettrico dell'edificio € appropriato. Non
indossare tappi allentati.

+ Non utilizzare il prodotto con definitivamente prolunghe e prese multiple.

+ Perla sostituzione della lampada, seguire rigorosamente le istruzioni di questa guida. La potenza della
lampada da sostituire; e dichiarata sull'etichetta del dispositivo, sull'etichetta sottostante la lampada e
in questo manuale. Lampade di canopi devono essere sostituite solo dal Servizio Autorizzato Ugur.

+ Inilluminazione, sostituzione della lampada deve essere eseguita da un servizio autorizzato di Ugur.

+ Seil cavo di alimentazione & danneggiato, la modifica deve essere fatta da Centro di Servizio
Autorizzato Ugur.

- Durante il funzionamento del prodotto, se avete domande per il collegamento elettrico, chiamare
Servizio di Assistenza Autorizzato Ugur.

+ Quando si scollega il prodotto, staccare sempre la spina mantenendo la testa. Non tirare mai il cavo.

- Non rimuovere la copertura esterna di protezione come descritto in questo manuale. E possibile
raggiungere le parti elettriche che minacciano la vita a causa della disattivazione.

» Non utilizzare una idropulitrice per la pulizia. La pressione dell'acqua puo causare danni ai
componenti elettrici.

+ Non trattare i problemi elettrici se stesso. Ricordate che la sicurezza e fondamentale.

+ Non utilizzare un prodotto danneggiato (ad esempio, danni da trasporto) collegando. Relazione al
vostro Servizio Autorizzato di Ugur pil vicino.

+ Quando si carica il prodotto con bevande, considerare la capacita massima di carico. Non superare la
linea di carico & nel prodotto.

- Lasostituzione dei componenti elettrici deve essere effettuata da un centro di assistenza autorizzato
diUgur.

« Posizionare il materiale di imballaggio il prodotto in un luogo fuori dalla portata dei bambini. |
materiali di imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) Puo essere un elemento di pericolo per i bambini.

« |l prodotto acquistato non puo essere utilizzato da persone con (visivi, uditivi) o mentali, i bambini e
le persone senza esperienza, senza la supervisione di una persona responsabile per la loro disabilita
fisiche di sicurezza. | bambini devono essere sorvegliati quando si utilizza il prodotto, e devono
garantire che i bambini non giochino con il prodotto.

+ Durante lo sbrinamento, non utilizzare qualsiasi materiale e metallo che il produttore consiglia. Si pud
danneggiare le parti di raffreddamento.

- Non danneggiare le parti del ciclo di refrigerazione.

+ Non utilizzare alcun prodotto/materiale che il produttore sconsiglia all'interno o all'esterno della
cabina.

« Assicurarsi che l'intervento sul prodotto sara effettuata da servizio autorizzato.

+ Mentre il prodotto sia collegato e che si muove affatto, non muoverlo.

+ Mentre il prodotto é collegato, non eseguire il servizio o operazione di ripristino.

« Non conservare bombolette spray con i esplosivi.

- Seguire rigorosamente le regole del posizionamento del nostro prodotto. La mancata progettare
griglia di frigorifero puo portare ad un pericolo di incendio.
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A- NORME DI SICUREZZA

UYARI!

Si prega di controllare il gas refrigerante indicata sull'etichetta del prodotto.
| seguenti 5 articoli riguardano i prodotti contenenti gas idrocarburi R600 e R290.

« Perridurre il rischio d'incendi, l'installazione del prodotto deve essere effettuata solo dal Servizio
Autorizzato Ugur.

« Non ostruire i fori di ventilazione nel recinto.

« Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento, non sono
raccomandati dal costruttore.

- |l sistema di raffreddamento non deve essere danneggiato.

« A meno che siano modelli raccomandati dal costruttore, non deve essere usato nel vano
dispositivi di conservazione degli alimenti elettrico.

artenzione! ()

- Se il prodotto & danneggiato o non funziona correttamente, staccare la spina dalla presa di
corrente. Si prega di trasferire il carico in un luogo adatto e contattare il servizio di Assistenza
Tecnica Ugur.
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B - ASPETTO GENERALE DEL FRIGORIFERO

> Pannello di controllo

Baldacchino

Termostato digitale

> Linea di carico

w

. > Corpo esterno trasparente

NOTA

In prodotti commerciali, standard di prova consumo di energia @ EN23953-2.

Le specifiche del prodotto sono sull'etichetta. Ugur Sogutma A.S. si riserva il diritto di modificare
le specifiche dei prodotti senza preavviso.

I
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Scelta del luogo di installazione

Per eseguire il prodotto alla perfezione, I'ambiente di lavoro &€ molto importante. Selezionando I'ambiente di lavoro,

Non mettere il prodotto esposto all'aperto in ambiente esterno. (Strade, viali, ecc))

Per effettuare un raffreddamento sano, non mettere cartone e cosi via. prima le persiane inferiori lato del loro prodotto. (Figura 1)
Mettere lontano da fonti di calore almeno un (1) metro. (stufa, stufa, stufa elettrica, ecc.) (Figura 2)

Non porre davanti alla climatizzazione bocca, sotto ventilatore, e la bocca delle porte e delle finestre. (Figura 3)

Non esporre alla luce diretta del sole. Contatta la luce del sole di vetro del frigorifero aumenta il suo ritmo di lavoro che significa che
il consumo di energia aumentera.

Per utilizzare la sezione compressore del vostro prodotto in modo sano, l'ingresso e l'uscita deve essere rilassato e sciolto.

Quando il prodotto sulla parete, assicurarsi che ci sia spazio di 150 mm (15 cm) tra il retro del frigorifero e il muro.

atTENZIONE! (1)

Contro il pericolo di drenaggio dell'acqua di troppo pieno in luoghi con elevata umidita, assicurarsi che i pavimenti e le
pareti nella zona del frigorifero non sia danneggiato dall'acqua.

Nell'assemblea svolta dal Servizio Autorizzato Ugur; Servizio Autorizzato Ugur relazione di servizio sul luogo appro-
priato per l'installazione, tuttavia, la decisione finale sulla localizzazione della struttura sara definito dai consumatori.
Questo processo sara specificato sotto forma di servizio di montaggio da Assistenza Autorizzato Ugur. Poiché la deci-
sione finale del consumatore, se il danno si verifica, piuttosto che derivante da responsabilita di prodotto per i danni
saranno a carico del consumatore.

Il frigorifero offre le migliori prestazioni di raffreddamento alle condizioni specificate nella tabella sottostante in base al
tipo di tempo. Pertanto, assicurarsi che il livello di temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato il frigorifero.

In prodotti commerciali:

Classe climatica | Gamma di temperatura | Umidita
Classe 3 16°Ce25°C Umidita relativa 60%
Classe 4 16°Ce30°C Umidita relativa 55%
Classe 5 16°Ce40°C Umidita relativa 45%
Classe climatica del suo prodotto deve essere incluso
in etichetta delle specifiche del prodotto. FIGURA 1
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Collocamento
Possibili posizioni di montaggio:
1 -in modo spalle al muro; assicurarsi che ci sia una distanza di 150 mm (15 cm) tra pareti e frigorifero. (Figura 4)

2 - angolo; Quando si mette in un angolo, Assicuratevi che ci sia una distanza di 150 mm (15 cm) dietro. Puo soste-
nere angolo mano contro il muro.

Il piti importante per ogni tipo di punto di posizionamento, non é bloccare il gruppo compressore sfiato.
Metti il tuo prodotto senza lasciare inclinazione in piedi o ruote. (Figura 5)

Compressore dell'aria condizionata pil groppo viene rilasciato, il dispositivo funziona come pil sano.

FIGURA 4

FIGURA 5

I
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Installazione

Prima dell'installazione, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e pallet in legno prodotto (puo essere Necessaria
sollevamento il prodotto per rimuovere la base del pallet).

Montare i pezzi di ricambio per il prodotto secondo le istruzioni di installazione. Utilizzare solo ricambi
originali di Ugur.
Ricambi non originali possono creare rischi per voi e puo causare danni al prodotto.

Inserite il vostro prodotto nella regione desiderata. Seguire le regole descritte nel manuale durante il po-
sizionamento.

Metti il bilanciamento del vostro prodotto, lateralmente e in profondita attraverso un livello. Chiedi
I'equilibrio con l'aiuto dei piedini regolabili (opzionale) nella parte anteriore del vostro frigorifero. (Figura 6)

Nei modelli di ruote (opzionale), dopo l'inserimento di prodotti, ruote freni (opzionale) devono essere as-
sicurati o se non c'é freno, il dispositivo deve essere garantito per essere sfrattati.

SN

E

FIGURA 6
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Elettrici di cablaggio standard

Il prodotto funziona quando collegato ad una spina, come mostrato in Figura 6.

ATTENZIONE! (1)

E 'vietato collegare il prodotto a una presa multipla, e utilizzare prolunghe. (Figura 7)
Questo prodotto non ha un interruttore on e off.

Evitare il contatto dei cavi collegati alla rete del vostro prodotto con superfici calde.

Utilizzare una presa con collegamento a terra. La presa deve essere resistente almeno al 10-16 A e deve
essere protetta da un fusibile. Ottiene l'aiuto del nostro ufficio tecnico e qualificato per il fusibile di essere
sulla elettricista di rete.

Tensione e la frequenza di rete deve essere lo stesso valore attribuito sull'etichetta del prodotto. Se la ten-
sione di rete e superiore o inferiore al valore specificato, fornisce la tensione desiderata con il regolatore di
tensione. Su questo tema, € possibile ottenere aiuto da un elettricista qualificato.

Non posizionare il prodotto nel passante. Questa condizione puo causare lesioni e danni al vostro frigorif-
ero. (Figura 8)

FIGURA 6 FIGURA 7 FIGURA 8
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D- USO FRIGORIFERO

Funzionamento

arTenzione! (1)

- Questo manuale si applica a molti modelli di dispositivi. Proprieta dei modelli possono variare.
Le foto possono essere diverse.

» Prima di eseguire il prodotto per la prima volta, pulire I'interno e tutti gli accessori. (Vedere a
pagina 20).

+ Seil prodotto e stata scossa durante il trasporto e il posizionamento, in attesa di essere raffred-
dato (1) ora senza correre. Cosi, se l'olio nel compressore € infetto, di nuovo. Se funziona senza
prestare attenzione a questa situazione, si puo danneggiare il compressore.

« Collegare il prodotto a una presa stabilita in conformita delle norme, ha solo 220-240V/50 cor-
rente Hz alternata. (Figura 9)

- Quando il prodotto funziona, si sente il rumore del compressore.
- La ventola nel vostro prodotto, si fermera quando la porta del frigorifero e aperto.

FIGURA 9

m
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D- USO FRIGORIFERO

Impostare la temperatura interna del frigorifero

Le impostazioni di temperatura del dispositivo sono stati impostati in fabbrica in modo da lavorare in
condizioni ottimali.

La temperatura di tutela cibo & programmato con I'aiuto del termometro (opzionale). Tuttavia, € il
migliore dove alloggiare a impostazioni di fabbrica.

La temperatura interna del frigorifero puo essere regolata ruotando la manopola del termostato
(Figura 2). La temperatura interna del prodotto puo essere regolata di+1a+10°C.

Cihazinizin set degeri -22°C olarak lretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda
cihazinizin icinde Urlintintizii bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriiniiniizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
agisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Grtinliniiziin i¢ kismi her yonuyle en iyi sekilde
sogumus olur.

atTENZIONE! (D)

« Funzionare il vostro frigorifero vuoto due almeno (2) ore al primo utilizzo

UGUR
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D- USO FRIGORIFERO

Utilizzando il termostato digitale

Se il prodotto acquistato contiene un termostato digitale, prestare attenzione a questi temi.

Termostati digitali sono impostate in fabbrica, non richiede alcuna regolazione. E possibile modificare I'impostazione
del termostato come mostrato nella figura seguente.

Termostati digitali contengono diversi programmi. (modalita Eco, modalita notte, ecc.) Se si pensa ci sia un problema
con il raffreddamento nel vostro prodotto, contattare il centro di assistenza autorizzato.

Codici di errore di termostati digitali sono nel titolo di fallimento. Di fronte a questo codice di errore, attivare I'allarme
termostato e informare il servizio autorizzato Ugur.

< I > Accendere/spegnere il frigorifero. “‘ @ Chiedi sbrinamento manuale.

2, ES )
© ’ \ . . [N H
* °- Lallarme & disattivato. ECO - Porta a modalita economica e notte.

Per termostato Carel;

> aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
»eratura aumenta.

lare la temperatura del frigorifero. Funziona quando si
1e il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

> aver premuto il tasto Set, premendo questo pulsante
e la temperatura

sante di programma. Utilizzato solo da personale di
zio.

ione on/off del prodotto. Allo stesso tempo, dopo aver
wito il tasto Set, premendo questo tasto la temperatura
anta.

ente di effettuare lo sbrinamento manuale. Allo stesso
)0, dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo
inte riduce la temperatura.

lare la temperatura del frigorifero. Funziona quando si
1e il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

UGUR
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D- USO FRIGORIFERO

Utilizzando il termostato digitale

Per il termostato Dixell;

“onsente di effettuare lo sbrinamento manuale.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
emperatura aumenta.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo pul-
ante riduce la temperatura.

tegolare la temperatura del frigorifero. Funziona quando
ipreme il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

tegolare la temperatura del frigorifero. Funziona quando
ipreme il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
emperatura aumenta.

“onsente di effettuare lo sbrinamento manuale.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo pul-
ante riduce la temperatura.

UGUR
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D- USO FRIGORIFERO

Imbottitura cibo nel frigorifero

Quando il prodotto fino alla temperatura desiderata, & possibile caricare gli alimenti elencati in questa guida.
(Se il modello del prodotto & un termometro, € possibile controllare la temperatura interna del prodotto qui.)

UYARI!

Lavori vostro frigo vuoto due (2) ore prima di riempire il vostro cibo nel frigorifero.

Non posizionare i prodotti/materiali vietati in frigorifero. Non scongelare gli alimenti surgelati nel
vostro prodotto.

A distanza di due (2) cm, almeno per la circolazione dell'aria tra il ripiano superiore con il cibo.

Nessun carico gli alimenti sulla linea di carico.

Sbrinamento

Il prodotto non ha scongelamento speciale. Il dispositivo si sciogliera automaticamente neve utilizzando un
termostato.

Anche se il vostro prodotto previene automaticamente gelo, con temperature e umidita elevate, causando
un uso frequente del suo dispositivo potrebbe aumentare il tasso di neve. Quando il congelamento aumen-
ta, aumentare il tempo di funzionamento. Inoltre aumenta il consumo energetico. In questi casi, si prega di
fornire il dispositivo per fermare lo scioglimento della neve. Un evaporatore senza congelamento operare
sempre con alta efficienza.

L'acqua che scorre dal flusso dell'evaporatore nel vassoio raccogligocce sul compressore. Anche se il tubo del
gas caldo fa evaporare I'acqua, controllati e puliti almeno una volta al mese.
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D- USO FRIGORIFERO

Accendere il prodotto

- Mettere il cibo nel vostro prodotto in una zona dove meglio credono.

- Togliere il tappo dal potere del loro prodotto. (Figura 10)

Se il prodotto deve essere lasciato inattivo per troppo tempo, esegue le seguenti operazioni;

- Pulire il prodotto. In caso contrario, I'umidita restare in superficie, puo causare offuscare sulla parete
interna.

FIGURA 10

AVVERTENZA!

Dopo aver chiuso il prodotto, se siete in un ambiente chiuso:

« Non coprire il prodotto con involucro di plastica. Come la plastica & stretto, perché l'odore
del prodotto e anche causare sudorazione. Come risultato della sudorazione, si puo verifica-
re corrosione.

» Nel caso in cui tiene il vostro prodotto in un modo che apre la porta, si puo verificare
I'odore.
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E - PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTI FRIGORIFERO

PULIZIA

Pulizia del dispositivo & costituito da due fasi, la pulizia interna e la pulizia esterna.

Prima di iniziare la pulizia, assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni.

AVVERTENZA!

Scollegare sempre il dispositivo prima di pulirlo.
Durante la pulizia e la manutenzione, utilizzare guanti protettivi. Questo vi proteggera da un infortunio.

Non usare materiali di pulizia, come materiali di pulizia domestici e abrasivi e traccianti (detergenti, de-
tergenti di superficie, benzina, diluenti per vernici, acidi, infiammabili, solventi). In caso contrario, pud
causare scolorimento sulle parti in plastica del prodotto

Non usare mai acqua per lavare sotto pressione.

La pulizia interna

Collocare il cibo posto all'interno il vostro prodotto in una zona adatta.

Prima della pulizia, si aspettano l'interno del vostro prodotto a temperatura ambiente.

Indossare guanti protettivi durante la pulizia e la manutenzione. Questo vi proteggera da un infortunio.
Togliere i pezzi di accessori.

Rendere il processo di pulizia con un panno e acqua tiepida con sapone neutro o cotone con un deter-
gente consigliato da Ugur Sogutma A.S.

Asciugare con un panno di cotone asciutto. | prodotti non secca puo scurirsi.
Dopo la pulizia, assicurarsi di non lasciare bagnato o umido nella regione interna.

Dopo aver eseguito il vostro prodotto in conformita con le modalita di cui al presente manuale, & pos-
sibile ripristinare i vostri prodotti piu di tre (3) ore pit tardi.

Esterno di pulizia
Si prega di pulire con un panno di cotone e acqua calda.
Evitare di perdita nel pannello di controllo frontale e nel reparto illuminazione durante la pulizia.

Pulire la guarnizione della porta con acqua e sapone soltanto.

Manutenzione

Questo prodotto non necessita di manutenzione periodica.

RACCOMANDAZIONI

E possibile utilizzare prodotti di pulizia marchio Ugur per la pulizia interna ed esterna della macchina

per ottenere I’Autorizzato Servizi Ugur.

“Freschezza garanzia”
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E - PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTI FRIGORIFERO

Trasportare il vostro prodotto

Togliere il tappo del prodotto da terra.
Si applica scongelamento.

Spostare il vostro prodotto nella normale posizione di funzionamento. Non spostare verticalmente, orizzon-
talmente o coprire in posizione aperta.

Proteggere il vostro prodotto da urti durante il trasporto. Non spostare il vostro prodotto collegato o riem-
pito.

Al fine di non causare alcun incidente o caduta o scivolamento del prodotto durante il trasporto per evitare
danni al telaio, fissare il vostro prodotto.

NOTA

Se non si utilizza il vostro prodotto, si prega di prestare attenzione ai seguenti elementi.
Se non si utilizza il vostro prodotto a breve termine:

Si prega di lasciare il vostro prodotto in condizioni di funzionamento.

Se non si utilizza il vostro prodotto a lungo termine e se si vuole chiudere il tuo prodotto:
Mangiare cibi che sono nel loro prodotto e lasciare il vostro prodotto vuoto.

Scollegare il cavo di alimentazione.

Segui passi sbrinamento e la pulizia interna specificati nel presente documento.
Asciugare l'interno del prodotto completamente. | prodotti non secca puo scurirsi.

Si prega di lasciare il vostro prodotto porta aperta.

UGUR
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F- COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE ASSISTENZA AUTORIZZATO

Malfunzionamento

Fallimenti e le loro soluzioni indicate in questa sezione sono quelli che possono essere facilmente risolti se questi
suggerimenti non risolvono il problema, contattare il Servizio Autorizzato Ugur.

AVVERTENZA!

Qualsiasi malfunzionamento del prodotto deve essere utilizzato sostenute dal Servizio Autorizzato Ugur.

Il suo intervento pud danneggiare voi, i vostri collaboratori o ai vostri clienti, potete lasciare il vostro prodotto fuori
garanzia, puo portare a danni (incendio, ecc.)

In caso di guasto, consultare il nostro Centro assistenza clienti o di Assistenza Autorizzato Ugur.

Malfunzionamento

Possibili soluzioni

Risultato

Frigorifero non funziona. (Il disposi-
tivo ha emesso alcun suono o solo il
rumore della ventola.)

Il termostato puo causare.

La spina non ¢ inserita.

Il fusibile puo essere danneggiato.
Le lastre possono essere intasati
condensatore e sporco.

Tentera nuovamente quando fino
alla giusta temperatura.

Inserire la spina corretta.

Consulte a Servizio autorizzato Ugur
o un elettricista qualificato.

Pulire le alette del condensatore.

La temperatura interna é alta.

La temperatura dell'ambiente es-
terno & unimpostazione molto alta
o sbagliato termostato.

Molto vicino alla parete di fondo.
Bocchette di ventilazione sono
ostruiti o bloccati.

Essi possono essere stati esposti ad
eccessivi venti esterni.

| fogli sono condensatore sporco.

Spostare il frigorifero in un luogo
dove la temperatura é piu bassa
ambiente esterno.

Portare lo spazio specificato.
Pulire la parte anteriore delle
lamelle.

Prevenire vento.

Pulire le alette del condensatore.

La temperatura interna dell'unita &
troppo bassa.

Errata regolazione del termostato
interno.

Impostare nuovamente il termo-
stato.

Le lampade del frigorifero non si
accende le luci o solo uno.

luci spente
La lampadina e fulminata o avvia-
mento difettoso.

Accendere le luci.
Sostituire il componente difettoso.

Un alto grado di sudorazione nella
finestra del dispositivo.

Da sudorazione all'interno della
cabina, puo essere intasato foro di
scarico dell’acqua.

Se la quantita di umidita presente
nell'ambiente vetro esterno sudor-
azione 65% superiore.

Pulire il foro di scarico dell’acqua.
Per I'alta umidita, si puo mettere il
frigorifero in un ambiente asciutto.

Cattivo odore proveniente dal fondo
del vostro frigorifero.

Scolare vassoi sporchi. (disponibili
per alcuni modelli.)

Bacinelle pulite.

| valori di potenza delle lampade o LED utilizzati possono variare da un prodotto all’altro. Solo auto-
rizzato Ugur Servizi puo intervenire o lampade a LED utilizzate nel prodotto.
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F- COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE ASSISTENZA AUTORIZZATO

Pannes de thermostat numérique

Les signaux d’alarmes pour le thermostat de marque Dixell ;

MESSAGE | CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

P1 Panne du capteur de Controlez le branchement du capteur
chambre

P2 sen Panne du capteur Controlez le branchement du capteur avant de remplacer le
d'évaporateur capteur.

HA pa- Alarme de température Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
maximum parametres concernés.

LA pa- Alarme de température Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
maximum parametres concernés.

EA Alarme extérieure L'alarme s'arréte automatiquement lorsque I'entrée numérique

reste hors circuit.

Les signaux

d’alarmes pour le thermostat de marque Carel :

MESSAGE | CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

EO Panne de contréle du capteur 1 (Contréle) | Contrélez le capteur

E1 Panne du capteur 2 (Dégivrage) Contrélez le capteur et d0=0/1/4, FO=1

E2 Panne du capteur 3 (Condensateur) Controlez le capteur et (le fait qu’A4=10)

1A Alarme extérieur Controlez les sorties d’alarmes extérieures ou les para-
métres A4 et A7.

dOr Alarme porte ouverte Controélez que la porte soit fermée ou les paramétres
Ad et A7.

LO Alarme de température basse L'alarme va s'arréter automatiquement lorsque la tem-
pérature retournera a l'intervalle de valeurs réglées.
Controdlez aussi la valeur de set.

HI Alarme de température haute L'alarme va s'arréter automatiquement lorsque la
température retournera a l'intervalle de valeurs
réglées. Controlez aussi la valeur de set. Controlez
pour voir si le systeme de refroidissement fonctionne
bien ou non.

EE/Eer Erreur de paramétrage de l'unité Controlez les paramétres.

EF Erreur de paramétrage de fonctionne- Controlez les paramétres dt, dP et d4 ; I'effet du

ment dégivrage.
ED Dégivrage s'est arrété hors délai dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol

et. Defrost islemi normal olarak bittiginde alarm
kapanacaktir.

La variazione dei valori del termostato digitale esterno I'impostazione predefinita & interamente
sull'utilizzatore. Per questo motivo, la nostra societa non puo essere ritenuta responsabile per i
danni materiali e morali.

m

UGUR

130




F- COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE ASSISTENZA AUTORIZZATO

Guasti termostato digitale

Segnali di pericolo termostato di marchio Elstat;

MESSAGGIO | Motivo MISURE DA ADOTTARE

= La porta aperta Controllare la porta del vostro prodotto.

rSF Guasto del sistema di raf- Controllare il funzionamento del compressore e controllare i
freddamento valori dei parametri corrispondenti.

PF1 Errore sensore Controllare il sensore.

PF2 Dispositivo di raffreddamen- | Controllare i valori dei parametri.
to e condensatore sensore

La variazione dei valori del termostato digitale esterno I'impostazione predefinita & interamente
sull'utilizzatore. Per questo motivo, la nostra societa non pud essere ritenuta responsabile per i
danni materiali e morali.
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ESTE MANUAL INCLUYE LOS MODELOS SIGUIENTES.

L

!

UGUR

“Garantia de frescura”

UMD 65 KS

UMD 110 KS
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INFORMACION

Estimado cliente,

Para usar mas eficiente su producto producido y controlado para la calidad
con gran cuidado en las instalaciones de Ugur Sogutma A.S, le aconsejamos
que lea con cuidado este manual antes de comenzar el uso de su producto,

mantiene como una referencia y use de acuerdo con las condiciones de uso
indicadas en este manual.

En caso de que no utilice su producto de acuerdo con las directrices

indicadas en este manual y/o utilice incorrectamente, nuestra Empresa no
es responsable de cualquier error de uso de su producto.

Puede sequir la version actual de la guia del usuario en nuestro sitio web
www.ugur.com.tr

I
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Este producto se fabrica en las
instalaciones respetuosas con el medio

ambiente.
Tiene la tecnologia respetuosa del medio
ambiente.

Estimado cliente,

El producto que ha comprado, se produce utilizando los materiales sin
amianto, formaldehido, cadmio y CFC, y 6leo de compresor exento de PCB,
PCT durante el periodo de produccion. El gas utilizado en su refrigerador
es R134a, R404a, R290 y R600a. Estos gases son conforme al Protocolo de
Kyoto.

En caso de que cumple con los requisitos contemplados en este manual y
establecer las condiciones de uso normal, la vida de su refrigerador es 10
anos.

Su refrigerador es adecuado a la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos
Eléctricos Electronicos).

— P
TOV | GRS
TSEQ-:)SO(S-EN AUSTRIA N
TS EN ISO 14001 :2005

Sertifika No. 671-01

UGUR
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MPORTANTE

Estimado cliente,

Haga realizar la promocion y el montaje
de su refrigerador abierto producido
con gran cuidado en las instalaciones
de Ugur Sogutma A.S, por los Servicios

Autorizados de Ugur. En caso de que hace
realizar la promocidn e la instalacién de
su refrigerador por un Servicio diferente, y
ocurre mal funcionamiento y su producto
no estd cubierto por la garantia.

m

UGUR

“Garantia de frescura”

135



Estimado cliente,

Los puntos que deben considerarse en este manual se indican en los titulos PELIGRO,
AVISO, y NOTA.

Estos titulos han sido definidos por la gravedad en la siguiente manera; Le rogamos que
lea cuidadosamente cada uno.

Las informaciones especificadas bajo PELIGRO, AVISO, NOTA y RECOMENDACIONES en
este manual son validos en todas las etapas a lo largo del proceso de uso de del producto,
incluyendo el transporte y la instalacion.

PELIGRO!
Contiene las informaciones para evitar los dafios graves que pueden resultar en la
destruccion del producto durante su uso, lesién, la pérdida de vidas y bienes.

AVISO!
Contiene las informaciones para evitar los errores que pueden causar la reduccién
del rendimiento o el fallo de su producto durante su uso.

NOTA

Contiene las informaciones descriptivas durante el uso.

RECOMENDACIONES

Contiene las recomendaciones que pueden ser Utiles en el uso del producto.

En caso de cualquier fallo, por favor péngase en contacto con nuestro Centro de Llamadas
o nuestro Servicio Autorizado mds cercano, o nuestro Centro de Atencidn al Cliente para
obtener informacién. El nimero de nuestro Centro de Servicio al Cliente es en la ultima
pagina de la guia del usuario.

En caso de mal funcionamiento en su refrigerador, las medidas relativas a los alimentos son
en la discrecion del consumidor. Nuestra Empresa no es responsable del deterioro de los
alimentos debido a un error de funcionamiento o del uso defectuoso.

Nuestros productos se fabrican con el propésito de refrigeraciéon y almacenamiento de
los alimenticios y de las bebidas envasados. Nuestra empresa no se hace responsable por
dafnos y perjuicios que pueden ocurrir en los productos utilizados para fines distintos.
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TABLA DE CONTENIDO

A - Operaciones necesarias antes de utilizar su refrigerador y
advertencias de seguridad

B - Vision general de su refrigerador

C - Montaje de su refrigerador

D - Uso de su refrigerador

E - Limpieza, mantenimiento y transporte del refrigerador

F - Cosas a hacer antes de llamar al servicio técnico autorizado

UGUR

m

137



A- OPERACIONES A HACER ANTES DE USAR SU REFRIGERADOR

peLigro! (0)

m

No ponga su producto en un lugar donde lleva la luz solar directa o una cocina, calentador, hor-
no, estufa, y las fuentes de calor radiante infrarrojo. De lo contrario, puede causar a disminuir el
rendimiento del producto, los dafios y la destruccion de su producto.

Su producto se ha establecido sobre la base de 220 a 240 voltios, 50 Hz de alimentacion de red. El
uso de diferentes tensiones de su refrigerador puede dafarlo y causar un incendio.

Las instalaciones eléctricas deben ser compatibles con la normativa nacional.

Para evitar los riesgos de descargas eléctricas e de incendio, la instalacién eléctrica debe tener
relé de fugas y fusibles.

En caso de uso sin conexion a tierra, nuestra empresa no se hace responsable por el mal funcio-
namiento y dafios que pueden surgir.

Ponga su producto en un lugar sin humedad y donde la circulacién del aire no es obstacula.
Antes del primer uso, limpie el interior de su producto.

Espere una (1) hora sin mover después de poner su producto y antes de utilizar.

Si su refrigerador se instala en las condiciones muy frias, periodo de espera antes de operar debe
al menos dos (2).

Si no usa o deja vacio su producto a poco tiempo, no saque el enchufe de la toma para ahorrar
energia. De lo contrario, su producto requerird mas energia para enfriar de nuevo.

En caso de los apagones repentinos, quitar el enchufe de su producto de la toma. Para operar de
nuevo, conecte su producto después de 20 minutos. La alta tensiéon que se produce cuando la
electricidad llegé, puede daiar el producto y causar un incendio.

No permite los animales salvajes y domésticos entrar y pasear en su producto. Puede dafar el
producto o causar muertes y lesiones de los animales. Los animales salvajes y domésticos pueden
causar un incendio dafiando la instalacion eléctrica.

No coloque los alimentos calientes en el producto para frescor.

El producto que compra esté disefiado y fabricado con el fin de mantener sélo botellas y/o latas,
bebidas o alimentos envasados . Por favor, no use para otros fines.

El producto ha sido disefiado para ser usado en lugares interiores. No use el producto en el ex-
terior.

No coloque los materiales en el producto que no deben ser enfriados. No utilice el producto para
la descongelacién de los alimentos congelados.

La instalacion del producto, su colocacién, mantenimiento y limpieza deben realizarse como esta
escrito en el manual. No hace una aplicacion contraria al manual. En caso de cualquier dafio que
pueda ocurrir del tal uso, los términos y condiciones de la garantia de producto seran invélidos
debido a un error del usuario.

Para evitar que se deslice o vuelque su producto, coloque su producto sobre una superficie plana
y sin pendiente.

Utilice el producto sélo en la posicién de uso.

No exponga el producto a la luz solar directa.

Para proteger el producto contra los dafios, transporta y almacena en el uso normal. De lo cont-
rario, dara lugar a la pérdida de la garantia.

Para evitar la congelacién o condensacion sobre el vidrio, asegurese de que el tapén de drenaje
esta apagado.
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A- OPERACIONES A HACER ANTES DE USAR SU REFRIGERADOR

NOTA

En caso de cualquier fallo en el producto, tomar las medidas relacionadas con los alimentos con-
tenidos en el producto estd completamente dentro de la discrecién del consumidor. Debido a
un error de funcionamiento defectuoso o de usuario, nuestra Empresa no es responsable del
deterioro de los alimentos.

El producto que compra esta disefiado y fabricado con el fin de mantener frio sélo botellas y/o
latas, bebidas o alimentos envasados. Nuestra empresa no se hace responsable por los dafios que
se produzcan del uso para fines distintos.

Verificar el producto que compra cuando recebe si hay algun fracaso. Si hay algun dafo, pdngase
en contacto con su distribuidor dentro de las 24 horas.

En las denominaciones de los productos preparados a demanda especial, incluyen las letras de
CD. Para las especificaciones de este producto, por favor péngase en contacto con el servicio
técnico autorizado.

Para poder utilizar su producto de manera eficiente y segura, por favor, lea cuidadosamente este
manual antes de comenzar a utilizar el producto y mantiene como fuente de referencia. Puede
seguir la version actual de la guia del usuario en nuestro sitio web www.ugur.com.tr o nuestro
servicio técnico autorizado.

Se encuentra simbolo de la clasificacién (WEEE/RAEE) en este producto indicando los residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos. En consecuencia, los usuarios deben cumplir con la Directiva
Europea 2002/96/EC reciclado del producto para minimizar el impacto ambiental.

Cuando desee tirar su producto a la basura, para conocer la informacién necesaria, por favor con-
tacte a nuestro Servicio Autorizado de Ugur. En este caso, el dispositivo debe ser transportado
definitivamente a una organizacién local AEEE/WEEE para eliminar.

Las imagenes mostradas en este manual son representativas y pueden variar de modelo a mode-
lo. Las especificaciones mencionadas en este manual, ya que contiene todas las opciones, algu-
nas opciones pueden ser carecidas en su producto.
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A- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO! @

+ Los productos mencionados en esta guia, son disefiados y se fabrican de acuerdo con las normas
nacionales e internacionales de seguridad.

- Establece lo siguiente para el manejo seguro de residuos peligrosos y se debe prestar atencion.

« Compruebe por favor la toma de corriente, si es apropriada para funcionar su producto. Utilice su
dispositivo absolutamente con salida a tierra. Asegurese de que su instalacion eléctrica del inmueble
es apropriada. No utilice enchufes sueltas.

+ No utilice su producto definitivamente con cables de extension o tomas multiples.

» En el cambio de la ldmpara, siga estrictamente las instrucciones de esta guia. La potencia de la
lampara a ser reemplazada; es declarada en la etiqueta del dispositivo, en la etiqueta debajo de la
ldmpara y en este manual. Ldmparas de Canopy sélo deben reemplazarse por el Servicio Autorizado
de Ugur.

+ Enlailuminacion, la sustitucion de la lampara debe ser realizada por el Servicio Autorizado de Ugur.

- Siel cable de alimentacién esta danado, el cambio debe ser realizado por el Servicio Técnico
Autorizado de Ugur.

« Durante el funcionamiento de su producto, si tiene alguna duda para la conexidn eléctrica, llame al
Servicio Autorizado de Ugur.

«+ Cuando desenchufe el cable de su producto, tirar del enchufe manteniendo siempre la cabeza. Nunca
tire del cable.

» No saque la cubierta de proteccion externa de modo que se describe en este manual. Puede llegar a
las piezas eléctricas que amenazan la vida como resultado de de desmantelamiento.

+ No utilice agua a presion para limpiar. El agua a presion puede causar los dafios a los componentes
eléctricos.

- No tratar lar cuestiones eléctricas a su mismo. Recuerde que, la seguridad es primordial.

« No funcione un producto danado (por ejemplo, dafos de transporte) enchufando. Notificar a su
servicio autorizado de Ugur mas cercano.

+ Cuando carga el producto con los bebidas, considera la capacidad de carga maxima. No exceda la
linea de carga que se encuentra en el producto.

+ Elrepuesto de los componentes eléctricos debe ser realizado por un servicio técnico autorizado de
Ugur.

+ Coloque los materiales de embalaje de su producto en un lugar fuera del alcance de los nifios. Los
materiales de embalaje (plastico, poliestireno, etc.) pueden ser un elemento de peligro para los nifos.

« El producto que compra no deben utilizarse por las personas con discapacidades fisicas (visual,
auditivo) o mentales, nifios y por los personas sin experiencia, sin la supervisién de una persona
responsable de sus seguridad. Los nifios deben ser supervisados al usar el producto, y debe
asegurarse de que los nifios no jueguen con el producto.

- Durante la descongelacién, no utilice cualquier material y metal que el fabricante no recomienda.
Puede danar las piezas de enfriamiento.

+ No dafie las partes del ciclo de refrigeracion.

+ No utilice ninguna producto/material que el fabricante no recomienda en el interior o en el exterior
de la cabina.

+ Asegurarse de que la intervencion sobre su producto serd llevado a cabo por el servicio autorizado.

- Mientras que su producto esta enchufado, no moverse de ninguna manera, no mueva.

- Mientras que su producto esta enchufado, no realice el servicio o la operacién de reparacion.

+ No debe almacenar latas de aerosol con propulsor en sustancias explosivas.

- Siga estrictamente las reglas de colocacion de nuestro producto. El incumplimiento al disefio de la
parrilla del refrigerador puede conducir a un riesgo de incendio.
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A- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

AVISO!

Por favor, comprobar el gas de refrigeracion indicado sobre la etiqueta del producto.

Los siguientes 5 elementos cubren los productos que contengan gas hidrocarburo R600 y
R290.

» Para reducir el riesgo de inflamabilidad, la instalacion del producto sélo debe hacerse por el
Servicio Autorizado de Ugur.

- No bloquee los orificios de ventilacién en la carcasa del aparato.

- No se debe utilizar los dispositivos mecanicos para acelerar el proceso de descongelacion, que
no sean recomendados por el fabricante.

« El circuito de refrigeracién no debe ser dafiado.

« A menos que sean los modelos recomendados por el fabricante, no se deben utilizar los
dispositivos eléctricos en el compartimiento de almacenamiento de alimentos.

peLigro! (0)

« Si su producto estd danado o no funciona correctamente, por favor, retire el enchufe de la
toma. Por favor, transfiere la carga en un lugar apropiado y péngase en contacto con su Servicio
Autorizado de Ugur mas cercano.
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B- APARIENCIA GENERAL DE SU REFRIGERADOR

> Panel de control

Dosel

Termostato digital

> Linea de carga

w

T > Cuerpo exterior transparente

NOTA

En los productos comerciales, el consumo de energia estandar de prueba es EN23953-2.

Las especificaciones del producto se encuentran en la etiqueta del producto. Ugur Sogutma A.S

se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas técnicas del producto, sin necesidad de previo
aviso.

I
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Seleccién de lugar de la instalaciéon

Para funcionar su producto perfectamente, el ambiente de trabajo es muy importante. Al seleccionar el entorno de
trabajo,

No ponga su producto expuesto al aire libre en el ambiente externo. (Calles, avenidas, etc.)

Para hacer una refrigeracion sana, no ponga un cartén y etc. delante de los postigos bajos lado de su producto. (Imagen 1)
Ponga a una distancia de fuentes de calor por lo menos (1) metro. (estufa, calentador, estufa eléctrica, etc.) (Imagen 2)

No ponga delante de la boca de aire acondicionado, bajo los vantiladores, y a la boca de las puertas y ventanas. (Imagen 3)
No lo exponga a la luz solar directa. El contacto de la luz solar al vidrio de su refrigerador aumenta su ritmo de trabajo
que significa que el consumo de energia aumentara.

Para funcionar la seccion del compresor de su producto de una manera saludable, la entrada y salida de aire debe estar
relajado y suelto.

Cuando acerca su producto a la pared, asegurese de que hay hueco de 150 mm (15 cm) entre detras de su refrigerador y
la pared.

peLiGro! (7)

Contra el peligro de desbordamiento de agua en el drenaje en lugares con alta humedad, asegurese de que los suelos y pare-
des en el rea de su refrigerador no dafan por agua.

En el montaje realizado por el Servicio Autorizado de Ugur; el Servicio Autorizado de Ugur informard sobre el lugar adecuado
para la instalacion, sin embargo, la decision definitiva sobre el lugar de la instalacion sera definida por los consumidores. Dicho
proceso se especificara en forma de servicio de instalacion por Servicio Autorizado de Ugur. Debido a la decision final del
consumidor, si cualquier dafo ocurre resultante del lugar de producto, toda responsabilidad por dafos y perjuicios seran a
cargo del consumidor.

Su refrigerador da el mejor rendimiento de refrigeracion en las condiciones especificadas en la siguiente tabla de acuerdo al tipo de
clima. Por lo tanto, asegurase del nivel de temperatura del ambiente donde su refrigerador funciona.

En los productos comerciales:

Clase climatica | Rango de temperatura | Humedad

Clase 3 16°Cy25°C Humedad relativa 60%
Clase 4 16°Cy30°C Humedad relativa 55%
Clase 5 16°Cy40°C Humedad relativa 45%

Clase de clima de su producto se debe incluir en la etiqueta de las

especificaciones técnicas del producto. IMAGEN 1
x| (X
.1
i
1-""" 1‘ [
- r
i -
F - L’
L, ‘ H.'.‘-‘ A
IMAGEN 2 IMAGEN 3
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Colocacion

Posibles posiciones de colocacion:

1-Solo en la parte trasera hacia la pared; Asegurase de que hay una distancia de 150 mm (15 cm) entre las paredes
y su refrigerador. (Imagen 4)

2 - En esquina; Cuando se pone en la esquina, Asegurase de que hay una distancia de 150 mm (15 cm) detras.
Puede apoyar la parte de la esquina contra la pared.

El punto mas importante en cada tipo de colocacion, es no bloquear la ventilacién del grupo de compresor.
Ponga su producto sin dejar ninguna inclinacién, en sus pies o ruedas. (Imagen 5)

Mas el aire acondicionado del groupo de compresor es liberado, mas el dispositivo funciona tan saludable.

IMAGEN 4 IMAGEN 5
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Instalacion

Antes de la instalacion, remueve retire todos los materiales de embalaje y pélet de madera del producto (puede ser
necessaria de levantar el producto para remover la base del palet).

Montar las piezas de repuesto contenidas en el producto de acuerdo con las instrucciones de montaje.
Utilice Unicamente las piezas de repuesto originales Ugur.

Los repuestos no originales pueden crear riesgos para usted y pueden causar dafios a su producto.
Coloque su producto en la region deseada. Siga las reglas indicadas en la manual durante la colocacion.

Ponga haciendo equilibrio su producto, lateralmente y en profundidad a través de un nivel. Hacer el equili-
bro con la ayuda de los pies regulables (opcional) en la parte delantera de su refrigerador. (Imagen 6)

En los modelos de ruedas (opcional), después de la colocacion del producto, el freno de ruedas (opcional)
debe ser asegurado o si no hay el freno, el dispositivo debe ser garantizado a ser desalojado.

SN

E

IMAGEN 6
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Normas de Cableado Eléctrico

Su producto funciona cuando conecte a un enchufe, como se muestra en la Imagen 6.

peLigrol (1)

Esta prohibido conectar su producto a un multi-enchufe, y usar los cables de extension. (Imagen 7)
Este producto no cuenta con un interruptor de encendido y apagado.

Evite el contacto de los cables conectados a la red de su producto con superficies calientes.

Utilice una toma de corriente con conexién a tierra. La toma debe ser resistente a por lo menos 10-16 Ay
debe ser protegido por un fusible. Obtiene la ayuda de nuestro departamento técnico o de un electricista
calificado para el fusible que debe ser en la red.

Voltaje y frecuencia de red deben ser de mismo valor con lo situado en la etiqueta de su producto. Si el
voltaje de la red esta por encima o por debajo del valor especificado, proporciona la tensién deseada con el
regulador de voltaje. Respecto a este tema, puede conseguir la ayuda de un electricista calificado.

No ponga su producto en el paso de cables. Esta condicién puede causar la lesién y dafar su refrigerador.
(Figura 8)

IMAGEN 6 IMAGEN 7 IMAGEN 8
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D- USO DE SU REFRIGERADOR

Funcionamiento

peLigro! (1)

- Este manual de instrucciones es aplicable a muchos modelos de dispositivos. Caracteristicas de
los modelos pueden variar. Las fotos pueden diferir.

« Antes de ejecutar su producto por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios. (Ver
pagina 20).

« Si su producto fue sacudida durante el transporte y la colocacion, espera para ser enfriado (1)
hora sin correr. De esta manera, si el aceite del compresor se infecta al sistema, volvera. Si se
funciona sin prestar atencion a esta situacion, puede dafar el compresor.

« Enchufe el producto a una salida establecida de acuerdo con las normas, tiene sélo 220-
240V/50 Hz de corriente alterna. (Imagen 9)

» Cuando su producto funciona, oira el sonido del compresor.

- El ventilador en su producto, se detendra cuando se abre la puerta del refrigerador.

IMAGEN 9
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D- USO DE SU REFRIGERADOR

Ajuste de la temperatura interna de su refrigerador

Los ajustes de temperatura del dispositivo se han fijados en nuestra fabrica de modo que funcionara
en las condiciones éptimas.

La temperatura de proteccién de los alimentos esta programada con la ayuda del termémetro (op-
cional). Sin embargo, es la mas adecuada permanecer en el ajuste de fabrica.

La temperatura interna de su refrigerador puede ajustarse girando el mando del termostato (Imagen
2). La temperatura interna del producto se puede ajustar con +1a +10°C.

Cihazinizin set degeri -22°C olarak lretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda
cihazinizin icinde Urlintintizii bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriiniiniizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
agisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Grtinliniiziin i¢ kismi her yonuyle en iyi sekilde
sogumus olur.

peLIGRO! ()

» Funciona vacio su refrigerador durante el primer uso por los menos dos (2) horas.
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D- USO DE SU REFRIGERADOR

Utilizzando il termostato digitale

Se il prodotto acquistato contiene un termostato digitale, prestare attenzione a questi temi.

Termostati digitali sono impostate in fabbrica, non richiede alcuna regolazione. E possibile modificare I'impostazione
del termostato come mostrato nella figura seguente.

Termostati digitali contengono diversi programmi. (modalita Eco, modalita NOTAESte, ecc.) Se si pensa ci sia un proble-
ma con il raffreddamento nel vostro prodotto, contattare il Servizio Autorizzato di Ugur.

Codici di errore di termostati digitali sono nel titolo di fallimento. Di fronte a questo codice di errore, attivare I'allarme
termostato e informare il servizio autorizzato di Ugur.

< I > Accendere/spegnere il frigorifero. oy @ Chiedi sbrinamento manuale.

s )
© T \ . .
N " Lallarme & disattivato. ECO - Porta a modalitd economica e NOTAESte.

Per termostato Carel;

> aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
»eratura aumenta.

lare la temperatura del frigorifero. Funziona quando si
1e il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

> aver premuto il tasto Set, premendo questo pulsante
e la temperatura

sante di programma. Utilizzato solo da personale di
zio.

ione on/off del prodotto. Allo stesso tempo, dopo aver
wito il tasto Set, premendo questo tasto la temperatura
anta.

ente di effettuare lo sbrinamento manuale. Allo stesso
)0, dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo
inte riduce la temperatura.

lare la temperatura del frigorifero. Funziona quando si
1e il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

I
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UNUZUN KULLANILMASI

Utilizzando il termostato digitale

Per il termostato Dixell;

I
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“onsente di effettuare lo sbrinamento manuale.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
emperatura aumenta.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo pul-
ante riduce la temperatura.

Regolare la temperatura del frigorifero. Funziona quando
i preme il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

Regolare la temperatura del frigorifero. Funziona quando
i preme il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
emperatura aumenta.

“onsente di effettuare lo sbrinamento manuale.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo pul-
ante riduce la temperatura.



ZUN KULLANILMASI

Relleno de los alimentos al refrigerador

Cuando su producto arriba a la temperatura deseada, puede cargar los alimentos indicados en esta guia. (Si
su producto es un modelo con el termdmetro, puede comprobar la temperatura interna del producto aqui.)

AVISO!

Funciona su refrigerador vacio dos (2) horas, antes de rellenar sus alimentos al refrigerador.

No coloque los productos/las substancias prohibidos en el refrigerador. No descongele los alimentos
congelados en su producto.

Dejar una distancia de dos (2) cm por lo menos para circulacion de aire entre el estante superior con
los productos alimenticios.

No carga los alimentos sobre la linea de carga.

Proceso de descongelacién

Su producto no tiene una descongelacion especial. El dispositivo se derretira la nieve automaticamente en
el uso de termostato.

Aunque su producto previene la congelacién autométicamente, con altas temperaturas y humedad, pro-
voca el uso frecuente de su dispositivo podria aumentar la tasa de nieve. Cuando aumenta la congelacién,
el tiempo de funcionamiento aumento. También aumenta el consumo de energia. En estos casos, por favor
proporcione su dispositivo para detener el derretimiento de la nieve. Una evaporador sin congelacién siemp-
re operara con alta eficiencia.

Aguas que fluyen desde el evaporador fluyen en la bandeja de goteo en el compresor. Aunque la tuberia de E
gas caliente evapora el agua, revisar y limpiar por lo menos una vez al mes.

UGUR
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D- SOGUTUCUNUZUN KULLANILMASI

Apague el producto

Ponga los alimentos en su producto en una zona donde mejor les parezca.

- Retire el enchufe de la toma de su producto. (Imagen 10)

Si el producto se va a dejar inactivo durante mucho tiempo, realiza las siguientes pasos;

Realizar la limpieza de su producto. De lo contrario la humedad permanecera en la superficie, puede
causar deslustre en la pared interior.

IMAGEN 10

AVISO!

Después de cerrar su producto, si esta en un ambiente cerrado:

» No cubra su producto con envoltura de plastico. Como plastico es hermético, causa el olor
de su producto y también causa la sudoracién. Como resultado de la sudoracion, puede
ocurrir la corrosion.

» En caso de que mantiene su producto de una manera que se abre la puerta, puede ocurrir
el olor.

I
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E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU

REFRIGERADOR
LIMPIEZA

Limpieza de su dispositivo consiste en dos etapas, la limpieza interior y limpieza exterior.

Antes de empezar a limpiar, asegurese de observar las siguientes precauciones.

AVISO!

Siempre desenchufe su producto antes de limpiarlo.
Durante la limpieza y el mantenimiento, utilice guantes de proteccién. Esto lo protegera de lesiones.

No utilice los materiales de limpieza, tales como los materiales de limpieza domésticos y abrasivos y
trazadores (limpiadores de superficies, detergentes, gasolina, disolventes de pintura, acidos, inflamables,
diluyentes). De lo contrario, puede causar decoloracion en las piezas de pléstico del producto.

Nunca utilice agua bajo la presién para lavar.

Limpieza interna

Ponga los alimentos situados en el interior de su producto en una zona adecuada.

Antes de limpieza interna, espera que la parte interna de su producto arriba a temperatura ambiente.
Llevar guantes de proteccion durante la limpieza y el mantenimiento. Esto lo protegera de lesiones.
Quitar las piezas de accesorios.

Realizar el proceso de limpieza con un pafio y agua tibia con jabdén suave de algodén o con un limpiador
recomendado por Ugur Sogutma A.S.

Seque con un paiio de algoddn seco. Los productos non secados pueden oscurecerse.
Después de la limpieza, asegurese de que no deja la regién mojada o humeda en el interior.

Después de funcionar su producto de acuerdo con la forma mencionada en este manual, puede restaurar E
sus productos de nuevo tres (3) horas mas tarde.

Limpieza Exterior
Por favor, limpie con un pafo de algodén y agua tibia.
Evitar la fuga en el panel de control frontal y en el departamento de iluminacién durante la limpieza.

Limpie la junta de la puerta s6lo con agua jabonosa.

Mantenimiento

Este producto no requiere un mantenimiento regular.

RECOMENDACIONES

Puede usar los productos de limpieza de marca Ugur para la limpieza interna y externa de su

dispositivo que obtiene de los Servicios Autorizados de Ugur.

“Garantia de frescura”
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E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU

REFRIGERADOR

Transporte de su producto

Retire el tapdn de su producto de la toma de tierra.
Aplica la descongelacién.

Mueva su producto en la posicién de funcionamiento normal. No mueva vertical, horizontalmente o la cubi-
erta en la posicion abierta.

Proteja su producto de los golpes durante el transporte. No mueva su producto enchufado o relleno.

Con el objetivo de no causar ningun accidente, o caida o deslizamiento del producto durante el transporte
para evitar daios en el chasis, fijar su producto.

NOTA

Si no va a utilizar su producto, preste atencion a los siguientes elementos.

Si no va a utilizar el producto a corto plazo:

Por favor, deje su producto en condiciones de funcionamiento.

Si no va a utilizar el producto a largo plazo y si desea cerrar su producto:

Consumir los alimentos que se encuentran en su producto y dejar su producto vacio.
Desconecte el cable de alimentacion.

Siga los pasos de descongelamiento y de limpieza interna especificados en este manual.

Seque el interno del producto completamente. Los productos non secados pueden oscurecerse.

Por favor, deje la puerta de su producto abierta.

I
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F- COSAS A HACER ANTES LLAMAR EL SERVICIO AUTORIZADO

Mal Funcionamiento

Las fallas y sus soluciones especificadas en esta seccidn, son los que puede resolver facilmente, si estas sugerencias
no resuelven el problema, por favor pédngase en contacto con su Servicio Autorizado de Ugur.

AVISO!

Cualquier tipo de mal funcionamiento del producto incurrido debe ser intervenido por Servicio Autorizado de Ugur.

Su intervencién puede dafar usted, sus empleados o sus clientes, puede dejar su producto fuera de garantia, puede
conducir a los daios a la propiedad (incendio, etc.).

En caso de falla, por favor refiérase a nuestro Servicio de Atencién al Cliente o Centro Autorizado de Servicio de Ugur.

Mal Funcionamiento

Soluciones posibles

Resultado

Refrigerador no funciona. (El dis-
positivo no tiene sonido o hay sélo
el ruido del ventilador.)

El termostato podria causar.

El enchufe no se inserta.

El fusible puede estar danado.

Las laminas de condensador pueden
ser obstruidas y sucias.

Se intentara de nuevo cuando arriba
a la temperatura adecuada.

Inserte el enchufe correctamente.
Consulte a reparador autorizado de
Ugur o un electricista calificado.
Limpiar las laminas del condensa-
dor.

La temperatura interna esta alta.

La temperatura del ambiente ex-
terno es muy alta o ajuste incorrecto
del termostato.

Muy cerca de la pared posterior.
Respiraderos del tablero estan
obstruidos o bloqueados.

Pueden haber estado expuestos a
los vientos externos excesivos.

Las ldminas de condensador son
sucias.

Mueve el refrigerador a un lugar
donde la temperatura de ambiente
externo es mas bajo.

Llevar el espacio especificado.
Limpie la parte delantera de las
lamas.

Prevenir viento.

Limpiar las ldminas del condensa-
dor.

La temperatura interna de la unidad
es demasiado bajo.

Ajuste del termostato interno incor-
recta.

Ajuste el termostato de nuevo.

Las lamparas del refrigerador no se
enciende o solo una se enciende.

Lamparas apagadas
La ldmpara se agota o arrancador
defectuoso.

Encienda las luces.
Reemplazar la pieza defectuosa.

Un alto grado de sudoracion en la
ventana de dispositivos.

Por la sudoracién en el interior de

la cabina, puede estar obstruido
orificio de drenaje de agua.

Si la cantidad de humedad presente
en el vidrio externo entorno sudor-
aciéon 65% mas alto.

Limpie el orificio de drenaje de
agua. Para la alta humedad, puede
poner su refrigerador en un ambi-
ente seco.

Mal olor proveniente de la parte
inferior de su refrigerador.

Bandejas de drenaje sucias. (Estan
disponibles para algunos modelos.)

Limpie las bandejas de drenaje.

Los valores de potencia de las [dmparas o LED utilizadas pueden variar de un producto a otro. Sélo
Servicios Autorizados de Ugur pueden intervenir las ldmparas o LED utilizadas en su producto.
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Mal funcionamiento del termostato digital

Senales de alarma del termostato de marca Dixell;

MENSAJE | RAZON PASOS A SEGUIR

P1 Fallo en el sensor de habitaciones | Compruebe la conexién del sensor

P2 sen Fallo en el sensor del evaporador | Antes de reemplazar el sensor, compruebe las conexiones del sensor.

HA pa- Alarma de temperatura maxima | Compruebe el funcionamiento del compresor y verifique los valores de
los pardmetros correspondientes.

LA pa- Alarma de temperatura maxima | Compruebe el funcionamiento del compresor y verifique los valores de
los parametros correspondientes.

EA Alarma externa Cuando la entrada digital esta desactivada, la alarma se detiene

automdticamente.

Senales de alarma del termostato de marca Carel:

fuera de tiempo

MENSAJE | Razén YAPILACAK ISLEMLER
EO Fallo de compruebe del sen- | PASOS A SEGUIR
sor 1 (control)
E1 Fallo de Sensor 2 (descon- Compruebe el sensor
gelacién)
E2 Fallo de Sensor 3 (conden- Compruebe el Sensory d0 =0/1/4,F0 =1
sador)
1A Alarma externa Compruebe el Sensor y (A4 = 10)
dOr Alarma de puerta abierta Compruebe las salidas de alarma externos, o parametros de verifi-
cacion A4y A7.
LO Alarma de baja temperatura | Asegurase de que la puerta esta cerrada, o parametros de Ady A7.
HI Alarma de alta temperatura Cuando la temperatura regreso a la gama de temperaturas de va-
lores, se apagara automaticamente la alarma. También compruebe
los valores de ajuste.
EE/Eer Error de pardmetro de Cuando la temperatura regresé a la gama de temperaturas de va-
unidad lores, se apagara automaticamente la alarma. También compruebe
los valores de ajuste. Compruebe que el sistema de refrigeracion
esta funcionando adecuadamente.
EF Error de parametros de Compruebe los parametros.
trabajo
ED Descongelacién termina Compruebe los parametros dt, dP y d4; Compruebe el efecto de

descongelacion. Una vez la descongelacidn termina, se apagara la
alarma normalmente.

El cambio de los valores del termostato digital fuera de la configuracion de fabrica es
responsabilidad total del usuario.

Por esta razén, nuestra Empresa no puede ser considerada responsable por las pérdidas
materiales y morales.
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Fallos de Termostato digital

Senales de alarma del termostato de marca Elstat;

MENSAJE Razon PASOS A SEGUIR

= La puerta abierta Compruebe la puerta de su producto.

rSF Fallo del sistema de refrig- Compruebe el funcionamiento del compresor y verifique los
eracion valores de los parametros correspondientes.

PF1 Error del sensor Compruebe el sensor.

PF2 Sensor de Refrigerador y Compruebe los valores de los parametros.
Condensador

El cambio de los valores del termostato digital fuera de la configuracién de fabrica es
responsabilidad total del usuario.

Por esta razén, nuestra Empresa no puede ser considerada responsable por las pérdidas
materiales y morales.

I
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RUS

AAHHOE PYKOBOACTBO PACINPOCTPAHAETCA HA
CNIEAYIOLLME MOJENN:

UMD 65 KS
UMD 110 KS

m
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MHOOPMALINS

YBaXKaeMbli KITNEHT,

[na 6onee 3¢ HEKTVBHOIO UCMNOJIb30BaHUA BEPTUKANIbHOTO XONTOAUNIbHUKA,
KOTOPbIN ObIN TWaTeIbHO Npor3BefeH Ha npeanpuAaTn «Ugur Sogutma
A.S.» 1 NpoLuen KOHTPOJb KauyecTBa, Mbl y6eauTesIbHO MPOCUM Bac nepes
NCMNOJIb30BaHNEM NPOAYKLNN BHAMATENIbHO 03HAKOMUTLCA C AaHHbIM
PYKOBOACTBOM, XpaHUTb €ro A5 AafibHENLIEro NCMOJIb30BaHUA U
3KCrlyaTMpoBaTb YCTPONCTBO B COOTBETCTBUM C YCIIOBMAMM, YKa3aHHbIMU B
LaHHOM PyKOBOACTBE.

KomnaHusA KaTeropmyeckin He 6yAeT HECTV OTBETCTBEHHOCTb B CJlyyae, eciv
npoayKkuma He ByaeT NCNoNb30BaTbCA COFIACHO NPaBMAaM Y MHCTPYKLUAM,
yKa3aHHbIM B JaHHOM PYKOBOACTBE W/MAN B CJlyyYae CoBepLUeHMA Nto6om
[PYron oWn6KM Mo SKCMayaTaLumm.

Bbl MoeTe HalT 0GHOBJIEHHYO BEPCUIO PYKOBOACTBA MO SKCMJlyaTaumm Ha
Halem Be6-caite www.ugur.com.tr

=
= UGUR
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OTOT NPOAYKT 6biN U3roTOB/NEH

Ha COBPEMEHHOM 3KOJI0rnyecKkom
npeanpuaTUN.

MpoayKT nponsBeAeH MO KO-
TEeXHONOrnu.

YBaxkaeMblil KNNEHT,

MprobpeTeHHOe Bamy YCTPOCTBO ObiNo Npou3BefeHo 6e3 1Crnosb3oBaHnA
acbecta, bopmanbgernga, kagmus n XOY. B npouecce npon3BoacTaa, B
YCTPONCTBE NCMONb30BaHO KOMMPECCOPHOe Macsio, He cogepxatee MX/, MNXT.
B xonoamnbHMKax ncnonb3oBaHbl XxnagareHTbl R134a, R404a, R290 R290 1 R600a.
ST xnapareHTbl cootBeTcTBYOT KWOTCKOMY npotokony.

Cpok cny»K6bl BaLLero XonofuibHMKa coctasnsaeT 10 neTt, ecnv 6yayT
CoOMI0[AaTLCA YCIOBMA 1 MHCTPYKLMN, NPUBEfEeHHbIE B JaHHOM PYKOBOACTBE, U
obecrneyeHbl HOpMasbHbIE YCIIOBMA SKCMyaTaLmm.

Baww xonoannbHuK cootBeTcTByeT AnpekTuse WEEE (06 yTunusaumm otxonos
SKINEKTUYECKOTO U 3JIEKTPOHHOTO 060pyAOBaHNA).

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

D

TS EN ISO 14001 :2005
Sertifika No. 671-01

m
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BAKHO

YBarkaeMblll KITNEHT,

Mpown3ssegeHHbIn drpmon «Ugur
Sogutma A.$.» XonoanbHMK C OTKPbITbIM
BEepPXOM 06A3aTeNIbHO yCTaHaBNMBaNTe

1 MOHTUPYMTE NOCPEACTBOM
KOMMNETEHTHOIO CEPBMCHOrO LieHTpa

«Ugur». B cnyyae ycTaHOBKM U MOHTa>Ka
XonoAusibHUKa APYrM CEPBUCHBIM
LIEHTPOM, He ABMALNMCA CEPBUCHBIM
ueHTpom «Ugur» n BO3HMKHOBEHUA
HencnpaBHOCTU, rAPAHTMA Ha NPOAYKLMIO
pacnpocTpaHATbCA He Oyaer.

=
= UGUR
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YBa)KaeMbll KINEHT,

Bce Bonpochl AnA nprBneyeHna BHUMaHNA B paMKax HaCTOALLEro PyKOBOACTBA, yKa3aHbl noj
3aronoskamv BHYUMAHWE, NPEAYNPEXKAEHWE, MPUMEYAHWE n PEKOMEHOALINIA.

DT 3arofioBKM onpeaenArTcA No cteneH BaXXHOCTU, N Mbl y6e;w|Teano npocnm Bac
BHMMATEJIbHO O3HAKOMUTBLCA C KaXKAblM N3 HUX.

NHbopmaums, yKazaHHasA B HacTOALLEM PYKOBOACTBE MO SKCrUlyaTaLum Noj 3arofoBKaMm
BHMMAHWE, NPEOYNPEXAEHWE, MPUMEYAHWUE n PEKOMEHOAUWU npumeHaeTca gna Bcex
3TanoB MCMOJMIb30BaHUA NPOAYKTA, BK/OUaA TPAHCMOPTUPOBKY Y MOHTaX.

BHMMAHMUE!

CopepXuT nHbopMaLmio Ans NpefoTBpPaLLEHNA CEPbe3HbIX MOBPEXAEHUN, KOTOpble MOTyT
BbIBECTW YCTPOWCTBO M3 CTPOS, CTaTb MPUYMHON TPaBMbl, MOTEPU XM3HW U MMyLLEeCTBa B
npouecce UCMOJIb30BaHNA NPOAYKTa.

MNPEAYNPEXOEHWE!

CopepXunT nHpopmaumio 4na NpefoTBpaLLeHNA OWNOOK, KOTOPble MOTYT CHU3UTb
3¢ EKTUBHOCTb BALLErO YCTPOWCTBA MW CTaTb NMPUYMHON HEUCMPABHOCTU.

MPUMEYAHUE

Cofep»aT NOACHWUTENbHYO MHGOPMALIMIO BO BPEMS MCMONb30BaHNUA NPOAYyKTa.

PEKOMEHZALN

Cop,epmaT cBefieHnA, KOTopble MOryT ObITb MOMe3Hbl BO BpemMA WNCNoJib30BaHWA
npoaykKTa.

m MPUMEYAHUE

B criyuyae BO3HUKHOBEHMs Kakol-TMbo HenCnpaBHOCTY YCTPOICTBA, A/ NoNyYeHns
HbOPMaLIMKN MPOCUM 06PaTUTLCA B HaLL MHGOPMALIMOHHBIN LIEHTP, KOMMETEHTHYIO
cepBuCcHYto cnyx6y «Ugur» unu B LLEHTP No 06CNyKMBaHMIO KNneHToB. Homepa TenedoHoB
LieHTpa No 06Cy»K1MBaAHUIO KITMEHTOB YKa3aHbl Ha NnocsieiHeln CTpaHuLLe PyKOBOLCTBA.

B cniyuyae BO3HUKHOBEHMs Kakol-NTMbo HercnpaBHOCTY XONOANIbHMKA, NOTpebuTesnb
CaMOCTOATENIbHO HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a MPUHATUE Mep, CBA3AHHbIX C MPOAYKTaMu,
HaxoZALMMUNCA BHYTPU XONoanunbHMKa. DMpMa He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a Mopyy
NpPOoAyKTOB B pe3ysbTaTe Kako-nMbo HencrpaBHOCTIN UV HEMPaBUIIbHOTO NCMOJb30BaHNSA
XONOAUNbHYKA.

Hawwa nponykums npegHasHayeHa ansa oxiaKaeHUs U XpaHeHUs YNakoBaHHbIX NPOAYKTOB 1
HanuTkoB. DrpMa He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a Nt0601 yLep6, KOTOPbIN MOXKET MPOV30MNTH C
YCTPOCTBaMU, UCMOMb3yeMbIMY B APYTUX LieNsX.

m

UGUR



COJOEPKAHWE

A- nel‘/'ICTBIIIiI, KoTopble HEOGXOAMMO OCyLlecTBUTDb Nepea ncnojsib3oBaHnem
Ballero xonoawibHUKa N npeaynpexaeHna no 6e3onacHoCTu.

B - O6wWu»in BHELWHWIA BUA, Ballero XonoauibHNKa
C - YcTaHOBKa Baluero xonogunbHuKa.
D - Ucnonb3oBaHMe Ballero XoNoauibHNKa

E - YucTKa, TeXHUYECKoe 06CnyKBaHMe U TPaHCMOPTMPOBKa Ballero
XonoAwIbHMKA

F - fleiicTBUSA, KOTOPble HEO6XOA4MMO BbINOAHUTb Nepes obpaLieHnem B
CepPBUCHbIIA LLEHTpP

UGUR
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A- OENCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO OCYLLECTBUTD

MNEPEA NCMOJIb3OBAHNEM XOJTOQWITbHUKA

BHUMAHME! ()

m

He ycTaHaBnMBaiiTe yCTPONCTBO B MECTa, NOABEPKEHHbIE BO3LENCTBMAM NPAMbIX CONHEYHbIX yYel,
a Takxke BONM3M Takmnx UCTOYHMKOB TENNa, Kak Neyb, pagnaTtopbl, KYXOHHasA NauTa, n3nyvatenu

Tenna v UHpPaKpacHbIX lyyeil. B NpoTyBHOM Ciyuae, Takoe NOSIOXKEHNE MOXKET BbI3BaTb CHUMEHVE
NPOU3BOANTENBHOCTU, CTaTb NPUYNHOWN NOBPEXAEHUA BALLErO YCTPONCTBA U CAeNaTb ero
HENPUrogHbIM.

XonoannbHMK HAaCTPOEH Ha FOPOACKYI0 ANeKTprYecKyto ceTb 220-240 BonbT 50 Ny, Micnonb3oBaHune
LIPYroro nuTaHus, MOXEeT BbIBECTU U3 CTPOA XONOAUNBHUK 1 CTaTb MPUYMHON NoXapa.
DneKTpUYecKas CUCTeMa AOMKHA COOTBETCTBOBATb TPEOOBAHNAM HALMOHANbHBIX CTAHAAPTOB.

[nA npefoTBpaLLEeHNs OMAaCHOCTN MOPAXKEHWA INEKTPUYECKUM TOKOM M NOXKapa, ANeKTpuyeckas
cucTemMa JonmxkHa 06A3aTeNbHO UMETb penie YyTeUKU ToKa U NpefoXpaHuTeNb.

Dupma He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a HEMCNPABHOCTU 1 NOBPEXAEHUSA, KOTOPbIE MOTYT BO3HUKHYTb B
CJlyyae UCNosb30BaHNA XonoaunbHrKa 6e3 3a3emneHus.

XonoannbHNK HEOGXOAMMO YCTaHOBUTb B HEBNIAXKHOE MOMeLLeHVe ¢ 6ecnpenAaTCTBEHHOW LMpKynaLmen
BO3AyXa.

MNepepn NepBbIM NCMONb30BAHNEM, 0653aTENIBHO OUMCTUTE BHYTPEHHIOIO YaCTb XONOAUbHIKA.

Mocne ycTaHOBKM XONOANbHUKA Ha CBOE MECTO, MPpeXAe YeM HayaTb NCMOoMb30BaTb, HE0OXOAUMO
nogoxgatb 1 (0auH) yac 6e3 ero nepemelLeHus.

Ecnu Baww XxonogunbHMK 6bin YCTaHOBMIEH B OYEHb XOMNOAHbIX MOTOAHbIX YCOBUAX, TO Nepes 3anyckom,
HeobxoAMMO BblXKAaTb MUHUMYM 2 (ABa) Yaca.

Ecnu Bbl He ByaeTe UCMONb30BaTh MM OCTABUTE XONOAWIbHUK MYCTbIM Ha KOPOTKUI MPOMEXKYTOK
BPEMEHW, TO He clieflyeT OTKNIoUaTb ero oT ceTu ANA SKOHOMUM SHepruun. B npoTuBHOM cnyyae, ana
NOBTOPHOIO OXJIaXKAEHNA XONoAWIbHIKa NoTpebyeTcs 6osbLue SHepruu.

OTKnloyarnTe XONOAWNbHYK B CJTy4ae BHE3aMHOro OTKJIIOUYEHNA SNIeKTPO3HEPrn. [1na NOBTOPHOroO
3anyckKa, BKouanTe XonoauibHUK yepes 20 MUHYT Nocsie NoAB/IeHWA dneKTpuyecTsa. Boicokoe
HanpsXeHne B MOMEHT NoJauu 31eKTPUYeCcTBa MOXET CTaTb NMPUYMHON NOBPEXAEHWS XONOAUIbHINKA
WM noxapa.

He no3sonsiTte AUKMM 1 JOMALLHUM XXWUBOTHBIM BXOLMUTb BHYTPb 1 XO4UTb BOKPYF XONOAWIbHIKA. ITO
MOXET CTaTb MPUYNHON NOBPEXAEHNA XONOAWIIbHMKA, CMEPTU U PaHEHUA XNBOTHbIX. Kpome Toro,
[AVKVe 1 JoMaLLHNe XVBOTHbIE MOTYT NOBPeANTb SNEKTPONPOBOAKY M CTaTb MPUYMHON BO3HUKHOBEHUA
noxapa.

KaTteropunuecku 3anpeLyaetca 3arpy»kaTb B XONOAUIbHUK ropAume NPoayKTbl Af1A UX OXNaxAeHNA.
Mpro6bpeTeHHbIN BamMn XONOAUIBbHUK MPefHa3HAY€eH TOSbKO ANA OXNaXAEHWSA U XPAaHEHNA HANUTKOB
B By TbINIKax U/unwm B 6aHKax Ui ynakoBaHHOW NuLLEeBON NpoayKumnu. MoxanyicTa, He NCNonb3yiiTe
XONOAWNBHUK ANA APYrvX Lenein.

XonoannbHWK NpefHa3HayveH Af1A MCNOJb30BaHKA B KPbITbIX NOMeLLeHnaAX. He ncnonb3yiire
XONOAWNBHUK B OTKPbITbIX MECTaX.

He knapmTe B XonogunbHUK MaTepuranbl, He MOANeXalume oxnaxaeHuio. He ncnonb3yiite ycTponcey
ANA pasMopaknBaHNA 3aMOPOXKEHHBIX MPOAYKTOB.

YcTaHOBKY, pa3meLLeHme, TEXHUYECKOE 0BCNYKMBAHWE U YNCTKY XONOANIIbHUKA HEO6XOAUMO
OCYLLeCTBAATb Tak, Kak yKa3aHO B pyKOBOACTBe. He aenaiiTe HMYero npoTrMBopeyYallero pyKkoBoACTBY No
3KcnyaTaumu. B ciyyae noboro yuiep6a, BO3HMKLLERO B pe3y/bTaTe HeMpPaBUbHOIO UCMOMb30BaHUA
XONOAWNBHUKA, rapaHTUIHbIE YCNOBMA OyayT HefleNCTBUTENbHBIMU 13-3a OLUMOKM NoNib3oBaTens.

B uenax npenoTBpaLleHna CKONbXEHNA UM ONPOKUABIBAHUA, yCTaHaBMBaWTe XONOAWIbHUK Ha
POBHOE MeCTO, He MMEIOLLIEro YKIOHa.

3anyckaiiTe XonoAnIbHYK TONbKO B MOJIOXEHUM NCNOMb30BaHNA.

He noggepranTe nsaenve BO3AeNCTBUIO NPAMbIX CONMHEYHbIX JyYei.

B uenax 3awmTbl OT NOBPEXAEHWI, NepeBO3nTe N XPaHUTE XONOAUIbHUK TONIbKO B HOPManbHOM
NONOXEHUM NCNOMb30BaHKA. B NpoTYBHOM Ciyyae, 3To NPUBEAET K MOTepe NpaBa Ha rapaHTUinHoe
obcnyKnBaHue.

B uensax npepoTBpaLleHna 06pa3oBaHMA HaneTa CHera BHY TP XONTOANIIbHUKA 1 YpeE3MEPHOTO
3anoTeBaHUA CTEKON, ybeamTech, YTO CIMBHON KNanaH 3aKpbIT.
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A- OENCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO OCYLLECTBWTb MEPEA

NCMOJIb3OBAHVEM XONOANTbHUKA

NMPUMEYAHUE

B cnyuyae BO3HVMKHOBEHVA HENCMPABHOCTW, NOTPebuTenb HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
NPUHATAE HEOOXOAUMbIX MepP ANA NPOAYKLM, XpaHALLENCA B XonoaunbHuke. Dupma He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a MOPYY NPOAYKTOB B pe3ysibTaTe Moo HEMCNPaBHOCTY NN
HenpaBUbHOIO NCMOJb30BAHNA XONOAUIbHYKA.

Mpro6peTEHHBIN BaM XONOAMIbHYK NPefHa3HaUeH TONbKO A OXNaXXAEeHUA U XpaHeHUs
HaMMTKOB B By TbINIKax U/Wnn B 6aHKaxX Wiv ynakoBaHHOW MULLEBOW MPOAYKLMM B KOMMEPUECKNX
uensx. B cnyyae ncnonb3oBaHUsA XoNoaunbHUKa B ApYrix Lensx, Gupma He BygeTr HecTu
OTBETCTBEHHOCTMN 32 BO3MOXHblE HEMCMPABHOCTU.

Cpasy nocsie nprobpeTeHus, NPOBEPLTE XONOAWIBHUK Ha HaNMume Kakux-nmoo
HencnpasHoCTeN. B ciyyae o6HapyKeHMs NOBPEXAEHWN, CBAXKUTECH C MPOAABLIOM B TEYEeH/e
24 yacos.

Mpu 0603HaueHUN Ha3BaHKA HeCTaHAAPTHBIX MOAENEN YCTPOICTBA, MPOU3BEAEHHbIX MO
cneuvanbHOMy 3aKasy, Ucrnosnb3yloTcs 6yksbl CD. 118 TEXHUUYECKNX XapaKTePUCTHK YKa3aHHOM
NpoAyKLMN NpocM 06palLaTbCs B CEPBUCHYIO CITYKOY.

[ina Toro, utobbl 3¢pdeKTNBHO 1 He3onacHoO NCNoNb3oBaTb U3LeNne, MoXanyncTa, NpouTuTe
MOJIHOCTbIO AAaHHOE PYKOBOACTBO Nepe/] HayaloM UCNOJIb30BaHNA U3[ENINA U XpaHUTe ero B
KayecTBe UCTOUHWKa [NNA CCbINOK. Bbl MoXeTe HaliTi 06HOBNEHHYI0 BEPCUIO PYKOBOACTBA MO
3KCMUTyaTaLum Ha Hallem Beb-caiiTe www.ugur.com.tr uim B ynosIHOMOYEHHbIX CePBUCHBIX
LieHTpax.

370 n3fenve copepnT cumeon kKnaccudukaumm (AEEE/WEEE), KoTopbiii yka3biBaeT Ha
YTUNN3aLMI0 OTXOAOB SKNEKTUYECKOTO 1 3N1eKTPOHHOIO 060py0oBaHNA. B COOTBETCTBIM C 3TUM,
B LieNIAX MUHVMIM3aLuUy BO3AENCTBUA Ha OKPYXKaloLLyto Cpeay COOTBETCTBYIOLIETO U3LEeNus,
cnenyet cobniopatb EBponeiickue anpektnsbl 06 ytunusauum 2002/96/EC.

Ecnu Bbl pewnTe BLIBPOCUTL U3AENNe B MyCOp WAW CAATb Ha IOM, TO ANIA NOyUYeHNs

HeobxoavMoi nHPopmMaLmm obpalyantecs B cepBUCHBIN LeHTp «Ugur». B Taknx cnyyvasx,

YCTPOWCTBO HEOBXOAMMO 06A3aTeNbHO AOCTaBUTb MECTHBIM YTUAN3UPYIOLLVIM OPraH/3aLyam m
WEEE.

MpuBeaeHHbIe B laHHOM PYKOBOACTBE M306paxkeHnA ABNAIOTCA NPeACTaBUTENbCKUMIA U MOTYT
N3MEHATbCA B 3aBMCMOCTUN OT MOAENN YCTPOMCTBA. TaK, KaK yKasaHHble B JaHHOM PyKOBOACTBE
cneuvurKaLmm BKIOYAIOT BCE OMLMI, HEKOTOPbIE U3 HWX MOTYT OTCYTCTBOBATb B BalleM
yCTpOWCTBeE.
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- MPEOYMPEXKAEHWA MO BE3OMNMACHOC
BHUMAHWE! @

+ YcTpOWiCTBa, yKa3aHHbIE B HACTOALLEM PYKOBOZACTBE, CNIPOEKTMPOBaHbl B COOTBETCTBUN C
HaLMOHANbHBIMY U MEXYHapOAHbIMY HOPMamy 6€30MacHOCTU 1 NPOV3BEAEHbI MOA KOHTPOEM.

+ [ina 6e30MacHOro 1 HaA&XKHOTO NCMONb30BaHNA YCTPONCTBA, CObMI0AANTe HUXKEYKa3aHHbIe NpaBwuna:

- [poBepbTe, NOAXOANT N pO3eTKa 1A PaboTbl BaLLero yCTponcTaa. Bceraa ncnonb3yiTte Tonbko
PO3eTKy C 3a3emnieHrem. YoeauTech, 4To IeKTprYeckas cricTeMa 3haHuns COOTBETCTBYET BalLemy
YCTPONCTBY. He ncrnonb3yiiTe cMeLLeHHble UIN He3aKpenieHHble PO3eTKU.

+ Huikorga He ncnonb3yiTe Ans ycTPonCTBa yANVHATENb UK MYJIBTUPO3ETOUHbI 610K.

« [pun 3ameHe namnbl, BCerga cnepymnTe MHCTPYKLMAM, yKa3aHHbIM B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.
MoLLHOCTb 3aMeHAeMON NamMnbl yKa3aHa Ha ieKlapripyemMoi STUKETKe YCTPOCTBA, Ha STUKETKe Noj
HeMnoCcpeACTBEHHO NaMMoW 1 B laHHOM pyKkoBoacTBe. DoHapHble lamribl AOMKHbI 3aMEHATHCA TOJIbKO
cepBuCHbIM LieHTpoM «Ugur».

+ 3ameHa namn ocBeLUeHNA AOSIKHA OCYLLECTBAATLCA KOMMETEHTHBIM CEPBUCHbBIM LieHTPOM «Ugur».

+ B cnyyae noBpexaeHva Kabens NTaHnaA, OH JOSIKEH 3aMeHATLCA TONTbKO KOMMETEHTHBIM CEPBUCHBIM
ueHTpom «Ugur».

- [loxanyicTa, 3BOHUTE B CEPBUCHBIN LieHTp «Ugur», ecnn B npoLiecce paboTbl yCTPOWCTBA Y Bac
NOABUANCH COMHEHWSA B CBA3W C SNIEKTPUYECKMM MOAKIIOYEHNEM.

+ [pu OTKNIOUYEHNM YCTPOINCTBa OT CETY, BCErAa TAHMTE TONbKO 3a BUIIKY. KaTeropmnyeckm 3anpeliaetca
TAHYTb 3a Kabenb.

+ HuiKorpa He CHUMaliTe HUKaKVe BHELUHME 3aLMTHbIE KPbILIKW, KOTOPbIE He yKa3aHbl B AaHHOM
pykoBogfCTBe. B cryyae CHATUA 3aLMTHbBIX KPbILLEK, Bbl MOXKETE OOHXXUTb NIEKTPUYECKIME YacTy,
npeAcTaBnAoLMe yrpo3y Ballem XNU3HN.

+ Hukorga He ncnonb3yiTe Ans YNCTKY YCTPOWCTBA BOoZy MOA AaBnieHveM. Boga nog gaBneHrem Moxet
NoBpeauTb NeKTPUYeCcKMe YacTu yCTPONCTBa.

- KaTeropuuecku 3anpellaeTcs CamoCTOATeNbHO 3aHUMATbCSA NIEKTPUUYECKUMI Borpocamu. He
3abbIBaliTe, 6€30MacHOCTb BaXKHee BCero.

+ HuiKkorga He BKoYalTe B pO3ETKY NOBPEXAEHHOE YCTPOWCTBO (Hanpumep, MoBPeXAeHNs Npu
TpaHcnopTnpoBke). O6A3aTenbHO obpaLlaiTeCh B KOMMETEHTHbI CEPBUCHBIV LeHTP «Ugur».

+ Bcerpa yunTbiBaiTe MakCMasbHy0 BMECTMMOCTb NPU 3arpy3Ke HanuUTKOB B XONOAWIbHYUK. He
npeBblLWanTe yKasaHHY0 JIMHWIO Harpy3Ku B BaLLem yCTPOWCTBE.

+ 3ameHa Bcex NeKTPUYECKNX YacTell AOIKHA OCYLLECTBIATLCA TONbKO CePBUCHBIM LieHTpoM «Ugur».

- Bcerpa xpaHuTe ynakoBouHble MaTepuaribl BalLEro N3fenus BHe JOCAraeMocTy AeTel. YNnakoBoUHble
MaTepuasbl (HENOH, NEHOMOANCTUPON U T.4.) MOFYT NPEACTaBIATb ONacHOCTb AJ1A AeTel.

+ 3anpeLaeTcs ncnonb3oBaHue 6e3 COOTBETCTBYIOLLEro Hai30pa KyrjieHHOro BaMU YCTPOIACTBa
nofAbMmM € GU3NYECKUMU (3PEHNE, CITYX) UK YMCTBEHHBIMY HEAOCTaTKaMK, a TakxKe AeTbMU 1 L aMU
C HEAOCTAaTOYHbBIM OMbITOM M 3HaHVEM. /ICMonb30BaHMe YCTPONCTBA MaNIEHbKMMM JETbMUN JOMKHO
OCYLLLeCTBAATLCA MOA HAZI30POM B3pOC/ibix. He no3sonAiiTe aeTamM nrpatb C yCTPONCTBOM.

- B npouecce pa3amopaxxuBaHuis He NCMOb3yTe MaTepuasbl U METasibl, HE PEKOMEHAOBaHHble
npovissoauTenem. Bol MoXxeTe NoBpeanTb oOxnaxaaloLve AeTanu.

+ He noBpeanTe KOMMOHEHTbI OXJTaXatoLLero LuKna.

+ Hu B KOem cnyuyaem He UCMONb3yIiTe He PeKOMEHAOBaHHbIE MPOV3BOAMTENEM NPOAYKTbI/MaTepuranbl
BHYTPU UM CHAPY»W KabUHBbI.

+ BmewwaTenbCcTBo B YCTPONCTBO JOMKHO B 06513aTe/IbHOM MOPAAKE OCYLLECTBIATLCA MOHOMOYHbBIM
CEPBUCHBIM LIEHTPOM.

- KaTeropuyecku 3anpeLlaeTcs TpaHCMOPTUPOBaTb UK NepeMeLLaTh YCTPOCTBO, BKIIOUEHHOE B
po3eTKy.

- KaTeropuyecku 3anpellaeTcs oCyLecTBAATb YXOA N PEMOHT YCTPONCTBA, BKIIIOUYEHHOTO B PO3ETKY.

+ 3anpeLlaeTca XpaHUTb B YCTPOWCTBE TaKMe B3PbIBOOMACHbIE BELLECTBa, Kak a3p0o30JibHble 6anioHbl C
NerkoBOCMIaMeHALLVMCA TOMIMBOM.

« Bcerpa cobniogaiite npasuia, CBA3aHHbIE C MECTOM YCTaHOBKM YCTpOCTBa. HecobnioaeHne npasun
YCTaHOBKM OXJTaxK[jatoLLel LITOPKU 1 PELLETOK, MOXET NPUBECTY K PUCKY BO3HUKHOBEHNSA NoXapa.
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A-NPEOYNPEXOEHNA MO BE3ONACHOCTA

MNPEOYNPEXOEHUE!

I'I0>Kany|7|CTa, npoBepbTe X1aAareHT, yKaBaHHbIVI Ha 3TUKEeTKe Ballero ychOI‘/’ICTBa.

HwukeykasaHHble 5 NYHKTOB OTHOCATCA K YCTPONCTBaM, COAepPXKalLiM YyrneBoJ0POAHbIe
rasbl R600a n R290.

+ B Lenax CHKeHWA onacHOCTU BOCMIaMEHEHUA, YCTaHOBKa 3TOMO YCTPONCTBA AOMKHA ObITb
OCYLLECTBIEHA TONIbKO CEPBUCHBIM LieHTpoM «Ugurs.

He 3aKpblBaiiTe BEHTUNALMOHHbIE OTBEPCTUA Ha 3aLLMTHOM MOKPLITMN UK Kopryce
YCTPONCTBaA.

3anpeu4aeTcs| NCNOJ1Ib30BaHNE MeXaHNYECKUX NHCTPYMEHTOB W APYTrnX npeameToB
ANA yCKOpeHUA npoLlecca pasMmopakuBaHus, 3a UCKNIOYEHNEM peKoOMeHAOBaHHbIX
nponssoguTenem.

He nospeauTe oxnaxaatowmne KOMMNOHeHTbI.

3anpeLuaeTca CNob30BaHMe SNeKTPUYECKUX MPUBOPOB BHYTPY CEKLIMU XPaHeHWsA
NPOAYKTOB NUTaHWSA, €CIN OHN He PEKOMEHA0BaHbl MPOV3BOAMTENEM [/1A ONpefeNneHHbIX
mogenen.

sHUMAHME! (1)

Ecnv Balle usgenve NnoBpeXXaeHo 1 He paboTaeT AOIKHbIM 06Pa30M, NOXKanyncTa, OTKlounTe
€ro OT HacCTeHHOW po3eTku. lMepenoxuTte HaxoAAmMecs BHYTPU XONOAUbHMKA MPOAYKTb
NWUTaHUA B COOTBETCTBYIOLLEE MECTO M HEMELJIEHHO CBAXMTECH C CEPBUCHBIM LIeHTPOM «Ugur».

UGUR
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B — OBLLWIN BHELLHWIA B XONMOANUTbHUKA

KOHTpOﬂbHaﬂ naHenb

Ko3bipek

Lindposon Tepmoctat

> JInHUA 3arpy3Ku

w

Mpo3payHbin BHELHWUI KOpyC

NMPUMEYAHUE

CTaHAapPT TeCTMPOBaHA NOTPe6GNeHNA SHeprun AN KOMMepYeckux TunoB yctporictB EN23953-2.
TexHuueckmne cneyudpuKaumn NPoAYKLUMM yKa3aHbl Ha STUKETKE NPpoAyKuuu.

®upma «Ugur Sogutma A.S.» ocTaBnseT 3a co60ii NPaBo U3MEHATb TEXHNYECKNE XapaKTepucTuKkn
nsgenuih 6e3 npeaBapuUTeNbHOro yBeAOMIEHUA.

I

!

UGUR

“fapaHmus ceexxecmu”



C - YCTAHOBKA XOnoaunbHMKA

Bbibop mecTa ycTaHOBKM

Pabouas cpepa oueHb BaxHa A1s GecnepeboiiHoi paboTbl BaLLero ycTpoiicTsa. [Mpu Bbibope pabouei cpeppl:

He ycTaHaBnuBarite ycTpONCTBO B MeCTa, NOABEPratoLLecs BO3LENCTBIAM BHELLHeN cpeabl (Ha ynuue, npocnekTe 1 T.4.)

He cTaBbTe nepes HUXKHE 6OKOBOI 3aC/TOHKOI KapTOH, KOPOOKY 11 MpouUVie MaTepuaribl, KOTOpble NPEenATCTBYIOT Hajiexallemy
oxnaxpaeHwo. (PUcyHoK 1)

YcTaHaBnvBaliTe yCTPOMCTBO Ha pacCTOAHUM MUHUMYM 1 (OBHOIO) METPa OT MCTOYHWKOB Ternna (NnnTa, paguaTop,
SMneKTpoHarpesatenb 1 T.4.) (PUcyHoK 2)

He ycTaHaBnuBalite XonoAnbHIK HaMPOTVB BO3LYLUHOM CTPYV KOHAULIMOHEPOB, BEHTUIATOPOB, a TakKe NMPAMO fnepeq ABepbMU
1 okHamu. (PucyHok 3)

He nopaBeprarite XonoannbHNK BO3AENCTBUIO MPAMbIX COMHEYHbIX Jlyyeld. B criyyae nonaaaHva CONMHEUHbIX Jlyyeli Ha CTeKSIo
XONoAWbHUKa, paboTa XONOANbHYIKa GyAeT yBeNnyeHa, YUTo 03HauaeT yBeyeHne noTpebeHns SHeprum.

[ns npaBunbHO PaboTbl CEKLMM KOMMNPECcopa BaLLero 13aenuis, BOMKHO ObiTb 06sA3aTeNnbHO obecneyeHo cBO6oaHOe
MOCTyMeHe 1 BbIXoA BO3[yXa.

Mpu ycTaHOBKe YCTPONCTBA K CTEHE, MEXAY CTEHO 1 YCTPOVCTBOM JOMMKHO OCTaBaTbCA PAcCTOAHME MAHUMYM 150 mm (15 cm).

BHUMAHME! (1)

B Liensx npeoTBpaLYeHIis NePEnOHEHNA CIVIBHOI BOAbI B OYEHb BIQXKHOI CPeAE, Y6eaUTECh, YTO MOJibl 1 CTEHbI B MECTE, FAe
PacrosnoXeH XONOANIbHVIK, HE NOABEPKEHBI BO3AEVCTBIIO BOADI.

TPy yCTaHOBKE XONOANIbHNKA CEPBMCHBIM LIEHTPOM «UGur», COTPYAHMKM CepBUCHOTO LieHTpa «Ugur» nponHdopmupyiot
noTpe6uTens 0 NOAXOAALLEM MECTE YCTAHOBKY 1 CAENAOT COOTBETCTBYIOLLME MPeAoKeHMUA. OfHAKO, OKOHYATEIbHOE
PpeLLEHE O MECTe YCTaHOBKM XONOAWIbHYKA NMPYHWMAET MOTPeGUTENb. STOT YNOMAHYTHIN NMPOLIECC, TaKXKe YKa3blBaeTcA B
bopMe COOTBETCTBYIOLEN YCTAHOBKM CEPBUCHOTO LieHTPa «Ugur». B ciiyuae BO3HIKHOBEHIA Kakoro-nn6o ylepba ns-3a
MeCTa yCTaHOBKYI XONOAWIbHIKA, BbIGPAHHOTO MOTPe6UTENEM, BCA OTBETCTBEHHOCTb B CBA3Y C yKa3aHHbIM yilep6om Gyaet
nexarb Ha notpebuTene.

BaLu xonoaunbHWK 6yp|eT OCYyLeCTBNATb Hauny4llee oxXnaxaeHne B 3aBUCMMOCTU OT KNMMaTUYeCKNX yCﬂOBI/II?I, npuBedeHHbIX B
HI/I>KEyK33aHHOI7I Ta6J1I/ILtE. |-|03TOMy 6yﬂbTE BHUMaTENbHbI, YTO TeMnepatypa Opr)KaIOLLtEIh cpeppl, rae 6y[2leT 3KCnyaTnpoBaTbCa
Ball XONOAUNbHUK, 6bina Ha YKa3aHHOM ypOBHe.

[AnAa KommepyecKnX yCTponcTe:

Knumatnueckunin | ljnanasoH BnaxHocTb
Knacc Temneparyp

Knacc 3 or16°Cpo25°C | 60% Rh
Knacc 4 or16°Cpo30°C | 55% Rh
Knacc 5 o1 16°Cno40°C | 45% Rh

Knumatuyecknin Knacc Ballero yCTpoicTBa yKasaH Ha STUKeTKe
TeXHUYeCKo cneundmnKaLmmn, HaxoaALWEeNCA Ha U3nenuu.

X

PUCYHOK 1
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C - YCTAHOBKA XOnoaunbHMKA

YcTaHOBKaA

Bo3moxHble YCTaHOBOYHbIE NO3ULnW:

1- Ecnu TonbKo 3afHAA CTOPOHA OyAeT YCTaHOBEHA K CTEHE, TO MeXAY CTEHOW U XONOAWUNBHVKOM AOSIKHO
6bIT paccToAHne MUHUMYM 150 MMm (15 cm). (PucyHoK 4)

2- ECN XONoAWIbHYIK YCTaHaBNMBAETCA B Yrof, TO MEX[Y 3aiHEIN YacTbIO U CTEHKOMN AOMKHO ObiTb
paccToaHne MuHUMYM 150 MM (15 cm), @ GOKOBYIO YaCTb MOXHO YCTaHOBUTD K CTEHE.

Mpw nto6om BrAe YCTaHOBKY, CiefyeT yunTbIBaTb 06CTOATENbCTBO, KOTOPOE HE JOMMKHO NPenATCTBOBaTh
BEHTUALMM KOMMPeccopa.

M3penvie He cnepyeT ycTaHaBAMBaTh C YKNOHOM. V3aenvie cneayeT ycTaHaBMBaTb 1 3aMycKaTb Ha HOXKaX
nnu konecukax (Puc. 5)

Hackonbko 6yaet cBo6oHO paboTtaTb BEHTUNALMA KOMNPECCopa, HAaCToNbKo byaeT apdekTrBHO paboTtaTb
YCTPOWACTBO.

PUCYHOK 4 PUCYHOK 5
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C - YCTAHOBKA XOnoaunbHMKA

YcTaHOBKa

MNepep ycTaHOBKOW, CHUMUTE 1 AEMOHTUPYITE BCIO YMAKOBKY Y HVXKHUIA AePeBAHHDBIN NMOAAOH YCTPOMCTBA
([nA cHATUA NOJA0HA MOXET NOTPe6OBaTHCA NOAEM XONOANIbHUKA).

YcTaHOBUTE 3anacHble YacTy, HAXOAALLMECA BHYTPW XONOAMIbHIKA, COFNaCHO MHCTPYKLMAM MO
yCTaHOBKe. Vcnonb3yiiTe ToNbKO OpurMHasbHble 3anacHble Yactn «Ugur».

HeOpVIFVIHaTIbeIe 3anacHble YaCcTu MOTyT NPeacTaB/iATb ONAaCHOCTb NOBPEAUTbL Balle yCTpOIZCTBO.

YcTaHOBUTe 3genuve B Heobxoaumoe A Bac MecTo. [py ycTaHOBKe XONOAWIbHUKA, ClefyiiTe
npasuIam yCTaHOBKM, YKa3aHHbIM B PYKOBOLCTBE.

Mpy NOMOLLM YPOBHSA BbIPOBHANTE XONOAUIbHUK MO LWNPUHE 1 FNy6uHe. BanaHcMpoBKy
XONOAWIBbHUKA CiefyeT OCYLLeCTBAATb MPU MOMOLLM PETYINPYIOLLMX HOXeEK (ONUMOHANbHO),
HaXoAALMXCA B NepefHel YacTu ycTponcTea (PrcyHoK 6)

B Mogensix ¢ konecamu (OnNuyMoHanbHo), Nocie YCTaHOBKU XONOAWIIbHIKA HEOBXOANMO
3a610KMPOBaTb TOPMO3a (OMNLMUOHANBHO) KOMIEC MK €C/IN OTCYTCTBYIOT TOPMO3a Kosec,
3adMKCMPOBATb YCTPOWCTBO Tak, YTO6bI OHO He ABMraNOCh.

PUCYHOK 6
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C - YCTAHOBKA XOnoaunbHMKA

MNpaBuna aneKTpNUYeCcKoro NOAKIYEHNA

YcTponcTBO Npy NOAKAOYEHNN HAaYHeT pa6OTaTb, KaK YKa3aHO Ha puyCyHKe 6.

sHUMAHVE! (D)

3anpelyaetca NOAKMIOUNTL B MyNbTUPO3ETOUHbIN 6JIOK 1 MCNOJb30BaTh YaSIMHUTENb (PUCYHOK 7)
YcTpoiicTBO He umeeT nepekntovatena BKJ1-BbIKJ1.

Kabenb NnoAKNIYeHNA K ceTn yCTpOVICTBa He O/IKeH KOHTaKTUPOBaTb C ropAYMN NMOBEPXHOCTAMMWN.

Vcnonb3yemas poseTka obsa3aTeNibHO A0SKHA ObITb 3a3eMneHHoI. Kpome Toro, ncnonb3yemas posetka
[IOJIKHA METb COMPOTHBIEHNE MO KpaliHeln mepe 10-16 A 1 6bITb 3alyuLLeHa NpefoXPaHUTENEM.
KacaTenbHo npefjoxpaHUTensa po3eTKku ceTu, obA3aTenbHO 06paTUTECh 3a MOMOLLbIO B TEXHUYECKUI cepBUC
VN K KOMMETEHTHOMY SNEKTPUKY.

HanpsaxeHune n yactota ceTn JOKHa COOTBETCTBOBATb 3HAUYEHMIO, YKa3aHHOMY Ha 3TUKeTKe BHYTpU
BaLlero nsgenua. Ecnm HanpsxeHve B Ballen CeT! Ype3BblYaNHO HMKE U Bbile YKa3aHHOro 3Ha4yeHus,
TO Heo6x0AMMO 06s3aTeNIbHO NCNONb30BaTb PerynaTop HanpaxeHua n obecneuntb COOTBETCTBYOLLEE
nuTaHne. Bol moxeTe nony4ynTb NOMOLLb NO AaHHOMY BONPOCY y I'IpOd)ECCVIOHaﬂbeIX 2/1EKTPUKOB.

He pa3meLuaiiTe kKabenb Ballero n3genvs Ha NPOXoAbl. ITO MOXET CTaTb NPUYMHON BalLero paHeHus n
HaHeCTn Bpep XONOoANNbHUKY (PrcyHOK 8)

PUCYHOK 6 PUCYHOK 7 PUCYHOK 8
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D- UCTMOJ1b3OBAHUE XONOAWITbHNKA

3anyck

sHUMAHME! (1)

+ B[aHHOe pyKOBOACTBO MO SKCMyaTaLMm NPYMEHAETCA ANA PasfiMuHbIX MOAENEl YCTPONCTB.
OcHalleHre Moaenei MOXXeT OTIMYaTbCA. PUCYHKM Tak»Ke MOTyT OTINMYaTbCA.

+ [Mepen NepBUYHBIM 3aMyCKOM TILATENIbHO OUMCTUTE BHYTPEHHIOK YacTb U KOMIMIEKTYOLME
ycTpowcTaa (cm. cTp. 23).

» Ecnu B npouecce TpaHCMOPTUPOBKM U YCTaHOBKMN YCTPOWCTBO CUNbHO TPACIOCH, TO Nepes,
3amMycKkoMm, Heo6xoANMO NofoXAaTh 1 (0AUH) Yac. Takum 06pa3om, KOMNPECCOPHOE MaCIIO,
nocTynuBLUee B cuctemy, 6yaeT Bo3BpalleHo 06paTHO. Eciv 3anycTuTb XonogunbHUK cpasy,
TO Bbl MOXeETe NMOoBPeANTb KOMMPEeCcop.

« [llofgkntoumnTte yCTPOMCTBO B PO3ETKY C NepeMeHHbIM Tokom 220-240 B/50 I, ycTaHOBNEHHYO
cornacHo npasunam. (PucyHok 13)

- [pu 3anycke yCTPONCTBA, Bbl yC/IbiLLMTE HEOONbLLION 3BYK OT KOMNpeccopa.

+ BeHTUnATOp BHYTPM BaLLero yCTPOCTBa OCTaHaB/IMBAETCA BO BPEMA OTKPbITUA ABEPU
yCTpOWCTBa.

PUCYHOK 9
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D- CMOJ1Ib30OBAHUE XOJTOOWITbHUKA

PerynupoBKa BHyTpeHHel TemnepaTypbl XONoAUIbHMKA

TemnepaTypa HaCcTPOIKM BaLIEro XoNoAunbHMKa Oblia ycTaHOBNEHA Ha 3aBOfE TaK, UToObI
obecneunTb HannyyLLIne yCnoBuA paboTbl.

TemnepaTypa XxpaHeHUa NPOAYKTOB NUTAHUA PEryNMpYyeTca Nnpu NOMOLLM TepMocTaTa nocne
NpPOCMOTPa TepMOMeTpa (OMUMOHANbHO), HAXOAALLErocs B Bawwem xonogubHuke. OaHaKo, cambiM
NyYLINM BapaHTOM ABNSAETCA OCTaB/IeHME 3aBOLCKUX HACTPOEK.

PerynvupoBKa BHyTpeHHel TeMnepaTypbl XONOAUTbHMKA OCYLLeCTBAETCA NOCPefCTBOM
BpaLLeHna KHOMNKM TepmocTaTta (pUCyHOK 2). BHyTpeHHAA TemnepaTypa Ballero ycTponcTBa MoXeT
perynupoBaTbcaA B AnanasoHe ot + 1 go+ 10°C.

Cihazinizin set degeri -22°C olarak lretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda
cihazinizin icinde Urlintintizii bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriiniiniizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
acisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Griinliniiziin i¢ kismi her yonuyle en iyi sekilde
sogumus olur.

BHUMAHME! ()

« lNpn NnepBoM MCMONb30BaHNM, XONOAWIBHUK JOMKEH NMPOopaboTaTb MyCTbIM MUHUMYM B
TeyeHue 2 (ABYX) 4acoB.
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D- CMOJ1Ib30OBAHUE XOJTOOWITbHUKA

Mcnonb3oBaHue unMdpoBoro TepmocTaTa

Ecnn nprobpeTteHHOe BamMu U3fenne ocHalLeHO LMdpPOoBbIM TepMOCTaTOM, 0bpaTuTe BHUMaHWe Ha cnegytolyee:
Linpposbie TepmocTaTbl MMeIOT 3aBOACKYIO HAacTPOWKYy U He TpebyloT AOMONHUTENbHOW HAcTPOMKM. Bbl moxeTe
VN3MEHWTb HaCTPOIIKY TepMOCTaTa, KaK yKa3aHo Hixe.

Linpposbie TepmocTaThl COAepKaT MHOXECTBO Nporpamm (Hanprmep, KO pexunm, HouHo pexum). Ecnm Bbl cuntaeTe,
YTO CyLlecTByeT Npobnema B Ballem YCTPOWCTBE, CBA3aHHaA C paboToil unu oxnaxaeHnem, obpaluantecs B CEPBUCHBIN
LeHTp.

Kopapl owmbok, BblaaBaemble LMGPOBLIMU TepMOCTaTaMm, HaXOAATCA MOJA 3arofloBKOM YCTpaHeHWA Henonapok. Mpu
BO3HWKHOBEHUW 3TVX KOAOB OLUNOOK, OCTaHOBUTE CUTHANIM3aLMI0 TEPMOCTaTa U MO3BOHUTE B CEPBUCHDIN LIeHTP «Ugur».

‘ I ’BKH}OHaeT/OTKnIOHaeT BalLl XONOANIbHNK. Y PyuHoe pasmopaxmeaHme

m, * \*
.. % eco ES )
g TKNIOHAET 3BYK ChrHanmnsaymn. - MepeBoAUT B SKOHOMHOE 11 HOYHOE NMONOXeHNe.

TN
i

Ina tepmocTata Carel;

' HaXKaTusA KHOMKU PerynnpoBKu, Temneparypa
UMBAETCA HAXXATMEM Ha 3Ty KHOMKY.
IeUMBaET PErynMpoBKy TemMnepaTypbl

CTBa. AKTUBUPYETCSA NMPU HaXkaTu B TeYeHre
KyHAbl Ha KHOMKY perynnpoBKu.

1 HaXKaTnA KHOMKMN PEerynvupoBKy, Temrnepartypa
JWAETCA HaXKaTeM Ha STy KHOMKY.

\a NporpaMmrpoBaHusa. icnonb3yeTcs TonbKo
>KMBAIOLLUM MEPCOHANOM.

A BKN/BbIKN BaLLero ycTpowicTsaa. [Nocne
PEMEHHOIO HaxaTunA Ha KHOMKY PerynnpoBKY,
paTypa yBenmumMBaeTCca MyTem HaxxaTus Ha 3Ty KHOMKY.

24YMBAET PEXUM PYYHOro pasMmopakKMBaHUA YCTaHOBKU.
OAHOBPEMEHHOIO HaXKaTuA Ha KHOMKY PerynnpoBKu,
)aTypa yMeHbLUaeTCA NyTemM HaxkaTnA Ha 3Ty KHOMKY.

1eUMBaeT PerynMpoBKy TemnepaTypbl
norropWIIbHYIKA. AKTUBMPYETCA MPY HaXaTum B
TeueHue 2-3 CeKyHfibl Ha KHOMKY PerysmpoBKy.

I
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D- CMOJ1Ib30OBAHUE XOJTOOWITbHUKA

Mcnonb3oBaHue undpoBoro tTepmocraTa

Ina TepmocTarta Dixell;

6ecneunBaet pa3sMopaxunsaHne B pyyHom
exume.

ocJie HaxaTyAl Ha KHOMKY PerynnpoBKu,
aMnepaTypa yBeIMUMBaeTCA MyTem HaxaTua
a 3Ty KHOTMKY.

ocsie HaXaTyA Ha KHOMKY PerynnpoBKku,
2MnepaTypa yMeHbLLIAETCA MyTem HaxxaTus
a 3Ty KHOTMKY.

16ecreymBaeT perynmpoBKy Temneparypbl
ONIOAUNBHMKA. AKTVBUPYETCA NpK

aXaTum B TeueHue 2-3 ceKyHA Ha KHOMKY
erynupoBKu.

6ecneyviBaeT peryNnpoBKy Temneparypbi
JnoAunbHMKa. AKTVIBI/IpyeTCﬂ NPV Ha)aTnn B
3ueHVe 2-3 CeKyHA Ha KHOMKY PerynnpoBKu.

oCsie HaXkaTys Ha KHOMKY PerynnpoBKku,
aMnepaTypa yBeNMUMBaeTCA MyTem HaxaTus
a 3Ty KHOMKY.

I6ecneynBaeT pasmMopaxmnBaHme B Py4HOM
exvve.

0ocf1e HaXaTuA Ha KHOMKY perynnposku,
2MnepaTypa yMmeHblUIaeTCcA nyTemM HaXaTtna
Ha 3Ty KHOMKY.
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D- CMOJ1Ib30OBAHUE XOJTOOWITbHUKA

Pa3meLleHre NpoayKTOB B XONOAUIbHUK

Mocne pocTvKeHUA MyCTOro yCTPOMCTBa HEOOGXOAMMON TemnepaTypbl, Bbl MOXKeTe 3arpy3vTb NPOAYKTbI
NMTaHUA, NPUMepPbl KOTOPbIX MPYBEAEHbI B AaHHOM pykoBoacTse. (Eciv Balle ycTPONCTBO ABNAETCA MOAENbIO,
OCHalLLeHHOI TEPMOMETPOM, BHYTPEHHIOI0 TemnepaTypy YCTPONCTBa MOXXHO NMPOBEPUTb MO TEPMOMETPY).

NPEOYNPEXOEHNE!

MNepep 3arpy3Kon B XONOAUNbHYIK NPOAYKTOB MUTaHWSA, YCTPOWCTBO AOSIXKHO NPOpaboTaTh NyCcTbiM B
TeyeHue 2 (gBYX) YacoB.

He 3arpy>Kal7|Te B XONOAUNbHUK OMNacHble I'IpO,D,yKTbI/BeLLlECTBa, oxnaxzeHne KOTopbIX 3anpetueHo. He
pasMopaxunsarnTe 3aMOPOXKEHHbIE NPOoAYKTbI B Ballem XonogunbHUKe.

Me>x gy 3arpyxaemoii NpoayKuUmMel 1 BepXHel NONKow cneayet 0CTaBUTb 3a30p ANA LMPKyNALUn
BO3Jyxa MUHUMYM ABa (2) CMm.

He npeBblwwaiTe MHMIO 3arpy3Kin NPOAYKTOB YCTPONCTBA.

DyHKUMA pazMopakMBaHNS

B ycTpoiicTBe HeT crelyanbHomn GyHKLMK pasmopaxmsaHus. [Mpu TepmocTaTiyeckoin paboTe ycTpoincTBa,
aBTOMaTUYECKM ByfIeT YCTPaHATLCA CHET.

HecmoTps Ha To, UTO YCTPOICTBO aBTOMATUYECKU NpefoTBpaLlaeT 0bpa3oBaHvie CHera, Npu BbICOKOW
TemrepaTtype v BaXXHOCTV, @ Tak>Ke NMpU 4acTOM MCMOJIb30BaHUN YCTPOWCTBA, YPOBEHb CHEra MOXeT
BO3pacTu. Yem 6onblue cHera, Tem 6onblue paboTaeT yCTPONCTBO, UTO BieYeT 3a coboin yBenmueHne
notpebneHns sHeprum. B Takmx cnyyasx, HE06X0AMMO OCTaHOBUTb U PasMOPO3UTb YCTPONCTBO.
Wcnaputenb 6e3 cHexxHbIx 06pa3oBaHuin Bceraa byaeT pabotatb ¢ 6onee BbICOKON 3GdeKTUBHOCTbIO.

Boga, BbiTeKalowwas 13 rcnapuTesns, NocTynaeT Ha NOALO0H B CeKLMM KoMnpeccopa. HecMoTps Ha To, uto
Tpy6a ropsuero rasa McnapsAeT 3aecb Bofy, HEO6XOAVMO MUHMYM Pas B MeCAL, NPOBEPATb U YNCTUTb 3Ty m
4acTb XONOANNbHUKA.
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D- CMOJ1Ib30OBAHUE XOJTOOWITbHUKA

OTK/OYEeHME YCTPONCTBA

I'IepeHeCMTe NPOAYKTbl NNTaHUA, HaxogAwmneca BHyTpu Ballero ychOVICTBa, B COOTBETCTBYOLLEE
MecCTO.

OTKNtoUNTE YCTPOWCTBO OT ceTu (PrucyHok 10)

Ecnun ycTponcTBO He GyfeT MCnonb30BaTbCA B TEUEHME ANNTENIbHOMO BPEMeHU, HeOGXOANMO CaenaTb
cnepyouee:

Ounctute yCTpOI7ICTBO. B NPOTUBHOM CJly4ae, BNara, OCTaBLWAaACA Ha CTEHKAX, MOXET Bbi3BaTb
noTemHeHne BHyTpeHHeI7I NOBEPXHOCTU.

PUCYHOK 10

MPEOYMPEXAEHUE!

Ecnun nocne otknoveHuns, yCTpOﬁCTBO 6y,qu XpPaHUTbCA B 3aKpbITOM NoMelleHnn, To:

+ He HakpbliBaiiTe ero N1acT1KoBbIM NOKPbIBanoMm. MnacTuk He NPonycKaeT BO3AyX 1 NO3TOMY
MOXET BbI3BaTb 3aMax ¥ 3arnoTeBaHue yCTpoicTea. B pesysbrare 3anoteBaHus MOXeT
BO3HUKHYTb KOPPO3KS.

+ XpaHwuTe YCTPONCTBO C OTKPbITO ABEPDIO, MHAUe BHYTPY MOXET NOABUTLCA 3anax.
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E- YACTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKUBAHVIE A

TPAHCNOPTUPOBKA XONOOWIbHNKA
UNCTKA

Ynctka yCTpOVICTBa noppasfenaeTca Ha ABa 3Tana: BHYTPEHHAA YNCTKa N Hapy»KHaA YNCTKa.

Mepep Hauanom UNCTKM, 06A3aTeNIbHO cobntofalTe HKeyKa3aHHbIe MpeaynpexaeHus.

MNPEOYNPEXOEHNE!

MNMepepn Kaxaomn YNCTKOM OTKNIOYanTe YCTPONCTBO.
Bcerpa HapeBaiiTe 3alMTHbIE NEPYATKU BO BPEMA YNCTKM U 0BCNTY>KMBaHWA. TO 3aLMTUT BaC OT TPaBM.

HukorgaHe I/ICI'IOJ'Ib3yl7ITe,D,l'IF| UYNCTKM ObITOBBIE MOIOLLE CpeACTBa,a6pa3VIBHbIe n o6pa3y|ou.u/|e UapanuHbl
BellecTBa (cpe,qcnaa AN YACTKN NOBEPXHOCTU, Moluwune CpeAcTBa, roptoyue, BoCnjiameHawwmeca
BelecTBa, pacTBOPUTENN, TaKMNE KaK 6EH3VH, pa36aB|/|Tenb, Kucnotol). B NPOTUBHOM CJlyYae, Bbl MOXeTe
noBpeanTb N1aCTUKOBbIE YacTn yCTpOI;ICTBa.

KaTeropuuyecku 3anpeLuaeTca NCNonb3oBaTb ANA YNCTKN CTpyto 1 BOAY NoA AaBlieHnem.

BHyTpeHHAA uncTka

MepeHecnTe NPoAyKTbI MUTaHWA, HAXOAALMECA BHYTPU BaLLero yCTPONCTBa, B COOTBETCTBYIOLLEe MeCTO.
Mepepn Hauanom BHYTPEHHEeN YNCTKY, BOXKAUTECD, MOKa TeMnepaTypa BHYTPEHHMX YacTel Ballero
YCTPOICTBa JOCTUraeT TemnepaTypbl OKpy»KatoLLei cpeabl.

Bcerpa HapieBalTe 3alMTHbIE NepPYaTKM BO BPEMSA YNCTKM 1 06CIYKMBaHNA. ITO 3alyMTUT BaC OT TPaBM.
Ypanute umetomeca BHyTPU akceccyapbl.

Mpowu3BoAMTe UNCTKY MATKOI XNTONYaToOYMaKHOW TKaHbIO 1 TENON MblIbHOM BOAOW M C MOMOLLbIO
MOIOLMX CPEACTB, peKomeHaoBaHHbIX «Ugur Sogutma A.S.»

CywuTe Npy NOMOLLM CyXOWi XNIONYaTobyMaxkHoM TKaHWU. He npocylueHHble 3Aenns Co BpeMEHEM MOTYT
NOTEMHETb.

Mocne 3aBepLUEHNA YNCTKM, yOEANTECD, UTO BHYTPUW HE 0CTanoCh MOKPbIX MSIN BIaXHbIX MECT.
MoBTOpPHY!0 3arpy3Ky NPOAYKTOB MOXXHO OCYLUECTBNIATb NIMLIb NOCse PaboTbl NYCTOro YCTPONCTBa B
TeueHue 3 (Tpex) YacoB., Kak yKa3zaHO B PyKOBOACTBE MO 3arycKy yCTponcTBa.

BHelwHAaa unctka
YuCTKy cneflyeT oCyLecTBAATb XJIONYaTOOYMaKHOW TKaHbIO 1 TENON MblIbHON BOAOIA.

B npouecce uncTkI, NpeaoTBpaLyaiiTe NonagaHre BOAbl B NEPEAHIOI0 NaHes b YNPAaBIeHUA 1 B CEKUMIO
ocBelleHus.

YnnotHutenb ABepu, aneayet YNCTUTb TOJIbKO YUCTOWN MbISIbHON BO,E[OM.

Yxon

ITO YCTPONCTBO He TpebyeT NepOAMYECKOro yxoaa.

PEKOMEHOA

Ansa BHyTpeHHeﬁ 1 BHELLUHEeN YNCTKN ycrpoﬁlcha Bbl MOXXeTe NcnoJsib3oBaTb MooLe cpeacTea,

KOTOpble BaM NPefoCTaBAT B cepBMCHOM LieHTpe «Ugur».
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E- YNCTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKMBAHWE A

TPAHCMNOPTUPOBKA XONOAWITbHNKA

TpaHCNOPTUPOBKaA YCTPONCTBA

OTKNoYNTE YCTPOWMCTBO OT 3a3€MIEHHON PO3eTKN.
BbinonHnTe Nnpoueaypy pasmopaxxmBaHus.

lMepeHocHTe YCTPOMCTBO B HOPMAsIbHO MCMONb3YEMOM MONOXKEHN. 3anpeLlaeTcs NepeHoCHTb YCTPOMCTBO
rOPU30HTANbHO, BEPTUKAIBHO, NIEXa Ui C OTKPLITbIMY [BEPbMU.

B npouecce TpaHCMOPTUPOBKY, 3aLyULLANTe YCTPOMCTBO OT YAAPOB. 3anpeLiaeTcs NnepeHoCuTb YCTPOMCTBO,
BK/IOYEHHOE B PO3ETKY WL B 3arpy>keHHOM BuAe.

B uensax npepoTBpaLLeHnsa Kakor-nnbo aBapum v NOBPEXAEHNA YCTPONCTBA OT NaAEHNS WM CKONbXEHUS,
YCTPOWCTBO HEOGXOAMMO TLIATENbHO 3adpMKCMPOBaTh Ha TPAHCMOPTHOM CPeACTBe.

MPUMEYAHUE

Ecnu Bbl He 6yfieTe NcNonb3oBaTh YCTPOMCTBO, TO CJieflyeT 06paTUTb BHMMaHMe Ha cneayioLme
NOJNOXKEHUA:

Ecnu Bbl He 6yAeTe ncnosb3oBaTb B TeéHeHNe KOPOTKOro BpemeHu:
OcTtaBbTe yCTpOI‘/'ICTBO B pa60t|eM COCTOAHNN.

Ecnu Bbl He 6yAe're ncnonb3oBaTtb yCTpOﬁ(TBO B Te4eHune ANnNTeNIbHOro BpeMmeHun n xoTtute
OTKJTIIOYNTDb ero:

N3pacxopyiiTe MMelowMecs B yCTPOCTBE NPOAYKTbI 11 ONYCTOLINTE €ro.
OTcoeanHUTE LWHYP NUTaHUA OT PO3ETKU.

anIIMeHIIITe NOJIOXKEeHNA O pasMopaXKuBaHn n BHyTpeHHeﬁ YNCTKE, YKa3aHHbI€ B HacToALleM
PyKoBoAcCTBe.

TwaTtenbHO NpocylNTe BHYTPEHHIOK YacTb ycTpolicTBa. Ecnm He npocywunTtb, TO MoXeT
BO3HUKHYTb NOTEMHEHMe YCTPOIiCTBa.

OcTaBbTe KPbILWKY YCTPOMCTBA OTKPbITON.
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F- OENCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO BbIMOHUTb MEPEA

OBPALLEHVEM B CEPBMCHbIV LIEHTP

HEI/ICI'IpaBHOCTI/I N NXyCcTpaHeHne

Monck 1 ycTpaHeHMe HeNcrpaBHOCTel, yKasaHHble B AAaHHOM pasfenie, MOMOryT BaM JIEerko yCTPaHWUTb 3Tu
HeucnpaBHOCTU. ECIM peKoMeHyeMble MOSIOXKeHA He MOMOTaloT, TO 1A peLleH s NPobaeMbl NPOCUM 06paLLaTbca
B CEPBUCHDIN LeHTP «Ugur».

MNPEOYMNPEXOEHNE!

YcTpaHeHVe Bcex HEMCMPaBHOCTEN, KOTOpble MOTYT BO3HVKHYTb B BalLIEM YCTPONCTBE, [JOMKHbI OCYLLIECTBAATLCA
CePBUCHBIM LieHTpoM «Ugur».

Jlio60e BMeLLATeNbCTBO, KOTOPOE MOXET GbITb CAENAHO BaMu, MOXKET HAaBPEAUTb BaM, BALUVM COTPYAHVKAM UMV KNVIEHTaM,
a TaKxKe NPeKpPaTUTb JeCTBYE rapaHTM Ha YCTPOMCTBO M MPUYMHWTL MaTepuanbHbIn yiLep6 (Moxap 1 T.4.).

B cnyuae nioboii HemcnpaBHOCTY 06paLLafiTeCch B LIEHTP 06CTyKMBaHWA KneHToB «UJur» nnmn B cepBUCHDIN LieHTp «Ugur»

HeIlICI'IPaBHOCTI/I Bo3moXKHble peweHuna Pe3ynb1'a1'b|

XonoannbHUK He paboTaer. 3TO MOXET ObITb BbI3BaHO TEPMOCTATOM. MoBTOPHO 3anycTnTe Npu

(HeT 3ByKa 1nm CrbILNTCA He nogkntoueH. LOCTVIKEHWN NOAXOAALLEl

TOJIbKO 3BYK BEHTUNATOPA) BO3MOXHO, UTO BbIGUT AW UCMOPYEH TemnepaTypsbl.
npefoxpaHuTenb. MpaBunbHO BAEHLTE BUSIKY.
BO3MOXHO, UTO 3a6MTbl UK 3arpPA3HEHDI O6paTUTECh B CEPBUCHBIN LIEHTP
KOHAEHCATOPHbIe MAACTUHbI. «Ugur» unu K npodpeccroHanbHomy

3NEKTPUKY.

OuuncTrTe NNACTUHDI KOHAeHcaTopa.

Bbicokas BHYTpeHHAA YpesmepHo BbicOKas Temnepatypa DlNepemecTunTte XonoannbHUK B

Temneparypa yCTpoWcTaa. BHeLUHeN cpefbl NN HenpaBWibHO MeCTO, rae TemnepaTypa HUXe.
HaCTPOeH TepMoCTaT. MNprBeuTe K yKasaHHOW nycToTe.
CnnwKoM 61M3KO PacroNOXKEH K CTEHe. OuNCTUTE NePeHIoI YacTb
3aKpbITbl BEHTUIALNOHHbIE XKanto3v unm BEHTUAALMOHHBIX KaNio3u.
3aKpblTa NepeaHaAs YacTb. MpepoTBpaTHTe BeTep.

BO3MOXHO, UTO MMeeTCA Ype3mepHoe
BO3/l€NCTBIE BHELLIHEro BeTpa.
CNULLKOM 3arpA3HeHbl KOHAEHCATOPHbIe

OuncTnTe NNacTuHbI KOHAeHcaTopa.

NNacTViHbl.
Huskas BHyTpeHHAA HenpasunbHaa perynnposKka BHyTpeHHero | HacTpowiTte nOBTOpHO TepMocTaT.
TemnepaTtypa ycTponcTBa. TepmocTarta.
He ropAT namnbl Jlamnibl OTKSIOUEHDI. BkntounTe namnbl
XonoAunbHNKa NN roput Jlamna cropena unun HencnpaeeH ctapTep. 3ameHUTe HencnpaBHYIo feTanb.
TOJSIbKO OfjHa Nlamna.
BHyTpu ycTpolicTBa Ha Bo3MoXHO, UTO BHYTpeHHee 3anoTeBaHue OunctnTe oTBEPCTVE ANA CIMBA
CTeKsax BbICOKUI ypOBEHb KabUHbI CBA3aHO C 3aKYMOPKOIA CIMBHOMO BOAbl OTHOCKTENIbHO BbICOKOW
3anoTeBaHusA. oTBepCTUA AN1A BOADI. BNIaXKHOCTW, Bbl MOXeTe nepemecTuTb
Bo3MOXHO, UTO 3amnoTeBaHue cTekna BaLU XONOAUNBHUK B Cpepy C
CBA3aHO C TeM, YTO YPOBEHb BNaXHOCTU MeHbLUel BNaXHOCTbIO.
BHeLUHeN cpepbl NpeBblluaeT 65%.
W13 HUXKHEen YacTn 3arpAsHeH HYPKHWI IOTOK ANA C/IMBa BOAbI OuncTrTe NOTOK ANis cOpoca Boabl.
xonoaunbHuKa naet (AencTBMTENEH TONBKO ANA HEKOTOPbIX
HenpuvATHbIV 3anax. mopgenen).

3HayeHMA MOLLHOCTV IamMn U CBETOANOLOB, ncnonb3yemblX B Balllem yCTpOIhCTBe, YKa3aHbl BMeCTaX UX yCTaHOBKN
N MOTYT U3MEHATbCA B 3aBNCUMOCTN OT yCTpOI?ICTBa, HewncnpaBHOCTM namn 1 CBETOANOA0B yCTpOI7ICTBa AOJTXKHbI

YCTPaHATBCA TOMbKO CEPBUCHBIM LeHTpoM «Ugurs.
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F- OENCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO BbIMOHUTb MEPEA

OBPALLEHVEM B CEPBMCHbIV LIEHTP

HewncnpaBHOCTY UndpPOBOro TepmocTata

ABapuiiHble curHanbl gna repmocraros Dixell;

COOBLUEHUE | NPUYUHA HEOBXOAWMBbIE MPOLIEAQYPbDI

P1 HeuncnpaBHoCTb fatumka [poBepbTe NogknoyeHne fatumka.
nomelLleHmna

P2 sen HeuncnpaBHoCTb flaTumka MNpoBepbTe NoakNoYeHNe AaTyvKa nepeq 3aMeHon AaTumka.
ncnaputens

HA pa- CurHanmsauma MakcmanbHol | MpoBepbTe paboTy KOMNPEeCcopa ¥ 3HaUYeHUA COOTBETCTBYHOLLIX
TemnepaTypbl napameTpos.

LA pa- CurHanusaumsa MakcumanbHol | MposepbTe paboTy KOMMPeccopa ¥ 3HaUYEHNA COOTBETCTBYHOLLIX
TemnepaTypbl napameTpoB.

EA BHelwHAs curHanmnsaumna Mpw oTKNOYEHNN LMGPOBOro BXOA], CUrHann3aums

OCTaHaBNMBAETCA aBTOMaTNYECKN.

ABaleII‘I'IHbIe CUrHaJbl ANA TepMoCTaTOB MapKn

BHE BpeEMeEHU

COOBLUEHUE | NTPUYUHA HEOBXOAUMbIE NMPOLIEAYPbI

EO C6oi patuvika ynpasneHms 1 MpoBepbTe Aatunk
(KoHTponb)

E1 Cb6oii faTumKa ynpasneHms 2 Mposepbte gatunk n d0 = 0/1/4,FO =1
(Pa3mopaxmBaHue)

E2 Cboi patuvika ynpasneHua 3 MposepbTe Aatunk 1 aenaetca nu (A4 = 10)
(KoHaeHcaTop)

1A BHelwHAA curHanusauma [poBepbTe BbIXOAbI BHELLHEN CUrHanu3auum unv napametpbl A4 n A7.

dOr CurHanusauma oTkpbiTol ABepy | poBepbTe, 4TO ABEPb 3aKpbiTa 1N napameTpbl A4 n A7.

LO CuyrHanvsaumm H13Kom INpw BO3BpaTe TeMnepaTypbl B Aana3oH YCTaHOBNEHHbIX 3HaUYeHUN,

TemnepaTypbl CUrHaNM3aLmMa OTKMIOUYMTCA aBTOMaTUYeCKU. Takxke NpoBepbTe 3ajaHHoe
3HaueHue.

HI CurHanvsaumm BbICOKON Mpw Bo3BpaTe TeMnepaTypbl B AManNa3oH YCTaHOB/EHHbIX 3HAYEHW,

Temneparypbl CUrHaNM3aLmMA OTKIIIOUYMTCA aBTOMaTUYeCKU. Takxke NpoBepbTe 3ajaHHoe
3HaueHue. [poBepbTe, NPaBUIIbHO IV PaboTaeT CUCTEMa OXSTaXKaeHMA.

EE/Eer Cb6oii MapameTpoB yCTPOICTBa MpoBepbTe NapameTpbl.

EF C6oi paboumx napameTpoB Mposeptte napametpsl dT, dP 1 d4; npoepbTe apdekT
pasmopaxuBaHua. Korga npoLecc pasmopaxsaHus 6yaeT HopmanbHO
3aBeplLLEeH, CUrHanM3aLmMa aBTOMATNYECKM OTKIIIOUNTCA.

ED Pa3moparkvBaHue 3aBepLUeHO dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost islemi

normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

OTBETCTBEHHOCTb 33 PEryiMpoBKy LUdGPOBOro TepMocTaTa, OTiMyatoLerocs oT pabpuuHo
perynvpoBKM, MOTHOCTbIO NIEXUT Ha NOJb30oBaTese.

Oupma He BygeT HECTN OTBETCTBEHHOCTb 3@ MaTepuasbHbIA 1 MOPanbHbIN yLlep6, BOSHUKLLNIA B
pe3ynbTaTe N3MEHEHNA HaCTPOEK.

m

UGUR

182




F- OENCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO BbIMOHUTb MEPEA

OBPALLEHVEM B CEPBMCHbIV LIEHTP

HewncnpaBHOCTY UndpOBOro TepmocTata

ABapuiiHble CrHanbl AnA TepmoctaTtoB mapkm Elstat;

COOBLEHUNE MPUYMNHA HEOBXOAVMbBIE MPOLIEAYPbI

= [lBepb OTKpbITa MNpoBepbTe ABEPDb YCTPONCTBA.

rSF OTtKa3sa cmctembl MpoBepbTe paboTy KOMNpeccopa 1 3HaUeHNA COOTBETCTBYIOLLNX
oxnakaeHna napameTpos.

PF1 HeuncnpaBHocTb gatumka | MNpoBepbTe fgaTumnk

PF2 [atuuk wkada n [poBepbTe 3HaUeHNA NapameTpoB.
KOHAeHcaTopa

OTBETCTBEHHOCTb 3a perynmpoBKy L1dpoBOro TepmocTata, otimyatowerocs ot pabpuuHo
perynunpoBKU, MONTHOCTbIO IEXKUT Ha MONb30BaTese.

Oupma He byaeT HeCTV OTBETCTBEHHOCTb 3@ MaTepuabHbI U MOPanbHbIi yLiep6, BO3HUKLLIMNA B
pe3ynbTaTe M3MEHEHUA HaCTPOeK.
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