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BU KULLANIM KILAVUZU ASAGIDA
YAZAN MODELLERi KAPSAMAKTADIR.
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BILGILENDIRME

Degerli Misterimiz,

Ugur Sogutma A.S. tesislerinde buyuik bir 6zenle uretilen,

kalite kontrollerinden gegirilmis olan triininiizii daha

verimli kullanabilmek i¢in bu kilavuzun tamamini, Grinindzi
kullanmaya baslamadan 6nce dikkatlice okumanizi, bir bagvuru
kaynagdi olarak saklamanizi ve bu kilavuzda yer alan kosullara
uygun kullanmanizi rica ederiz.

Urliniintizti isbu kilavuzda yer alan kurallara ve bilgilendirmelere
uygun sekilde kullanmamaniz ve/veya sair herhangi bir kullanim
hatasinda bulunmaniz halinde Urliniintiziin bozulmasindan
Sirketimiz kesinlikle sorumlu degildir.

Kullanim kilavuzunun giincel halini www.ugur.com.tr internet
sitemizden takip edebilirsiniz.
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Bu iiriin, cevreye saygili modern

tesislerde liretilmistir.
Cevre dostu teknolojiye sahiptir.

Degerli Miisterimiz,

Almis oldugunuz Uriin Giretim siiresi boyunca asbest, formaldehit, kadmi-
yum ve CFC icermeyen maddeler ile PCB, PCT icermeyen kompresor yagi
kullanilarak imal edilmistir. Uriiniiniizde kullanilan gaz R134a, R404a, R290
ve R600a'dir. Bu gazlar KYOTO protokoliine uygundur.

Tarafinizca, isbu kilavuzda yer alan kosul ve bilgilendirmelere uygun hare-

ket edilmesi ve olagan kullanim kosullarinin saglanmasi halinde muhafaza
dolabinizin kullanim émri 10 yildir.

Uriiniintiz AEEE (Atik Elektrik Elektronik Ekipman) Yénetmeligine uygun-

dur.
K-Q B BS
TSE-ISO-EN
9000
TS EN 1SO 14001 :2005
rtifika No. 671-01
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ONEMLI

Degerli Misterimiz,

Ugur Sogutma A.S. tesislerinde biyik
bir 6zenle Bodrum Market dolabinizin
tanitim ve montajini mutlaka Ugur Yetkili

Servislerine yaptiriniz. Uriiniiniiziin
tanitim ve montajini Ugur Yetkili Servisleri
haricinde farkli bir servise yaptirmaniz

ve ariza olusmasi durumunda Grlinliniiz
garanti kapsamina girmeyecektir.
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Degerli Misterimiz,

Bu kullanim kilavuzu icerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar DIKKAT, UYARI, NOT ve ONERI bas-
liklari altinda belirtilmistir.

Bu basliklar asagida 6nem derecisine gore tanimlanmistir; her birini dikkatlice okumanizi rica ederiz.

Bu kullanma kilavuzunda DIKKAT, UYARI, NOT ve ONERI basliklari altinda belirtilen bilgiler Griintini-
zlin nakliye ve montaj dahil kullanim siireci boyunca tim asamalarda gecerlidir.

DIKKAT!
Kullanim sirasinda Griiniin kullanilmaz hale gelmesi, yaralanma, can ve mal kaybi
ile sonuglanabilecek ciddi zararlarin engellenmesine yonelik bilgileri icerir.

UYARI!
Kullanim sirasinda Uriinliniiziin veriminin diismesine veya arizalara sebep olabile-
cek hatalar 6nlemeye yonelik bilgileri icerir.

NOT

Kullanim sirasinda agiklayici bilgileri icerir.

ONERI

Kullanim sirasinda driine faydali olabilecek tavsiyeleri icerir.

NOT

Herhangi bir ariza durumunda liitfen bilgi almak icin Cagri Merkezimiz, en yakin Ugur Yetkili Ser-
visimiz veya Musteri Hizmetleri Merkezimiz ile irtibat kurunuz. Misteri Hizmetleri Merkezi numa-
ramiz kullanim kilavuzunun son sayfasindadir.

Sogutucunuzda herhangi bir ariza durumunda icerisindeki gidalar ile ilgili tedbir almak tiiketici-
nin inisiyatifindedir. Herhangi bir ariza veya kullanim hatasindan dolayi gidalarinizin bozulmasin-
dan firmamiz sorumlu degildir.

Uriinlerimiz ambalajli gidalarin ve iceceklerin soguk veya dondurulmus olarak muhafaza edilme-
si amaci ile Uretilmistir. Bu amag disinda kullanilan Griinlerde meydana gelebilecek hasarlardan
firmamiz sorumlu degildir.

Uriintin sogutmasinin kontrol sorumlulugu Tiiketiciye/Kullaniciya aittir.

Uriiniin ariza yapmasi durumunda besinlerin ¢éziilmemesi/bozulmamasi magduriyetin olusma-
masi icin gereken tedbirlerin Tiiketici / Kullanici tarafindan alinmasi gerekmektedir.
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ICINDEKILER

A - Uriiniiniizii kullanmadan 6nce yapilmasi gereken islemler ve
glivenlik uyarilar

B - Uriiniiniiziin genel gériiniisii

C - Uriiniiniiziin montaji

D - Uriiniiniiziin kullanilmasi
E - UriinGiniiziin temizlik, bakim ve nakliyesi

F - Yetkili Servis cagirmadan once yapilmasi gerekenler
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m



A- URUNUNUZU KULLANMADAN ONCE YAPILMASI GEREKEN

ISLEMLER

ONEMLH@

Urlintiniizi dogrudan giines 1s1g1 alan bir yere, soba, kalorifer petegi, firin, ocak, radyant ve infrared gibi
1s kaynaklarinin etki alanina koymayiniz. Aksi halde bu durum triintiniiziin performansinin diismesine,
hasar gdrmesine ve kullaniimaz hale gelmesine sebep olabilir.

« Urlinliniiz 220-240 Volt 50 Hz sehir elektrigine gére ayarlidir. Farkli voltaj kullanilmasi Griiniiniiziin kul-
lanilamaz hale gelmesine ve yangina sebep olabilir.

« Elektrik tesisatinin ulusal yonetmeliklere uyumlu olmasi gerekmektedir.

» Elektrik carpmalarini ve yangin riskini engellemek icin elektrik tesisatinizda mutlaka kacak akim rolesi
ve sigorta bulunmalidir.

+ Topraklama yapilmadan kullanim durumunda, ortaya ¢ikabilecek arizalar ve zararlardan firmamiz so-
rumlu degil.

« Urlinliniizii rutubetsiz ve hava dolasimi engellenmemis bir yere koyunuz.

«Ilk kullanim &ncesi tiriiniiniiziin icini mutlaka temizleyiniz.

« Urlintiniizii yerine yerlestirdikten sonra kullanmaya baslamadan énce hareket ettirmeden bir (1) saat
bekletiniz.

« Urlintiniiziin ¢ok soguk hava kosullarinda montaj yapildiysa calistirmadan énce bekleme siiresi en az
iki (2) saat olmalidir.

« Urtintiniizii kisa bir siire kullanmayacak veya bos birakacaksaniz enerji tasarrufu yapmak icin fisini priz-
den ¢ekmeyiniz. Aksi takdirde Urliniinlizi yeniden sogutmak icin daha fazla enerji harcanacaktir.

+ Ani elektrik kesintilerinde tGrtintintiziin fisini prizden cikartiniz. Tekrar calistirmak icin, elektrikler geldik-
ten 20 dakika sonra Urlinliniizlin fisini prize takiniz. Elektrik ilk geldiginde olusan ylksek voltaj Grina-
niiziin hasar gérmesine ve yangina sebep olabilir.

+ Yabani ve evcil hayvanlarin trlinliniizlin icerisine girmesine ve etrafinda dolasmasina izin vermeyiniz.
Urlintiniiziin hasar gérmesine veya hayvanlarin éliimiine ve yaralanmasina sebep olabilir. Ayrica yabani
ve evcil hayvanlar elektrik tesisatina zarar verme yoluyla yangina sebep olabilir.

« Urlintiniiziin icerisine sogumasi icin asla sicak gidalar koymayiniz.

« Satin almis oldugunuz triin ambalajli gidalarin ve iceceklerin soguk veya dondurulmus olarak muhafa-
za edilmesi amaci ile tasarlanmis ve Uretilmistir. Litfen baska amaclar icin kullanmayiniz.

« Urlintiniiz kapal alanlarda kullanilmak tizere tasarlanmistir. Uriiniiniizii dis mekanlarda kullanmayiniz

« Uriiniiniiziin icine sogutulmamasi gereken malzemeler/maddeler koymayiniz. Dondurulmus gidalarin
¢ozilmesi icin Grlnlnlizd kullanmayiniz.

« Urlin kurulumu, yerlesimi, bakimi ve temizligi kilavuzda yazdigi gibi yapilmalidir. Kilavuzun aksi bir uy-
gulama yapmayiniz. Boyle bir kullanim sonucu Uriiniinlizde meydana gelebilecek her tiirlti hasar duru-
munda, garanti sartlar kullanici hatasi sebebi ile gecersiz olacaktir.

-+ Kapaklari acik kalan veya surekli acilip kapanan trlinlerde karlanma artacak ve cihaziniz sogutma isle-
mini gerceklestiremeyecektir. Bu nedenle sadece ihtiyaciniz oldugunda (iriiniin kapaklarini aginiz. ihti-
yaciniz olmadigi durumlarda trtintin kapaklarinin kapali oldugundan emin olunuz.

« Urlintiniiziin mikroorganizmalar iizerinde sterilizasyon etkisi yoktur. Bu nedenle iriiniiniize koydugu-
nuz gidalarin hijyen sartlarina uygun olmasi gerekmektedir. Aksi takdirde gidalarda tireyen mikroorga-
nizmalar sagliginizi tehdit edebilir.

«+ Gidalarinizi Griinlinlize paketsiz, diizglin paketlenmeyen, sivi sizintisina yol acan paketler icinde yerles-
tirdiginizde, gidalardan sizan sivilar Grlinintiziin metal kisminda korozyona, borularda gaz kagagina,
plastik aksamda sararma, catlama ve hijyen sartlarinin kaybolmasina, koku olusumuna, mikroorganiz-
malarin Ureyerek sagliginizi tehdit etmesine yol acabilir.

« Urlintiniize koymus oldugunuz gidalarinizin son kullanma tarihlerini kontrol ederek yerlestiriniz.

» Dondurulmus ve ¢6zulmus gidalarinizi tekrar dondurmayiniz. Ancak gidalarinizi yeniden isledikten son-
ra (pisirme, kizartma vb.) tekrar dondurabilirsiniz. Aksi takdirde zehirlenmelere sebep olabilir.
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A- URUNUNUZU KULLANMADAN ONCE YAPILMASI GEREKEN

ISLEMLER

onemit (D)

Buzu kazimak icin trtintiniiz ile verilen plastik buz kazima bicagi haricinde herhangi bir nesne kullanma-
yiniz. Aksi takdirde, keskin, sivri ve metal gibi nesneler kullanmaniz durumunda triiniinliziin i¢ duvarla-
rina hasar verebilirsiniz. Ayrica bu yanlis kullanim gaz kagagina sebep olabilir.

Uriintiniizdeki buzu ¢c6zmek icin asla su veya baska bir sivi dskmeyiniz; asla buharli temizleme cihazlari
ile temizlemeyiniz. Urliniinliziin zarar gérmesine ve elektrik carpmasina sebebiyet verebilir.

Uriintiniizdeki buz ¢6zme islemini hizlandirmak igin asla herhangi bir 1s1 kaynag (elektrikli soba, isitici,
vb.) kullanmayiniz. Bu tiir isiticilar Grtintintizin plastik kismina zarar verebilir.

Uriiniiniiziin icine sogumamasi veya dondurulmamasi gereken malzemeler koymayiniz.

Urtintiniiziin kurulumu, yerlesimi, bakimi ve temizligi kilavuzda yazdigi gibi yapilmalidir. Kilavuzun aksi
bir uygulama yapmayiniz. Bdyle bir kullanim sonucu uriiniiniizde hasar meydana gelmesi durumunda,
garanti sartlari gegersiz olacaktir.

Uriiniiniizii hasarlara karsi korumak icin, sadece normal kullanim konumunda tastyiniz ve depolayiniz.
Aksi durumlar garanti hakkinin kaybina neden olacaktir.

Cam kapakli Griinlerin cam kismina, keskin, sivri bir cismin darbesi veya asir sicak bir maddenin temasi
camlarin kirllmasina neden olabileceginden bu hususa 6zellikle dikkat edilmelidir.

Urtiniiniizdeki herhangi bir ariza durumunda, tiriiniiniiz icerisinde bulunan gidalar ile ilgili tedbir almak
tamamen tiketicinin inisiyatifindedir. Herhangi bir ariza ya da kullanim hatasindan dolayi gidalarinizin
bozulmasindan firmamiz sorumlu degildir.

Satin almis oldugunuz Uriin sadece ticari amacglar icin kullanilan, sise ve kutu icecek ile paketlenmis gida
sogutmak amaci ile tasarlanmistir. Bu amac disinda kullanilacak trtinlerde meydana gelecek hasarlardan
firmamiz sorumlu degildir.

Satin almis oldugunuz trlind teslim alir almaz herhangi bir ariza olup olmadigini kontrol ediniz. Eger hasar
var ise 24 saat icinde saticiniz ile temasa geginiz.
Uriintintizii verimli ve giivenli bir sekilde kullanabilmek icin Ititfen bu kilavuzun tamamini, Griiniiniizii
kullanmaya baslamadan dikkatlice okumanizi ve bir bagvuru kaynadi olarak saklamanizi rica ederiz. Kul-
lanim kilavuzunun giincel halini www.ugur.com.tr web adresinden veya yetkili servislerimizden takip
edebilirsiniz.
Bu Urtinde atik elektrikli ve elektronik donanimlan belirten (AEEE/WEEE) siniflandirma sembolii
bulunmaktadir. Buna gére kullanicy, ilgili tGriintin cevreye etkisini en aza indirmek amaci ile geri
donistim icin 2002/96/EC Avrupa direktifine uymalidir.
Uriiniiniizii cdpe atmak ya da hurdaya ayirmak istediginizde gerekli bilgileri 5grenmek icin yetkili servis-
lerimizle temasa geciniz. Cihaziniz bu durumlarda kesinlikle yerel AEEE/WEEE imha kurulusuna ulastiril-
malidir.

Bu kilavuzda gosterilen resimler temsili olup modelden modele degiskenlik gésterebilir. Bu kilavuzda be-

lirtilen 6zelikler tim opsiyonlari icerdiginden bazi opsiyonlar triintinlizde olmayabilir.

m



A- GUVENLIK UYARILARI
ONEMLI! @

m

Bu kilavuzda adi gecen rlinler, ulusal ve uluslararasi giivenlik normlarina gore tasarlanmis ve
kontrol edilerek uretilmistir.

Tehlikesiz ve giivenli kullanim icin asagidaki kurallara dikkat edilmesi gerekir.

Prizinizin, Griiniintiziin calismasi icin uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Cihazinizi muhakkak
toprakli priz ile kullaniniz. Bina elektrik tesisatinizin uygunlugundan emin olunuz. Yerinde olmayan
veya gevsek duran prizleri kullanmayiniz.

Uriiniiniizti kesinlikle uzatma kablosu veya coklu priz ile kullanmayiniz.

Lamba degisimlerinde bu kilavuzdaki talimatlara kesinlikle uyunuz. Degistirilecek lambanin giicti,
cihaz beyan etiketinde, lambanin hemen altindaki etikette ve bu kilavuzda belirtilmistir. Kanopi
lambalari sadece Ugur Yetkili Servis tarafindan degistirilmelidir.

Aydinlatmalarda, lamba degisimi, mutlaka Ugur Yetkili servis tarafindan yapiimalhdir.

Besleme kordonu hasar gérmis ise degisimi mutlaka Ugur Yetkili Servisleri tarafindan
degistirilmelidir.

Urlintinliziin calismasi sirasinda, elektriksel baglantida bir siipheniz var ise Ugur Yetkili Servisini
arayiniz.

Uriiniiniiziin fisini cikarirken daima fisin kafasini tutarak cekiniz. Asla kablosundan tutup
cekmeyiniz.

Bu kilavuzda belirtilmeyen hicbir dis koruma kapagini sokmeyiniz. Sokilmesi neticesinde hayati
tehlike arz eden elektrikli boltimlere ulasabilirsiniz.

Temizlik icin asla basingl su kullanmayiniz. Basinglh su elektrikli boliimlerde hasara neden olabilir.
Elektriksel konularda asla kendiniz ugrasmayin. Unutmayin gtivenlik her seyden 6nemlidir.

Hasar gérmis bir Grtinli (tasima hasari gibi) asla fise takip calistirmayiniz. Mutlaka Ugur Yetkili
Servisine haber veriniz.

Uriintiniiziin icine gida veya mesrubat yiiklerken mutlaka azami yiikleme kapasitesini dikkate aliniz.
Urintiniiziin Gzerinde bulunan yiikleme cizgisini gecmeyiniz.

Cozulmis gidalari tekrar Girlintinlize koymayiniz.

Elektrikli parcalarin degisimi, mutlaka Ugur Yetkili Servisi tarafindan yapilmalidir.

Uriintiniiziin ambalaj malzemelerini mutlaka cocuklarin ulasamayacagi bir yere koyunuz. Ambalaj
malzemeleri (naylon, strafor vb.) cocuklar icin tehlike unsuru olabilir.

Satin almis oldugunuz Uriin, fiziksel (gorsel, isitsel) veya zihinsel engelliler, cocuklar ve deneyim,
bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan glivenliklerinden sorumlu olan bir kisinin g6zetimi olmaksizin
kullanilmamalidir. Cocuklar trtini kullanirken gézetim altinda bulundurulmali ve ¢ocuklarin Griin
ile oynamadiklarindan emin olunmalidir.

Defrost sirasinda ureticinin tavsiye etmedigi hicbir malzemeyi ve metali kullanmayiniz. Sogutma
parcalarina zarar verebilirsiniz.

Sogutma cevrimine ait pargalara zarar vermeyiniz.

Higbir sekilde tretici firmanin 6nermedigi triinii/malzemeleri kabin icinde ya da disinda
kullanmayiniz.

Uriintiniizde yapilacak miidahalenin mutlaka Ugur Yetkili Servis tarafindan yapilmasini saglayiniz.
Uriiniiniiz fise takili iken hicbir suretle tasimayiniz, yerinden oynatmayiniz.

Uriiniiniiz fise takili iken kesinlikle servis veya tamir islemi yapmayiniz.

Bu irlin icinde alevlenebilir propelantli aerosol tenekeler gibi patlayict maddeler depolanmamalidir.
Uriiniiniiziin yerlesim kurallarina kesinlikle uyunuz. Sogutucu panjur ve 1zgara yerlesimlerine
uyulmamasi yangin tehlikesine yol acabilir.

Uriintiniiz hasarli ve diizgiin calismiyorsa, liitfen fisini prizden cikariniz. icindeki yiikiiniizii soguk
uygun bir yere naklediniz ve hemen size en yakin Ugur Yetkili Servislerini arayiniz.

UGUR 10



A- GUVENLIK UYARILARI

UYARI!

Lutfen Griinliniiziin etiketinde yazan sogutma gazini kontrol ediniz.
Asagidaki 5 madde R600a ve R290 hidrokarbon gaz iceren iiriinleri kapsar.

+ Alevlenebilirlik tehlikelerini azaltmak icin bu cihazin tesisati, sadece Ugur Yetkili Servisleri
tarafindan yapilmalidir.

» Cihazin mahfazasinda veya gévdesinde bulunan havalandirma delikleri tikanmaya engel olacak
sekilde acik tutulmalidir.

- Uretici tarafindan tavsiye edilenlerin disinda, buz ¢6zme (defrost) islemini hizlandirmak igin
mekanik aletler veya baska diizenler kullaniimamalidir.

+ Sogutma devresine hasar verilmemelidir.

. Uretici tarafindan tavsiye edilen modeller olmadikca, cihazin gida depolama bélmesi icinde
elektrikli cihazlar kullanilmamalidir.

T
&
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B- URUNUNUZUN GENEL GORUN

YAN DOLAPLAR

Kapak Tutma Kolu

Termostat

Surglili Cam Kapak

Yukleme Sepeti
> Dis Govde

Ayaklar
BODRUM 1850 CE (GONDOL BASI)
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B- URUNUNUZUN GENEL GORUNUSU

ADA GORUNUMU

NOT

Ticari tip Urlinlerde enerji tiiketimi test standardi EN23953-2dir.

Uriinlerin teknik &zellikleri Giriin (izerindeki etiketlerde yer almaktadir.

Ugur Sogutma A.S. Urtinlerin teknik o6zelliklerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksizin degistirme
hakkini sakli tutar.

I

|
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C- URUNU

Kurulum Yerinin Secimi

Uriintiniiziin sorunsuz bir sekilde calismast icin calisacadi ortam cok dnemlidir. Calisma ortamini secerken,
Uriintiniizii acik havaya maruz kalacak sekilde dig ortama koymayiniz (sokak, cadde tizeri vb.).

Sicaklik veren kaynaklardan en az 1 mt. uzaga koyunuz. (soba, kalorifer, elektrikli 1sitic vb.) (Resim 1)

Klima hava agizlarinin karsisina, vantilator altlarina ve direk kapi ve pencere agizlarina koymayiniz. (Resim 2)

Direk glines 1sigina maruz birakmayin. Giines 1siginin sogutucunuzun camina gelmesi sonucu ¢alisma orani
artacaktir. Bu da enerji tiiketiminin artacagi anlamina gelir.

Uriintiniiziin kompresdr kisminin saglikli bir sekilde calismast icin mutlaka hava giris ve ¢ikisinin rahat ve serbest
olmasi lazim.

Uriintiniiziin duvara yanastirirken duvar ile sogutucunuzun arkasi arasinda 150 mm (15 cm) bosluk kalmasina
dikkat ediniz.

ONEmLI (D)

Cok yuksek nemli ortamlarda tahliye suyunun tagsmasi tehlikesine karsi, Grtintiniiziin bulundugu
bolge zemin ve duvarinin sudan zarar gérmeyecek bir yer olmasina 6zen gosteriniz.

Ugur Yetkili Servis tarafindan gerceklestirilen montajlarda; Ugur Yetkili Servisi, montaj icin uygun olan
yer konusunda tuketiciyi bilgilendirecek ve 6neride bulunacak, ancak montajin gerceklestirilecegi
yer ile ilgili son karari tuketici verecektir. Ugur Yetkili Servis tarafindan da bahsi gecen sureg, ilgili
montaj servis formunda belirtilecektir. Tiketicinin verdigi son karara bagli olarak tiriiniin konulacagi
yerden kaynakli herhangi bir zararin ortaya ¢cikmasi halinde bahsi gegen zararla ilgili tim sorumluluk
tliketiciye ait olacaktir.

Cihaziniz en iyi sogutma performansini iklim sinifina gére asagidaki tabloda belirtilen sartlarda verir. Bu
nedenle Urlinliinlziin calisacagi ortamin bu sicaklik seviyelerinde olmasina dikkat ediniz.

Ticari Urtinlerde:

iklim Sinifi Sicaklik Araligi Nem

Sinif 3 16°Cile 25°C %60 Rh
Sinif 4 16°Cile 30°C %55 Rh
Sinif 5 16°Cile 40°C %45 Rh

Uriintiniizin iklim sinifi Griin Gzerindeki teknik ézellikler etiketinde yer almaktadir.

- r
=" -
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RESIM 1 RESIM 2
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C- URUNUNUZUN MONTAJI

Yerlesim

Muhtemel yerlestirme pozisyonlari

- Tek bagina sirti duvara gelecek sekilde. (Resim 3)

- Tek sira seklinde sirti duvara gelecek sekilde (Resim 4)

- Arka arkaya dizilim (Resim 5)

- Bas dolapli ada dizilimi (Resim 6)

Tek basina dizilim: Duvar ile cihaziniz arasinda 100 mm (10cm) olmasina 6zen gosteriniz

Tek sira seklinde dizilim: Duvar ile cihazlariniz arasinda yine 100 mm (10cm) bosluk birakiniz. Késeye gelen
yan tarafini duvara dayayabilirsiniz.

Arka arkaya dizilim: Eger birden fazla Bodrum cihazini sirt sirta koyacaksaniz bunlarin mutlaka 6zel U
profil (6b-10) ile birlestirilmesi gerekiyor. Boylece sirt sirta gelen iki Bodrum dolabi arasinda 100 mm (10cm)

bosluk kalmis olacak. Ust kisim agikligi &zel bir kapak (6a-5) ile, yanlarda olusan agikliklar ise yine ayn bir yan
kapak (6b-4) ile kapatilacaktir.

Bas dolapli ada dizilimi: Arka arkaya yaptiginiz dizilim sekline ilaveten grubun bas kisimlarina gelen bas

dolaplari ile olusan ada grubudur. Bas dolaplari ile diger dolaplar arasinda hava boslugu birakmaya gerek
yoktur.

RESIM 3

RESIM 4
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RESIM 5

RESIM 6

0 U-Profil baglanti elemani
1 Yan stpurgelik (bas dolapli)
2 On stiptirgelik
3 Yan supurgelik (bas dolapsiz)
On siipiirgelik basdolap,
4 Yan kapama kapaklari
5 Ust kapama kapaklari
6a Koruma tamponu (yan-tist)
6b Koruma tamponu (yan-alt)
7 Koruma tamponu, 6n, Ust-alt
8 Koruma tamponu, yan, bas dolap
9 Stipurgelik baglanti elemant
10 U-Profil
11 Koruma tamponu, 6n, bas dolap

12 Bas dolap ayiraci



C- URUNUNUZUN MONTAJI

Kurulum

Yerlestirme Oncesi Girliniin tim ambalaj malzemelerini ve alt ahsap paletini ¢ikariniz ve sékliniz. (Taban paletinin
cikarilmasi icin dondurucunun kaldiriimasi gerekebilir).

Urtiniiniiziin icinde bulunan parcalar montaj talimatina gére takiniz. Sadece orijinal Ugur yedek parcalarini
kullaniniz.

Orijinal olmayan yedek parcalar sizin icin tehlike olusturabilir ve irliniinlize zarar verebilir.

Uriiniiniizii arzu ettiginiz bélgeye yerlestirin. Yerlestirme sirasinda kilavuzda yazan yerlesim kurallarina dik-
kat ediniz.

Urtiniiniizii, genislemesine ve derinlemesine bir su terazisi vasitasiyla dengeye aliniz. Dengeye alma islemini
sogutucunuzun 6n altta bulunan ayarl ayaklar yardimiyla yapiniz. (Resim 7)

Tekerlekli modellerde (opsiyonel), Grtintin yerlesimi sonrasi tekerlek freni (opsiyonel) kilitlenmeli veya teker-
lek freni yok ise, cihazin yerinden oynamamasi garanti altina alinmaldir.

SN

E

RESIM 7
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C- URUNUNUZUN MONTAJI

Elektriksel Baglanti Kurallari

Uriintiniiziin fisini resim 8'deki gibi bir prize soktugunuzda calisacaktir.

oNemL: (D)

Uriintiniziin figini coklu bir prize takmaniz, uzatma kablosu killanmaniz yasaktir. (Resim 9)
Uriintiniiziin ayrica bir acma-kapatma anahtari yoktur.

Uriiniiniiziin sebekeye bagl olan kablolarini sicak yiizeylere temas ettirmeyiniz.

Kullanacaginiz priz mutlaka topraklanmis olmalidir. Ayrica kullanilacak priz en az 10-16 A dayanimli ve uy-
gun bir sigorta ile korunuyor olmalidir. Prizinizin bagh oldugu sebekede bulunmasi gereken sigorta ile ilgili
mutlaka teknik servisimizden veya ehliyetli bir elektrikciden yardim aliniz.

Sebeke gerilimi ve frekansi Girlintiniiziin i¢ kisminda bulunan etiket bilgisinde yazan degerle ayni olmalidir.
Eger sebeke geriliminiz belirtilen degerin ¢ok altinda veya ustlinde ise mutlaka voltaj regilatori kullanarak
istenen gerilimi saglayiniz. Bu konuyla ilgili olarak uzman bir elektrikciden yardim alabilirsiniz.

Uriiniintiziin kablosunu gecis yollar (izerine koymayiniz. Bu durum sizin yaralanmaniza ve sogutucunuza
zarar verebilir. (Resim 10)

RESIM 8 RESIM 9 RESIM 10

I
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D- URUNUNUZUN KULLANILMASI

Calistirma

oNemLit ()

» Bu kullanma kilavuzu, bir¢ok cihaz modeli icin gegerlidir. Modellerin donanim kapsami farkli
olabilir. Resimlerde farkliliklar olabilir.

- Uriiniiniizu ilk kez calistirmadan énce, ic kismini ve tiim aksesuarlarini temizleyiniz. (bkz. sayfa

21).

Urliniiniiz tagima ve yerlesim sirasinda ¢ok sarsildiysa, Griiniiniizii bir (1) saat calistirmadan

bekletiniz. Bu sayede kompresor yagi sisteme bulasmigssa, geriye donecektir. Bu duruma dikkat

etmeden calistirilirsa kompresore zarar verebilirsiniz.

Uriintiniiziin fisini ydnetmeliklere uygun bir sekilde kurulmus, sadece 220-240V/50 Hz alterna-

tif akima sahip bir prize baglayiniz. (Resim 11)

. Uriiniiniiz calistiginda hafif miktarda kompresér sesi duyacaksiniz.

RESIM 11

Sogutucunuzun i¢ Sicakhginin Ayarlanmasi

Urtintintiziin i¢ sicakhgr her kosulda cihaz icinde sakladiginiz gidalarinizi bozmayacak sekilde koruma
yapabilecek durumda olarak fabrikada ayarlanmistir.

Cihazinizin icine mutlaka donmus Uriin koymaya dikkat ediniz.
Gidalarin koruma sicakhgi cihazinizda bulunan elektronik termostat yardimiyla ayarlanabilir.

Cihazinizin set degeri Gretim tesislerimizde ayarlanmistir. Bu deger her kosulda cihazinizin icinde
Urliniinlizi bozmayacak sekilde koruma yapabilecek bir degerdir.

Uriinliniizii fabrika set degerinde calistirdiginizda hem performans acisindan hem de enerji tiiketimi
acisindan en iyi sonucu alirsiniz.

Cihazinizi en az 3 saat bos halde calistiriniz. Bu sekilde Griinliniiziin i¢ kismi her yoniyle en iyi sekilde
sogumus olur.

Uriiniinliziin i sicakligi FR modeller icin -18°C ile -25°C derece, CL modeller icin 0°C ile +10°C derece
olarak ayarlanabilmektedir.

I
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D- URUNUNUZUN KULLANILMASI

Dijital Termostat Kullanimi

Satin almis oldugunuz triin dijital termostat iceriyor ise asagidaki konulara dikkat ediniz.

Dijital termostatlar fabrika ayarli olup herhangi bir ayar gerektirmez. Termostat ayarini asagidaki sekilde belirtildigi gibi
degistirebilirsiniz.

Dijital termostatlar icerisinde bircok program barindirir (eko mod, gece modu gibi) Girlintiniizde ¢alisma veya sogutma
ile ilgili bir problem oldugunu dustintiyorsaniz lutfen yetkili servise basvurunuz.

Dijital termostatlarin verdigi hata kodlari ariza basligi altindadir. Bu hata kodlari ile karsilastiginizda termostatin alarmini
durdurunuz ve Ugur Yetkili Servisine haber veriniz.

< I > Sogutucunuzu acar/kapatir. oy @ Manuel (el ile) defrost yapar.

Jo*

5 Es )
TN & Alarmi sessize alir. ECO -_S Ekonomik mod ve gece moduna alir.

Carel termostat icin;

igmesine basildiktan sonra bu diigmeye basila-
aklik arttirilir.

n sicakhginin ayarlanmasini saglar. Set diigmesi-
saniye sure ile basildiginda calisir.

igmesine basildiktan sonra bu diigmeye basila-
aklik azaltilr.

imlama tusu. Sadece servis personeli tarafindan
.

Intizt agma/kapatma fonksiyonu. Ayni zamanda
igmesine basildiktan sonra bu diigmeye basila-
aklik arttirilir.

in manuel defrost yapmasini saglar. Ayni zaman-
diigmesine basildiktan sonra bu diigmeye basi-
1caklik azaltilir.

sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set digmesi-
e = - saniye sire ile basildiginda calisir.

=
==
_
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e

|

UGUR 2

“Tazeligin Giivencesi”

|



D- URUNUNUZUN KULLANILMASI

Dijital Termostat Kullanimi
Dixell termostat icin;

Irintin manuel defrost yapmasini saglar.

et digmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak Sicaklk artirilir.

et dugmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak Sicaklik azaltilr.

lolap sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set
igmesine 2-3 saniye sure ile basildiginda
ahsir.

lolap sicakliginin ayarlanmasini saglar. Set
igmesine 2-3 saniye sire ile basildiginda
alisir.

et digmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asilarak sicaklik arttirihr.

Irintin manuel defrost yapmasini saglar.

et digmesine basildiktan sonra bu diigmeye
asllarak sicaklik azaltilir.

I
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D- URUNUNUZUN KULLANILMASI

Sogutucunun Yuklenmesi

Uriiniiniiz bos olarak (¢ (3) saat calistirdiktan sonra gida triinlerinizi cihaziniza yiikleyebilirsiniz. (Eger cihazi-
niz termometreli bir modelse i¢ sicakligini tizerindeki termometreden kontrol edebilirsiniz.)

UYARI!

Sogutucunuza gida trlinlerinizi yiiklemeden 6nce ¢ (3) saat bos olarak calistiriniz.

Urintintizde sogutulmasi yasak iiriinleri/maddeleri koymayiniz. Donmus gidalari iiriiniiniizde
¢O6zmeyiniz. (Sogutucular icin gecerlidir)

Yiiklediginiz gida Urtinleri ile Ust raf arasinda hava sirkilasyonu icin en az iki (2) cm bosluk birakiniz.

Yukleme cizgisinin tzerinde ylkleme yapmayiniz.

Defrost islemi

Uriin model isimlerinde "D ile belirtilmis triinlerinizde otomatik defrost islemi vardir. Bu sistem dolabinizin i¢
yuizeyinde kalin buz tabakasi yerine ince kar tabakasi birakmaktadir. Bu kar tabakasi haftanin belirli zamanla-
rinda defrost sistemi sayesinde eritilmektedir.

Fakat bazi 6zel durumlarda bu defrost islemi ylizeyde olusan karlari eritemeyebilir (ortamin ¢ok nemli olmasi,
sik sik kapaklarinin agilmasi vb.). Béyle durumlarda ayarlanmis periyodun disinda manuel defrost yaptirma-
nizda fayda vardir.

Manuel defrostu Elektronik termostat tizerinde bulunan defrost (buz ¢c6zme) tusuna basarak yapabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken 6nemli bir husus ise verilecek iki manuel defrost arasinda en az 24 saat gegmesidir.
Her ne kadar cihaziniz olusan karlanma ve buzlanmayi otomatik eritse de yilda iki kez cihazin tamamen kapa-
tilip i¢ kisminin saglik agisindan derinlemesine temizlenmesinde fayda vardir.

Diger modellerinizde manuel defrost islemi vardir.

UYARI!

« Cihazinizin i¢ duvarlari asiri karlanmis ise bu durum sogutma kapasitesinin diismesine ve fazladan
enerji tiketmesine neden olur. Cihazinizin yaninda verilen buz kazima bigadi ile karlanan kisimlari
duvara zarar vermeden temizleyiniz.

« Eger karlanma ¢ok ise cihazinizin igindeki trtinleri bozulmayacak sekilde uygun bir ortama yerles-
tiriniz.

- Daha sonra cihazinizin fisini ¢cekiniz. Normalde iki (2) saat gibi bir stirede buzlanma erir. Eriyen
suyun yere zarar vermemesi icin su tahliye kismina bir kap koyunuz.

« Eritme isleminden sonra cihazinizin i¢ duvarlarini kuru bez ile silerek islak kisim kalmamasina
Ozen gosteriniz.

- Uriiniintiziin tekrar (g (3) saat bos calistiriniz. Ardindan uygun bir ortama koydugunuz iriinler-
inizi tekrar icerisine yiikleyebilirsiniz.

« Defrost esnasinda camlarda hafif bugulanma olabilir. Bu bugulanma normal ¢alismaya dondugu
esnada ortadan kalkacaktir.

UGUR 2



D- URUNUNUZUN KULLANILMASI

Urtinlintizii Kapatma

Uriiniiniiziin icinde bulunan gidalarn uygun géreceginiz bir bélgeye koyunuz.
Uriiniinliziin fisini prizden cikariniz. (Resim 12)

Eger Uriiniiniiz uzun siire kullanilmayacaksa asagidaki hususlari uygulayiniz;

Uriiniintiziin temizligini yapiniz. (bkz sayfa 21) Aksi durumda duvarlarda kalacak nem ic ylizeyde
kararmaya sebep olabilir.

RESIM 12

UYARI!

Uriiniiniizii kapattiktan sonra, kapal bir ortamda duracaksa:

- Uriiniintizti plastik drtiilerle drtmeyiniz. Plastik, hava almadigi icin Griintintiziin kokmasina
ve ayrica terlemeye sebep olur. Terleme sonucunda paslanma séz konusu olabilir.

« Urtiniiniizii kapi acik bir sekilde muhafaza etmediginiz durumlarda icinde koku olusabilir.

I
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E- SOGUTUCUNUZUN TEMIZLIK, BAKIM VE NAKLIYESI

Temizlik
Cihazinizin temizligi ic temizlik ve dis temizlik olmak tizere iki asamadan olusmaktadir.

Temizlige baslamadan 6nce asagidaki uyarilara mutlaka uyunuz.

UYARI!

Her temizlik 6ncesi mutlaka sogutucunuzun fisini prizden cikariniz.
Temizleme ve bakim sirasinda mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktir.

Temizleme malzemesi olarak asla ev temizlik trlnleri ve asindirici -gizici madde kullanmayiniz (ylizey
temizleyiciler, deterjan, benzin, tiner, asit gibi yanici ve parlayici, eritici). Aksi halde Griinin plastik
aksaminda sararmalar meydana gelebilir.

Uriinii yikamak icin asla akici ve basingli su kullanmayiniz.

ic Temizlik

Urtiniiniiziin icinde bulunan gidalari uygun géreceginiz bir bélgeye koyunuz.

i¢ temizlik 6ncesi Griintiniiziin i¢ kisimlarinin ortam sicakligina gelmesini bekleyiniz.

Temizleme ve bakim sirasinda mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktir.
Aksesuar parcalarini icinden cikariniz.

Yumusak pamuklu bez ve ilik sabunlu su ile veya Ugur Sogutma A.S. tarafindan onerilen temizleyiciler ile
temizleme islemini gerceklestiriniz.

Kuru pamuklu bez ile kurulayiniz. Kurulanmayan triinler zamanla kararabilir.
Temizlikten sonra i¢ kisimda islak veya nemli bir bélgenin kalmadigina emin olun.

Uriiniiniizii bu kilavuzda belirtilen calistirma sekline gére calistirdiktan 3 saat sonra riinlerinizi tekrar
geri ylkleyebilirsiniz.

Dis Temizlik

Pamuklu bez ve ilik su ile temizleme yapiniz.

Temizlik sirasinda 6n kontrol panosuna ve aydinlatma boliimlerine temizlik suyunun girmesini engel-
leyiniz.

Kapi contasini sadece temiz sabunlu su kullanarak temizleyiniz.

Bakim

Bu Uirtin periyodik bakim gerektirmez.

ONERI

Cihazinizin i¢ ve dis temizliginde Ugur yetkili servislerinden temin edebileceginiz Ugur markal temizlik
iirlinlerini kullanabilirsiniz.

UGUR 2
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E- SOGUTUCUNUZUN TEMIZLIK, BAKIM VE NAKLIYESI

Urtiniiniiztin Nakliyesi

Uriintiniiziin fisini toprakh prizden cikariniz.
Buz ¢6zme (defrost) islemi uygulayiniz.

Urtiniiniizii normal kullanma konumunda tasiyiniz. Yan, dikey, yatik bir sekilde veya kapagi a¢ik konumunda
tagimayiniz.

Urtiniiniizii tagima esnasinda darbelerden koruyunuz. Uriintiniizi, fisi takili halde veya dolu iken tagimayiniz.

Herhangi bir kazaya sebep olmamak amaci ile veya triinliniiziin diserek ya da kayarak zarar gérmemesi icin
tasima esnasinda Urinlnlzi taslyici araca sabitleyiniz.

NOT

Uriiniiniizii kullanmayacaksaniz asagidaki hususlara dikkat ediniz.
Kisa siireli kullanmayacaksaniz:

Uriiniiniizii cahisir durumda birakiniz.

Uzun siireli kullanmayacaksaniz ve iiriinliniizii kapatmak istiyorsaniz:

Uriiniiniiziin iginde bulunan gidalan tiiketiniz ve iiriiniiniizii bosaltiniz.

Elektrik kablosunu prizden ¢gikartiniz.
Bu kilavuzda belirtilen buz ¢6zme (defrost) ve i¢ temizlik adimlarini uygulaymniz.
Uriin icini iyice kurulayiniz. Kurulanmayan iiriinde kararmalar meydana gelebilir.

Uriiniiniiziin kapagini acik birakiniz.

I
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Ariza

Bu boliimde belirtilen arizalar ve ¢ézlimleri kolaylikla giderebileceginiz tiirden olup, bu ¢ézlimler Grlinliniiziin sorunu-

nu ¢ézmuyorsa mutlaka Ugur Yetkili Servislerine basvurunuz.

UYARI!

« Uriiniiniizde olusan her tiirlii arizaya gerekli miidahale Ugur Yetkili Servisi tarafindan yapilmalidir.

+ Sizin yapacaginiz bir midahale kendinize, calisaniniza veya musterinize zarar verebilir, Grinlniizi garanti
disina gikartabilir, maddi zararlara (yangin v.s) yol acabilir.

+ Ariza durumunda Ugur Musteri Hizmetlerine veya Ugur Yetkili Servisine basvurunuz. (bkz. Sayfa 26)

Arnza

Muhtemel Coziimler

Sonug¢

Cihaz calismiyor. (Cihazda hig ses
yok veya sadece fan sesi var)

Termostat yapmis olabilir.

Fisi takili degildir.

Sigorta atmis veya bozulmus olabilir.
Kondanser lamelleri tikanmis ve
kirlenmis olabilir.

Uygun sicakliga geldiginde tekrar
calisacaktir.

Fisi dlizgUn bir sekilde takiniz.
Ugur Yetkili Servisine veya ehliyetli
bir elektrikciye bagvurunuz.
Kondanser lamellerini temizleyiniz.

Cihaz i¢ sicakligi yliksek.

Dis ortam sicakligi cok yiiksek veya
termostat ayari yanlis.

Arka duvara ¢ok yakin.
Havalandirma panjurlari tikali veya
oni kapali.

Asir derecede dis rlizgara maruz
kalmis olabilir.

Kondanser lamelleri cok kirli

Dis ortamin daha duisiik oldugu bir
yere cihazinizi taslyiniz.

Belirtilen bosluga getiriniz.
Havalandirma panjurlarinin éninu
temizleyin.

Ruizgari engelleyin.

Kondanser lamellerini temizleyiniz.

Cihaz ici sicaklik cok dusiik.

Yanlig i¢ termostat ayari.

Termostati tekrar ayarlayiniz.

Cihazin lambalari yanmiyor yada bir
tanesi yaniyor.

Lambalar kapal.
Lamba yanmis veya starter arizali.

Lambalari aginiz.
Anizali pargayi degistiriniz.

Cihaz iginde ve camda yliksek
derece terleme.

Kabin ici terlemesinde su tahliye
deligi tikah olabilir.

Cam terlemesinde ise mevcut dis
ortam nem miktari % 65'ten yiiksek.

Su tahliye deligini temizleyiniz.
Yiiksek nem konusunda ise
sogutucunuzu daha nemsiz bir
ortama koyabilirsiniz.

Cihazin alt kismindan kétt kokular
geliyor.

Alt su tahliye tavasi kirlenmis. (Bazi
modeller icin gecerlidir.)

Su tahliye tavasini temizleyiniz.

Uriinlerinizde kullanilan lamba veya ledlerin giic degerleri lambalarin takil oldugu béliimde olup
driinden riine degisiklik géstermektedir. Uriinlerinizde kullanilan lamba ve ledlere sadece Ugur

Yetkili Servisler mtidahale edebilir.

UGUR
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Dijital Termostat Arizalari

Dixell marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESAJ NEDENi YAPILACAK iSLEMLER

P1 Oda sensori arizasi Sensor baglantisini kontrol et.

P2 sen Evaporator sensori arizasi Sensoril degistirmeden dnce sensor baglantisini kontrol et.

HA pa- Maksimum sicaklik alarmi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
LA pa- Maksimum sicaklik alarmi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
EA Harici alarm Dijital giris devre disi kaldiginda alarm otomatik olarak durur.

Carel marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESAJ) | NEDENI YAPILACAK ISLEMLER
EO Kontrol sensor 1 arizasi Sensori kontrol et.
(Kontrol)
E1 Sensor 2 Arizasi ( Defrost) Sensori ve d0=0/1/4,FO=1 kontrol et.
E2 Sensor 3 Arizasi (Kondanser) | Sensoru ve (A4=10 oldugunu ) kontrol et.
1A Harici alarm Harici alarm ¢ikislarini veya A4 ve A7 parametrelerini kontrol et.
dor Kapi acik alarmi Kapinin kapali oldugunu veya A4 ve A7 parametrelerini kontrol
ediniz.
LO Dusuk sicaklik alarmi Sicaklik ayarlanan deger araligina déndiigtinde alarm otomatik

olarak kapanacaktir. Ayrica set degerini kontrol ediniz.

HI Yiiksek sicaklik alarmi Sicaklik ayarlanan deger araligina déndiigiinde alarm otomatik
olarak kapanacaktir. Ayrica set degerini kontrol ediniz. Sogutma
sisteminin diizglin ¢alisip calismadigini kontrol ediniz.

EE/Eer Unite parametre hatasi Parametreleri kontrol et.
EF Calisma parametre hatasi Parametreleri kontrol et.
ED Defrost zaman diginda bitti dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost islemi

normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

Dijital termostat ayarlarinin fabrika ayarlar disina ¢ikartilmasi tamamen kullanici
sorumlulugundadir. Bu sebepten olusacak maddi ve manevi kayiplardan firmamiz sorumlu
tutulamaz.
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Dijital Termostat Arizalari

Elstat marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESA)J NEDENI YAPILACAK i$LEMLER

= Kapri acik Uriiniinliziin kapisini kontrol ediniz.

rSF Sogutma sistemi hatasi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
PF1 Sensor hatasi Sensorl kontrol et.

PF2 Dolap ve kondanser Sensorii | Parametre degerlerini kontrol et.

Dijital termostat ayarlarinin fabrika ayarlari disina ¢ikartilmasi tamamen kullanici
sorumlulugundadir. Bu sebepten olusacak maddi ve manevi kayiplardan firmamiz sorumlu
tutulamaz.
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THIS MANUAL COVERS THE

FOLLOWING MODELS

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL/FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/ FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FR D BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FR D BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
BODRUM 1850 CE CL/ FRG BUMD 2500 CL BUMD 2100 FR
BODRUM 1850 CE CLD BUMD 1850 CE BUMD 2500 FR
BODRUM 1850 CE FRD BUMD 1850 CE CL BUMD 1850 FRD
BODRUM 1850 CE CL/ FRD BUMD 1850 CE FR BUMD 2100 FRD
BODRUM 1850 CE CLDG BUMD 1850 CECL FR BUMD 2500 FRD
BODRUM 1850 CE FRDG BUMD 1850 CE CLG BUMD 1850 CL FR
BODRUM 1850 CECLFRDG | BUMD 1850 CE FRG BUMD 2100 CLFR
BODRUM 1850 CECLFRDGVY | BUMD 1850 CECL/FR BUMD 2500 CL FR
BODRUM 1850 CE CLDGV BUMD 1850 CE CLG
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INFORMATION

Dear Customer,

In order to use more efficiently your product, which was
manufactured and quality controlled in Ugur Sogutma A.S.
plants with great care, we kindly request you to read this manual
carefully and completely before starting using your product, to
keep it for further reference and to use your product according
to the terms stated herein.

If you fail to use your product according to the rules and
instructions contained in this manual and/or in case of any
usage error, our Company shall not be anyway responsible from
the breaking down of your product.

You can find the updated version of the operating manual from
our web site www.ugur.com.tr.

_ _
——————
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This product was manufactured in

modern environment friendly plants.
It has eco-friendly technology.

Dear Customer,

The product you bought was manufactured by using asbestos, formal-
dehyde, cadmium and CFC-free substances as well as compressor oil that
does not contain PCB throughout the production process. The gases used
in your product are R134a, R404a, R290 and R600a. These gases conform
to KYOTO Protocol.

Service life of your product is 10 years if the terms and instructions given in
this manual are abided and ordinary conditions of use are provided.

Your cooler conforms to WEEE (Waster Electric and Electronic Equipment)
Directive.

< TUV BBS
TSE-ISO-EN AUSTRIA
9000
TS e 1SO 14001 :2005
tifika No. 671-01

= UGUR
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IMPORTANT

Dear Customer,

Always ensure that introduction and
installation of your vertical frozen food
storage cabinet, which was manufactured
in Ugur Sogutma A.S. plants with great

care, are always carried out by Authorized
Ugur Service Team. Your product will not
be under warranty in case of any failure if
the introduction and installation of your
product are carried out by a service other
than Authorized Ugur Service.
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Dear Customer,

Points to consider within this manual are indicated under the headings WARNING, CAUTION, NOTE
and SUGGESTION

These headings are defined according to the degree of importance and we kindly request you to
read each of them carefully.

The information stated under headings WARNING, CAUTION, NOTE and SUGGESTION in this opera-
ting manual applies for all stages during the period of use of your product, including transportation
and installation.

WARNING!
Contains information for preventing serious damages, which may lead the pro-
duct out of use, to injury, loss of life and property while the product is in use

CAUTION!
Contains information for preventing the errors, which may decrease the efficiency
of your product or failures while the product is in use.

NOTE

Contains explanatory information while the product is in use.

SUGGESTION

Contains information that may be useful while the product is in use.

NOTE

In case of any failure please contact to our Call Centre, the nearest Authorized Ugur Service or
our Customer Care Centre for information. You can find the phone number of our Customer Care
Centre on the last page of the operating manual.

Itis at the discretion of the consumer to take action related to the food inside your cooler in case
of any failure. Our company is not responsible from the deterioration of your foodstuff due to any
failure or usage error.

Our products are manufactured for cold and frozen storage of packed foodstuff and beverages.
Our company is not responsible for any damage that may occur in the products that are used for
another purpose.
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A-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE USING YOUR PRODUCT

wARNING! (1)

Do not place your product to a place exposed to direct sunlight or influence area of the heat sources
such as stove, radiator core, oven, cooker, radiant and infrared. Otherwise, this may cause performance
decrease, damage of your product or make it become dysfunctional.

+ Your product is set for operating at mains power of 220-240 Volt 50 Hz. Using your product with a diffe-
rent voltage may cause it become dysfunctional and fire.

« Electrical installation must conform to national regulations.

» There must absolutely be a residual current relay and a fuse in your electrical installation for preventing
the risks of electrical shock and fire.

+ Our company is not responsible for the failures and damage that may occur in case of using without
grounding.

+ Place the product in a damp-free place with unobstructed air circulation.

+ You must clean inside your product before the first use.

« After placing your product to its place, wait for one (1) hour without moving it before starting using.

« If your product is installed under very cold weather conditions, then the waiting period must be at least
two (2) hours before starting to operate it.

+ If you do not use your product for a short time or leave it empty, do not unplug it for saving energy.
Otherwise, more energy will be consumed for re-cooling your product.

» Unplug your product in case of sudden blackouts. For starting again, plug in your product 20 minutes
after the electricity is supplied. High voltage occurring at the moment of electricity supply may cause
damage of your product and fire.

» Do not allow wild animals and pets to enter into your product or walk around it. It may damage your
product or cause death and injury of the animals. Furthermore, wild animals and pets may cause fire by
giving harm to the electrical installation.

+ Never place hot foodstuff into your cooler for cooling purposes.

+ The product you've purchased is designed and manufactured for cold and frozen storage of packed
foodstuff and beverages. Please do not use for other purposes.

« Your product is designed for using at indoor places. Do not use your product at outdoor places.

+ Do not place materials/substances that must not be cooled down into your product. Do not use your
product for defrosting frozen food.

» Product installation, placement, maintenance and cleaning must be done as stated in the manual. Do
not apply anything contrary to the manual. In case of any damage that may happen in your product as
the result of such use, warranty conditions will be invalid due to user error.

« In products, the doors of which are left opened or opened and closed continuously, frost deposit will
increase and no cooling operation will be carried out. Thus open the doors only when needed. Make
sure that the doors are closed if not required.

+ Your device does not have any sterilizing effect on the microorganisms. Therefore it is necessary that
the foodstuff you place into your product must conform to the hygiene standards and packaged. Ot-
herwise, microorganisms reproducing in foodstuff may pose a threat for your health.

» When you place packages, which are not packed, properly packed and cause leakages to your product,
liquid leaks from the foodstuff may cause corrosion on the metal parts of your product, gas leakage at
the pipes, yellowing on the plastic parts, cracks and disappearance of thee hygiene conditions, odour
formation and reproduction of the microorganisms that may pose a threat for your health.

- Place the foodstuff to be placed into your device after checking their expiry dates.

+ Do not re-freeze foodstuff that were once frozen and defrosted. However you can freeze products again
after re-processing (cooking, frying etc.) them. Otherwise, they may cause poisoning.

UGUR s

m



A-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE USING YOUR PRODUCT

wARNING! (1)

Do not use any object other than the plastic ice shaver supplied with your product for shaving the ice.
Otherwise, if you use sharp, pointed and metal objects, you may damage internal wall of your product.
Furthermore, this may lead to gas leakage.

Do not ever pour water or any other liquid for defrosting in your product; never clean with steam clea-
ning devices. It may cause damage on your product or electric shock.

Do not ever use a thermal source (electric heater, heater etc.) for accelerating defrosting in your pro-
duct. These heaters may damage plastic parts of your device.

Do not place materials that must not be cooled down or frozen into your device. Do not use your pro-
duct for defrosting frozen food.

Device installation, placement, maintenance and cleaning must be done as stated in the manual. Do
not apply anything contrary to the manual. In case of any damage that may happen in your product as
the result of such use, warranty conditions will be invalid.

Carry and store your device at normal using position only in order to protect it from damages. Actions
in contrary may cause loss of the warranty rights.

Care must be taken for the products with glass doors as hitting them with a sharp, pointed object or
contacting them with a very hot substance may cause them broken.

NOTE

It is at the discretion of the consumer entirely to take action related to the food inside your product in
case of any failure. Our company is not responsible from the deterioration of your foodstuff due to any
failure or usage error.

The product you have purchased has been designed for cooling bottled and canned beverages and pac-
ked food used for commercial purposes only. Our company shall not be held responsible for any damage
as the result of use for another purpose.

Check your product if there are any failures or not immediately after receiving the product you've purcha-
sed. If there is any damage, contact to your seller within 24 hours.

In order to use your product efficiently and safely, please read this manual entirely before starting using
your product and keep it as a source of reference. You can find updated version of the operating manual
on our web site www.ugur.com.tr or from our authorized services.

This product contains (WEEE) classification symbol, which indicates electric and electronic
hardware. Accordingly, the user must conform to 2002/96/EC European Directive for recycling
in order to minimize the environmental impact of the relevant product.

When you intend to throw your product to garbage or to allocate is as scrap, please contact to Authorized
Ugur Services for learning necessary information. Your device must be definitely delivered to local WEEE
disposal institutions in such cases.

The pictures shown in this manual are representative only and may vary depending on the model. Since
the specifications stated in this manual include all options, some of them may not be present at your
product.
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A- SECURITY WARNINGS
WARNING! @

- The products mentioned in this manual are designed and manufactured under control
according to national and international security norms.

- Following rules must be followed for a safe and secure use.

+ Check that your outlet is suitable for the operation of your product. Always use your product
with grounded socket. Make sure that electrical installation of your building is convenient. Do
not use displaced and loose outlets.

Do not ever use your product with extension cord or power strip.

- Always follow the instructions in this manual while replacing the bulb. The power of the bulb to
be replaced is indicated on the product declaration name label, on the label just under the lamp
and in this manual. Canopy lamps must only be replaced by Authorized Ugur Service.

« Lamp replacement for the lightings must only be made by an Authorized Ugur Service.

- If power cable is damaged, its replacement must only be made by Authorized Ugur Service.

« Please call Authorized Ugur Service if you have any doubt about the electrical connection while
your product is running.

+ Always pull the plug of your product by holding it from the plug-head. Never pull the power
cord.

+ Do not remove any external protective cover that is not stated in this manual. You may access
electrical parts posing threat to life if the external protective covers are removed.

+ Never use pressurized water for cleaning. Pressurized water may cause damage in live parts.

Do not handle the electrical issues by yourself. Do not forget that safety comes first.

+ Never plug and operate a damaged (such as transportation damage) product. Always call an
Authorized Ugur Service.

- Always consider maximum loading capacity while loading your product with food or beverage.
Do not exceed the loading line indicated in your product.

+ Do not place defrosted products into your product again.

- Replacement for the live parts must only be made by Authorized Ugur Services.

- Always store packaging materials of your product out of reach of children. Packaging materials
(nylon, styrofoam etc.) may pose danger for children.

- The product you've purchased must not be used by physically (visual, audial) or mentally
handicapped people, children and people with inadequate knowledge without surveillance of
a person responsible for their safety. Children must be guarded while using the product and it
must be ensured that they are not playing with the product.

+ Do not use any material and metal that are not recommended by the manufacturer while
defrosting. You may damage cooling parts.

- Do not damage cooling cycle components.

+ Do not anyway use the products/materials, which are not recommended by the manufacturer
company inside and outside the cabin.

+ Make sure that the intervention to be made to your product is certainly made by an Authorized
Ugur Service.

+ Do not carry, move your product under any circumstance while it is plugged in.

- Never carry out servicing and repair operations on your product while it is plugged in.

- Substances such as aerosol cans with flammable propellant must not be stored in this product.

« Always abide positioning rules of your product. Not abiding cooling shutter and grill layouts
may cause fire danger.

« If your product is damaged or not working properly, please unplug it from the wall outlet.
Transfer the foodstuff inside of it to a cool place and call the nearest Authorized Ugur Service.

UGUR s

m



A- SECURITY WARNINGS

CAUTION!

Please check the refrigerant gas written on your product label.
Following 5 clauses cover the products containing R600a and R290 Hydrocarbon gas.

+ Installation of this device must be only made by Authorized Ugur Service for reducing
flammability dangers.

» Do not obstruct the ventilation holes on the device cover or body.

» Mechanical tools and other apparatus, other than the ones recommended by the manufacturers,
must not be used for accelerating defrosting.

- Cooling circuit must not be damaged.

« Electrical devices must not be used inside the food storage section of the device unless the
models recommended by the manufacturer.
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B- GENERAL APPEARANCE OF YOUR PRODUCT

SIDE CABINETS

Door handle
Thermostat
Sliding Glass Door

Loading Basket

> External Housing

Feet

BODRUM 1850 CE (GONDOLA HEAD)
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B- GENERAL APPEARANCE OF YOUR PRODUCT

ISLAND VIEW

NOTE

Energy consumption test standard in commercial type products is EN23953-2.
Technical specifications of the products are stated on the labels of the product.

Ugur Sogutma A.S. reserves the right to change technical specifications of the products without any no-
tice.

I
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Selecting the place of installation

The operating environment of the product is very important for the smooth operation of your product. While
selecting the operating environment,

Do not place your product exposed to outdoor environment (on the street, avenue etc.)
Place the product at least one (1) meter away from heat resources (stove, radiator, electric heater etc.). (Picture 1)
Do not place it opposite to the air conditioner chutes, under fans and direct door and window openings. (Picture 2)

Do not expose to direct sunlight. Operation ratio will increase if sunlight comes to the cooler's glass. That means an
increase in the energy consumption.

Air intake and outlet must absolutely be fluent and free for proper operation of the compressor section of your
product.

While approaching your product to the wall, be careful that there is a gap of 150 mm (15 cm) between the wall and
back of your cooler.

wARNING! (1)

In very humid environments, ensure that floor and wall of the place where your product is located, is
not affected by water; against discharge water overflow danger.

In installations performed by Authorized Ugur Service, Authorized Ugur Service shall inform the
consumer on the suitable place for installation and make suggestion, but the consumer shall give
the final decision on where the installation will be made. This above mentioned process shall also be
stated on the relevant installation form by Authorized Ugur Service. In case of any loss arising from
the place of installation of the product according to the final decision given by the consumer, all
responsibility related to such loss shall belong to the consumer.

Your device gives the best cooling performance according to the climate condition under the condi-

tions given below. Therefore, be careful that the temperature of the environment where your product
will operate is at these levels.

In commercial products:

Climate Class | Temperature Range Humidity
Class 3 +16 °Cto 25 °C 60% Rh
Class 4 +16 °Cto 30 °C 55% Rh
Class 5 +16°Cto 40 °C 45% Rh

Climate Class of your product is indicated on the technical specification label on the product.

) -
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PICTURE 1 PICTURE 2
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Layout

Possible layout positions

- Single in a manner that the back coincides to the Wall (Picture 3)

- In single line manner that the back coincides to the Wall (Picture 4)

- Layout in series (Picture 5)

- Island layout with head cabinet (Picture 6)

Single placement: Be careful that there is a gap of 100 mm (10 cm) between your device and the Wall.

Single line placement: Again leave is a gap of 100 mm (10 cm) between your device and the Wall. You can
lean the side of the product coinciding to the corner.

Layout in series: If you place more than one Bodrum device back to back, these must certainly be con-
nected with a special U profile (6b-10). Therefore there shall be a gap of 100 mm (10 cm) between two

Bodrum devices. Top opening shall be closed with a special cover (6a-5) and the openings to be formed on
sides shall also be closed with a separate cover (6b-4).

Island layout with a head cabinet: It is the island group that is formed with head cabinets in addition to

the layout that you made by placing them in series. There is no need to leave any air gap between the head
cabinets and other coolers.

PICTURE 3

PICTURE 4
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.
Hanging

PICTURE 5

PICTURE 6

O U-Profile Component
1 Side Skirting (with Head cabinet)
2 Front Skirting
3 Side Skirting (Without Head Cabinet)
Front skirting head cabinet
4 Side covers
5Top covers
6a Protection buffer (side-top)
6b Protection buffer (side-bottom)
7 Protection buffer, front, top-bottom
8 Protection buffer, side, head cabinet
9 Skirting connector
10 U-Profile
11 Protection buffer, front, head cabinet

12 Head cabinet separator
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Installation

Before positioning, remove and disassemble all packaging materials and bottom wooden pallet of the product. (It
may be necessary to lift the cooler for removing the bottom pallet).

Insert the replacement parts inside your product according to the installation instructions. Only use genu-
ine Ugur spare parts.

Inauthentic spare parts may constitute danger for you and damage your product.

Place the product anywhere you desire. Consider the placement rules written in the manual while position-
ing the product.

Balance your product in width and in depth by means of a water gauge. Perform balancing operation by
using adjustable feet at the bottom front of your cooler. (Picture 7)

In models with wheels (optional), wheel brake (optional) must be locked or if there is no wheel brake, it
must be guaranteed that the device will not move after the positioning of the product.

N

E

PICTURE 7
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C- INSTALLATION OF YOUR COOLER.

Electric Connection Rules

The product will start when you insert the plug into the outlet as shown in picture 8.

wArNING! (D)

It is forbidden to insert the plug into multiple socket and to use extension cord. (Picture 9)
There is no separate on-off switch on your product.

Do not contact the cables of your product, which are connected to the mains, to hot surfaces.

The outlet you will use must be grounded. Furthermore, the outlet to be used must have the resistance of
at least 10-16 A and be protected with a suitable fuse. Definitely take assistance from our technical service
or a competent electrician with regards to the fuse that should be present on the mains where the outlet is
connected.

Mains voltage and frequency must be same with the value written on the label inside your product. If your
mains voltage is extremely below or above the value indicated, definitely supply demanded voltage by us-
ing a voltage regulator. You can get assistance from an expert electrician with this regard.

Do not place your product's cord onto passageways. This may cause you to get injured and damage your
cooler. (Picture 10)

PICTURE 8 PICTURE 9 PICTURE 10
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D- USING YOUR PRODUCT

Start-up

wARNING! (1)

« This operating manual applies for various device models. Hardware scopes of the models may
vary. There may be differences in the pictures.

« Clean inside and all accessories of your product before the first start up. (see page 21).

« If your product has been shaken so much during the transportation and positioning, wait for
one (1) hour without running it. Thus, the compressor oil, which may enter into the system, will
return back. You may damage the compressor if you run it without considering this.

« Insert your product’s plug into an outlet with alternative current of 220-240V/50 Hz only, which
has been installed according to the regulations. (Picture 11)

+ You will hear a slight sound from the compressor when your product is running.

PICTURE 11

Setting the Internal Temperature of your Cooler

Internal temperature of your device has been factory set in a manner that it will protect your food
without causing them spoiled.

Be careful for always placing frozen product inside your product

Preservation temperature of the products can be adjusted by means of an electronic thermostat on
your device

Set value of your device has been adjusted at the production plant. This value is the value that can
protect the products inside of your device without spoiling under any conditions.

When you run your product at factory set value, you get the best result in terms of both the perfor-
mance and energy consumption.

Run your device empty for at least three (3) hours. Therefore inside of your product will be cooled
down in the best way.

Internal temperature of your product can be adjusted between -18°C and -25°C for FR models and
between 0°C and +10°C for CL models

I
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D- USING YOUR PRODUCT

Using digital thermostat

If the product you've purchased is equipped with a digital thermostat, please pay attention to the following matters.
Digital thermostats are factory set and do NOTE require any setting. You can change the thermostat setting as shown
below.

Digital thermostats contain many programs (such as eco mode, night mode). If you believe that there is a problem in
your product related to the operation or cooling, please consult to authorized service.

Error codes given by the digital thermostats are under the troubleshooting title. When you encounter these error codes,
stop thermostat alarm and call Authorized Ugur Service.

‘ I > Turns on/off your cooler. A‘A @ Manuel defrost.

My, LAN
TN & Mutes alarm. ECO E_S ) Shifts to economic mode and night mode.

For Carel Thermostat;

arature is increased by pressing this button after
ng set button.

s setting the device temperature. It is activated
set button is pressed for 2-3 seconds.

arature is decreased by pressing this button after
ng set button.

imming key. Only used by service personnel.

ct on/off function. Temperature is increased by
ng this button after pressing set button simul-
usly.

2s manuel defrost of the product. Temperature
reased by pressing this button after pressing set
1 simultaneously.

s setting the cooler temperature. It is activated
wien Set button is pressed for 2-3 seconds.
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D- USING YOUR PRODUCT

Using digital thermostat
For Dixell Thermostat;

nsures manuel defrost of the product.

amperature is increased by pressing this but-
on after pressing set button.

amperature is decreased by pressing this
utton after pressing set button.

allows setting the cooler temperature. It is
ctivated when set button is pressed for 2-3
aconds.

allows setting the cooler temperature. It is
ctivated when set button is pressed for 2-3
2conds.

amperature is increased by pressing this but-
on after pressing set button.

nsures manuel defrost of the product. m

esmperature is decreased by pressing this
utton after pressing set button.

I
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D- USING YOUR COOLER

Loading foodstuff to your cooler

You can load your foodstuff to your device after running it empty state for three (3) hours. (If your product is a
thermometer installed model, you can control internal temperature of your product from here.)

CAUTION!

Before loading your cooler with foodstuff, run your cooler empty for three (3) hours.

Do not place products/substances that are dangerous to be cooled down into your cooler. Do not
defrost frozen products in your cooler. (For coolers only)

Leave a gap of at least two (2) cm between the foodstuff loaded and the upper shelf for ensuring air
circulation.

Do not load with food over the loading line.

Defrost function

Our models with the letter “D” in their model names has automatic defrosting function. This system remains
a thin layer of frost instead of a thick one on the internal surface of your cooler. This frost layer is melted in
certain intervals during the week by means of the defrosting system.

However, in some special occasions, this defrosting operation may not melt the frost deposit on the surface
(very damp environment, frequently opening and closing the doors etc.) In such cases it is useful to perform
manuel defrost in addition to the set period.

You can perform manuel defrost by pressing defrost button on the electronic thermostat

Another point to consider is that, there must be at least 24 hours between two manuel defrost commands.
Although your device melts frost deposit and icing automatically, it is useful to shut down the device and
cleaning the inside of the device thoroughly once or twice a year, in terms of internal hygiene.

Other models have manuel defrost function.

CAUTION!

- If there is excessive frost deposit on the internal walls of your device, this will lead decrease in
the cooling capacity and increase in energy consumption. Clean the walls with frost deposit by
means of a frost shaver supplied with the device without damaging the walls.

- If the frost deposit and its thickness are high, place the products inside of your device to another
suitable environment that prevents them to get spoiled.

« Then, unplug your product. Frost deposit generally melts in two (2) hours. Place a container at
water discharge for preventing the melted ice waters to damage the floor.

- After defrosting operation, wipe internal walls of your device with a dry cloth to make sure that
they are not wet.

+ Run your device empty again for three (3) hours and wait for it to cool down. Then you can place
your foodstuff in it.

+ There may be a slight fog deposit on the glasses during defrost. This fog deposit is normal and
will disappeared when returning to normal operation.
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D- USING YOUR COOLER

Shutting down your product

Transfer the foodstuff inside your product to a convenient place.

Unplug your product. (Picture 12)

If your product will not be used for a long time, apply following considerations;

Clean your product. (see page 21). Otherwise the humidity on the wall may cause darkening of the
internal surface.

PICTURE 12

CAUTION!

If your product will be stored at an indoor place after shutdown;

+ Do not cover it with plastic sheets. Plastic will cause smell and sweating of your product as
it does not breathe. Corrosion may be seen as the result of sweating.

» Smell formation may occur in cases where you fail to store your product with the door
open.

I

|

UGUR

“Assurance of Freshness”

51

|

|



E- CLEANING, MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF YOUR

COOLER
CLEANING

Cleaning of your device is composed of two stages, which are the internal cleaning and external cleaning.

Following warnings must certainly be abided before start cleaning.

CAUTION!

Unplug your product before every cleaning.
Always wear protective gloves during cleaning and maintenance. This will protect you from injuries.

Never use domestic cleaning agents, abrasive and scratching substances (surface cleaners, detergent,
flammable and sparkling, solvent like gasoline, thinner, acid) as cleaning agents. Otherwise loosening
may occur in the plastic parts of your product.

Never use flowing and pressurized water for cleaning.

Internal cleaning
Transfer the foodstuff inside your product to a convenient place.

Before the internal cleaning, wait until the temperatures of the internal parts of your product reaches to
the ambient temperature.

Always wear protective gloves during cleaning and maintenance. This will protect you from injuries.
Remove the accessories from inside.

Perform cleaning with a soft cotton cloth and warm soapy water or by using the cleaning agents recom-
mended by Ugur Sogutma A.S.

Dry with a dry cotton cloth. Products, which are not dried, may darken in time.
Make sure that no wet or humid area is left in the internal section after cleaning.

You can reload your product three (3) hours after running your product as stated in this manual.

External cleaning
Clean with a cotton cloth and warm soapy water.

Prevent penetration of cleaning water into the front control panel and lighting section while cleaning.

Clean the door gasket by using clean soapy water only.

Maintenance

This product does not require periodical maintenance.

SUGGESTION

You can use Ugur branded cleaning agents, which you can get from Authorized Ugur Services for
internal and external cleaning of your device.

UGUR .
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E- CLEANING, MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF YOUR

COOLER

Transportation of your product

Unplug your product from the grounded outlet.

Carry out defrost operation.

Carry your product at normal using position. Do not carry horizontally, vertically, tilted or with the door open.
Protect your product from the impacts while carrying. Do not carry your product when it is plugged in or full.

In order not to cause any accident or for preventing the product to get damaged by falling or sliding, secure
your product to the vehicle during the transportation.

NOTE

Pay attention to the following considerations if you do not use your product.
If you do not use it for a short time:

Leave your product in operating state.

If you do not use it for long time and want to shut it down:

Consume the foodstuff inside your product and empty it.

Unplug the power cord from the outlet.

Apply defrost and internal cleaning steps in this manual.

Dry inside of the product thoroughly. Darkening may occur in the product which is not dried.

Leave the product door open.

I
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F-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE CALLING AUTHORIZED

SERVICE

Troubleshooting

The failures and solutions stated in this section can be performed easily by yourselves and always consult to an Autho-
rized Ugur Service if these suggestions do NOTE solve your problem.

CAUTION!

+ Intervention to any failure that may occur in your product must be carried out by Authorized Ugur Service.

+ Anyintervention that may be done by you may harm you, your employee or customer, invalidate the product
guarantee and cause material damage (fire etc..).

« In case of any failure, consult to Ugur Customer Care or Authorized Ugur Service.

Troubleshooting

Possible Solution

Result

Your product is not working. (No
sound or only fan sound comes from
the product.)

It may be due to the thermostat.
Not plugged in.

The fuse may be blown or broken
down.

Condenser lamella may be ob-
structed or get dirty.

It will run again when reached to
the suitable temperature.

Insert the plug properly.

Consult to an Authorized Ugur Ser-
vice or a competent electrician.
Clean the condenser lamellas.

Device internal temperature is high.

External ambient temperature is
very high or wrong thermostat
setting.

Very close to the back wall, ventila-
tion shutters are obstructed or its
front is prevented.

It may have been exposed to exces-
sive external wind.

Condenser lamellas are very dirty.

Move the cooler to a place where
the external temperature is lower.
Adjust to the stated gap.

Clean in front of the ventilation
shutters.

Prevent the wind.

Clean the condenser lamellas.

Device internal temperature is very
low.

Wrong internal thermostat setting.

Re-set the thermostat.

Lamps of the product do not light or
only one of them lights.

Lamps are turned off.
Bulb has blown or starter failure.

Turn-on the lamps.
Replace failed part.

High degree of sweating on the
glass inside the device.

Water discharge hole may be
obstructed when sweating is seen
inside the cabin.

In glass sweating on the other hand,
current external ambient humidity
is over 65%.

Clean water discharge hole. With re-
gards to the high humidity, you can
move your cooler to an environment
with less humidity.

Bad smell coming from the bottom
part of your product.

Lower water discharge tray is dirty.
(For some models only)

Clean the water discharge tray.

Power values of the bulbs and leds used in your products are stated in the section where they are
inserted and may vary in products. Only Authorized Ugur Service can intervene bulbs and leds used

in your products.

UGUR
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F-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE CALLING AUTHORIZED

SERVICE

Digital thermostat failures

Alarm signals for Dixel thermostat;

MESSAGE | REASON PROCEEDINGS TO BE FOLLOWED

P1 Room sensor failure Check the sensor connection

P2 sen Evaporator sensor failure Check the sensor connection before replacing the sensor.
HA pa- Maximum temperature alarm | Check compressor operation and relevant parameter values.
LA pa- Maximum temperature alarm | Check compressor operation and relevant parameter values.
EA External alarm Alarm stops automatically when digital entry is deactivated.

Alarm signals for Carel thermostat;

MESSAGE | REASON PROCEEDINGS TO BE FOLLOWED
EO Control sensor 1 failure Check the sensor
(Control)
E1 Control sensor 2 failure Check the sensor and d0=0/1/4,F0=1
(Defrost)
E2 Control sensor 3 failure Check the sensor and whether it is (A4=10)
(Condenser)
1A External alarm Check external alarm outlets or A4 and A7 parameters.
dOr Open door alarm Check that the door is closed or A4 and A7 parameters.
LO Low temperature alarm Alarm will be turned-off automatically when the temperature

returns to the set value range. Also check the set value.

HI High temperature alarm Alarm will be turned-off automatically when the temperature
returns to the set value range. Also check the set value. Check
whether the cooling system runs properly.

EE/Eer Unit parameter failure Check the parameters.
EF Operating parameter failure | Check dT,dP and d4 parameters; defrost effect. Alarm will be closed
automatically when defrost operation finishes.
ED Defrost completed out of dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost
its time islemi normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

Setting the digital thermostat values other than the factory settings are completely under the
user's responsibility. Our company shall NOTE be held responsible for the material and moral
losses that may arise in connection thereto.
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F-THINGS THAT MUST BE DONE BEFORE CALLING AUTHORIZED

SERVICE

Alarm signals for Elstat thermostat;

Alarm signals for Elstat thermostat;

MESSAGE | REASON

PROCEEDINGS TO BE FOLLOWED

sensor

= Door is open Check the product's door.

rSF Cooling system failure Check compressor operation and relevant parameter values.
PF1 Sensor failure Check the sensor

PF2 Cabinet and condenser Check parameter values.

Setting the digital thermostat values other than the factory settings are completely under the
user's responsibility. Our company shall NOTE be held responsible for the material and moral
losses that may arise in connection thereto.

I

—
_

“Assurance of Freshness”

56




57

I

UGUR

“Assurance of Freshness”

I




DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GILT FUR NACHSTEHE-

ND GENANNTE MODELLE.

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL/ FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FR D BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FR D BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
BODRUM 1850 CE CL/ FRG BUMD 2500 CL BUMD 2100 FR
BODRUM 1850 CE CLD BUMD 1850 CE BUMD 2500 FR
BODRUM 1850 CE FRD BUMD 1850 CE CL BUMD 1850 FRD
BODRUM 1850 CE CL/ FRD BUMD 1850 CEFR BUMD 2100 FRD
BODRUM 1850 CE CLDG BUMD 1850 CECL FR BUMD 2500 FRD
BODRUM 1850 CE FRDG BUMD 1850 CE CLG BUMD 1850 CL FR
BODRUM 1850 CECLFRDG | BUMD 1850 CE FRG BUMD 2100 CLFR
BODRUM 1850 CE CL FRDGV | BUMD 1850 CECL/FR BUMD 2500 CL FR

BODRUM 1850 CE CLDGV

BUMD 1850 CE CLG

I
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INFORMATION

Sehr geehrter Kunde,

Um Ihr, in den Ugur Sogutma A.S. Anlagen mit hochster Sorgfalt
hergestelltes und alle Qualitatskontrollen durchlaufenes, Gerat noch
effektiver nutzen zu kénnen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung, bewahren Sie sie als Nachschlagewerk auf und

nutzen lhr Gerdt gemal den, in dieser Bedienungsanleitung genannten
Bestimmungen.

Im Falle eines Schadens an Ihrem Gerat, der durch eine Nutzung entgegen
der in dieser Bedienungsanleitung genannten Regeln und Informationen

und/ oder unsachgemdBen Nutzung entstanden ist, ist unser Unternehmen
in keiner Weise verantwortlich.

Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung kénnen Sie stets unter
www.ugur.com.tr abrufen.

I
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Dieses Produkt wurde in einer

umweltfreundlichen, modernen Anlage
hergestellt.

Es besitzt eine umweltfreundliche Technologie.

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Produkt wurde wahrend der gesamten Herstellungsphase mit
Materialien, die kein Asbest, Formaldehyd, Kadmium und CFC enthal-
ten und Kompressoren-Ol ohne PCB, PCT enthalten produziert. Die in
lhrem Gerat verwendeten Gase sind R134a, R404a, R290 und R600a. Di-
ese Gase entsprechen dem Kyoto-Protokoll.

Unter Beachtung der, in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen
Hinweise und Informationen und normalen Nutzungsbedingungen,
hat lhre Gerét eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Dieses Produkt entspricht der Regelung fiir Elektromiill und elektro-
nische Gerate (WEEE).

—
O EES
-ISO-| AUSTRIA o
9000 -
TS EN ISO 14001 :2005

Sertifika No. 671-01
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WICHTIG

Sehr geehrter Kunde,

Lassen Sie die Vorflihrung und Montage
Ihren, in den Ugur Sogutma A.S. Anlagen
mit hochster Sorgfalt hergestellten
Gefrierschrank fir Tiefkiihlkost unbedingt

durch einen Ugur-Kundendienst
durchfiihren. Bei Vorfiihrung und
Montage des Gerdtes durch eine nicht
durch Ugur autorisierte Werkstatt und
im Falle einer Storung, besteht fiir lhr
Produkt kein Garantieanspruch.

ALM
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Sehr geehrter Kunde,

Die in dieser Bedienungsanleitung zu beachtenden Punkte sind unter den Uberschriften ACHTUNG,
WARNUNG, HINWEIS und EMPFEHLUNG angegeben.

Diese Uberschriften wurden nachstehend nach Prioritit aufgefiihrt; bitte lesen Sie jede einzelne
aufmerksam durch.

Die in dieser Bedienungsanleitung unter den Uberschriften ACHTUNG, WARNUNG, HINWEIS und
EMPFEHLUNG angegeben Informationen sind fiir alle Phasen, inbegriffen der Lieferung und Mon-
tage lhres Produktes giiltig.

ACHTUNG!

Beinhaltet Informationen zur Verhinderung von Verletzungen, ernsthaften
Schaden mit Sach- und Personenverlust, die wahrend der Nutzung entstehen und
Ihr Produkt unbrauchbar machen kénnen.

WARNUNG!
Beinhaltet Informationen zur Vermeidung von Fehlern, die zur Leistungsminde-
rung oder zu Ausfall fiihren kdnnten.

HINWEIS

Beinhaltet erlauternde Informationen fuir den Gebrauch.

EMPFEHLUNGEN

Beinhaltet Empfehlungen, die zur Nutzung des Gerates nitzlich sein kdnnen.

HINWEIS

Bis Ihr Gefriertruhe die voreingestellte Temperatur erreicht hat, wird eine rote Temperaturhinweislam-
pe leuchten und sobald die gewtiinschte Temperatur erreicht ist erlischt die Lampe automatisch. So-
lange die Innenraumtemperatur lhrer Gefriertruhe nicht die voreingestellten Werte erreicht, wird die
Temperaturhinweislampe standig leuchten. Sollte die rote Hinweislampe 24 Stunden lang dauerhaft
leuchten, kann dies eine Stérung bedeuten. In diesem Falle setzen Sie sich bitte entweder mit unse-
rem Call Center, dem ndchst gelegenen Ugur Kundendienst oder unserem Kundendienst Center in
Verbindung. Die Telefonnummer unseres Kundendienst Centers finden Sie auf der letzten Seite der
Bedienungsanleitung.

Im Falle einer Stérung an dem Gefriertruhe ist der Kunde fiir jegliche MalBnahmen fiir die in dem Gef-
riertruhe befindlichen Lebensmittel zustandig. Unser Unternehmen haftet nicht fiir Lebensmittel, die
durch einen Schaden oder falscher Nutzung verderben.

Unsere Produkte sind fiir das Tiefkiihlen von Lebensmittel konzipiert. Unser Unternehmen haftet nicht
fur Schaden, die durch unsachgemafe Nutzung entstanden sind.
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INHALT

A - Was Sie tun sollten, bevor Sie lhr Gerét in Betrieb nehmen
und Sicherheitshinweise

B - Allgemeine Ansicht des Gerates und Technische Merkmale
C - Montage des Gerites
D - Inbetriebnahme des Gerites

E - Reinigung, Pflege und Transport lhres Gerates
ALM

F - Was Sie tun sollten, bevor Sie den Kundendienst rufen
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A-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB

NEHMEN

ACHTUNG! ©)

Stellen Sie das Gerét nicht an einen Platz mit direkter Sonneneinstrahlung, neben Ofen, Heizungen, Herde,
Heizstrahler und Infrarot-Strahler auf. Andernfalls fiihrt dies zu Leistungsminderung, Stérungen und Unb-
rauchbarkeit des Gerates.

« Das Gerét ist eingestellt fiir 220-240 V 50Hz Stadtstrom. Eine andere Spannungseinstellung fiihrt zum Aus-
fall des Gerates und kann Brand verursachen.

« Der Stromanschluss muss den nationalen Vorschriften entsprechen.

+ Zur Vorbeugung von Stromst6Ben und Brandausbriichen sollten in Ihrer Stromanlage auf jeden Fall ein
Fehlerstrom-Schutzschalter und eine Sicherung vorhanden sein.

« Im Falle einer Nutzung ohne Erdung, haftet unser Unternehmen nicht fiir aufkommende Schaden.

» Stellen Sie das Gerét an einen gut durchliifteten Platz ohne Feuchtigkeit.

+ Reinigen Sie das Gerat unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme.

+ Nachdem das Gerét aufgestellt wurde und vor der ersten Inbetriebnahme, lassen Sie es (1) Stunde ruhig
stehen, ohne es zu bewegen.

» Sollte Ihr Gerat unter sehr kalten Witterungsverhaltnissen montiert worden sein, so sollte die Wartezeit
mind. (2) Stunden betragen.

+ Wenn Sie das Gerat nur fiir kurze Zeit abschalten und ausleeren méchten, so ziehen Sie bitte nicht das
Stromkabel aus dem Stecker. Andernfalls wird das Gerat noch mehr Energie verbrauchen, um auf die ge-
wiinschte Kalte zu kommen.

+ Bei unvorhergesehenen Stromausfallen ziehen Sie bitte das Stromkabel aus dem Stecker. Zur erneuten In-
betriebnahme, schlieen Sie das Kabel erst 20 Minuten, nachdem der Strom wieder da ist an. Eine zu hohe
Spannung beim erneuten Eintreffen des Stroms konnte das Gerat beschadigen und einen Brand auslosen.

+ Vermeiden Sie, dass Wild- und Haustiere in das Gerat steigen und die Truhe umlaufen. Dies kann Schaden
an dem Gerat oder zu Verletzungen und Tod der Tiere fiihren. Dariiber hinaus kann es zum Brand durch
Schéden an den Stromleitungen durch Wild- oder Haustiere fiihren.

« Stellen niemals hei3e Lebensmitte zum Kihlen in die Truhe.

- Dieses Gerat wurde zur kiihlen oder tiefgekiihlten Lagerung von verpackten Lebensmitteln und Getréanken
konzipiert und hergestellt. Bitte nutzen Sie es nicht zu anderen Zwecken.

+ Dieses Gerat wurde zur Anwendung im Innenbereich konzipiert. Gerat bitte nicht im Auf3enbereich aufs-
tellen.

+ Legen Sie keine Materialien/Mittel in das Gerat, die nicht zur Kiihlung vorgesehen sind. Nutzen Sie das
Gerat nicht zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln.

Das Aufstellen, Platzieren, Pflege und Reinigung des Gerates soll wie in der Anleitung beschrieben erfol-
gen. Handeln Sie nicht entgegen den Anweisungen in der Anleitung. Bei Schaden oder Stérungen in Folge
einer solchen Nutzung, erlischt jegliche Garantie wegen unsachgemaBer Nutzung durch den Anwender.

+ Bei Geraten, deren Deckel offen stehen oder sehr oft gedffnet werden, entsteht eine héhere Eisbildung
und Ihr Gerat wird nicht mehr kiihlen. Aus diesem Grund 6ffnen Sie die Deckel nur, wenn Sie es bendtigen.
Vergewissern Sie sich, dass die Deckel stets gut geschlossen sind.

« lhr Gerét besitzt keine sterilisierende Wirkung gegentiber Mikroorganismen. Daher sollten die in das Gerat
gelegte Lebensmittel, den Hygienestandarden entsprechen und stets verpackt sein. Andernfalls konnen
Mikroorganismen, die sich auf diesen Lebensmitteln vermehren, Ihre Gesundheit beeintrachtigen.

- Lebensmittel, die unverpackt, nicht ordentlich verpackt, in Verpackungen, aus denen Flussigkeit auslaufen
kann in das Gerat gelegt werden, kdnnen zu Rost an Metallteilen an |hrem Gerat, Gasaustritt an den Roh-
ren, Verfarbungen an Kunststoffteilen, Rissen und Verlust der Hygienestandards, Geruchsbildung, Bildung
von Mikroorganismen und somit eine Gefahrenbildung fiir Inre Gesundheit fiihren.

» Achten Sie stets auf das Verfallsdatum der Lebensmittel, die Sie in das Gerat einlegen.

- Frieren Sie bereits aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Es konnen lediglich Lebensmittel erneut ein-
gefroren werden, die nochmals behandelt worden sind (erneut gekochtes, gebratenes usw.) Andernfalls
kann dies zu Vergiftungen fiihren.
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A-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB

NEHMEN

acHTUnG! (1)

Bitte nutzen Sie zum Auskratzen des Eises keine anderen Materialien, als den mitgelieferten Schaber.
Benutzen Sie auch keine scharfen, spitzen und metallenen Gegenstande, da dies die Innenwénde |hres
Gerétes beschadigen wiirde. Diese unsachgemafe Nutzung konnte zusatzlich zum Gasaustritt fihren.

Schitten Sie keinesfalls Wasser oder andere Flissigkeiten in das Gerat um dieses abzutauen; verwen-
den Sie keinesfalls Dampfreiniger zur Reinigung des Gerétes. Dies kann zu Schaden lhrer Aufbewah-
rungstruhe und Stromschlagen fihren.

Verwenden Sie keinesfalls irgendwelche Hitzequellen (elektrische Heizofen, Heizgerdte usw.) um das
Abtauen lhres Gerates zu beschleunigen. Diese Art von Heizgeraten kénnen die Kunststoffteile lhres
Gerates beschadigen.

Legen Sie keine Materialien in das Gerat, die nicht zur Kiihlung oder zum Einfrieren vorgesehen sind.

Das Aufstellen, Platzieren, die Pflege und Reinigung des Gerétes soll wie in der Anleitung beschrieben
erfolgen. Handeln Sie nicht entgegen den Anweisungen in der Anleitung. Bei Schaden oder Stérungen
an dem Gerat, in Folge einer solchen Nutzung, erlischt jegliche Garantie.

Um das Gerat vor duf8erlichen Schaden zu schiitzen, transportieren und lagern Sie es nur in normaler
Betriebsposition. Andernfalls fiihrt dies zu Garantieverlust.

Bei Geraten mit Glasdeckeln, kdnnen Sto3e mit scharfen, spitzen Gegenstanden oder Berlihrungen mit
extrem heiRen Materialien zu Glasbruch flihren, daher achten Sie bitte besonders hierauf.

HINWEIS

ALM

Im Falle einer Stérung an dem Gerat ist der Kunde fir jegliche MaBnahmen fiir die in dem Gerét befind-
lichen Lebensmittel verantwortlich. Unser Unternehmen haftet nicht fiir Lebensmittel, die durch einen
Schaden an dem Gerét verderben.

Das von Ihnen erworbene Gerat wurde lediglich fir handelsublichen Gebrauch zum kiihlen von Flasc-
hen- und Dosengetranken sowie verpackten Lebensmitteln hergestellt. Unser Unternehmen ist nicht
verantwortlich fiir Schaden, die durch unsachgemaf3e Nutzung entstehen.

Kontrollieren Sie das gekaufte Gerit bei der Ubernahme auf etwaige Schéden. Sollten Sie einen Schaden
feststellen, so melden Sie diesen bitte innerhalb von 24 Stunden Ihrem Verkaufer.
Um lhr Gerat am effektivsten nutzen zu kdnnen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Geréates diese
Anleitung komplett durch und bewahren es als Nachschlagewerk auf. Die aktuelle Version der Bedie-
nungsanleitung finden Sie auf unter www.ugur.com.tr oder in den Vertragswerkstatten.
Dieses Produkt tragt das Symbol der Regelung fiir Elektromiill und elektronische Gerate (WEEE).
Demnach soll der Anwender, um mogliche Einfliisse auf die Umwelt durch das Gerat auf ein Mi-
nimum zu senken, sich an die Europarichtlinie 2002/96/EC halten.
Wenn Sie lhr Gerdt entsorgen mussen, setzen Sie sich bitte mit einer autorisierten UGUR-Vertragswerk-
statt in Verbindung. In solchen Fallen muss das Gerat unbedingt auf einen der lokalen WEEE Entsorgung-
shofe gebracht werden.
Die in dieser Anleitung dargestellten Bilder und Skizzen dienen lediglich der Veranschaulichung und kén-
nen von Modell zu Modell variieren. Diese Anleitung beinhaltet alle vorhandenen Merkmale, daher ist es

moglich, dass Ihr Geréat nicht Gber alle Optionen verfligt.
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A- SICHERHEITS HINWEISE
ACHTUNG! @

- Diein dieser Bedienungsanleitung genannten Gerate wurden gemaf nationalen und internationalen
Sicherheitsnormen hergestellt und kontrolliert.

- Fir eine gefahrenfreie und sichere Nutzung achten Sie bitte auf nachstehende Regeln.

«+ Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose fiir die Nutzung lhres Gerétes geeignet ist. Verwenden Sie ihr Gerat
nur mit einer geerdeten Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass die Stromanlage in Ihrem Gebaude geeignet ist.
Verwenden Sie auf keinen Fall herausfallende oder locker sitzende Steckdosen.

« Benutzen Sie keinesfalls Verlangerungskabel oder Mehrfachsteckdosen mit Ihrem Gerat.

« Bei Lampenwechsel befolgen Sie bitte alle Anweisungen in dieser Anleitung. Die Leistung der auszuwechselnden
Lampe ist auf dem Produktetikett des Gerates, auf dem Etikett direkt unter der Lampe und in dieser Anleitung
angegeben. Das Austauschen der abgedeckten Lampen darf nur tber einen Ugur Kundendienst erfolgen.

« BeiBeleuchtungen sollte der Lampenwechsel ausschlief3lich durch einen Ugur Kundendienst erfolgen.

« Sollte das Stromkabel beschadigt sein, darf dieser ausschlieBlich durch einen autorisierten Ugur Kundendienst
ausgewechselt werden.

« Sollten Sie Bedenken beziiglich der Stromanbindung haben, wéahrend das Gerat in Betrieb ist, wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Ugur Kundendienst.

« Wenn Sie den Stecker herausziehen, fassen Sie es bitte stets am Kopf an. Niemals am Kabel halten und ziehen.

« Demontieren Sie keine Aussenklappen, die nicht in dieser Anleitung aufgefiihrt sind. Im Falle einer Demontage
konnten Sie in elektrisch geladene Bereiche gelangen, die lebensgeféhrlich sind.

- Benutzen Sie auf keinen Fall Hochdruckwasserstrahl fiir die Reinigung. Hochdruckwasser kdnnte zu Schaden an
elektrischen Teilen fiihren.

« Werken Sie keinesfalls selber bei elektrischen Angelegenheiten. Vergessen Sie nicht, Sicherheit ist wichtiger alles
andere.

« Beschadigte Gerate (z.B. Transportschaden) niemals anschlieBen und in Betrieb nehmen. Benachrichtigen Sie auf

jeden Fall den nachst gelegenen Ugur Kundendienst.

Achten Sie beim Befiillen Ihres Gerates mit Lebensmitteln oder Getranken unbedingt auf die Hochstladekapazitét.

Uberschreiten Sie nicht die maximale Lademarkierung im Gerit.

Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder in das Gerat legen.

Austausch elektrischer Teile darf ausschlielich durch einen autorisierten Ugur Kundendienst erfolgen.

Legen Sie die Verpackungsmaterialien des Gerates auB3er Reichweite von Kindern. Verpackungsmaterialien (Nylon,

Styropor u.A) kénnen fiir Kinder eine Lebensgefahr darstellen.

Aus Sicherheitsgriinden, achten Sie bitte darauf, dass dieses Gerat von kérperlich (seh-, hor-) oder geistig

behinderten Personen, Kindern, unerfahrenen und Personen ohne Kenntnis, nur in Begleitung einer zustandigen

Person benutzt werden darf. Kinder sollten bei der Nutzung beaufsichtigt und ein Spielen mit dem Gerét sollte

verhindert werden.

Wahrend des Abtauens durfen keine Materialien oder Metall-Gegenstande benutzt werden, die der Hersteller nicht

empfohlen hat. Dadurch kénnten die Kiihlteile beschadigt werden.

Beschadigen Sie nicht Teile des Kiihlzyklus.

Verwenden Sie keinesfalls Produkte/Materialien in- oder auBerhalb der Kabine, die nicht vom Hersteller empfohlen

sind.

Eingriffe an der Truhe missen auf jeden Fall ausschlief3lich durch einen autorisierten Ugur Kundendienst erfolgen.

Tragen Sie das Gerat keinesfalls solange es an den Strom angeschlossen ist und bewegen Sie es auch nicht von der

Stelle.

Fiihren Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Gerét durch, solange es noch am Strom angeschlossen

is

In diesem Gerét diirfen keine Materialien wie brennbare Aerosolflaschen mit Treibgas gelagert werden.

Befolgen Sie die Hinweise zur Aufstellung des Gerates. Missachtung der Anbringungshinweise zum Kiihlergrill und

des Rostes kann zu Brandgefahr fiihren.

Wenn das Gerat beschadigt ist und nicht ordnungsgemat lauft, ziehen Sie bitte den Stecker vom Netz. Nehmen

Sie die Lebensmittel heraus und lagern diese an einem geeigneten kiihlen Platz und rufen Sie den néchsten Ugur

Kundendienst.

UGUR .
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A- SICHERHEITS HINWEISE

WARNUNG!

Kontrollieren Sie bitte das auf dem Produktetikett aufgefiihrte Kiihlgas.
Nachstehende 5 Punkte gelten fiir Gerdte mit Kohlenwasserstoff-Gasen R600a und R290.

« Um die Gefahr eines Entflammens zu verhindern, darf die Installation dieses Gerates nur durch
einen Ugur Kundendienst erfolgen.

+ Bedecken Sie keine Liftungslocher am Gehause des Gerates.

» Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge oder sonstige Installationen um den
Abtauprozess zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.

- Der Kuhlschalter darf nicht beschadigt werden.

- Sofern nicht vom Hersteller empfohlene Modelle, lagern Sie keine elektrischen Teile in dem
Bereich, in dem Lebensmittel gelagert werden.

ALM
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B- ALLGEMEINE ANSICHT DES GERATES

SEITENSCHRANKE

Turgriff
Thermostat

Glasschiebetir

Ladekorb

> Aussengehduse

FluBe

m BODRUM 1850 CE (LEITGERAT IN DER REIHE)

I
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B- ALLGEMEINE ANSICHT DES GERATES

GRUPPENANSICHT

HINWEIS

Bei Gewerblichen Produkten ist der Energieverbrauchs-Test Standard EN23953-2.
Die technischen Spezifikationen sind auf dem Gerateetikett angebracht.

Ugur Sogutma A.S. behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung die technischen Spezifikatio-
nen der Produkte zu verandern.

I
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Auswahl des Aufstellplatzes

Damit das Gerét problemlos arbeitet, ist die Umgebung, in der es betrieben wird, sehr wichtig. Beachten Sie bei
der Wahl des Aufstellplatzes:

Stellen Sie das Gerat nicht an einem AuBenplatz, an dem es Witterungen ausgesetzt ist (z.B. auf der StraBe u.A.)

Stellen Sie es in einem Mindestabstand von (1) Meter zu Hitzequellen (Ofen, Heizung, Heizstrahler usw.) auf (Abb.
1)

Stellen Sie es nicht vor Liiftungsschlitzen von Klimaanlagen, unter Ventilatoren und direkt vor Tiren oder unter
Fenster auf (Abb. 2)

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Der Betriebsaufwand erhoht sich, wenn Sonnenstrahlen direkt auf das
Glas der Kuhltruhe fallen. Dies bedeutet einen Anstieg im Energieverbrauch.

Damit der Kompressor richtig arbeiten kann, muss der Lufteingang und Luftausgang frei und ungestort erfolgen.

Wenn Sie das Gerat neben einer Wand aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 150mm
(15cm) gelassen wird.

acHTUNG! ()

In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Gerat auf einer ebenen
Flache aufgestellt und die Geratewand keinen Wasserschaden nehmen kann, sollte einmal das
Entwdsserungsrohr tberlaufen.

Bei Montagen, die durch einen Ugur Kundendienst durchgefiihrt werden: berat Sie das Ugur
Fachpersonal zum Aufstellungsort und unterbreitet Vorschlage, jedoch trifft der Kunde die letzte En-
tscheidung tiber den Aufstellplatz. Dieses wird ebenfalls auf dem jeweiligen Montageformular durch
das Ugur Fachpersonal dokumentiert. Bei Schaden, die bedingt durch den Aufstellplatz entstanden
sind, die der Kunde in seiner letzten Entscheidung getroffen hat, tragt der Kunde die volle Verant-
wortung fiir den aufgekommenen Schaden.

Ihr Gerat leistet die effektivste Kiihlung unter den in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Um-
standen je nach Klima Klasse. Daher, achten Sie bitte darauf, dass die Umgebungstemperatur in dem
sich lhr Gerédt befindet, in diesem Niveau liegt.

Bei Handelsmodellen:

Klima Klasse Temperatur Feuchtigkeit
Klasse 3 zwischen 16°Cund 25°C | 60% Rh
Klasse 4 zwischen 16°Cund 30°C | 55% Rh
Klasse 5 zwischen 16°Cund40°C | 45% Rh

Die Klima Klasse lhres Gerétes ist auf dem ,Technische Spezifikationen” Etikett aufgefiihrt.

Abb. 2

X
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Aufstellung

Maogliche Aufstellpositionen

- Einzeln mit dem Riicken an die Wand. (Abb. 3)

- In einer Reihe, mit dem Riicken an die Wand. (Abb. 4)
- Hintereinander aufgereiht. (Abb. 5)

- Gruppenaufstellung mit Leitschranken (Abb. 6)

Einzelaufstellung: Achten Sie bitte darauf, dass zwischen der Wand und dem Gerat 100 mm (10 cm)
Abstand sind.

Aufstellung in einer Reihe: Lassen Sie zwischen der Wand und dem Riicken erneut 100 mm (10 cm) Ab-
stand. Das Seitenteil, das an die Ecke kommt, konnen Sie bis an die Wand heranstellen.

Aufstellung hintereinander: Wenn Sie mehr als ein Bodrum-Gerat Riicken an Riicken aufstellen mochten,
mussen diese mit einem U-Profil (6b-10) verbunden werden. Somit wird zwischen zwei Riicken an Riicken
aufgestellten Bodrum-Geréten ein Abstand von 100 mm (10 cm) gelassen. Die obere Offnung wird mit
einem Spezialdeckel (6a-5), die Seitenoffnungen mit einem anderen Seitendeckel (6b-4) abgedeckt.

Gruppenaufstellung mit Leitschrank: Dies ist eine Gruppenaufstellung, bei der Sie an die beiden Enden
einer hintereinander Aufstellung jeweils ein Leitgerat platzieren. Zwischen den Leitgeraten und den an-
deren Geraten muss kein Liftungsabstand gehalten werden.

ALM
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Aufhangung

Abb. 5
Abb. 6

0 U-Profil Verbindungselement

1 Seitenleiste (mit Leitschrank)

2 Vorderleiste

3 Seitenleiste (ohne Leitschrank)
Vorderleiste Leitschrank

4 Seitenabdeckung

5 Obere Abdeckung

6a StoBfinger (seitlich-oben)

6b Stof3fanger (seitlich-unten)

7 StoBfanger, vorne, oben-unten
8 Stoffanger, seitlich, Leitschrank
9 Leisten-Verbindungselement
10 U-Profil

11 StoBféanger, vorne, Leitschrank

12 Leitschrank Separator

= UGUR 2
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Anschlie3en

Vor dem Aufstellen des Geradtes missen alle Verpackungsmaterialien und die Holzunterpalette entfernt werden.
(Zum Entfernen der Holzpalette muss die Truhe angehoben werden.)

Montieren Sie die in dem Geréat mitgelieferten Ersatzteile gemaf der Anleitung. Verwenden Sie nur original
Ugur-Ersatzteile.

Nicht-originale Ersatzteile kénnen fiir Sie eine Gefahr darstellen und das Gerat beschadigen.

Platzieren Sie das Geréat an die gewlinschte Stelle. Achten Sie dabei auf die Hinweise zu Aufstellregeln in der
Anleitung.

Stellen Sie mittels einer Wasserwaage sicher, dass |hr Gerat in der Breite und Tiefe gerade steht. Hierzu kon-
nen Sie die FiBe unter der Kiihltruhe einstellen. (Abb. 7)

Bei Modellen auf Rollen (optional) sollte nach dem Aufstellen die Rollenbremse (optional) betatigt werden
oder falls keine Rollenbremse vorhanden ist, sichergestellt werden, dass das Gerat nicht bewegt werden
kann.

SN

E
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C- MONTAGE DES KUHLSCHRANKS

Regeln fiir den Stromanschluss

Ihr Gerat wird in Betrieb genommen, sobald der Stecker, wie in Abb. 8 dargestellt, ans Netz gesteckt wird.

acHTUNG! (D)

Stecken Sie den Stecken nicht in eine Mehrfachsteckdose, verwenden Sie kein Verlangerungskabel.
(Abb. 9)

Das Gerat verfligt nicht Gber einen separaten Ein-Aus Schalter.

Vermeiden Sie Kontakt der ans Netz angeschlossenen Kabel mit heien Oberflachen.

Verwenden Sie unbedingt geerdete Stromanschliisse. Dartiber hinaus sollte der Anschluss tiber mindestens
10-16 A Widerstand und eine Sicherung verfiigen. Bezliglich der anzubringenden Sicherung, die in der Lei-
tung, an der lhr Gerdt angeschlossen ist, holen Sie sich unbedingt Hilfe von unserem technischen Kunden-
dienst oder einem Elektrofachmann ein.

Die Netzspannung und Frequenz sollte mit den Daten, die auf dem Etikett im Inneren des Geréts ange-
bracht ist, Gbereinstimmen. Sollte die Netzspannung weit tiber oder unter der angegebenen Netzspannung
sein, verwenden Sie unbedingt einen Spannungsregler, um die vorgegebene Spannung zu erzielen. Hierzu
konnen Sie Hilfe bei einem Elektrizitdtsfachmann einholen.

Legen Sie das Netzkabel Ihres Gerétes nicht auf Durchgangswege. Dies konnte zu Personenverletzungen
und Schaden an dem Kiihlgerét fihren. (Abb. 10)

Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10
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D- INBETRIEBNAHME DES GERATES

Betrieb

acHTUNG! ()

- Diese Betriebsanleitung ist flir mehrere Modelle giiltig. Ausstattungen der jeweiligen Modelle
kdnnen abweichen. Abbildungen kdnnen abweichen.

» Bevor Sie das Gerdt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, reinigen Sie den Innenteil und alle
Accessoires.

+ Wenn |hr Gerat wahrend des Transports zu stark geriittelt wurde, lassen Sie es (1) Stunde ruhen,
bevor Sie es in Betrieb nehmen. So kann das Kompressoren-0l, sollte es ins System gelaufen
sein, wieder zurticklaufen. Sollten Sie das Gerat, ohne dieses zu beachten, in Betrieb nehmen,
kdnnten Sie somit dem Kompressor schaden.

+ SchlieBen Sie das Geréat nur an einen Stecker an, der entsprechend den Regulierungen angeb-
racht wurde und 220-240V/ 50 Hz Alternativspannung besitzt. (Abb. 11)

« Wenn das Gerét in Betrieb ist, werden Sie den Kompressor leicht horen.

ALM

Einstellen der Innentemperatur an Ihrem Gerat

Die Innentemperatur lhres Gerdtes wurde werksseitig so eingestellt, dass die darin gelagerten Leb-
ensmittel in jedem Fall sicher gekdihlt bleiben.

Achten Sie darauf, dass nur bereits tiefgekiihlte Lebensmittel in das Gerat gelegt werden.
Die Kiihltemperatur ihrer Lebensmittel kdnnen Sie anhand des elektronischen Thermostats einstellen.

Die SET Einstellung Ihres Gerdtes wurde werksseitig bereits vorgenommen. Dieser Wert gewahrleistet,
dass die in dem Gerat befindlichen Lebensmittel unter allen Umstéanden gelagert werden, ohne dass
diese verderben.

Wenn Sie das Gerat weiterhin mit den Fabrikeinstellungen in Betrieb lassen, werden Sie sowohl hinsi-
chtlich der Leistung als auch des Energieverbrauchs das beste Ergebnis erzielen.

Lassen Sie das Gerat fir mindestens drei (3) Stunden im leeren Zustand in Betrieb. Somit wird lhr
Gerat im Innenteil ganzheitlich am effektivsten vorgekiihlt.

Die Innentemperatur lhres Gerétes bei FR-Modellen kann zwischen -18°C und -25°C, bei CL-Modellen

zwischen 0°C und +10°C eingestellt werden.

m
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D- INBETRIEBNAHME DES GERATES

Nutzung des Digitalen Thermostats

Wenn lhr Gerat ein digitales Thermostat besitzt, achten Sie bitte auch nachfolgende Punkte.

Digitale Thermostate werden in der Fabrik voreingestellt und bediirfen keiner weiteren Einstellung. Sie kénnen das
Thermostat wie nachstehend beschrieben einstellen.

Digitale Thermostate beinhalten eine Reihe von Programmen. (wie z.B. Eko Modus, Nacht Modus) Wenn Sie denken,
dass es mit dem Betrieb oder der Kiihlung ein Problem gibt, benachrichtigen Sie bitte die Ugur Kundendienst.

Fehlercodes, die von digitalen Thermostaten ausgegeben werden, finden Sie unter der Rubrik Fehlercodes. Wenn Sie
solche Fehlercodes sehen, stellen Sie den Alarm des Thermostats ab und benachrichtigen Sie den Ugur Kundendienst.

‘ I ’Ein/AusSchaItethrer Kuhltruhe. “‘ @ Manuelles Abtauen.

fm,f E * o\
'.* & Alarmi sessize alir. ECO -_S ) Schaltet auf Eko-Modus und Nacht-Modus

Fur Carel Thermostate:

idem auf die “Set"Taste gedriickt wurde, diese Taste
<en und die Temperatur erhéhen.

snnen Sie die Temperatur des Gerates regeln. Halten Sie
set"Taste furr 2-3 Sekunden gedriickt, das Gerat fangt an
beiten.

idem die “Set"Taste gedriickt wurde, driicken Sie diese
+ um die Temperatur zu senken.

rammier-Taste. Darf nur vom Service-Personal betatigt
en.

wus Schalter lhres Gerétes. Bei gleichzeitiger Betdtigung
'r Taste nach Driicken der “Set"Taste, kann die Temperatur
ht werden.

tzum manuellen Abtauen des Gerétes. Bei gleichzeitiger
©igung dieser Taste nach Driicken der“Set"Taste, kann die
seratur gesenkt werden.

t zur Regelung der Schranktemperatur. Halten Sie die “Set”
+fiir 2-3 Sekunden gedriickt um es in Betrieb zu nehmen.

=
==
_
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D- INBETRIEBNAHME DES GERATES

Nutzung des Digitalen Thermostats

Fur Dixell Thermostate;

dient zum manuellen Abtauen des Gerates.

Jach Betatigen der,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu erhéhen.

Jach Betatigen der,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu senken.

dient zur Regelung der Schranktemperatur. Halten Sie die
Set"Taste flir 2-3 Sekunden gedriickt um es in Betrieb
unehmen.

dient zur Regelung der Schranktemperatur. Halten Sie die
Set"Taste fiir 2-3 Sekunden gedriickt um es in Betrieb
unehmen.

Jach Betatigen der,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu erhéhen.

Jient zum manuellen Abtauen des Gerétes.

Jach Betatigen der,Set” Taste, diese Taste driicken um die
‘emperatur zu senken.
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D- INBETRIEBNAHME DES GERATES

Beladen des Gerates

Nachdem lhr Gerat im leeren Zustand (3) Stunden betrieben wurde, kdnnen Sie die Lebensmittel beladen.
(Wenn lhr Gerét ein Modell mit Thermometer ist, kdnnen Sie hiermit die Innentemperatur ablesen.)

WARNUNG!

Bevor Sie Lebensmittel in Ihre Kiihlgerat legen, lassen Sie das Gerét fur (3) Stunden leer laufen.

Legen Sie keine Produkte/Materialien in das Gerat, die nicht gekiihlt werden diirfen sind. Lassen Sie
Sie keine tiefgekihlten Lebensmittel in dem Gerat auftauen. (Gilt fur Kiihlgerate)

Lassen Sie mindestens (2) cm Abstand zwischen den eingelagerten Lebensmitteln und dem obersten
Einlegeboden damit die Luftzirkulation gewéhrleistet ist.

Laden Sie keine Lebensmittel Gber die Lademarkierung hinaus.

Abtauen

Modelle mit einem, D" im Modell-Namen besitzen ein automatisches Abtausystem. Dieses System hinterldsst
im Innenbereich des Schrankes anstatt einer dicken Eisschicht, eine diinne Schicht. Diese diinne Schicht kann
zu bestimmten Zeiten in der Woche durch Abtauen entfernt werden.

Unter bestimmten Umsténden kann das Abtauen diese diinne Schicht nicht entfernen (wenn die Umgebung
sehr feucht ist, die Deckel sehr oft gedffnet werden usw.) In solchen Fallen sollten Sie zusétzlich zum perio-
disch voreingestellten Abtauen auch manuelles Abtauen vornehmen.

Das manuelle Abtauen kénnen Sie durch Driicken auf den ,Defrost” Knopf (Abtauen) auf dem Thermostat
vornehmen.

Wichtig ist es, zwischen zwei manuellen Abtauvorgdngen mindestens 24 Stunden zu warten. Obwohl lhr
Gerat den entstandenen Schnee und das Eis automatisch abtaut, sollte das Gerdt mindestens zwei Mal im
Jahr ganz abgeschaltet und eine griindliche Innenreinigung vorgenommen werden.

Unsere anderen Modelle besitzen einen manuellen Abtauprozess.

WARNUNG!

« Wenn die Innenwénde |hres Gerates zu sehr vereist sind, wird dies zum Leistungsfall und
UbermaRigem Energieverbrauch fiihren. Mit dem mitgelieferten Schaber kdnnen Sie die vereis-
ten Wande des Gerates, ohne einen Schaden zuzufligen saubern.

« Sollte sich zu viel Schnee gebildet haben, nehmen Sie zunéchst alle Lebensmittel heraus und
lagern diese an einem geeigneten Platz.

« Danach ziehen Sie den Netzstecker heraus. Unter normalen Umstanden sollte das Eis innerhalb
von zwei (2) Stunden schmelzen.

» Nach dem Abtauprozess reinigen Sie die Innenwande des Gerates mit einem trockenen Tuch und
achten darauf, dass keine feuchten Stellen tibrig bleiben.

«+ Lassen Sie das Gerét erneut fiir drei (3) Stunden leer laufen. Danach kénnen Sie wieder lhre
Lebensmittel hineinlegen.

« Wahrend des Abtauprozesses kann sich leichter Beschlag an den Glasern bilden. Dieser Beschlag
ist normal und wird bei erneutem Betrieb nicht mehr vorhanden sein.

UGUR .
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D- INBETRIEBNAHME DES GERATES

Abschalten des Gerates
Stellen Sie die in Ihrem Gerat befindlichen Lebensmittel an einen fiir Sie geeigneten Platz.
Ziehen Sie den Stecker des Gerdtes vom Stromnetz. (Abb. 12)

Wenn Sie beabsichtigen, das Gerat flir ldngere Zeit nicht zu nutzen, achten Sie bitte auf nachstehende
Punkte:

Reinigen Sie das Gerat. (Siehe Seite 21). Andernfalls fiihrt die an den Wanden befindliche Feuchtigkeit
zu einer schwarz Farbung an der Innenseite.

WARNUNG!

ALM

Wenn lhr Gerit nach dem Abschalten an einem geschlossen Ort bleibt:

« Decken Sie das Gerat nicht mit Plastikplanen oder Decken ab. Plastik verhindert die Atmung
und verursacht eine Geruchsbildung am Gerat. AuBerdem bildet sich zusatzlich Feuchtigke-
it. Feuchtigkeitsbildung kann zum Verrosten fiihren.

- Sollten Sie die TUren des Gerates nicht offen lassen, flihrt dies zu einer Geruchsbildung im
Inneren.
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E- REINIGUNG, PFLEGE UND TRANSPORT IHRES KUHLGERATES

REINIGUNG

Die Reinigung Ihres Gerates ist in zwei Stufen aufgeteilt, die Innen- und die Au3enreinigung.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, beachten Sie bitte unbedingt nachstehende Hinweise.

WARNUNG!

Nehmen Sie unbedingt vor jeder Reinigung lhres Kiihlgerates vom Netz.

Tragen Sie wahrend der Reinigung und der Pflege unbedingt Schutzhandschuhe. Dies schiitzt Sie vor
Verletzungen.

Benutzen Sie zur Reinigung niemals haushaltstbliche Reinigungsmittel und scheuerndes oder
kratzendes Material (Oberflachenreiniger, Waschmittel, Benzin, Verdiinner, Sdure sowie schmelzende
Materialien). Andernfalls kann dies zu Verfarbungen an Kunststoffteilen fiihren.

Verwenden Sie keinesfalls fliesendes oder Hochdruckwasser zur Reinigung.

Innenreinigung

Stellen Sie die in dem Schrank befindlichen Lebensmittel an einen fiir Sie geeigneten Platz.
Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, warten Sie bis sich der Innenraum des Schrankes der Umgebung-

stemperatur angepasst hat.

Tragen Sie wahrend der Reinigung und der Pflege unbedingt Schutzhandschuhe. Dies schiitzt Sie vor
Verletzungen.

Nehmen Sie die Accessoires aus dem Innenraum heraus.

Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen Baumwolltuch und lauwarmen Seifenwasser oder mit Reini-
gungsmitteln, die durch Ugur Sogutma A.S. empfohlen sind.

Trocknen Sie das Gerat mit einem trockenen Baumwolltuch ab. Nicht getrocknete Teile kdnnen mit der
Zeit dunkler werden.

Vergewissern Sie sich, dass im Innenbereich keine nassen oder feuchten Stellen vorhanden sind.
Nachdem |hr Gerdt gemédl3 den Anweisungen in dieser Anleitung in Betrieb genommen wurde, kdnnen
Sie drei (3) Stunden spéter Ihre Produkte wieder in das Gerat laden.

Aul3enreinigung
Reinigen Sie das Gerat mit einem Baumwolltuch und lauwarmen Wasser.

Achten Sie darauf, dass wahrend der Reinigung kein Reinigungswasser in das vordere Kontrollpanel und
in die Beleuchtungskammern tritt.

Reinigen Sie das Gummi an den Deckeln oder der Tiir nur mit sauberem Seifenwasser.

Wartung

Dieses Produkt bendtigt keine periodische Wartung.

EMPFEHLUNG

Zur Innen- du AuBBenreinigung lhres Gerates konnen Sie Reinigungsmittel der Marke Ugur verwenden,
die Sie in den Ugur Kundendienststellen erhalten konnen.

UGUR 0

m



E- REINIGUNG, PFLEGE UND TRANSPORT IHRES KUHLGERATES

Transport Ihrer Kiihltruhe

Nehmen Sie den Stecker aus dem geerdeten Netz.
Beginnen Sie mit dem Auftauprozess.

Transportieren Sie lhr Gerdt im normalen Betriebsmodus. Tragen Sie es nicht in seitlicher, vertikaler oder
liegender Lage und mit offenem Deckel.

Schiitzen Sie Ihr Gerat wahrend des Transports vor Stoen. Tragen Sie |hr Gerat nicht wéahrend es an den
Strom angeschlossen oder voll geladen ist.

Um moglichen Unféllen vorzubeugen oder Schaden am Gerat durch Fallen oder Abrutschen zu verhindern,
befestigen Sie lhre Kuihltruhe auf dem Tragegerat.

HINWEIS

Wenn Sie das Gerit nicht nutzen werden, achten Sie bitte auf nachstehende Punkte.
Wenn Sie es kurzzeitig nicht nutzen werden:

Lassen Sie es in Betrieb.

Wenn Sie das Gerdt fiir laingere Zeit nicht nutzen wollen oder abschalten moéchten.
Verbrauchen Sie alle in der Kiihltruhe befindlichen Lebensmittel und leeren Sie die Truhe.
Nehmen Sie den Stecker vom Netz.

Fiihren Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Abtau- und Innenreinigungsschritte durch. ALM

Trocknen Sie den Innenbereich der Truhe griindlich ab. Nicht getrocknete Teile kdnnen mit der
Zeit dunkler werden.

Lassen Sie den Deckel der Truhe offen.
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F-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Stérungen

Die in diesem Kapitel genannten Stérungen und Lésungen kdnnen Sie leicht selber anwenden, sollten diese lhr Prob-
lem dennoch nicht [6sen, wenden Sie sich unbedingt an den Ugur Kundendienst.

WARNUNG!

+ Jegliche Eingriffe bei Stérungen dirfen nur durch den Ugur Kundendienst durchgefiihrt werden.

+ Eingriffe, die durch Sie durchgefiihrt werden, kénnen lhnen, lhrem Personal oder Ihren Kunden Schaden
zufligen, lhr Gerét verliert seinen Garantieanspruch, Sachschaden (Brand usw.) kdnnen entstehen.

+ Im Falle einer Stérung benachrichtigen Sie den Ugur Kundenservice oder einen Ugur Kundendienst

Stoérungen

Mégliche Losungen

Ergebnis

Das Gerat arbeitet nicht. (Das
Gerat gibt keine Gerdusche von
sich oder nur die Liftung ist zu
horen)

Das Thermostat kann defekt sein.
Der Stecker ist méglicherweise nicht
ans Netz geschlossen.

Die Sicherung kann herausgesprun-
gen oder defekt sein.

Die Kondensator Lamellen kdnnen
verstopft oder verschmutzt sein.

Bei Erreichen der passenden Temperatur
wird es wieder arbeiten.

Stecken Sie den Stecker ordentlich in die
Steckdose.

Wenden Sie sich an den Ugur Kundendi-
enst oder einen Elektrofachmann.
Reinigen Sie die Kondensator Lamellen.

Die Innentemperatur am Gerat
ist hoch.

Die AuBBentemperatur ist zu hoch
oder die Thermostat-Einstellung ist
falsch.

Das Gerat steht zu nah an die
Riickwand.

Die Luftungsrillen sind verstopft
oder werden durch etwas verdeckt.
Das Gerat ist starkem AuBBenwind
ausgesetzt.

Die Kondensator Lamellen sind zu
verschmutzt.

Transportieren Sie das Kiihlgerat an
einen Ort, an dem die AuBBentemperatur
niedriger ist.

Stellen Sie den angegebenen Abstand
her.

Reinigen Sie die Vorderseite der Lif-
tungsgrills.

Verhindern Sie Windstréme.

Reinigen Sie die Kondensator Lamellen.

Die Innentemperatur am Gerat
ist zu niedrig.

Falsche Innenthermostat-Einstel-
lung

Regeln Sie erneut das Thermostat.

Die Lampen des Gerates
leuchten nicht oder nur eine
leuchtet.

Die Lampen sind ausgeschaltet.Die
Lampe ist durchgebrannt oder der
Starter defekt.

Schalten Sie die Lampen ein.
Wechseln Sie das defekte Teil aus.

Hohe SchweiBbildung im In-
neren des Gerates am Glas.

Bei Schwei3bildung im Inneren

der Kabine kann das Abflussloch
verstopft sein.

Bei Schweif3bildung am Glas ist ver-
mutlich die AuBenluftfeuchtigkeit
hoher als 65%.

Reinigen Sie das Abflussloch. Bei hoher
Luftfeuchtigkeit, stellen Sie das Gerat an
einen Ort mit weniger Luftfeuchtigkeit.
Vergewissern Sie sich, dass wahrend des
Betriebes das Abflussventil geschlos-
sen ist.

Schlechter Geruch kommt aus

dem unteren Teil der Kiihltruhe.

Die untere Tropfpfanne ist ver-
schmutzt. (Gilt fuir einige Modelle.)

Reinigen Sie die Tropfpfanne.

Die Leistungsangaben der an Ihrem Gerat installierten Lampen oder LED’s sind dort angegeben, wo
diese auch angebracht sind und kénnen von Modell zu Modell abweichen. Die an lhrem Gerat ins-
tallierten Lampen oder LED’s diirfen nur durch einen Ugur Kundendienst ausgewechselt werden.

UGUR
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F-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Storungen des Digitalen Thermostats

Alarm Signale am Thermostat der Marke Dixell:

MELDUNG | GRUND WAS MUSS GEMACHT WERDEN

P1 Defekter Raumsensor Kontrollieren Sie die Sensorverbindung

P2 sen Defekter Verdampfersensor Kontrollieren Sie die Sensorverbindung bevor Sie den Sensor auswechseln.

HA pa- Alarm Maximale Hitze Kontrollieren Sie den Betrieb des Kompressors und die dazugehorigen
Parameterwerte.

LA pa- Alarm Maximale Hitze Kontrollieren Sie den Betrieb des Kompressors und die dazugehorigen
Parameterwerte.

EA AuBenalarm Wenn der digitale Eingang aulRer Betrieb ist, schaltet sich der Alarm automa-

tisch ab.

Alarm Signale am Thermostat der Marke Carel:

MELDUNG | GRUND WAS MUSS GEMACHT WERDEN

EO Defekter Sensor 1 (Kontrolle) | Kontrollieren Sie den Sensor

E1 Defekter Sensor 2 (Abtauen) | Kontrollieren Sie den Sensor und d0=0/1/4, FO=1

E2 Defekter Sensor 3 (Konden- Kontrollieren Sie den Sensor und, dass (A4=10 ist)

sator)

1A Auflenalarm Kontrollieren Sie die AuBenalarmausgange oder die Parameter A4
und A7. ALM

dOr Tur Offen-Alarm Kontrollieren Sie ob der Deckel geschlossen ist oder die Parameter
A4 und A7.

LO Zu Niedrige Temperatur- Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald die Temperatur

Alarm wieder auf die voreingestellten Werte gekommen ist. Kontrollieren
Sie auch die Set-Werte.

HI Zu Hohe Temperatur-Alarm Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald die Temperatur
wieder auf die voreingestellten Werte gekommen ist. Kontrol-
lieren Sie auch die Set-Werte. Kontrollieren Sie ob das Kiihlsystem
ordentlich funktioniert.

EE/Eer Teile Parameter Fehler Kontrollieren Sie die Parameter.

EF Betriebsparameter Fehler Kontrollieren Sie die Parameter dt, dP und d4, sowie den Abtau-
stand. Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald das Abtauen
normal beendet ist.

ED Abtauen wurde auBBerhalb Kontrollieren Sie die Parameter dt, dP und d4, sowie den Abtau-

der Zeit beendet.

stand. Der Alarm schaltet sich automatisch ab sobald das Abtauen
normal beendet ist.

Das Umstellen der Fabrikeinstellungen des digitalen Thermostats liegt in der Verantwortung des
Kunden. Aus diesem Grund kann unser Unternehmen nicht flir entstehende Schaden, Ersatzans-

priche und dhnliches zur Verantwortung gezogen werden.
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F-WAS SIETUN SOLLTEN, BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Storungen des Digitalen Thermostats

Alarm Signale am Thermostat Marke Elstat

MELDUNG GRUND WAS MUSS GEMACHT WERDEN

= Offene Tur Kontrollieren Sie die Schranktr.

rSF Fehler am Kiihlsystem Kontrollieren Sie den Betrieb und die dazugehdrigen Parameter
des Kompressors.

PF1 Sensor hatasi Kontrollieren Sie den Sensor.

PF2 Dolap ve kondanser Sensorli | Kontrollieren Sie die Parameterwerte.

Das Umstellen der Fabrikeinstellungen des digitalen Thermostats liegt in der Verantwortung
des Kunden. Aus diesem Grund kann unser Unternehmen nicht fiir entstehende Schaden,
Ersatzanspriiche und dhnliches zur Verantwortung gezogen werden.
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CE GUIDE D’EMPLOI CONCERNE LES
MODELES PRESENTES CI-DESSOUS

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL/FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/ FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FR D BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FR D BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
BODRUM 1850 CE CL/ FRG BUMD 2500 CL BUMD 2100 FR
BODRUM 1850 CE CLD BUMD 1850 CE BUMD 2500 FR
BODRUM 1850 CE FRD BUMD 1850 CE CL BUMD 1850 FRD
BODRUM 1850 CE CL/ FRD BUMD 1850 CEFR BUMD 2100 FRD
BODRUM 1850 CE CLDG BUMD 1850 CECL FR BUMD 2500 FRD
BODRUM 1850 CE FRDG BUMD 1850 CE CLG BUMD 1850 CL FR
BODRUM 1850 CECLFRDG | BUMD 1850 CE FRG BUMD 2100 CLFR
BODRUM 1850 CE CL FRDGV | BUMD 1850 CECL/FR BUMD 2500 CL FR

BODRUM 1850 CE CLDGV

BUMD 1850 CE CLG
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INFORMATION

Notre Cher Client,

Pour pouvoir mieux profiter de votre produit fabriqué dans les
établissements d'Ugur Sogutma A.S. (Ugur Refrigération S.A.) et éprouvé
par les contréles de qualité, nous vous prions de lire attentivement ce guide
d'emploi en entier avant de commencer |'utilisation de votre produit, de le
garder pour consultations ultérieures et, lors de I'utilisation, respecter les
consignes contenues a l'intérieur.

Dans le cas ou, lors de I'utilisation de votre produit, vous ne respectez pas

les regles et les instructions contenues dans ce guide et/ou vous faites une
erreur d'utilisation, notre Société ne sera absolument pas responsable des
dommages survenus sur votre produit.

Vous pouvez accéder a I'état actualisé du guide d'emploi sur notre site
internet www.ugur.com.tr

I

|

UGUR

“Garantie de la fraicheur”

87

!



I

|

Ce produit a été fabriqué dans des
installations modernes respectueuses

de I'environnement.
Il dispose d’une technologie amie de
I'environnement.

Notre Cher Client,

Le produit que vous venez d'acquérir a été fabriqué sans utilisation de
I'amiante, du formaldéhyde, cadmium et CFC (chlorofluorocarbures) et
en utilisant de I'huile de compresseur sans PCB (polychlorobiphényles) et
PCT (polychloroterphényles) tout au long de sa durée de production. Les
gaz utilisés dans votre réfrigérateur sont R134a, R404a, R290 et R600a. Ces
gaz sont conformes au protocole de KYOTO.

En cas de respect des conditions et des instructions contenues dans ce gu-
ide et d'assurer des conditions d’utilisation habituelles, la vie d’utilisation
de votre produit est de 10 ans.

Votre réfrigérateur est conforme a la Réglementation WEEE (Déchets
d’Equipements Electriques Electroniques)

— P N
ZoN, | TUY BBS
-l -| AUSTRIA
9000 \
TS EN ISO 14001 :2005

Sertifika No. 671-01

UGUR .
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IMPORTANT

Notre Cher Client,

Confiez au Service Agréé Ugur,
I'instruction et le montage de votre
armoire vertical de conservation fabriqué
avec grands soins dans les installations
d’'Ugur Sogutma A.S. (Ugur Réfrigération

S.A.), Dans le cas ou vous faites faire
I'instruction et le montage de votre
produit de conservation par un service
autre qu'Ugur Sogutma A.S. (Ugur
Réfrigération S.A.), votre produit ne sera
pas couvert par la garantie en cas de
pannes.

89
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Notre Cher Client,

Dans ce guide, les points a surveiller sont indiqués sous les rubriques ATTENTION, AVERTISSEMENT,
NOTE et SUGGESTION.

Ces rubriques sont définies ci-dessous, en fonction de leur degré d'importance, nous vous prions de
lire attentivement chacun d'eux.

Dans ce guide, les informations indiquées sous les rubriques ATTENTION, AVERTISSEMENT, NOTE et
SUGGESTION sont valables pour toutes les étapes y compris le transport et le montage.

ATTENTION! @

Contient les informations visant a empécher que le produit devient inutilisable
lors de I'utilisation, a éviter les dommages graves pouvant aboutir aux blessures et
perte de vie et de biens.

AVERTISSEMENT!
Contient les informations visant a empécher les erreurs qui peuvent causer une
baisse de rendement de votre produit ou des pannes lors de |'utilisation.

NOTE

Contient les informations explicatives lors de I'utilisation.

'SUGGESTION

Contient les suggestions qui peuvent étre utiles pour le produit lors de I'utilisation.

NOTES

En cas d'une panne quelconque, contactez s'il vous plait notre Centre d’Appels, notre Ser-
vice Agréé Ugur le plus proche ou notre Centre de Services Clientéle. Le numéro de notre
Centre de services Clientéle figure sur la derniére page du guide d'utilisation.

En cas panne de votre réfrigérateur, les précautions a prendre concernant les aliments qui
se trouvent dans votre produit incombent au consommateur. Notre entreprise n'est pas
responsable de I'avarie d'aliments survenue suite a une panne ou une erreur d'utilisation.

Nos produits sont fabriqués pour la conservation réfrigérée ou congelée des aliments et
des boissons sous emballage. En cas d'utilisation en dehors de cet objectif, notre entreprise
n'est pas responsable des dommages subis par les produits.

UGUR s
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CONTENU

A - Opérations a effectuer et les consignes de sécurité a
suivre avant l'utilisation de votre produit

B - Aspect général de votre produit et les spécificités techni-
ques

C - Montage de votre produit
D - Utilisation de votre produit
E - Nettoyage, entretien et transport de votre produit

F - Ce qu'il faut faire avant d’appeler le Service Agréé
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A- OPERATIONS NECESSAIRES A EXECUTER AVANT

LUTILISATION DE VOTRE PRODUIT

ATTENTION

Ne placez pas votre produit a un endroit exposé a la lumiere solaire directe, dans le champ d'effet des sour-
ces de chaleur comme poéles, radiateurs, fours, radiants et infrarouges. Le cas contraire peut étre a l'origine
de baisse de performance de votre produit, son endommagement et sa détérioration.

+ Votre produit est réglé au courant électrique de la ville 220-240 Volt 50 Hz. L'utilisation d’un voltage différent
peut détériorer votre produit et causer des incendies.

« Linstallation électrique doit étre conforme aux réglementations nationales.

- Votre installation doit étre munie de relais de fuite de courant et de fusibles afin d‘éviter les électrocutions
et les risques d'incendies.

» Notre entreprise n'est pas responsable des pannes et dommages qui peuvent découler d’une utilisation
sans prise de terre.

« Installez votre produit dans un endroit dépourvu d’humidité et sans obstacle pour la circulation de I'air.

+ Avant le premier emploi, nettoyez impérativement l'intérieur de votre produit.

« Aprés l'installation de votre produit, attendez une (1) heure avant de le mettre en marche.

+ Sile montage de votre produit a été fait dans des conditions atmosphériques tres froides, attendez deux (2)
heures avant de le mettre en marche.

+ Sivous n'allez pas utiliser votre produit pendant un temps court ou vous allez le garder vide, ne débranchez
pas la prise pour faire des économies d'énergie. Dans le cas contraire, pour refroidir de nouveau votre pro-
duit, il faudra encore plus d'énergie.

+ Lors des coupures brutales du courant, débranchez la prise électrique de votre produit. Pour le remettre
en route, branchez la prise de votre produit 20 minutes apres que le courant soit rétabli. La haute tension
produite lorsque le courant est revenu peut endommager votre produit et causer des incendies.

+ Ne permettez pas aux animaux sauvages et domestiques d'entrer a l'intérieur de votre produit et tour-
ner autour. Votre produit peut subir des dommages et les animaux peuvent mourir ou se blesser. En out-
re les animaux sauvages et domestiques peuvent causer des incendies en endommageant l'installation
électrique.

+ Ne mettez jamais des produits alimentaires chauds dans votre réfrigérateur pour les refroidir.

+ Le produit que vous venez d'acheter est congu pour la conservation réfrigérée ou congelée des aliments et
des boissons sous emballages. Merci de ne pas I'utiliser a d’autres fins.

+ Votre produit est congu pour étre utilisé dans des lieux fermés. Ne I'utilisez pas a I'extérieur.

» Ne mettez pas dans votre produit les matériels/matiéres qui ne doivent pas étre refroidis. Ne I'utilisez pas
pour décongeler les produits alimentaires congelés.

-+ Le montage, l'installation, I'entretien et le nettoyage du produit doivent étre faits suivant les instructions
du guide. Ne procédez pas a une application contraire au guide. Dans le cas contraire, en cas de toutes
sortes de dommages subis par votre produit ne seront pas couverts par les garanties pour motif d'erreur
de l'utilisateur.

+ En ce qui concerne les produits dont les couvercles restent ouverts ou s'ouvrent et se ferment souvent,
'enneigement augmentera et I'action de congélation ne sera pas réalisée. Pour cette raison, ouvrez les
couvercles du produit seulement en cas de besoin. Dans le cas ou vous n'en avez pas besoin, assurez-vous
que les couvercles du produit soient fermés.

+ Votre appareil n'a pas d'effet stérilisateur sur les microorganismes. Pour cette raison, les aliments que vous
placez dans votre produit doivent étre conformes aux conditions d’hygieéne et emballés. Dans le cas contra-
ire, les microorganismes qui se produisent dans les aliments peuvent menacer votre santé.

+ Lorsque vous les placez dans votre produit vos aliments sans emballage, sous emballage irrégulier, dans
des paquets qui fuient; les liquides qui fuient des aliments peuvent menacer votre santé en provoquant des
corrosions sur les parties métalliques de votre produit, des fuites de gaz dans les tuyaux, jaunissement des
piéces en plastiques, des fissures et de la perte des conditions d'hygiéne, de la formation d'odeurs et de la
reproduction des microorganismes.

+ Controlez la derniere date d'utilisation de vos produits avant de les mettre dans votre appareil.

+ Ne recongelez pas les aliments congelés et décongelés. Toutefois vous pouvez recongelez les produits
aprés les avoir transformés (cuisson, grillades etc.). Le cas contraire peut causer des empoisonnements.
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A- OPERATIONS NECESSAIRES A EXECUTER AVANT

LUTILISATION DE VOTRE PRODUIT

ATTENTION!!

Pour gratter la glace, n'utilisez aucun autre outil que le couteau a gratter la glace fourni avec votre
produit. Dans le cas contraire, si vous utilisez des objets coupants, pointus et métalliques, vous risqu-
ez dendommager les parois intérieures de votre produit. Par ailleurs ce mauvais procédé peut étre a
l'origine des fuites de gaz.

Ne décongelez jamais votre produit avec de I'eau ou un autre liquide ; ne le nettoyez jamais a I'aide des
appareils de nettoyage a vapeur. Cela peut endommager votre produit et causer des électrocutions.
N’utilisez jamais une quelconque source de chaleur (radiateur électrique, chauffage etc) pour
décongeler votre produit. Ce type d'appareils de chauffage peut endommager les parties en plastiques
de votre produit.

Ne mettez pas dans votre appareil les matériels qui ne sont pas congus pour étre réfrigérés et congelés.
Le montage, l'installation, I'entretien et le nettoyage de votre appareil doivent étre faits suivant les ins-
tructions du guide. Ne procédez pas a une application contraire au guide. Dans le cas contraire, en cas
de toutes sortes de dommages subis par votre produit, les clauses de garanties ne seront plus valables.
Afin de protéger votre appareil contre les dommages, déplacez-le ou entreposez-le seulement en posi-
tion d'utilisation. La garantie sera perdue dans les cas contraires.

S'agissant des produits dans des récipients en verre, étant donné que des impacts portés dans la partie
en verre par un objet pointu ou un contact avec une matiére excessivement chaude peuvent casser le
verre, ce point doit étre surveillé particulierement.

NOTES

En cas de panne de votre produit, les précautions a prendre concernant les produits alimentaires qui
se trouvent dans votre produit incombent au consommateur. Notre entreprise n'est pas responsable de
I'avarie d'aliments survenue suite a une panne ou une erreur d'utilisation.
Le produit que vous venez d'acheter est concu pour réfrigérer les boissons en bouteille et en canettes
ainsi que les aliments sous emballages, a des fins uniquement commerciaux. Notre entreprise n'est pas
responsable des dégats subis par les produits utilisés en dehors de ce but.
Des la réception du produit que vous avez acheté contrélez son état de bon fonctionnement. En cas de
dommage, contactez votre vendeur sous 24 heures.
Pour pouvoir vous servir de votre produit efficacement et en sécurité, nous vous prions de lire attentive-
ment ce guide d'emploi en entier avant de commencer I'utilisation de votre produit et de le garder pour
consultations ultérieures. Vous pouvez suivre I'état actualisé du guide d'emploi sur notre site internet
www.ugur.com.tr ou aupres de nos services agréés
Ce produit est marqué du symbole (WEEE) indiquant les équipements électriques et
électroniques rejetés. Par conséquent l'utilisateur est chargé de respecter la directive
Européenne 2002/96/EC concernant le recyclage afin de réduire les effets sur I'environnement
du produit concerné.
Lorsque vous voulez jeter votre produit ou le transformer en ferraille, contactez noter Service Agréé
Ugur pour les informations nécessaires. Dans ces cas votre appareil doit étre remis impérativement aux
établissements de destruction WEEE.
Les dessins de ce guide sont a titre représentatif, ils peuvent étre différents d’'un modéle a l'autre. Les
spécifications indiquées dans ce guide concernent I'ensemble des options, votre produit peut ne pas étre

équipé de certaines options.
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CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION!

+ Les produits concernés par ce guide sont congus conformément aux normes de sécurité nationales et
internationales et produits sous controle.

« Lesregles suivantes doivent étre suivies pour une utilisation sans danger et sire.

+ Assurez-vous que votre prise électrique est conforme ou non pour le bon fonctionnement de votre produit.
Utilisez votre appareil impérativement avec prise de terre. Assurez-vous que l'installation électrique de votre
immeuble est conforme. N'utilisez pas les prises électriques démontées ou non stables.

« Evitez impérativement d'utiliser votre produit a I'aide de rallonge ou de multiprises.

+ Lors du remplacement de lampes, suivez impérativement les instructions de ce guide. La puissance de la
lampe a remplacer est indiquée sur l'étiquette de déclaration de I'appareil, sur Iétiquette juste en dessous de
la lampe et dans ce guide. Les lampes Canopy doivent étre changées uniquement par le Service Agréé Ugur.

+ Concernant |'éclairage, le remplacement des lampes doit étre fait impérativement par le Service Agréé Ugur.

+ En cas d'endommagement du cable d’alimentation, son changement doit étre fait impérativement par le
Service Agréé Ugur.

- Pendant le fonctionnement de votre produit, si vous avez un doute concernant le branchement électrique,
contactez s'il vous plait le Service Agréé Ugur.

+ Lorsque vous débranchez la prise de votre produit, tirez par la prise méme et jamais par le cable.

+ Ne retirez aucun couvercle de protection non précisé dans ce guide. En le retirant, vous pouvez accéder les
sections électriques qui présentent un danger vital.

+ N'utilisez jamais de I'eau sous pression pour le nettoyage. L'eau sous pression peut endommager les parties
électriques.

+ N'intervenez jamais vous-mémes dans le domaine de I'€lectricité. Noubliez pas que la sécurité constitue
l'essentielle.

+ Ne branchez jamais a la prise un produit endommagé (par exemple lors du transport) pour le faire
fonctionner. Contactez impérativement le Service Agréé Ugur.

+ Lors du chargement en aliments ou en boissons de votre produit, tenez compte de la capacité maximum de
chargement. Ne dépassez par la ligne de niveau indiqué sur votre produit.

+ Ne remettez pas dans votre produit les aliments décongelés.

« Lesremplacements de piéces électriques doivent se faire impérativement par le Service Agréé Ugur.

+ Gardez les matériels d'emballage de votre produit absolument hors d'atteinte des enfants. Ces matériels
(nylon, polystyréne etc.) peuvent présenter un danger pour les enfants.

« Le produit que vous venez d'acheter ne doit pas étre utilisé par les handicapés physiques (visuels, auditifs)
ou mentaux, les enfants et les personnes n‘étant pas suffisamment informées sans surveillance d'une
personne responsable de leur sécurité. Lorsque les enfants utilisent le produit, ils doivent étre surveillés et
vous devez vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

+ Pendant le dégivrage, n'utilisez aucun matériel ni métal non conseillé par le producteur. Vous pouvez
endommager les pieces de refroidissement.

- Nendommagez pas les piéces du cycle de refroidissement.

+ Nutilisez en aucune fagon les produits/matériels non conseillés par le producteur a l'intérieur ou a l'extérieur
de la cabine.

« Assurez-vous que les interventions concernant les pannes de votre produit soient effectuées
impérativement par le service agréé Ugur.

- Ne transportez en aucune fagon votre produit lorsqu'il est branché, ne le bougez pas de son emplacement.

«  N‘accomplissez aucune opération de service ou de réparation lorsque votre produit est branché.

« Il ne faut pas stocker des matiéres comme les boites en fer d’aérosols a propulseurs inflammables dans ce
produit

+ Respectez impérativement les regles d'installation de votre produit. Ne pas respecter les consignes
d'installation du refroidisseur, volets et grilles peut causer des dangers d'incendies.

- Sivotre produit est endommagé et ne fonctionne pas correctement, débranchez-le s'il vous plait. Rangez
les produits alimentaires de son contenu dans un endroit frais convenable et contactezimmédiatement le
Service Agréé Ugur le plus proche.

UGUR o

m



A- CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT!

Controlez le gaz de refroidissement indiqué sur I'étiquette de votre produit s'il vous plait.

Les 5 articles concernent les produits contenant des gaz R600a et R290 Hydrocarbure.

Pour réduire les dangers d'inflammabilité I'installation de cet appareil doit étre faite uniquement
par le Service Agréé Ugur.

Ne bouchez pas les trous d'aération situés dans le boitier ou le corps de I'appareil.

On ne doit pas utiliser d'autres outils mécaniques ou d'autres systémes pour activer le dégivrage,
en dehors de ceux qui sont conseillés par le producteur.

Evitez d'endommager le circuit de refroidissement.

Tant qu'il ne s'agit pas de modeles conseillés par le producteur, on ne doit pas utiliser d'appareils
électriques dans la section de stockage des produits alimentaires de I'appareil.
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B- ASPECT GENERAL DE VOTRE PRODUIT

ARMOIRES LATERALES

Poignée de couvercle
Thermostat

Couvercle coulissant en verre

Panier de chargement

> Chassis extérieur

Pieds

BODRUM 1850 CE (TETE DE GONDOLE)

I
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B- ASPECT GENERAL DE VOTRE PRODUIT

B- SPECIFICITES TECHNIQUES DE VOTRE PRODUIT

NOTE

Le standard de testes de consommation des produits de types commerciaux est EN23953-2.

Les spécifications techniques des produits sont indiquées sur les étiquettes situées sur les produits. Ugur

Sogutma A.S. garde le droit de changer les spécifications techniques des produits sans aucun avertisse-
ment.

I
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Choix du Lieu d’Installation

L'environnement du bon fonctionnement de votre produit est trés important. Lors du choix de
l'environnement de fonctionnement,

Ne mettez pas votre produit a 'extérieur de fagon a étre exposé a l'air libre (dans une rue, au bord de I'avenue
etc)

Placez-le au moins a une distance d’(1) métre des sources de chaleur (poéles, radiateurs, chauffages électr-
iques etc.) (Dessin 1)

Ne le placez pas en face des bouches des climatiseurs, sous les ventilateurs et directement devant les portes et
les fenétres. (Dessin 2)

Ne l'exposez pas a la lumiére directe du soleil. Le fait que la lumiére solaire arrive sur la vitre de votre réfrigéra-
teur augmentera le taux de travail. Ce qui veut dire que la consommation en énergie augmentera.

Pour que la section du compresseur de votre produit fonctionne correctement, il faut impérativement que
I'entrée et la sortie d'air soient aménagées confortablement et librement.

Lorsque vous approchez votre produit du mur, assurez-vous qu'il reste un espace libre de 150 mm (15 cm)
entre l'arriére de votre réfrigérateur et le mur.

ATTENTION!

Dans des environnements a humidité élevée, contre le danger de débordement des eaux
d'évacuation, prenez soin a ce que le sol et le mur de la section d'emplacement de votre produit ne
soient pas étre endommagés par les effets de l'eau.

Lors des montages réalisés par le Service Agréé Ugur ; celui-ci doit informer le consommateur sur le
lieu convenable pour le montage et fera une suggestion, toutefois la décision finale concernant le
lieu du montage incombera le consommateur. Ce processus sera inscrit sur le formulaire de service
de montage concerné, par le Service Agréé Ugur. Dans le cas ou des dommages d'origine de ce lieu
choisi sur la décision finale du consommateur apparaissent, toute la responsabilité appartiendra au
consommateur.

Votre appareil donne la meilleure performance de refroidissement selon les classes de climats dans des
conditions indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour cette raison surveillez que I'environnement de
fonctionnement de votre appareil soit dans ces niveaux de températures.

Sur les produits commerciaux :

Classe de climat Intervalle de température | Humidité

Classe 3 16°Ca 25°C 60% Rh
Classe 4 16°C a 30°C 55% Rh
Classe 5 16°C a 40°C 45% Rh

Les spécificités techniques concernant les effets de la classe du climat sur votre produit doivent étre

indiquées sur lI'étiquette située sur votre produit.

— 'l_ i i
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Emplacement

Positions probables d'installation

- Isolé, le dos au mur. (Dessin 3)

- Enrang unique, le dos au mur (Dessin 4)

- En rang I'un derriere I'autre (Dessin 5)

- Rangement en ilot avec armoire de téte (Dessin 6)

Rangement en position isolée: Veillez a garder une distance de 100 mm (10 cm) entre le mur et votre
appareil

Rangement en rang unique: Gardez toujours une distance de 100 mm (10 cm) entre le mur et votre
appareil. Vous pouve adosser au mur le coté latéral au coin.

Rangement I'un derriére I'autre: Dans le cas ol vous rangez plus d'un appareil Bodrum dos a dos, il faut
qu'ils soient rangés en profil spécial en U (6b-10). Ainsi entre deux armoires Bodrum rangés dos a dos il
restera une distance de 100 mm (10 cm). Louverture de la partie supérieure sera couverte par un couvercle
spécial (6a-5) et les ouvertures sur les cotés par un autre couvercle latéral (6b-4).

Rangement en ilot avec armoire de téte: || s'agit du groupe d'ilot constitué du rangement I'un derriére
l'autre avec une armoire de téte ajoutée sur la partie supérieure. Ce n'est pas nécessaire de garder un vide
d‘air entre I'armoire de téte et les autres armoires.

DESSIN 3

DESSIN 4

I
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Suspension

DESSIN 5

DESSIN 6

0 Elément de raccordement Profilé-U

1 Plinthe latéral (avec armoire de téte)

2 Plinthe avant

3 Plinthe latéral (sans armoire de téte)

Armoire de téte servant de plinthe avant

4 Couvercles latéraux de couverture

5 Couvercles supérieurs de couverture

6a Tampon de protection (latéral-supérieur)

6b Tampon de protection (latéral-inférieur)

7 Tampon de protection, avant, supérieur-inférieur
8Tampon de protection, latéral, armoire de téte

9 Elément de raccordement de plinthe

10 Profilé-U
11 Tampon de protection, avant, armoire de téte

12 Séparateur d’armoire de téte

=
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C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Installation

Avant l'installation, enlevez et détachez tous les matériels demballages et la palette inférieure en bois. (Il est pos-
sible qu'il faille soulever le réfrigérateur pour enlever la palette).

Insérez les piéces de rechange qui se trouvent a l'intérieur de votre produit suivant les instructions de mon-
tage. Utilisez uniquement des piéces détachées originales Ugur.

Les piéces détachées qui ne sont pas des originales peuvent constituer un danger pour vous et endom-
mager votre produit.

Installez votre produit a I'endroit que vous souhaitez. Pendant l'installation suivez attentivement les régles
d'installation du guide.

Equilibrez votre produit en largeur et en longueur a l'aide d'un niveau a bulle. Exécutez I'opération
d'équilibrage a I'aide des pieds réglables qui se trouvent a I'avant en bas. (Dessin 7)

Pour les modeéles a roues (en option), apres l'installation du produit les freins des roues doivent étre ver-
rouillés (en option) ou s'il n'existe pas de freins de roues, il faut s'assurer que I'appareil ne bouge pas.

DESSIN 7

I

|

UGUR

“Garantie de la fraicheur”

101

|




C- MONTAGE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Regles de Branchements Electriques

Votre produit fonctionnera lorsque vous branchez sa fiche sur la prise du courant tel que c’est indiqué dans
le dessin 8.

artentiont (1)

Il est interdit de brancher la fiche de votre produit a une prise multiple et utiliser une rallonge. (Dessin 9)
Votre produit n'a pas de bouton ouverture-fermeture.

Evitez que les cables branchés sur le circuit de votre appareil soient en contact avec des surfaces chaudes.

Il faut utiliser absolument une prise avec terre. En outre la prise utilisée doit étre résistante a au moins 10-16
A et protégé par un fusible conforme. Faites-vous aider par notre service agréé ou par un électricien compé-
tent concernant les fusibles du circuit auquel votre prise est branchée.

La tension et la fréquence du circuit doivent étre identiques aux valeurs indiquées sur l'étiquette située
dans la partie interne de votre produit. Si votre tension du circuit est trés en dessous ou trés au dessus de la
valeur indiquée, réglez la tension impérativement a I'aide d’un régulateur de voltage. Concernant ce sujet
Vous pouvez vous renseigner aupres d’'un électricien compétent.

Evitez de mettre le cable de votre produit sur des passages fréquentés. Cette situation peut causer votre
blessure et endommager votre réfrigérateur. (Dessin 10)

DESSIN 8 DESSIN 9 DESSIN 10

I
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D- UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

Mise en route

artentiont (D)

- Ce guide est valable pour de nombreux modéles d’appareils. Le contenu des équipements des
modeles peut étre différent. Les dessins peuvent également étre différents.

+ Avant la premiere mise en marche de votre produit, nettoyez la partie intérieure et 'ensemble
des accessoires.

« Si votre produit a été excessivement secoué lors du transport et installation, attendez une (1)
heure avant de mettre votre congélateur en marche. Ainsi dans le cas ou I'huile du compresse-
ur a atteint le systéme, retournera a son état initial. Dans le cas contraire vous pouvez endom-
mager le compresseur.

- Branchez la fiche de votre produit uniquement sur une prise de courant alternatif de 220-240V
/50 Hz installé conformément aux réglementations. (Dessin 11)

« Lorsque votre produit commence a fonctionner, vous entendrez un léger bruit de compresseur.

DESSIN 11

Réglage de la Température Intérieure de votre Produit

La température intérieure de votre appareil est réglée a I'usine de maniére a éviter, a toute condition,
la détérioration de vos aliments gardés dans l'appareil.

Veillez a mettre uniquement des produits congelés dans votre appareil.

La température de conservation des aliments est réglable a I'aide du thermostat électronique de
votre appareil.

La valeur de set de votre appareil est réglée dans nos installations de production. Cette valeur pourra
conserve en toutes circonstances les produits stockés dans votre appareil.

Si vous faites fonctionner votre produit dans les réglages de sortie d’usine vous obtenez les meilleurs
résultats en performances et en consommation d’énergie.

Faites marcher votre appareil vide au moins pendant trois (3) heures. Ainsi la partie intérieure de votre
produit est entierement refroidie dans la meilleure facon.

La température intérieure de votre produit pour les modéles FR peut étre réglée entre -18°C et -25°C,
pour les modeéles CL entre 0°C et 10°C.
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D- UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

Utilisation du Thermostat Numérique

Si le produit que vous venez d’acheter est doté de thermostat numérique respectez les points ci-dessous.

Les thermostats numériques sont réglés a I'usine et ne nécessitent aucun réglage. Vous pouvez changer le réglage du
thermostat en suivant les précisions ci-dessous.

Les thermostats contiennent de nombreux programmes. (comme mode éco, mode nuit etc.) Si vous pensez que votre
produit a un probléme de fonctionnement ou de refroidissement contactez le Service Agréé Ugur s'il vous plait.

Les codes d'erreur indiqués par les thermostats numériques sont cités sous la rubrique panne. Dés que vous rencontrez
ces codes d'erreur arrétez I'alarme du thermostat et informez le Service Agréé Ugur.

‘ I ’ Marche/arrét de votre réfrigérateur. Iy Iy 'Y Dégivrage manuel.

*N*
g,
© \ . .
~ " Regle I'alarme surle silencieux. | ECO ES ) Mode économique et mode nuit.

Pour thermostat Carel ;

augmenter la température appuyez sur le bouton set et
tenez-le appuyé.

ure le réglage de la température de |'appareil. Il fonctionne
u'on appuie 2-3 secondes sur le bouton set.

s avoir appuyé sur le bouton set, on diminue la tempéra-
2n appuyant sur ce bouton.

he de programmation. Réservé au personnel de service.

tion de marche/arrét de votre produit. On augmente la
»érature en appuyant simultanément sur le bouton Set et
2 bouton.

au dégivrage du produit. On diminue la température en
lyant simultanément sur le bouton Set et sur ce bouton.

au réglage de la température de I'armoire. Se met en
he lorsqu‘on appuie sur le bouton Set pendant 2-3
ades.

=
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_
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D- UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

Utilisation du Thermostat Numérique

Pout thermostat Dixell ;

sert au dégivrage manuel du produit.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on augmente la
empérature en appuyant sur ce bouton.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on diminue la
empérature en appuyant sur ce bouton.

| assure le réglage de la température de l'appareil. Il fonc-
ionne lorsqu’on appuie 2-3 secondes sur le bouton set.

| assure le réglage de la température de l'appareil. Il fonc-
ionne lorsqu’on appuie 2-3 secondes sur le bouton set.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on augmente la
empérature en appuyant sur ce bouton.

sert au dégivrage manuel du produit.

\prés avoir appuyé sur le bouton set, on diminue la
empérature en appuyant sur ce bouton

I
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D- UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

Chargement du réfrigérateur

Vous pouvez charger vos produits alimentaires dans votre appareil apres I'avoir fait marcher a vide pendant
trois (3) heures. (Si votre produit est d'un modéle muni de thermomeétre vous pouvez contréler latempérature
intérieure de votre produit a partir de ce thermomeétre.)

AVERTISSEMENT!

Faites marcher votre réfrigérateur a vide pendant trois (3) heures avant de charger vos produits
alimentaires.

Ne mettez pas les produits / matiéres interdits dans votre appareil. Ne décongelez pas les aliments
congelés dans votre produit. (Valable pour les réfrigérateurs)

Gardez une distance de circulation d'air d’au moins deux (2) cm entre les produits alimentaires
chargés et I'étagére supérieure.

Lors du chargement d’aliments, ne dépassez pas la ligne de chargement indiquée.

Dégivrage

Les produits désignés par la lettre “D” parmi les divers modéles sont munis de dispositif de dégivrage au-
tomatique. Ce systéme permet d’avoir une mince couche d’enneigement sur la facade intérieure de votre
armoire au lieu d'une épaisse couche de glace. Le systéme de dégivrage permet de faire fondre cette couche
d’enneigement a certains moments de la semaine.

Toutefois dans certaines situations particuliéres, le systéme de dégivrage peut ne pas pouvoir faire fondre
les enneigement formés (environnement trés humide, ouvertures fréquentes des portes etc.) Dans de telles
situations il est utile de procéder au dégivrage manuel en plus de la période réglée.

Vous pouvez procéder au dégivrage manuel en appuyant sur la touche de dégivrage situé sur le thermostat
Electronique.

Un point important a suivre avec attention est de laisser 24 heures entre deux dégivrages manuels. Bien que
votre appareil fait fondre automatiquement l'enneigement et glaces formés il est utile du point de vue de
santé, d'éteindre I'appareil entierement deux fois par an pour nettoyer profondément la partie intérieure.
Nos autres modéles sont pourvus de dégivrage manuel.

AVERTISSEMENT!

« Lenneigement des parois intérieurs de votre appareil peut réduire la capacité de refroidissement
et augmenter la consommation d'énergie. Nettoyez les parties enneigées avec le couteau a grat-
ter sans endommager les parois.

« En cas d’enneigement excessif déplacez les aliments contenus dans votre appareil a un endroit
convenable pour éviter leur détérioration.

- Ensuite débranchez votre produit. Dans des circonstances normales les glaces vont fondre dans
un délai d’environ deux (2) heures.

« Alissue du dégivrage, essuyez les parois intérieures de votre appareil avec un tissu sec avec soin
pour qu'il ne reste aucun endroit mouillé.

- Faites de nouveau, marcher votre appareil a vide pendant trois (3) heures. Ensuite vous pouvez
recharger vos aliments dans votre produit.

« Un léger brouillard peur se former sur les vitres pendant le dégivrage. Ce brouillard va disparaitre
dés le passage au fonctionnement normal.

UGUR
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D- UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

Arrét de votre produit

Déplacez les aliments qui se trouvaient a I'intérieur du produit a un autre endroit que vous jugerez
convenable.

Débranchez la prise de votre produit. (Dessin 12)
Si votre produit ne sera pas utilisé pendant longtemps appliquez les points suivants;

Faites le nettoyage de votre produit. (voir la page 21).Sinon I'humidité restée sur les murs peut noircir
la paroi intérieure.

DESSIN 12

AVERTISSEMENT!

Si votre produit en arrét, va rester dans un endroit fermé :
« Ne couvrez pas votre produit avec des baches en plastiques. Le plastique ne laissant pas
passer l'air, votre produit sentira mauvais et en outre causer de la transpiration.

- Sivous ne laissez pas la porte de votre produit ouverte pendant la non-utilisation, des ode-
urs peuvent se produire a l'intérieur.
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E- NETTOYAGE, ENTRETIEN ET TRANSPORT DE VOTRE

REFRIGERATEUR

NETTOYAGE

Le nettoyage de votre appareil est constitué de deux étapes, nettoyage intérieur et nettoyage extérieur.
Avant de commencer le nettoyage respecter impérativement les consignes ci-dessous.

AVERTISSEMENT!

Avant chaque nettoyage débranchez la fiche de votre réfrigérateur.

Pendant le nettoyage et I'entretien, mettez impérativement des gants de protection. Ceci va vous pro-
téger contre les blessures.

N'utilisez jamais des produits de nettoyage ménagers et abrasifs et des objets qui peuvent rayer (net-
toyants de surface, détergents, des matieres inflammables comme essence, solvants, acide et solvant).
Sinon les accessoires plastiques du produit peuvent se jaunir.

Pour laver n'utilisez jamais de l'eau fluide et sous pression.

Nettoyage intérieur

Déplacez les aliments qui se trouvaient a lI'intérieur du produit a un autre endroit que vous jugerez
convenable.

Avant le nettoyage intérieur attendez que la température des parties internes devienne identique a la
température ambiante.

Pendant le nettoyage et I'entretien mettez impérativement des gants de protection. Ceci va vous pro-
téger contre les blessures

Enlevez les accessoires de l'intérieur.

Faites le nettoyage avec un tissu en coton et de I'eau savonneuse tiéde ou avec des nettoyants conseillé
par Ugur Sogutma A.S.

Essuyez avec un tissu en coton sec. Les produits qui ne sont pas essuyés risquent de noircir avec le temps.
Assurez-vous qu'aprés le nettoyage il ne reste aucune section mouillée ou humide dans la partie interne.
Vous pouvez recharger vos produits alimentaires trois (3) heures aprés I'avoir mise en route selon la
modalité de ce guide.

Nettoyage extérieur
Faites le nettoyage avec un tissu en coton et de I'eau savonneuse tiéde.

Pendant le nettoyage, empéchez que I'eau entre dans le panneau de contrdle avant et dans la section
d‘éclairage.

Nettoyez le joint de la porte en utilisant uniquement de I'eau savonneuse.

Entretien

Ce produit ne nécessite pas d’entretien périodique

SUGGESTION

Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre produit vous pouvez utiliser des produits de
nettoyage de marque Ugur que vous pouvez vous procurer aupres des Services Agréés Ugur.

UGUR
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E- NETTOYAGE, ENTRETIEN ET TRANSPORT DE VOTRE

REFRIGERATEUR

Transport de votre produit

Retirez la fiche de votre produit de la prise avec terre.
Appliquez I'opération de dégivrage.

Transportez votre produit dans la position dutilisation normale. Ne le transportez pas en position horizon-
tale, verticale, couchée ou avec le couvercle ouvert.

Protégez votre produit contre les chocs pendant le transport. Ne transportez pas votre produit lorsque sa
fiche est branchée ou lorsqu'il est plein.

Pour éviter de causer un accident quelconque ou endommager votre produit en le faisant tomber ou glisser
lors du transport, fixez votre produit au véhicule du transport.

NOTE

Si vous n'allez utiliser votre produit attention aux points suivants.

Si vous n'allez pas utiliser pendant une courte durée:

Laissez votre produit en marche.

Si vous n’allez pas I'utiliser pendant longtemps et vous voulez éteindre votre produit:

Consommez les produits alimentaires qui se trouvent a I'intérieur de votre appareil et videz votre
appareil.

Débranchez le cable électrique de la prise.
Appliquez les étapes de dégivrage et de nettoyage intérieur indiquées dans ce guide.

Essuyez correctement l'intérieur du produit. Des noircissements peuvent apparaitre dans le pro-
duit non essuyé.

Laissez la porte de votre produit ouverte.

I
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

Panne

Les pannes et leurs solutions indiquées dans cette partie sont du genre a pouvoir solutionner facilement, sinon
consultez impérativement le Service Agréé Ugur.

AVERTISSEMENT!

+ Lintervention nécessaire pour toutes sortes de pannes survenues dans votre produit doit étre faite par le

Service Agréé Ugur.

+ Uneintervention de votre part peut causer des dommages pour vous-mémes, votre employé ou votre client,
priver votre produit des garanties, causer des dommages matériels (incendie etc.).

+ En cas de panne contactez les Services Clientele Ugur ou le Service Agréé Ugur.

Panne

Solution probable

Conclusion

Votre produit ne marche pas. (Aucun
bruit dans I'appareil ou seulement
des bruits de ventilateur.)

Cela peut venir du thermostat.

Sa fiche n'est pas branchée.

Le fusible a sauté ou tombé en
panne.

Les lamelles du condensateur peu-
vent étre bouchées ou salies.

Il va remarcher lorsqu'il aura la
température conforme.

Branchez la fiche correctement.
Consultez le Service Agréé Ugur ou
un électricien compétent.
Nettoyez les lamelles du conden-
sateur.

La température interne de I'appareil
est élevée.

La température extérieure est trés
élevée ou le thermostat est mal
réglé.

Trop prés du mur arriére, les volets
d’aérations sont bouchés ou ont un
obstacle devant.

Peut avoir été exposé a des vents
externes excessifs.

Les lamelles du condensateur sont
trés sales.

Transportez le réfrigérateur a un en-
droit ou I'environnement extérieur
est plus bas.

Installez a I'emplacement disponi-
ble.

Nettoyez devant les volets
d’aération.

Empéchez le vent.

Nettoyez les lamelles du conden-
sateur.

La température interne de I'appareil
est tres basse.

Mauvais réglage du thermostat
interne.

Réglez le thermostat de nouveau.

Les lampes de votre appareil sont
éteintes ou une seule est allumée.

Les lampes sont éteintes.
Les lampes sont grilles ou le démar-
reur est en panne.

Allumez les lampes.
Remplacez la piece en panne.

Transpiration excessive sur la vitre a
l'intérieur de I'appareil.

En cas de transpiration de l'intérieur
de la cabine, le trou d'évacuation
des eaux peut étre bouché.

En cas de transpiration sur la vitre, le
taux d’humidité extérieure peut étre
plus de 65%.

Nettoyez le trou d'évacuation des
eaux. Concernant l'excés d’humidité,
vous pouvez installer votre réfrigéra-
teur dans un environnement moins
humide.

La partie inférieure de votre produit
dégage des mauvaises odeurs.

Le plateau d'évacuation d’eau infé-
rieur est sale. (valable pour certains
modeéles)

Nettoyez le plateau d'évacuation
des eaux.

Les valeurs des puissances des lampes ou des leds sont indiquées dans la section ou ils se trouvent,
elles varient d’un produit a I'autre. Seuls les Services Agréés Ugur peuvent intervenir pour les lam-
pes ou les leds utilisés dans votre produit.

UGUR
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

Pannes de thermostat numérique

Les signaux d’alarmes pour le thermostat de marque Dixell ;

MESSAGE | CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

P1 Panne du capteur de Controlez le branchement du capteur
chambre

P2 sen Panne du capteur Contrélez le branchement du capteur avant de remplacer le
d'évaporateur capteur.

HA pa- Alarme de température Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
maximum paramétres concernés.

LA pa- Alarme de température Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
maximum paramétres concernés.

EA Alarme extérieure L'alarme s'arréte automatiquement lorsque I'entrée numérique

reste hors circuit.

Les signaux d’alarmes pour le thermostat de marque Carel :

MESSAGE | CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

EO Panne de contréle du capteur 1 (Contrdle) | Contrdlez le capteur

E1 Panne du capteur 2 (Dégivrage) Controlez le capteur et d0=0/1/4, FO=1

E2 Panne du capteur 3 (Condensateur) Controlez le capteur et (le fait qu’A4=10)

1A Alarme extérieur Controlez les sorties d’alarmes extérieures ou les para-
métres A4 et A7.

dOor Alarme porte ouverte Contrdlez que la porte soit fermée ou les paramétres
A4 et A7.

LO Alarme de température basse L'alarme va s'arréter automatiquement lorsque la tem-
pérature retournera a l'intervalle de valeurs réglées.
Controlez aussi la valeur de set.

HI Alarme de température haute L'alarme va s'arréter automatiquement lorsque la
température retournera a l'intervalle de valeurs
réglées. Controlez aussi la valeur de set. Contrdlez
pour voir si le systéme de refroidissement fonctionne
bien ou non.

EE/Eer Erreur de paramétrage de I'unité Controdlez les paramétres.

EF Erreur de paramétrage de fonctionne- Controlez les paramétres dt, dP et d4 ; 'effet du

ment dégivrage.

ED Dégivrage s'est arrété hors délai dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol
et. Defrost islemi normal olarak bittiginde alarm
kapanacaktir.

Le changement des réglages du thermostat par rapport aux réglages d’usine est sous l'entiere
responsabilité de I'utilisateur. NOTESESre entreprise ne peut étre tenue responsable des pertes

matérielles et morales découlant de cette situation.
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F- CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D’APPELER LE SERVICE AGREE

Pannes de Thermostat Numérique

Les signaux d’alarmes pour le thermostat de marque Elstat ;

MESSAGE CAUSE OPERATIONS A EFFECTUER

= La porte est ouverte Controlez la porte de votre produit.

rSF Erreur de systeme de Controlez le fonctionnement du compresseur et les valeurs des
refroidissement parametres concernés.

PF1 Erreur de capteur Controlez le capteur.

PF2 Capteur de I'armoire et du Controlez les valeurs des paramétres.

condensateur

Le changement des réglages du thermostat par rapport aux réglages d’usine est sous l'entiere
responsabilité de l'utilisateur. NOTESESre entreprise ne peut étre tenue responsable des pertes
matérielles et morales découlant de cette situation.

I
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QUESTO MANUALE COPRE | SEGUENTI MODELLI.

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL/ FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FR D BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FR D BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
BODRUM 1850 CE CL/ FRG BUMD 2500 CL BUMD 2100 FR
BODRUM 1850 CE CLD BUMD 1850 CE BUMD 2500 FR
BODRUM 1850 CE FRD BUMD 1850 CE CL BUMD 1850 FRD
BODRUM 1850 CE CL/ FRD BUMD 1850 CEFR BUMD 2100 FRD
BODRUM 1850 CE CLDG BUMD 1850 CECL FR BUMD 2500 FRD
BODRUM 1850 CE FRDG BUMD 1850 CE CLG BUMD 1850 CL FR
BODRUM 1850 CECLFRDG | BUMD 1850 CE FRG BUMD 2100 CLFR
BODRUM 1850 CE CL FRDGV | BUMD 1850 CECL/FR BUMD 2500 CL FR
BODRUM 1850 CE CLDGV BUMD 1850 CE CLG

T
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INFORMAZIONI

GeGentile Cliente,

Per utilizzare il vostro surgelatore piu efficiente prodotto e
controllato per la qualita con grande cura nella struttura di Ugur
Sogutma A.S, vi preghiamo di leggere attentamente questo
manuale prima di utilizzare il vostro prodotto, conservare come

riferimento e utilizzare conformemente alle condizioni previste nel
presente manuale.

Nel caso in cui non si utilizza il vostro prodotto in conformita con le
linee guida di questo manuale e/o si utilizza in modo non corretto,
la nostra Societa non e responsabile di eventuali errori.

E pud seguire I'attuale versione della manuale d'istruzioni sul nostro
sito www.ugur.com.tr

m
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Questo prodotto e fabbricato negli

impianti che rispettano I'ambiente.
Ha la tecnologia amica dell’'ambiente.

Gentile Cliente,

il vostro prodotto che avete acquistato, & fabbricato utilizzando i materiali
senza amianto, formaldeide, cadmio e CFC, e olio di compressori, senza
PCB, PCT durante il periodo di produzione. Il gas utilizzato nel vostro pro-
dotto € R134a, R404a, R290 e R600a. Questi gas sono in conformita con il
protocollo di Kyoto.

Se soddisfa i requisiti del presente manuale e condizioni di utilizzo norma-
le impostato, la vita del vostro prodotto & di 10 anni.

Il suo frigorifero e adatto alla direttiva WEEE (apparecchiature elettriche

elettroniche rifiuti).
ka BS
TSE-ISO-EN R 2
9000 -
Teniano 1ot
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IMPORTANTE

Gentile Cliente,

Si prega di fare promozione e il
montaggio del vostro armadio
d'immagazzinaggio verticale degli
alimenti surgelati prodotto con grande
cura nell'impianto di Ugur Sogutma

A.S per i Servizi Autorizzati di Ugur. Se

lo fa la promozione e il montaggio del
vostro prodotto per un servizio diverso, e
avviene malfunzionamento del prodotto,
il vostro prodotto non é coperto da
garanzia.

117
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Gentile Cliente,

| punti da considerare in questo manuale sono riportati nei titoli ATTENZIONE, AVVERTEN-
ZA, NOTA e RACCOMANDAZIONI.

Questi titoli sono stati definiti per le sua gravita nel modo seguente; Si prega di leggere
con attenzione ciascuno.

Le informazioni indicati in ATTENZIONE, AVVERTENZA, NOTA e RACCOMANDAZIONI in
questo manuale sono valide in tutte le tappe del processo di utilizzo del prodotto, comp-
reso il trasporto e il montaggio.

ATTENZIONE!
Contiene le informazioni per prevenire i danni che possono provocare la distruzio-
ne del prodotto durante l'uso, lesioni, perdita di vite umane e di proprieta.

AVVERTENZA!
Contiene le informazioni per evitare errori che possono causare le ridotte de pres-
tazione o il fallimento del prodotto in uso.

NOTA

Contiene le informazioni descrittive durante 'uso.

RACCOMANDAZIONI

Contiene consigli che possono essere utili per I'utilizzo del prodotto.

In caso di guasto, si prega di contattare il nostro Call Center o il nostro Servizio Autorizzato
Ugur piu vicino o il nostro Centro di Assistenza Clienti. Il numero del nostro Centro di Assis-
tenza Clienti & nell’'ultima pagina del manuale d’uso.

In caso del malfunzionamento del vostro frigorifero, le misure riguardanti i prodotti alimen-
tari sono a discrezione del consumatore. La nostra azienda non & responsabile per il deteri-
oramento degli alimenti a causa di un malfunzionamento o uso improprio.

| nostri prodotti sono fabbricati al fine di mantenere gli alimenti e bevande confezionate
come congelato o fresco. La nostra azienda non é responsabile per i danni che possono
verificarsi nei prodotti utilizzati per scopi diversi.

UGUR
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CONTENUTI

A - Operazioni necessarie prima di utilizzare il vostro prodotto e
avvertimenti di sicurezza

B - Descrizione e specifiche del vostro prodotto

C - Montaggio del vostro prodotto

D - Uso del vostro prodotto

E - Pulizia, manutenzione e trasporto del vostro prodotto

F - Cose da fare prima di chiamare il servizio autorizzato
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A- OPERAZIONI DA FARE PRIMA DI USARE IL VOSTRO PRODOTTO

artenzione! (1)

m

Non mettere il prodotto in un luogo in cui prende luce solare diretta o cucina, riscaldamento, forno, pi-
ano cottura, e fonti di calore radiante ad infrarossi. In caso contrario, potrebbe causare una diminuzione
delle prestazioni del prodotto, danneggiamento e la distruzione del loro prodotto.

Il suo prodotto é stato regolato sulla base di 220-240 volt, 50 Hz. L'uso di tensioni diverse pud danneg-
giare il vostro prodotto e provocare un incendio.

Limpianto elettrico deve essere compatibile con la legislazione nazionale.

Per evitare il rischio di scosse elettriche e incendi, Iimpianto elettrico deve avere relé di corrente di fuga
e fusibili.

Quando si utilizza senza messa a terra, la nostra azienda non é responsabile per malfunzionamenti e
danni che possono sorgere.

Mettere il suo prodotto in un luogo dove non c'é nessun’umidita e circolazione dell’aria non & obstacula.
Prima del primo utilizzo, pulire I'interno del prodotto.

Attendere un (1) ora senza muoversi dopo aver piazzato il prodotto prima dell’'uso.

Se il vostro prodotto € collocato in condizioni molto fredde, periodo di attesa prima deve funzionare
almeno due (2) ore.

Se lasciato vuoto o usato il vostro prodotto in fretta, non rimuovere la spina dalla presa per risparmiare
energia. In caso contrario, il prodotto richiede piu energia per raffreddare di nuovo.

In caso di interruzioni di corrente improvvise, staccare la spina del prodotto dalla parete. Per far funzio-
nare di nuovo, collegare il prodotto dopo 20 minuti. L'alta tensione che si produce quando I'elettricita &
venuto, puo danneggiare il prodotto e causare un incendio.

Non ammessi animali selvatici e domestici e camminare nel vostro prodotto. Si pud danneggiare il pro-
dotto o causare morti e feriti di animali. Gli animali selvatici e domestici possono causare un incendio
di danneggiare il sistema elettrico.

Non porre alimenti ancora caldi nel prodotto per rinfrescarlo.

Il prodotto che si acquista & progettato e costruito in modo da mantenere il cibo e le bevande confezi-
onate come congelato o fresco. Si prega di non utilizzare per altri scopi.

Il prodotto e progettato per I'uso in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto allaperto.

Non collocare i materiali e le sostanze in vostro prodotto non deve essere raffreddato. Non utilizzare per
scongelare i cibi surgelati.

Linstallazione del prodotto, il posizionamento, la manutenzione e la pulizia devono essere eseguite
come scritto nel manuale. Va contrario alla applicazione manuale. In caso di eventuali danni che pos-
sono verificarsi da tale uso, i termini e le condizioni della garanzia del prodotto saranno validi a causa
di un errore dell’'utente.

Nei prodotti costantemente cui le porte sono lasciate aperte, aumentera il gelo e il dispositivo non
entrera il processo di raffreddamento. Quindi, aprire le porte del prodotto quando e necessario soltan-
to. Nei casi in cui non & necessario il prodotto, assicurarsi che la porta é chiusa.

Il vostro dispositivo non ha alcun effetto sterilizzante sui microrganismi. Pertanto, gli alimenti posati nel
prodotto devono essere in conformita con le condizioni di igiene. In caso contrario, gli agenti patogeni
isolati negli alimenti possono mettere in pericolo la vostra salute.

Quando si inserisce il cibo senza pacchetto, o pacchetti che causano perdite di liquido, il liquido che
fuga dal cibo puo causare la corrosione della parte metallica del vostro prodotto, gas di scarico tubi,
ingiallimento e screpolature parti in plastica, e I'eliminazione di igiene, odori, e gli organismi si moltip-
licano e minacciano la vostra salute.

Mettere il cibo nel vostro dispositivo, controllando le date di scadenza degli alimenti.

Non ricongelare gli alimenti congelati e scongelati. Si pud congelare subito dopo il trattamento di ali-
menti (cottura, frittura, ecc...). In caso contrario, puo causare l'intossicazione alimentare.
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A- OPERAZIONI DA FARE PRIMA DI USARE IL VOSTRO PRODOTTO

arTENZIONE! ()

Per raschiare il ghiaccio, non utilizzare qualsiasi oggetto, con eccezione per la lama raschietto di plastica
fornita con vostro prodotto. In caso contrario, se si utilizzano oggetti appuntiti, metalli, se pud causare
danni alla parete interna del surgelatore. Inoltre, pud causare fughe di gas.

Per sbrinare il vostro prodotto, non utilizzare acqua o altro liquido; Mai pulire con un pulitore a vapore.
Puo causare danni al vostro prodotto e scosse elettriche.

Per accelerare lo sbrinamento del vostro prodotto, non utilizzare una fonte di calore (stufa elettrica,
riscaldamento, ecc...). Questo tipo di dispositivo di riscaldamento puo danneggiare la parte in plastica
del vostro prodotto.

Non collocare i materiali in vostro dispositivo non deve essere raffreddato.

Linstallazione del vostro dispositivo, il posizionamento, la manutenzione e la pulizia devono essere
eseguite come scritto nel manuale. Va contrario alla applicazione manuale. In caso di eventuali danni
che possono verificarsi da tale uso, i termini e le condizioni della garanzia del prodotto saranno validi a
causa di un errore dell’'utente.

Per proteggere il vostro dispositivo da eventuali danni, trasportati e conservati nel normale utilizzo. In
caso contrario, il risultato sara la perdita della garanzia.

Come l'impatto dell'oggetto appuntito alla parte in vetro dei prodotti, o contatto con una sostanza
calore eccessiva puo causare la rottura del vetro, fare particolarmente attenzione a questo punto.

NOTA

In caso di difetto del vostro prodotto, le misure relative al cibo contenuto nel vostro prodotto e interamen-
te a discrezione del consumatore. A causa di un malfunzionamento o il guasto di utente, la nostra Societa
non é responsabile per il deterioramento degli alimenti.

Il prodotto che avete acquistato, € stato progettato solo per essere utilizzato per raffreddare le bevande in
bottiglia e in scatola e alimenti confezionati con lo scopo commercial. La nostra societa non € responsabi-
le per i danni che si verificano nei prodotti utilizzati per scopi diversi da quelli.

Controllare il vostro prodotto che ha acquisto quando riceve, se c'& eventuale fallimento. Se non vi & alcun
danno, contattare il proprio rivenditore entro 24 ore.

Per poter utilizzare il vostro prodotto in modo efficiente e sicuro, leggere attentamente questo manuale
prima di utilizzare il vostro prodotto e conservato come fonte di riferimento. E possibile seguire |'attuale
versione della guida utente sul nostro sito www.ugur.com.tr o il nostro servizio autorizzato.
E ‘simbolo di classificazione (AEEE/WEEE) prodotti, con indicazione rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Di conseguenza, gli utenti devono essere conformi alla Direttiva Eu-
ropea 2002/96/CE riciclaggio del prodotto per ridurre al minimo I'impatto ambientale.
Quando si vuole buttare via il vostro prodotto, le informazioni necessarie, si prega di contattare la nostra
Assistenza Autorizzato Ugur. In questo caso, il dispositivo deve assolutamente essere trasportato in un
locale di AEEE/WEEE da rimuovere.
Le immagini mostrate in questo manuale sono rappresentative e possono variare da modello a modello.
Specifiche citati nel presente manuale, in quanto contiene tutte le opzioni, alcune opzioni potrebbero

essere carecidas nel vostro prodotto.
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A-NORME DI SICUREZZA
ATTENZIONE! @

- | prodotti citati in questo manuale sono progettati e prodotti secondo le norme nazionali e
internazionali di sicurezza ed da controllare.

- Devono essere prese in considerazione le seguenti regole per ['uso sicuro.

+ Controllare la presa di corrente se opportuno per eseguire il vostro prodotto. Utilizzare il dispositivo
con assolutamente messa a terra. Assicurati che il tuo impianto elettrico dell'edificio & appropriato. Non
indossare tappi allentati.

+ Non utilizzare il vostro prodotto con definitivamente prolunghe e prese multiple.

« Perla sostituzione della lampada, seguire rigorosamente le istruzioni di questa guida. La potenza della
lampada da sostituire; & dichiarata sull'etichetta del dispositivo, sull'etichetta sottostante la lampada e
in questo manuale. Lampade di canopi devono essere sostituite solo dal Servizio Autorizzato Ugur.

+ Inilluminazione, sostituzione della lampada deve essere eseguita da un servizio autorizzato di Ugur.

+ Seil cavo di alimentazione & danneggiato, la modifica deve essere fatta da Centro di Servizio
Autorizzato Ugur.

+ Durante il funzionamento del vostro prodotto, se avete domande per il collegamento elettrico,
chiamare Servizio di Assistenza Autorizzato Ugur.

» Quando si scollega il vostro prodotto, staccare sempre la spina mantenendo la testa. Non tirare mai il
cavo.

- Non rimuovere la copertura esterna di protezione come descritto in questo manuale. E possibile
raggiungere le parti elettriche che minacciano la vita a causa della disattivazione.

- Non utilizzare un'idropulitrice per la pulizia. La pressione dell'acqua puo causare danni ai componenti
elettrici.

+ Non trattare i problemi elettrici se stesso. Ricordate che la sicurezza &€ fondamentale.

« Non utilizzare un prodotto danneggiato (ad esempio, danni da trasporto) collegando. Relazione al
vostro Servizio Autorizzato di Ugur piu vicino.

- Quando si carica il vostro prodotto con bevande e cibo, considerare la capacita massima di carico. Non
superare la linea di carico é nel prodotto.

+ Non mettere nessun alimento scongelato indietro nel prodotto.

« Lasostituzione dei componenti elettrici deve essere effettuata da un centro di assistenza autorizzato di
Ugur.

« Posizionare il materiale di imballaggio il vostro prodotto in un luogo fuori dalla portata dei bambini. |
materiali di imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) Pud essere un elemento di pericolo per i bambini.

- Il dispositivo acquistato non puo essere utilizzato da persone con (visivi, uditivi) o mentali, i bambini
e le persone senza esperienza, senza la supervisione di una persona responsabile per la loro disabilita
fisiche di sicurezza. | bambini devono essere sorvegliati quando si utilizza il vostro prodotto, e devono
garantire che i bambini non giochino con il vostro prodotto.

« Durante lo sbrinamento, non utilizzare qualsiasi materiale e metallo che il produttore consiglia. Si puo
danneggiare le parti di raffreddamento.

+ Non danneggiare le parti del ciclo di refrigerazione.

+ Non utilizzare alcun prodotto/materiale che il produttore sconsiglia all'interno o all'esterno della cabina.

« Assicurarsi che l'intervento sul vostro prodotto sara fatto da servizio autorizzato di Ugur.

+ Mentre il vostro prodotto sia collegato e che si muove affatto, non muoverlo.

+ Mentre il vostro prodotto é collegato, non eseguire il servizio o operazione di ripristino.

- Non conservare bombolette spray con propellente infiammabile.

- Seguire rigorosamente le regole del posizionamento del nostro prodotto. La mancata progettare griglia
di frigorifero puo portare ad un pericolo di incendio.

+ Seil vostro prodotto & danneggiato o non funziona correttamente, staccare la spina dalla presa di
corrente. Si prega di trasferire il cibo in un luogo fresco adatto e contattare il servizio di Assistenza
Tecnica Ugur.
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A- NORME DI SICUREZZA

AVVERTENZA!

Si prega di controllare il gas refrigerante indicata sull'etichetta del prodotto.
| seguenti 5 articoli riguardano i prodotti contenenti gas idrocarburi R600 e R290.

- Perridurreil rischio d'incendi, I'installazione del prodotto deve essere effettuata solo dal Servizio
Autorizzato Ugur.

« Non ostruire i fori di ventilazione nel recinto.

« Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento, non sono
raccomandati dal costruttore.

- |l sistema di raffreddamento non deve essere danneggiato.

« A meno che siano modelli raccomandati dal costruttore, non deve essere usato nel vano
dispositivi di conservazione degli alimenti elettrico.

UGUR

“Freschezza garanzia”

m

123



B- ASPETTO GENERALE DEL PRODOTTO

ARMADI LATERALI

Maniglia di coperchio
Termostato

Porta scorrevole in vetro

Carrello di carico

> Corpo esterno

Piedi

SEMINTERRATO 1850 CE (TESTA DI GONDOLA)

I

UGUR

“Freschezza garanzia”

|



B- SPECIFICHE DEL VOSTRO PRODOTTO

VISTA DI ISOLA

NOTA

prodotti commerciali, standard di prova consumo di energia & EN23953-2.

Le specifiche del prodotto sono sull'etichetta. Ugur Sogutma A.S. si riserva il diritto di modificare le speci-
fiche dei prodotti senza preavviso.

I
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Scelta del luogo di installazione

Per eseguire il prodotto alla perfezione, I'ambiente di lavoro & molto importante. Selezionando I'ambiente di
lavoro,

Non mettere il prodotto esposto all'aperto in ambiente esterno. (Strade, viali, ecc.)
Mettere lontano da fonti di calore almeno un (1) metro. (stufa, stufa, stufa elettrica, ecc.) (Figura 1)
Non porre davanti alla climatizzazione bocca, sotto ventilatore, e la bocca delle porte e delle finestre. (Figura 2)

Non esporre alla luce diretta del sole. Contatta la luce del sole di vetro del frigorifero aumenta il suo ritmo di lavoro
che significa che il consumo di energia aumentera.

Per utilizzare la sezione compressore del vostro prodotto in modo sano, I'ingresso e l'uscita deve essere rilassato e
sciolto.

Quando il prodotto sulla parete, assicurarsi che ci sia spazio di 150 mm (15 cm) tra il retro del frigorifero e il muro.

atTENZIONE! ()

Contro il pericolo di drenaggio dell'acqua di troppo pieno in luoghi con elevata umidita, assicurarsi
che i pavimenti e le pareti nella zona del vostro prodotto non sia danneggiato dall'acqua.

Nell'assemblea svolta dal Servizio Autorizzato Ugur; Servizio Autorizzato Ugur relazione di servizio
sul luogo appropriato per l'installazione, tuttavia, la decisione finale sulla localizzazione della struttu-
ra sara definito dai consumatori. Questo processo sara specificato sotto forma di servizio di montag-
gio da Assistenza Autorizzato Ugur. Poiché la decisione finale del consumatore, se il danno si verifica,
piuttosto che derivante da responsabilita di prodotto per i danni saranno a carico del consumatore.

Il vostro prodotto offre le migliori prestazioni di raffreddamento alle condizioni specificate nella tabella

sottostante in base al tipo di tempo. Pertanto, assicurarsi che il livello di temperatura dell'ambiente in
cui viene utilizzato il prodotto.

Nei prodotti commerciali:

Classe climatica Gamma di temperatura Umidita

Classe 3 16°Ce25°C Umidita relativa 60%
Classe 4 16°Ce30°C Umidita relativa 55%
Classe 5 16°Ce40°C Umidita relativa 45%

Classe climatica del suo prodotto deve essere incluso in etichetta delle specifiche del prodotto.

FIGURA 2
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Collocamento

Possibili posizioni di montaggio:

- Sostenere individualmente contro il muro. (Figura 3)

- Sostenere singolarmente contro il muro a forma di flangia (figura 4)

- In una sequenza riga (Figura 5)

- Sequenza di Isola con armadio superiore (Figura 6)
Sequenza singolo: Assicurarsi che ci sia una distanza di 100 mm (10 cm) tra la parete e il dispositivo.

Sequenza come una singola riga: Lasciare una distanza di 100 mm (10 cm) tra la parete e il dispositivo.
Puo sostenere il lato della lattina contro la parete.

Sequenza consecutiva: Se si inserisce piu di un seminterrato dispositivo back to back, & necessario col-
legare con un profilo specifico U (6b-10). Cosi, una distanza di 100 mm (10 ¢m) tra due armadi back to

back seminterrato. L'apertura superiore & chiuso con un coperchio speciale (6a-5), aperture laterali formate
chiuso un coperchio laterale (6b-4).

Disposizione isola con armadio superiore: Oltre al diagramma di sequenza consecutiva ha una linea di

armadi formate da parti della testa. Non é necessario lasciare uno spazio d'aria tra il cabinet principale e altri
armadi.

FIGURA 3

FIGURA 4

127

m

UGUR

“Freschezza garanzia”




C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Sospeso

FIGURA 5

FIGURA 6

0 Collegamento U-profilo
1 Presa laterale (con armadio testa)
2 Zoccolo anteriore
3 Presa laterale (senza armadio testa)
basamento anteriore, armadio testa
4 Copre chiusura laterale
6 Copre chiusura superiore
6a Tampone di protezione (lato-cima)
6b Tampone di protezione (lato-basso)
7 Tampone di protezione, frontale, superiore-cima
8 Tampone di protezione, lato, armadio testa
9 Accoppiatore plinto
10 U-profilo

11 Tampone di protezione frontale, armadio testa

12 Separatore del armadio testa

= UGUR
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Installazione

Prima dell'installazione, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e pallet in legno prodotto (puo essere Necessaria
sollevamento il prodotto per rimuovere la base del pallet).

Montare i pezzi di ricambio per il prodotto secondo le istruzioni di installazione. Utilizzare solo ricambi
originali di Ugur.
Ricambi non originali possono creare rischi per voi e puo causare danni al prodotto.

Inserite il vostro prodotto nella regione desiderata. Seguire le regole descritte nel manuale durante il po-
sizionamento.

Metti il bilanciamento del vostro prodotto, lateralmente e in profondita attraverso un livello. Rendere il
processo di bilanciamento del vostro prodotto con I'aiuto dei piedini regolabili nella parte anteriore (opzi-
onale). (Figura 7)

Nei modelli di ruote (opzionale), dopo l'inserimento di prodotti, ruote freni (opzionale) devono essere as-
sicurati o se non c'é freno, il dispositivo deve essere garantito per essere sfrattati.

N

E

FIGURA 7
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C- INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Elettrici di cablaggio standard

il vostro prodotto funziona quando collegato ad una spina, come mostrato in Figura 8.

ATTENZIONE! (1)

E 'vietato collegare il vostro prodotto a una presa multipla, e utilizzare prolunghe. (Figura 9)
Questo prodotto non ha un interruttore on e off.

Evitare il contatto dei cavi collegati alla rete del vostro prodotto con superfici calde.

Utilizzare una presa con collegamento a terra. La presa deve essere resistente almeno al 10-16 A e deve
essere protetta da un fusibile. Ottiene l'aiuto del nostro ufficio tecnico e qualificato per il fusibile di essere
sulla elettricista di rete.

Tensione e la frequenza di rete deve essere lo stesso valore attribuito sull'etichetta del prodotto. Se la ten-
sione di rete € superiore o inferiore al valore specificato, fornisce la tensione desiderata con il regolatore di
tensione. Su questo tema, & possibile ottenere aiuto da un elettricista qualificato.

Non posizionare il vostro prodotto nel passante. Questa condizione puo causare lesioni e danni al vostro
prodotto. (Figura 10)

FIGURA 8 FIGURA 9 FIGURA 10
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D- USO DELVOSTRO PRODOTTO

Funzionamento

arTenzione! (1)

- Questo manuale si applica a molti modelli di dispositivi. Proprieta dei modelli possono variare.
Le foto possono essere diverse.

» Prima di eseguire il vostro prodotto per la prima volta, pulire l'interno e tutti gli accessori.

- Se il vostro prodotto é stato scosso durante il trasporto e il posizionamento, in attesa di essere
raffreddato (1) ora senza correre. Cosi, se l'olio nel compressore ¢ infetto, di nuovo. Se funziona
senza prestare attenzione a questa situazione, si pud danneggiare il compressore.

+ Collegare il vostro prodotto a una presa stabilita in conformita delle norme, ha solo 220-
240V/50 corrente Hz alternata. (Figura 11)

+ Quando il vostro prodotto funziona, si sente il rumore del compressore.

FIGURA 11

Regolazione della temperatura interna del vostro pro-
dotto

La temperatura interna del prodotto & impostato in fabbrica in modo da conservare gli alimenti nel
dispositivo comunque.

Assicurare di mettere i prodotti surgelati nel vostro dispositivo.
La temperatura di conservazione degli alimenti puo essere regolata tramite termostato elettronico.

Il valore standard del dispositivo & impostato nei nostri impianti di produzione. Si tratta di un valore
che puo offrire la protezione che non interrompera il vostro prodotto sul dispositivo in qualsiasi
condizione.

Quando si esegue il prodotto alla fabbrica-set, si ottengono i migliori risultati sia in termini di prestazi-
oni in termini di consumo energetico.

Opera tuo dispositivo per almeno tre (3) ore di vuoto. Cosi, I'interno del vostro prodotto inacidito nel
modo migliore in tutti gli aspetti.

La temperatura interna del prodotto puo essere regolataa-18°Ce -25°CperimodelliFRe0°Ce

+10° C per i modelli CL.

“Freschezza garanzia”
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D- USO DELVOSTRO PRODOTTO

Utilizzando il termostato digitale

Se il prodotto acquistato contiene un termostato digitale, prestare attenzione a questi temi.

Termostati digitali sono impostate in fabbrica, non richiede alcuna regolazione. E possibile modificare I'impostazione
del termostato come mostrato nella figura seguente.

Termostati digitali contengono diversi programmi. (modalita Eco, modalita NOTAESte, ecc.) Se si pensa ci sia un proble-
ma con il raffreddamento nel vostro prodotto, contattare il Servizio Autorizzato di Ugur.

Codici di errore di termostati digitali sono nel titolo di fallimento. Di fronte a questo codice di errore, attivare I'allarme
termostato e informare il servizio autorizzato di Ugur.

< I > Accendere/spegnere il frigorifero. [ é [ @ Chiedi sbrinamento manuale.

My, ES * K
@& Lallarme é disattivato. ECO - ) Porta a modalitd economica e NOTAESte.

Per termostato Carel;

) aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
yeratura aumenta.

lare la temperatura del frigorifero. Funziona quando si
1e il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

> aver premuto il tasto Set, premendo questo pulsante
e la temperatura

sante di programma. Utilizzato solo da personale di
zio.

ione on/off del prodotto. Allo stesso tempo, dopo aver
wto il tasto Set, premendo questo tasto la temperatura
anta.

ente di effettuare lo sbrinamento manuale. Allo stesso
)0, dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo
inte riduce la temperatura.

lare la temperatura del frigorifero. Funziona quando si
1e il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.
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D- USO DELVOSTRO PRODOTTO

Utilizzando il termostato digitale

Per il termostato Dixell;

“onsente di effettuare lo sbrinamento manuale.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
emperatura aumenta.

Jopo aver premuto il tasto Set, premendo questo pul-
ante riduce la temperatura.

tegolare la temperatura del frigorifero. Funziona quando
ipreme il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

tegolare la temperatura del frigorifero. Funziona quando
i preme il tasto Set per un periodo di 2-3 secondi.

Jopo aver premuto il tasto Set, premendo questo tasto la
emperatura aumenta.

“onsente di effettuare lo sbrinamento manuale.

dopo aver premuto il tasto Set, premendo questo pul-
ante riduce la temperatura.
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D- USO DELVOSTRO PRODOTTO

Imbottitura nel dispositivo

Dopo che il prodotto funziona tre (3) ore vuote, & possibile caricare prodotto alimentare. (Se il modello del
prodotto € un termometro, e possibile controllare la temperatura interna del prodotto qui.)

AVVERTENZA!

Lavori vostro frigo vuoto tre (3) ore prima di riempire il vostro cibo nel frigorifero.

Non posizionare i prodotti/materiali vietati in frigorifero. Non scongelare gli alimenti surgelati nel
vostro prodotto. (Valido per frigoriferi).

A distanza di due (2) cm, almeno per la circolazione dell'aria tra il ripiano superiore con il cibo.

Nessun carico gli alimenti sulla linea di carico.

Sbrinamento

Sbrinamento automatico € disponibile sui loro prodotti di cui al D. Questo sistema lascia un sottile strato di
neve invece di uno spesso strato di ghiaccio sulla superficie del lato interno del vostro armadio. Questo strato
di neve si scioglie in determinati momenti della settimana, grazie al sistema di sbrinamento.

Tuttavia, in alcuni casi particolari, lo sbrinamento non puo fondere la neve formata sulla superficie (ambienti
troppo umidi, spesso la porta viene aperta, ecc.). In questo caso, & utile sbrinamento manuale al di fuori del
periodo stabilito.

Puo effettuare lo sbrinamento manuale premendo il tasto che viene inserito nel termostato elettronico.

Sara una considerazione importante, deve passare per almeno 24 ore tra i due € uno sbrinamento manuale.
Mentre il tuo dispositivo si scioglie automaticamente neve e ghiaccio formato, € utile per spegnere comple-
tamente il dispositivo due volte I'anno, e pulire I'interno in termini di salute.

Altri modelli sono dotati di sbrinamento manuale.

AVVERTENZA!

«+ Se le pareti interni del dispositivo sono congelati, in questo caso, riducendo la capacita di raffred-
damento, e provoca consumazione potenza extra. Pulire le parti congelate del dispositivo con
raschietto senza danneggiare le pareti.

« Selaneve e troppo spessa, posizionare il cibo sul vostro dispositivo in un luogo appropriato che
non degrada.

« Dopo, scollegare il prodotto. Normalmente, il ghiaccio si scioglie formata in un periodo di due (2)
ore. Per I'acqua di disgelo non danneggia il terreno, posizionare un contenitore di scarico acqua.

» Dopo lo scongelamento, strofinare le pareti interne del vostro prodotto con un panno asciutto,
non badare alla fine bagnato.

- Azionare il dispositivo indietro di tre (3) ore vuote. In seguito, si pud mettere il cibo nel vostro
prodotto.

- Cipuo essere una leggera condensa sul vetro durante la fusione. Questo condensa scompare
quando si ritorna al funzionamento normale.

UGUR
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D- USO DELVOSTRO PRODOTTO

Spegnere il vostro prodotto

Mettere gli alimenti nel vostro prodotto in una zona dove credono meglio.

Togliere il tappo dal potere del vostro prodotto. (Figura 12)

Se il vostro prodotto deve essere lasciato inattivo per troppo tempo, esegue le seguenti operazioni;

Pulire il vostro prodotto. (Vedere a pagina 21). In caso contrario, l'umidita restare in superficie, puo
causare offuscare sulla parete interna.

FIGURA 12

AVVERTENZA!

Dopo aver chiuso il vostro prodotto, se siete in un ambiente chiuso:

« Non coprire il vostro prodotto con involucro di plastica. Come la plastica e stretto, perché
I'odore del prodotto e anche causare sudorazione. Come risultato della sudorazione, si pud
verificare corrosione.

» Nel caso in cui tiene il vostro prodotto in un modo che apre la porta, si puo verificare
I'odore.

UGUR
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E- PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTI DEL VOSTRO

FRIGORIFERO
PULIZIA

Pulizia del dispositivo & costituito da due fasi, la pulizia interna e la pulizia esterna.

Prima di iniziare la pulizia, assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni.

AVVERTENZA!

Scollegare sempre il dispositivo prima di pulirlo.
Durante la pulizia e la manutenzione, utilizzare guanti protettivi. Questo vi proteggera da un infortunio.

Non usare materiali di pulizia, come materiali di pulizia domestici e abrasivi e traccianti (detergenti, de-
tergenti di superficie, benzina, diluenti per vernici, acidi, infiammabili, solventi). In caso contrario, pud
causare scolorimento sulle parti in plastica del prodotto.

Non usare mai acqua per lavare sotto pressione.

La pulizia interna

Collocare il cibo posto all'interno il vostro prodotto in una zona adatta.

Prima della pulizia, si aspettano l'interno del vostro prodotto a temperatura ambiente.

Indossare guanti protettivi durante la pulizia e la manutenzione. Questo vi proteggera da un infortunio.
Togliere i pezzi di accessori.

Rendere il processo di pulizia con un panno e acqua tiepida con sapone neutro o cotone con un deter-
gente consigliato da Ugur Sogutma A.S.

Asciugare con un panno di cotone asciutto. | prodotti non secca pud scurirsi.
Dopo la pulizia, assicurarsi di non lasciare bagnato o umido nella regione interna.

Dopo aver eseguito il vostro prodotto in conformita con le modalita di cui al presente manuale, & pos-
sibile ripristinare i vostri prodotti piu di tre (3) ore piu tardi.

Esterno di pulizia
Si prega di pulire con un panno di cotone e acqua calda.
Evitare di perdita nel pannello di controllo frontale e nel reparto illuminazione durante la pulizia.

Pulire la guarnizione della porta con acqua e sapone soltanto.

Manutenzione

Questo prodotto non necessita di manutenzione periodica.

RACCOMANDAZIONI

E possibile utilizzare prodotti di pulizia marchio Ugur per la pulizia interna ed esterna della macchina
per ottenere I'Autorizzato Servizi Ugur.

UGUR
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E- PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTI DEL VOSTRO

FRIGORIFERO

Trasportare il vostro prodotto

Togliere il tappo del prodotto da terra.
Si applica scongelamento.

Spostare il vostro prodotto nella normale posizione di funzionamento. Non spostare verticalmente, orizzon-
talmente o coprire in posizione aperta.

Proteggere il vostro prodotto da urti durante il trasporto. Non spostare il vostro prodotto collegato o riem-
pito.

Al fine di non causare alcun incidente o caduta o scivolamento del prodotto durante il trasporto per evitare
danni al telaio, fissare il vostro prodotto.

NOTA

Se non si utilizza il vostro prodotto, si prega di prestare attenzione ai seguenti elementi.
Se non si utilizza il vostro prodotto a breve termine:

Si prega di lasciare il vostro prodotto in condizioni di funzionamento.

Se non si utilizza il vostro prodotto a lungo termine e se si vuole chiudere il tuo prodotto:
Mangiare cibi che sono nel loro prodotto e lasciare il vostro prodotto vuoto.

Scollegare il cavo di alimentazione.

Segui passi sbrinamento e la pulizia interna specificati nel presente documento.
Asciugare l'interno del prodotto completamente. | prodotti non secca puo scurirsi.

Si prega di lasciare il vostro prodotto porta aperta.

UGUR
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F- COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE ASSISTENZA

AUTORIZZATO

Malfunzionamento

Fallimenti e le loro soluzioni indicate in questa sezione sono quelli che possono essere facilmente risolti se questi sug-
gerimenti non risolvono il problema, contattare il Servizio Autorizzato Ugur.

AVVERTENZA!

+ Qualsiasi malfunzionamento del prodotto deve essere utilizzato sostenute dal Servizio Autorizzato Ugur.

« Ilsuointervento puo danneggiare voi, i vostri collaboratori o ai vostri clienti, potete lasciare il vostro prodotto
fuori garanzia, puo portare a danni (incendio, ecc.)

+ In caso di guasto, consultare il nostro Centro assistenza clienti o di Assistenza Autorizzato Ugur. (Vedere

pagina 23)

Malfunzionamento

Possibili soluzioni

Risultato

Il vostro dispositivo non funziona. (Il
dispositivo ha emesso alcun suono o
solo il rumore della ventola.)

Il termostato puo causare.

La spina non € inserita.

Il fusibile puo essere danneggiato.
Le lastre possono essere intasati
condensatore e sporco.

Tentera nuovamente quando fino
alla giusta temperatura.

Inserire la spina corretta.

Consulte a Servizio autorizzato Ugur
o un elettricista qualificato.

Pulire le alette del condensatore.

La temperatura interna é alta.

La temperatura dell'ambiente es-
terno & unimpostazione molto alta
o sbagliato termostato.

Molto vicino alla parete di fondo.
Bocchette di ventilazione sono
ostruiti o bloccati.

Essi possono essere stati esposti ad
eccessivi venti esterni.

| fogli sono condensatore sporco.

Spostare il frigorifero in un luogo
dove la temperatura é piu bassa
ambiente esterno.

Portare lo spazio specificato.
Pulire la parte anteriore delle
lamelle.

Prevenire vento.

Pulire le alette del condensatore.

La temperatura interna dell'unita &
troppo bassa.

Errata regolazione del termostato
interno.

Impostare nuovamente il termo-
stato.

Le lampade del vostro prodotto non
si accende le luci o solo uno.

Luci spente.
La lampadina é fulminata o avvia-
mento difettoso.

Accendere le luci.
Sostituire il componente difettoso.

Un alto grado di sudorazione nella
finestra del dispositivo.

Da sudorazione all'interno della
cabina, puo essere intasato foro di
scarico dell’acqua.

Se la quantita di umidita presente
nell'ambiente vetro esterno sudor-
azione 65% superiore.

Pulire il foro di scarico dell’acqua.
Per I'alta umidita, si puo mettere il
dispositivo in un ambiente asciutto.

Cattivo odore proveniente dal fondo
del vostro dispositivo.

Scolare vassoi sporchi. (Disponibili
per alcuni modelli.)

Bacinelle pulite.

| valori di potenza delle lampade o LED utilizzati possono variare da un prodotto all‘altro. Solo Servi-
zio Autorizzato di Ugur pud intervenire o lampade a LED utilizzate nel prodotto.
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F- COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE ASSISTENZA

AUTORIZZATO

Malfunzionamento del termostato digitale

Segnali di pericolo termostato di marchio Dixel;

MESSAGGIO | MOTIVO MISURE DA ADOTTARE

P1 Sensore guasto Camera Controllare il collegamento del sensore

P2 sen Sensore guasto evaporatore Prima di sostituire il sensore, verificare i collegamenti dei sensori.

HA pa- Allarme di massima tempera- Controllare il funzionamento del compressore e controllare i valori
tura dei parametri corrispondenti.

LA pa- Allarme di massima tempera- Controllare il funzionamento del compressore e controllare i valori
tura dei parametri corrispondenti.

EA allarme esterno Quando l'ingresso digitale non & attivo, I'avviso si arresta automat-

icamente.

Segnali di pericolo del termostato di marca Carel:

del tempo

MESSAGGIO | Motivo MISURE DA ADOTTARE
EO La mancata verifica sensore 1 Controllare il sensore
(controllo)

E1 Guasto sensore 2 (scongela- Controllare il sensore ed d0 =0/1/4,F0 =1

mento)

E2 Guasto sensore 3 (conden- Controllare il sensore e (A4 = 10)

satore)

1A allarme esterno Controllare le uscite di allarme esterni, verifica parametri A4 e A7.

dor Allarme porta aperta Assicurandosi che la porta é chiusa, verifica parametri A4 e A7.

LO Allarme di bassa temperatura Quando le temperature restituiti alla gamma di temperature di val-
ori, si spegne automaticamente I'allarme. Controllare anche i valori
di impostazione.

HI Allarme di alta temperatura Quando le temperature restituiti alla gamma di temperature di val-
ori, si spegne automaticamente I'allarme. Controllare anche i valori di
impostazione. Assicurarsi che il sistema di raffreddamento funziona
correttamente.

EE/Eer Unita parametro di errore Controllare le impostazioni.

EF Errore dei parametri di lavoro Controllare i parametri dt, dP e d4; Verificare I'effetto di sconge-
lamento. Quando lo sbrinamento termina, I'allarme si spegne
normalmente.

ED Lo sbrinamento termina fuori dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost islemi

normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

La variazione dei valori del termostato digitale esterno I'impostazione predefinita & interamente
sull'utilizzatore. Per questo motivo, la nostra societa non puo essere ritenuta responsabile per i
danni materiali e morali.
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F- YETKILI SERVIS CAGRILMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER

Dijital Termostat Arizalari

Elstat marka termostat icin alarm sinyalleri;

MESA)J NEDENI YAPILACAK i$LEMLER

= Kapri acik Uriiniinliziin kapisini kontrol ediniz.

rSF Sogutma sistemi hatasi Kompresor calismasini ve ilgili parametre degerlerini kontrol et.
PF1 Sensor hatasi Sensorl kontrol et.

PF2 Dolap ve kondanser Sensorii | Parametre degerlerini kontrol et.

Dijital termostat ayarlarinin fabrika ayarlari disina ¢ikartilmasi tamamen kullanici
sorumlulugundadir. Bu sebepten olusacak maddi ve manevi kayiplardan firmamiz sorumlu
tutulamaz.

m
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ESTE MANUAL INCLUYE LOS MODELOS SIGUIENTES.

ES

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL/ FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FR D BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FR D BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
BODRUM 1850 CE CL/ FRG BUMD 2500 CL BUMD 2100 FR
BODRUM 1850 CE CLD BUMD 1850 CE BUMD 2500 FR
BODRUM 1850 CE FRD BUMD 1850 CE CL BUMD 1850 FRD
BODRUM 1850 CE CL/ FRD BUMD 1850 CEFR BUMD 2100 FRD
BODRUM 1850 CE CLDG BUMD 1850 CECL FR BUMD 2500 FRD
BODRUM 1850 CE FRDG BUMD 1850 CE CLG BUMD 1850 CL FR
BODRUM 1850 CECLFRDG | BUMD 1850 CE FRG BUMD 2100 CLFR
BODRUM 1850 CE CL FRDGV | BUMD 1850 CECL/FR BUMD 2500 CL FR

BODRUM 1850 CE CLDGV

BUMD 1850 CE CLG
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INFORMACION

Estimado cliente,

Para usar mas eficiente su producto producido y controlado para
la calidad con gran cuidado en las instalaciones de Ugur Sogutma
A.S, le aconsejamos que lea con cuidado este manual antes de
comenzar el uso de su producto, mantiene como una referencia

y use de acuerdo con las condiciones de uso indicadas en este
manual.

En caso de que no utilice su producto de acuerdo con las directrices
indicadas en este manual y/o utilice incorrectamente, nuestra

Empresa no es responsable de cualquier error de uso de su
producto.

Puede sequir la version actual de la guia del usuario en nuestro sitio
web www.ugur.com.tr

I
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Este producto se fabrica en las
instalaciones respetuosas con el medio

ambiente.
Tiene la tecnologia respetuosa del medio
ambiente.

Estimado cliente,

El producto que ha comprado, se produce utilizando los materiales sin
amianto, formaldehido, cadmio y CFC, y dleo de compresor exento de
PCB, PCT durante el periodo de produccion. El gas utilizado en su produc-
to es R134a, R404a, R290 y R600a. Estos gases son conforme al Protocolo

de Kyoto.

En caso de que cumple con los requisitos contemplados en este manual
y establecer las condiciones de uso normal, la vida de su producto es 10

anos.

Su refrigerador es adecuado a la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos

Eléctricos Electronicos).

m
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MPORTANTE

Estimado cliente,

Haga realizar la promocién y el montaje
de su armario vertical de conservacién
de los alimentos congelados producido
con gran cuidado en las instalaciones

de Ugur Sogutma A.S, por los Servicios
Autorizados de Ugur. En caso de que hace
realizar la promocién e la instalacion de
su producto por un Servicio diferente, y
ocurre mal funcionamiento y su producto
no estd cubierto por la garantia.

m
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Estimado cliente,

Los puntos que deben considerarse en este manual se indican en los titulos PELIGRO,
AVISO, NOTA y RECOMENDACIONES.

Estos titulos han sido definidos por la gravedad en la siguiente manera; Le rogamos que
lea cuidadosamente cada uno.

Las informaciones especificadas bajo PELIGRO, AVISO, NOTA y RECOMENDACIONES en
este manual son validos en todas las etapas a lo largo del proceso de uso de del producto,
incluyendo el transporte y la instalacion.

PELIGRO!
Contiene las informaciones para evitar los dafios graves que pueden resultar en la
destruccién del producto durante su uso, lesién, la pérdida de vidas y bienes.

AVISO!
Contiene las informaciones para evitar los errores que pueden causar la reduccion
del rendimiento o el fallo de su producto durante su uso.

NOTA

Contiene las informaciones descriptivas durante el uso.

RECOMENDACIONES

Contiene las recomendaciones que pueden ser utiles en el uso del producto.

NOTA

En caso de un fallo, por favor péngase en contacto con nuestro Centro de Llamadas o nuest-
ro Servicio Autorizado de Ugur més cercano, o nuestro Centro de Atencién al Cliente para
obtener informacién. El nimero de nuestro Centro de Servicio al Cliente es en la ultima
pagina de la guia del usuario.

En caso de mal funcionamiento en su refrigerador, las medidas relativas a los alimentos en
el producto son en la discrecion del consumidor. Nuestra Empresa no es responsable del
deterioro de los alimentos debido a un error de funcionamiento o del uso defectuoso.
Nuestros productos se fabrican con el propésito de congelacion de los alimentos y de las
bebidas envasados como congelados o frescos. Nuestra empresa no se hace responsable
por dafios y perjuicios que pueden ocurrir en los productos utilizados para fines distintos.
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TABLA DE CONTENIDO

A - Operaciones necesarias antes de utilizar su producto y adver-
tencias de seguridad

B - Vision general y especificaciones de su producto

C - Montaje de su producto

D - Uso de su producto

E - Limpieza, mantenimiento y transporte de su producto

F - Cosas a hacer antes de llamar al servicio técnico autorizado
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A- OPERACIONES A HACER ANTES DE USAR SU PRODUCTO

peLiGro! (D)

m

No ponga su producto en un lugar donde lleva la luz solar directa o una cocina, calentador, horno, es-
tufa, y las fuentes de calor radiante infrarrojo. De lo contrario, puede causar a disminuir el rendimiento
del producto, los dafios y la destruccion de su producto.

Su producto se ha establecido sobre la base de 220 a 240 voltios, 50 Hz de alimentacion de red. El uso
de diferentes tensiones de su producto puede danarlo y causar un incendio.

Las instalaciones eléctricas deben ser compatibles con la normativa nacional.

Para evitar los riesgos de descargas eléctricas e de incendio, la instalacion eléctrica debe tener relé de
fugas y fusibles.

En caso de uso sin conexion a tierra, nuestra empresa no se hace responsable por el mal funcionamien-
to y dafnos que pueden surgir.

Ponga su producto en un lugar sin humedad y donde la circulacién del aire no es obstacula.

Antes del primer uso, limpie el interior de su producto.

Espere una (1) hora sin mover después de poner su producto y antes de utilizar.

Si su producto se instala en las condiciones muy frias, periodo de espera antes de operar debe al menos
dos (2).

Si no usa o deja vacio su producto a poco tiempo, no saque el enchufe de la toma para ahorrar energia.
De lo contrario, su producto requerira mas energia para enfriar de nuevo.

En caso de los apagones repentinos, quitar el enchufe de su producto de la toma. Para operar de nuevo,
conecte su producto después de 20 minutos. La alta tension que se produce cuando la electricidad
llegd, puede dafar el producto y causar un incendio.

No permite los animales salvajes y domésticos entrar y pasear en su producto. Puede dafar el producto
o causar muertes y lesiones de los animales. Los animales salvajes y domésticos pueden causar un
incendio danando la instalacion eléctrica.

No coloque los alimentos calientes en el producto para frescor.

El producto que compra esté disefiado y fabricado con el fin de mantener los alimentos y las bebidas
envasados como congelados o frescos . Por favor, no use para otros fines.

El producto ha sido disefiado para ser usado en lugares interiores. No use el producto en el exterior.
No cologue los materiales/las sustancias en el producto que no deben ser enfriados. No utilice el pro-
ducto para la descongelacion de los alimentos congelados.

La instalacion del producto, su colocacién, mantenimiento y limpieza deben realizarse como esté esc-
rito en el manual. No hace una aplicacién contraria al manual. En caso de cualquier dafio que pueda
ocurrir del tal uso, los términos y condiciones de la garantia de producto seran invélidos debido a un
error del usuario.

En los productos constantemente cuyos las puertas estan dejados abiertos, la escarcha aumentara y el
dispositivo no realizara el proceso de enfriamiento. Por lo tanto, abrir las puertas del producto cuando
so6lo se necesita. En los casos en que no se necesite el producto, asegurese de que la puerta esta cerrada.
Su aparato no tiene ningun efecto de esterilizacion sobre los microorganismos. Por lo tanto, los ali-
mentos que pone en el producto deben estar en conformidad con las condiciones de higiene. De lo
contrario, los patégenos aislados en los alimentos pueden poner en peligro su salud.

Cuando pone los alimentos sin paquete, o los paquetes que causan las fugas de liquido, el liquido que
su fuga de los alimentos en su producto, pueden causar la corrosion a la parte metalica de su producto,
la fuga de las tuberias de gas, amarillamiento y agrietamiento en las piezas de plastico, y la eliminacién
de las condiciones de higiene, los olores, y que los microorganismos se multiplican y amenazan su
salud.

Colocar los alimentos en su aparato comprobando las fechas de caducidad de los alimentos.

No congele de nuevo los alimentos congelados y descongelados. Puede congelarlos solo después de
tratar los alimentos (coccidn, fritura, etc...). De lo contrario, puede causar la intoxicacion alimentaria.
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A- OPERACIONES A HACER ANTES DE USAR SU PRODUCTO

peLicro! (1)

Para raspar el hielo, no utilice ningtin objeto, con la excepcién de la hoja de rasqueta de plastico que se
incluye con el producto. De lo contrario, si usted estd usando objetos cortantes, de metal, que puede
causar dafo a la pared interior de su producto. Ademas, puede causar fugas de gas

Para descongelar su producto, no utilice el agua u otro liquido; nunca limpiar con un limpiador a vapor.
Puede ocasionar los dafios a su producto y una descarga eléctrica.

Para acelerar descongelacion en su producto, no utilice una fuente de calor (estufa eléctrica, calefaccion,
etc...). Este tipo de calentadores puede dafar la pieza de pléstico de su producto.

No coloque los materiales en su aparato que no deben ser congelados y enfriados.

La instalacion de su aparato, su colocaciéon, mantenimiento y limpieza deben realizarse como esté esc-
rito en el manual. No hace una aplicacién contraria al manual. En caso de cualquier dafo que pueda
ocurrir en su producto del tal uso, los términos y condiciones de la garantia de aparato seran invalidos
debido a un error del usuario.

Para proteger su aparato contra los dafios, transporta y almacena en el uso normal. De lo contrario, dara
lugar a la pérdida de la garantia.

Como el impacto del objeto al que apunta la parte de cristal de los productos, o el contacto con una
sustancia calor excesivo puede hacer que el vidrio se rompa, tenga especial cuidado en este punto

En caso de cualquier fallo en su producto, tomar las medidas relacionadas con los alimentos contenidos
en su producto estd completamente dentro de la discrecion del consumidor. Debido a un error de funci-
onamiento defectuoso o de usuario, nuestra Empresa no es responsable del deterioro de los alimentos.

El producto que ha comprado, sélo esta disefiado para ser utilizado para enfriar las bebidas embotelladas
y enlatadas y los alimentos envasados con el fin comercial. Nuestra empresa no se hace responsable para
los dafos que se produzcan en los productos que se utilicen para fines distintos de aquellos.

Verificar el producto que compra cuando recebe si hay algun fracaso. Si hay algiin dafo, péngase en
contacto con su distribuidor dentro de las 24 horas.

Para poder utilizar su producto de manera eficiente y segura, por favor, lea cuidadosamente este manual
antes de comenzar a utilizar el producto y mantiene como fuente de referencia. Puede seguir la version
actual de la guia del usuario en nuestro sitio web www.ugur.com.tr o nuestro servicio técnico autorizado.

Se encuentra simbolo de la clasificacion (WEEE/RAEE) en este producto indicando los residuos

de aparatos eléctricos y electrénicos. En consecuencia, los usuarios deben cumplir con la Direc-

tiva Europea 2002/96/EC reciclado del producto para minimizar el impacto ambiental.

Cuando desee tirar su producto a la basura, para conocer la informacién necesaria, por favor
contacte a nuestro Servicio Autorizado de Ugur. En este caso, el dispositivo debe ser transportado defini-
tivamente a una organizacion local WEEE/RAEE para eliminar.

Las imagenes mostradas en este manual son representativas y pueden variar de modelo a modelo. Las
especificaciones mencionadas en este manual, ya que contiene todas las opciones, algunas opciones

pueden ser carecidas en su producto.

149

m



A- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO! @

+ Los productos mencionados en este manual estan disefiados y fabricados de acuerdo con la
seguridad nacional e internacional y de controlar.

+ Debe tenerse en cuenta, las siguientes reglas para un uso seguro.

- Compruebe por favor la toma de corriente, si es apropiada para funcionar su producto. Utilice su
dispositivo absolutamente con salida a tierra. Asegurese de que su instalacion eléctrica del inmueble
es apropiada. No utilice enchufes sueltas.

+ No utilice su producto definitivamente con cables de extensién o tomas multiples.

+ En el cambio de la lampara, siga estrictamente las instrucciones de esta guia. La potencia de la
ldmpara a ser reemplazada; es declarada en la etiqueta del dispositivo, en la etiqueta debajo de la
ldmpara y en este manual. Ldmparas de Canopy sélo deben reemplazarse por el Servicio Autorizado
de Ugur.

+ Enlailuminacién, la sustitucién de la lampara debe ser realizada por el Servicio Autorizado de Ugur.

- Siel cable de alimentacién esta danado, el cambio debe ser realizado por el Servicio Técnico
Autorizado de Ugur.

- Durante el funcionamiento de su producto, si tiene alguna duda para la conexién eléctrica, llame al
Servicio Autorizado de Ugur.

+ Cuando desenchufe el cable de su producto, tirar del enchufe manteniendo siempre la cabeza. Nunca
tire del cable.

- No saque la cubierta de proteccion externa de modo que se describe en este manual. Puede llegar a
las piezas eléctricas que amenazan la vida como resultado de de desmantelamiento.

+ No utilice agua a presion para limpiar. El agua a presion puede causar los daios a los componentes
eléctricos.

- No tratar lar cuestiones eléctricas a su mismo. Recuerde que, la seguridad es primordial.

+ No funcione un producto danado (por ejemplo, daiios de transporte) enchufando. Notificar a su
servicio autorizado de Ugur mas cercano.

+ Cuando carga el producto con las bebidas y los alimentos, considera la capacidad de carga maxima.
No exceda la linea de carga que se encuentra en el producto.

+ No los alimentos descongelados de nuevo en su producto.

- Elrepuesto de los componentes eléctricos debe ser realizado por un servicio técnico autorizado Ugur.

« Coloque los materiales de embalaje del aparato en un lugar fuera del alcance de los nifos. Los
materiales de embalaje (plastico, poliestireno, etc.) pueden ser un elemento de peligro para los nifios.

« El producto que compra no deben utilizarse por las personas con discapacidades fisicas (visual,
auditivo) o mentales, nifios y por los personas sin experiencia, sin la supervisién de una persona
responsable de sus seguridad. Los nifios deben ser supervisados al usar el producto, y debe
asegurarse de que los nifios no jueguen con el producto.

« Durante la descongelacion, no utilice cualquier material y metal que el fabricante no recomienda.
Puede danar las piezas de enfriamiento.

- No dane las partes del ciclo de refrigeracion.

+ No utilice ninguna producto/material que el fabricante no recomienda en el interior o en el exterior
de la cabina.

- Asegurarse de que la intervencion sobre su producto sera llevado a cabo por el servicio autorizado de
Ugur.

- Mientras que su producto esta enchufado, no moverse de ninguna manera, no mueva.

« Mientras que su producto esta enchufado, no hacer al mantenimiento o reparacion.

+ No debe almacenar latas de aerosol con propulsor en sustancias inflamables.

- Siga estrictamente las reglas de colocacién de nuestro producto. El incumplimiento al disefio de la
parrilla del refrigerador puede conducir a un riesgo de incendio.

- Sisu producto estd dafado o no funciona correctamente, por favor, retire el enchufe de la toma. Por
favor, transfiere los alimentos en un lugar fresco apropiado y péngase en contacto con su Servicio
Autorizado de Ugur mas cercano.
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A- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

AVISO!

Por favor, comprobar el gas de refrigeracion indicado sobre la etiqueta del producto.

Los siguientes 5 elementos cubren los productos que contengan gas hidrocarburo R600 y
R290.

» Para reducir el riesgo de inflamabilidad, la instalacion del producto sélo debe hacerse por el
Servicio Autorizado de Ugur.

- No bloquee los orificios de ventilacién en la carcasa del aparato.

- No se debe utilizar los dispositivos mecanicos para acelerar el proceso de descongelacion, que
no sean recomendados por el fabricante.

« El circuito de refrigeracién no debe ser dafiado.

« A menos que sean los modelos recomendados por el fabricante, no se deben utilizar los
dispositivos eléctricos en el compartimiento de almacenamiento de alimentos.
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B- APARIENCIA GENERAL DE SU PRODUCTO

ARMARIOS LATERALES

Manija de cubierta
Termostato

Puerta corrediza de vidrio

Carrito de carga

> Cuerpo exterior

Pies

BODRUM 1850 CE (CABEZA DE GONDOLA)

I
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B- APARIENCIA GENERAL DE SU PRODUCTO

ASPECTO DE ISLA

NOTA

En los productos comerciales, el consumo de energia estandar de prueba es EN23953-2.

Las especificaciones del producto se encuentran en la etiqueta del producto. Ugur Sogutma A.S. se reser-
va el derecho de cambiar las caracteristicas técnicas del producto, sin necesidad de previo aviso.

I
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Seleccion de lugar de la instalacion

Para funcionar su producto perfectamente, el ambiente de trabajo es muy importante. Al seleccionar el
entorno de trabajo,

No ponga su producto expuesto al aire libre en el ambiente externo. (Calles, avenidas, etc.)

Ponga a una distancia de fuentes de calor por lo menos (1) metro. (estufa, calentador, estufa eléctrica, etc.)
(Imagen 1)

No ponga delante de la boca de aire acondicionado, bajo los ventiladores, y a la boca de las puertas y venta-
nas. (Imagen 2)

No lo exponga a la luz solar directa. El contacto de la luz solar al vidrio de su refrigerador aumenta su ritmo
de trabajo que significa que el consumo de energia aumentara.

Para funcionar la seccion del compresor de su producto de una manera saludable, la entrada y salida de aire
debe estar relajado y suelto.

Cuando acerca su producto a la pared, asegurese de que hay hueco de 150 mm (15 cm) entre detras de su
refrigerador y la pared.

peLicro! (1)

Contra el peligro de desbordamiento de agua en el drenaje en lugares con alta humedad, asegurese
de que los suelos y paredes en el drea de su producto no danan por agua.

En el montaje realizado por el Servicio Autorizado de Ugur; el Servicio Autorizado de Ugur informara
sobre el lugar adecuado para la instalacién, sin embargo, la decision definitiva sobre el lugar de la
instalacion serda definida por los consumidores. Dicho proceso se especificara en forma de servicio de
instalacion por Servicio Autorizado de Ugur. Debido a la decisién final del consumidor, si cualquier
dano ocurre resultante del lugar de producto, toda responsabilidad por dafios y perjuicios seran a
cargo del consumidor.

Su dispositivo da el mejor rendimiento de refrigeracion en las condiciones especificadas en la siguiente
tabla de acuerdo al tipo de clima. Por lo tanto, asegurase a del nivel de temperatura del ambiente

donde su aparato funciona.

En los productos comerciales:

Clase climatica Rango de temperatura | Humedad

Clase 3 16°Cy25°C Humedad relativa 60%
Clase 4 16°Cy30°C Humedad relativa 55%
Clase 5 16°Cy40°C Humedad relativa 45%

Clase de clima de su producto se debe incluir en la etiqueta de las especificaciones técnicas

AAl mveAadii~tA
—
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T
&
(ap]
&
=

154



C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Colocacion

Posiciones de colocacién posibles

- Apoyando individualmente frente a la pared. (Imagen 3)

- Apoyando individualmente frente a la pared en forma de reborde (Imagen 4)
- En una secuencia de fila (Imagen 5)

- Secuencia isla con armario vacio (Imagen 6)

Secuencia solo: Asegurase de que hay una distancia de 100 mm (10 cm) entre la pared y el disposi-
tivo.

Secuencia como una sola fila: Dejar una distancia de 100 mm (10 cm) entre la pared y el dispositivo.
Puede apoyar el lado de la lata contra la pared.

Secuencia consecutiva: Si coloque mas de un dispositivo de stano de espalda con espalda, debe
conectarlos con un perfil especifico U (6b-10). Asi, una distancia de 100 mm (10 cm) entre dos arma-
rios de s6tano espalda con espalda. La abertura superior se cerrara con una cubierta especial (6a-5),
las aberturas laterales formadas se cerraran una la cubierta lateral (6b-4)

Disposicion de isla con armario superior: Ademas de la secuencia consecutiva, esquema que ha
hecho en una linea de armarios formada por partes de la cabeza. No se requiere dejar un espacio de
aire entre armario principal y otros armarios.

IMAGEN 3

IMAGEN 4
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Suspendido

IMAGEN 5

IMAGEN 6

0 U-perfil del elemento de conexion

1 zdécalo lateral (cono armario cabeza)

2 plinto delantero

3 z6calo lateral (sin armario cabeza)

Plinto delantero armario cabeza,

4 Cubiertas de cierre laterales

5 Cubiertas de cierre superiores

6a Tampodn de proteccion (lado-superior)

6b Tampon de proteccion (lado-inferior)

7 Tampon de proteccion, frontal, superior-inferior
8 Tampodn de proteccion lado, armario cabeza
9 Acoplador de plinto

10 U-perfil

11 Tampon de proteccion frontal, armario cabeza

12 Separador del armario cabeza

=
—_
|
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Instalacion

Antes de la instalacion, remueve retire todos los materiales de embalaje y pélet de madera del producto (puede ser
necesaria de levantar el producto para remover la base del palet).

Montar las piezas de repuesto contenidas en el producto de acuerdo con las instrucciones de montaje.
Utilice Unicamente las piezas de repuesto originales Ugur.

Los repuestos no originales pueden crear riesgos para usted y pueden causar dafios a su producto.
Coloque su producto en la region deseada. Siga las reglas indicadas en la manual durante la colocacion.

Ponga haciendo equilibrio su producto, lateralmente y en profundidad a través de un nivel. Realizar el pro-
ceso de equilibrar su producto con la ayuda de los pies ajustables en la parte frontal (opcional). (Imagen 7)

En los modelos de ruedas (opcional), después de la colocacion del producto, el freno de ruedas (opcional)
debe ser asegurado o si no hay el freno, el dispositivo debe ser garantizado a ser desalojado.

SN

E

IMAGEN 7

I
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C- INSTALACION DE SU REFRIGERADOR

Normas de Cableado Eléctrico

Su producto funciona cuando conecte a un enchufe, como se muestra en la Imagen 8.

peLigro! ()

Estéd prohibido conectar su producto a un multi-enchufe, y usar los cables de extensién. (Imagen 9)
Este producto no cuenta con un interruptor de encendido y apagado.

Evite el contacto de los cables conectados a la red de su producto con superficies calientes.

Utilice una toma de corriente con conexidn a tierra. La toma debe ser resistente a por lo menos 10-16 Ay
debe ser protegido por un fusible. Obtiene la ayuda de nuestro departamento técnico o de un electricista
calificado para el fusible que debe ser en la red.

Voltaje y frecuencia de red deben ser de mismo valor con lo situado en la etiqueta de su producto. Si el
voltaje de la red esta por encima o por debajo del valor especificado, proporciona la tension deseada con el
regulador de voltaje. Respecto a este tema, puede conseguir la ayuda de un electricista calificado.

No ponga su producto en el paso de cables. Esta condicion puede causar la lesion y daiar su producto.
(Imagen 10)

IMAGEN 8 IMAGEN 9 IMAGEN 10

I
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D- USO DE SU PRODUCTO

Funcionamiento

peLigro! ()

- Este manual de instrucciones es aplicable a muchos modelos de dispositivos. Caracteristicas de
los modelos pueden variar. Las fotos pueden diferir.

+ Antes de ejecutar su producto por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios. (Ver
pagina 21).

« Si su producto fue sacudida durante el transporte y la colocacion, espera para ser enfriado (1)
hora sin correr. De esta manera, si el aceite del compresor se infecta al sistema, volvera. Si se
funciona sin prestar atencién a esta situacion, puede daiar el compresor.

- Enchufe el producto a una salida establecida de acuerdo con las normas, tiene sélo 220-
240V/50 Hz de corriente alterna. (Imagen 11)

» Cuando su producto funciona, oira el sonido del compresor.

IMAGEN 11

Ajuste de la temperatura interna de su producto Es

La temperatura interna de su producto se establece en la fabrica de manera que vaya a guardar los
alimentos en el dispositivo en cualquier caso.

Asegurese de poner los productos congelados en su dispositivo.

La temperatura de conservacién de los alimentos puede ser ajustada mediante termostato elec-
trénico.

El valor estandar de su dispositivo se fija en nuestras instalaciones de produccién. Es un valor que pu-
ede ofrecer una proteccién que no interrumpira su producto en su dispositivo en cualquier condicion.

Al ejecutar su producto al valor ajustado de fabrica, obtendra los mejores resultados tanto en térmi-
nos de rendimiento tanto en términos de consumo de energia.

Opera su dispositivo durante al menos tres (3) horas de vacio. De esta manera, el interior de su pro-
ducto se agri6 de la mejor manera en todos los aspectos.

La temperatura interna de su producto puede ajustarse a-18 ° Cy -25 ° C para los modelos FRy 0° Cy
+10 ° C para los modelos CL.

I
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D-USO DE SU PRODUCTO

Uso del Termostato Digital

Si el producto que compra contiene un termostato digital, preste atencion a los siguientes temas.

Los termostatos digitales son ajuste de fabrica, no requiere ninguin ajuste. Puede cambiar el ajuste del termostato como
se indica en la figura siguiente.

Los termostatos digitales contienen varios programas. (modo eco, modo nocturno, etc.) si piensa que hay un problema
con la refrigeracién en su producto, por favor péngase en contacto con su servicio técnico autorizado de Ugur.

Los codigos de error de los termostatos digitales estan en el titulo de fallo. Cuando enfrenta a este cédigo de error,
apague la alarma del termostato y NOTAESifique a su Servicio Autorizado de Ugur.

< I > Enciende/apague su refrigerador. g Hacer la descongelacién manual.

5 ES ')
© . .
A " Sessilencia la alarma. ECO Z Lleva al modo econémico y noche.

Para el termostato Carel;

s de pulsar el boton Ajustar, al pulsar este botén
ita la temperatura.

la temperatura del aparato. Funciona cuando se pulsa el
Ajustar para un periodo de 2 a 3 segundos.

s de pulsar el boton Ajustar, al pulsar este botén reduce
seratura

in de programar. Se utilice solo por el personal de
b}

n de encendido/apagado de su producto. Al mismo
), después de pulsar el boton Ajustar, al pulsar este boton
ita la temperatura.

e que haga de descongelacién manual. Al mismo tiempo,
3s de pulsar el botdn Ajustar, al pulsar este botdn reduce
Jeratura.

la temperatura del refrigerador. Funciona cuando se
! botén Ajustar para un periodo de 2 a 3 segundos.

=
==
_
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D-USO DE SU PRODUCTO

Uso del Termostato Digital

Para el termostato Dixell;

161

>ermite que haga de descongelacion manual.

después de pulsar el botdn Ajustar, al pulsar este botén
wumenta la temperatura.

después de pulsar el botdn Ajustar, al pulsar este boton
educe la temperatura.

\juste la temperatura del refrigerador. Funciona cuando
e pulsa el boton Ajustar para un periodo de 2 a 3 seg-
indos.

\juste la temperatura del refrigerador. Funciona cuando
e pulsa el botdn Ajustar para un periodo de 2 a 3 seg-
indos.

después de pulsar el botdn Ajustar, al pulsar este boton
umenta la temperatura.

>ermite que haga de descongelacion manual.

después de pulsar el botdn Ajustar, al pulsar este botén
educe la temperatura.

I

|

UGUR

“Garantia de frescura”

I




m

D-USO DE SU PRODUCTO

Relleno al refrigerador

Después de que su producto funciona tres (3) horas vacio, puede cargar los alimentos al producto. (Si su
producto es un modelo con el termdémetro, puede comprobar la temperatura interna del producto aqui.)

AVISO!

Funciona su refrigerador vacio tres (3) horas, antes de rellenar sus alimentos al refrigerador.

No coloque los productos/las substancias prohibidos en el refrigerador. No descongele los alimentos
congelados en su producto (Valido para los refrigeradores).

Dejar una distancia de dos (2) cm por lo menos para circulacién de aire entre el estante superior con
los productos alimenticios.

No carga los alimentos sobre la linea de carga.

Proceso de descongelacién

La descongelacién automatica es disponible en sus productos que se indican con D. Este sistema deja una
fina capa de nieve en lugar de una capa gruesa de hielo en la superficie de la parte interior de su armario. Esta
capa de nieve se derrita en ciertos momentos de la semana, gracias al sistema de descongelacion.

Sin embargo, en algunos casos especiales, el descongelamiento no puede derretir la nieve formada en la
superficie (ambientes demasiado humedos, la puerta se abre frecuentemente, etc.). En esto caso, es Uutil la
descongelacién manual fuera del plazo establecido.

Puede efectuar el descongelamiento manual pulsando el botén de descongelacion (deshielo) que se sitia
en el termostato electrénico.

Sera un aspecto importante a considerar, pasar al menos 24 horas entre los dos es un deshielo manual. Aun-
que su dispositivo derrite automaticamente la nieve y el hielo que se formd, es ttil de apagar completamente
el dispositivo dos veces al afo, y limpiar el interno en términos de la salud.

Otros modelos tienen la descongelaciéon manual.

AVISO!

- Silas paredes internas de su dispositivo son congelados excesivamente, en este caso, reduce la
capacidad de enfriamiento, y causa la consumacién de energia extra. Limpie las partes congela-
das del dispositivo con el cuchillo de rasero suministrado, sin daiar las paredes.

- Silanieve es excesiva y su grosor es demasiado, coloque los alimentos en su dispositivo en un
lugar adecuado que no degradan.

- Después, desenchufe el producto. Normalmente, se derrite el hielo formado en un periodo
de dos (2) horas. Para que agua de la nieve derretida no dafie el suelo, coloque una taza en la
descarga de agua.

- Después de la descongelacion, frota las paredes internas de su dispositivo con un pafio seco,
prestar especial atencién a que no hay la parte himeda.

« Funcionar su dispositivo de nuevo tres (3) horas vacio. Més tarde, puede poner sus alimentos en
su producto.

» Puede haber una ligera condensacién en el vidrio durante el deshielo. Esta condensacién desa-
parecera cuando retorna al funcionamiento normal.

UGUR



D-USO DE SU PRODUCTO

Apague el producto

Ponga los productos en su producto en una zona donde mejor les parezca.

Retire el enchufe de la toma de su producto. (Imagen 12)

Si el producto se va a dejar inactivo durante mucho tiempo, realiza las siguientes pasos;

Realizar la limpieza de su producto. (Ver pagina 21). De lo contrario la humedad permaneceréd en la
superficie, puede causar deslustre en la pared interior.

IMAGEN 12

AVISO!

Después de cerrar su producto, si esta en un ambiente cerrado:

» No cubra su producto con envoltura de plastico. Como plastico es hermético, causa el olor
de su producto y también causa la sudoracién. Como resultado de la sudoracion, puede

ocurrir la corrosion. E

« En caso de que mantiene su producto de una manera que se abre la puerta, puede ocurrir
el olor.

I
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E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU

REFRIGERADOR
LIMPIEZA

Limpieza de su dispositivo consiste en dos etapas, la limpieza interior y limpieza exterior.

Antes de empezar a limpiar, asegurese de observar las siguientes precauciones.

AVISO!

Siempre desenchufe su producto antes de limpiarlo.
Durante la limpieza y el mantenimiento, utilice guantes de proteccién. Esto lo protegera de lesiones.

No utilice los materiales de limpieza, tales como los materiales de limpieza domésticos y abrasivos y
trazadores (limpiadores de superficies, detergentes, gasolina, disolventes de pintura, acidos, inflamables,
diluyentes). De lo contrario, puede causar decoloracion en las piezas de plastico del producto.

Nunca utilice agua bajo la presién para lavar.

Limpieza interna

Ponga los alimentos situados en el interior de su producto en una zona adecuada.

Antes de limpieza interna, espera que la parte interna de su producto arriba a temperatura ambiente.
Llevar guantes de proteccién durante la limpieza y el mantenimiento. Esto lo protegerd de lesiones.
Quitar las piezas de accesorios.

Realizar el proceso de limpieza con un pafo y agua tibia con jabén suave de algodén o con un limpiador
recomendado por Ugur Sogutma A.S.

Seque con un paio de algodén seco. Los productos non secados pueden oscurecerse.
Después de la limpieza, asegurese de que no deja la region mojada o himeda en el interior.

Después de funcionar su producto de acuerdo con la forma mencionada en este manual, puede restaurar
sus productos de nuevo tres (3) horas mas tarde.

Limpieza Exterior
Por favor, limpie con un parno de algodén y agua tibia.
Evitar la fuga en el panel de control frontal y en el departamento de iluminacion durante la limpieza.

Limpie la junta de la puerta sélo con agua jabonosa.

Mantenimiento

Este producto no requiere un mantenimiento regular.

RECOMENDACIONES

Puede usar los productos de limpieza de marca Ugur para la limpieza interna y externa de su
dispositivo que obtiene de los Servicios Autorizados de Ugur.

UGUR

“Garantia de frescura”

I

|

I



E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU

REFRIGERADOR

Transporte de su producto

Retire el tapdén de su producto de la toma de tierra.
Aplica la descongelacién.

Mueva su producto en la posicién de funcionamiento normal. No mueva vertical, horizontalmente o la cubi-
erta en la posicion abierta.

Proteja su producto de los golpes durante el transporte. No mueva su producto enchufado o relleno.

Con el objetivo de no causar ninguin accidente, o caida o deslizamiento del producto durante el transporte
para evitar dainos en el chasis, fijar su producto.

NOTA

Si no va a utilizar su producto, preste atencion a los siguientes elementos.

Si no va a utilizar el producto a corto plazo:

Por favor, deje su producto en condiciones de funcionamiento.

Si no va a utilizar el producto a largo plazo y si desea cerrar su producto:

Consumir los alimentos que se encuentran en su producto y dejar su producto vacio.
Desconecte el cable de alimentacion.

Siga los pasos de descongelamiento y de limpieza interna especificados en este manual.

Seque el interno del producto completamente. Los productos non secados pueden oscurecerse.

Por favor, deje la puerta de su producto abierta.

I
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F- COSAS A HACER ANTES LLAMAR EL SERVICIO AUTORIZADO

Mal Funcionamiento

Las fallas y sus soluciones especificadas en esta seccion, son los que puede resolver facilmente, si estas sugerencias no
resuelven el problema, por favor péngase en contacto con su Servicio Autorizado de Ugur.

AVISO!

« Cualquier tipo de mal funcionamiento del producto incurrido debe ser intervenido por Servicio Autorizado
de Udur.

+ Suintervencién puede danar usted, sus empleados o sus clientes, puede dejar su producto fuera de garantia,
puede conducir a los dafios a la propiedad (incendio, etc.).

« En caso de falla, por favor refiérase a nuestro Servicio de Atencién al Cliente o Centro Autorizado de Servicio

de Ugur.

Mal Funcionamiento Soluciones posibles Resultado

Su producto no funciona. (El disposi- | El termostato podria causar. Se intentara de nuevo cuando arriba

tivo no tiene sonido o hay sélo el El enchufe no se inserta. a la temperatura adecuada.

ruido del ventilador.) El fusible puede estar daiiado. Inserte el enchufe correctamente.
Las laminas de condensador pueden | Consulte a reparador autorizado de
ser obstruidas y sucias. Udur o un electricista calificado.

Limpiar las laminas del condensa-
dor.

La temperatura interna esta alta. La temperatura del ambiente ex- Mueve el refrigerador a un lugar
terno es muy alta o ajuste incorrecto | donde la temperatura de ambiente
del termostato. externo es mas bajo.

Muy cerca de la pared posterior. Llevar el espacio especificado.
respiraderos del tablero estan ob- Limpie la parte delantera de las
struidos o bloqueados. lamas.

Pueden haber estado expuestos a Prevenir viento.

los vientos externos excesivos. Limpiar las ldaminas del condensa-
Las ldminas de condensador son dor.

sucias.

La temperatura interna de la unidad | Ajuste del termostato interno incor- | Ajuste el termostato de nuevo.
es demasiado bajo. recta.

Las lamparas de su producto no se Lamparas apagadas Encienda las luces.

enciende o solo una se enciende. La ldmpara se agota o arrancador Reemplazar la pieza defectuosa.
defectuoso.

Un alto grado de sudoracién en la Por la sudoracioén en el interior de Limpie el orificio de drenaje de

ventana de dispositivos. la cabina, puede estar obstruido agua. Para la alta humedad, puede
orificio de drenaje de agua. poner su producto en un ambiente

Sila cantidad de humedad presente | seco.
en el vidrio externo entorno sudor-
acién 65% mas alto.

Mal olor proveniente de la parte Bandejas de drenaje sucias. (Estan Limpie las bandejas de drenaje.
inferior de su producto. disponibles para algunos modelos.)

Los valores de potencia de las [dmparas o LED utilizadas pueden variar de un producto a otro. Sélo
Servicios Autorizados de Ugur pueden intervenir las ldmparas o LED utilizadas en su producto.

UGUR
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F- COSAS A HACER ANTES LLAMAR EL SERVICIO AUTORIZADO

Mal funcionamiento del termostato digital

Senales de alarma del termostato de marca Dixell;

MENSAJE | RAZON PASOS A SEGUIR

P1 Fallo en el sensor de habita- Compruebe la conexién del sensor
ciones

P2 sen Fallo en el sensor del evapo- Antes de reemplazar el sensor, compruebe las conexiones del sensor.
rador

HA pa- Alarma de temperatura Compruebe el funcionamiento del compresor y verifique los valores de
maxima los parametros correspondientes.

LA pa- Alarma de temperatura Compruebe el funcionamiento del compresor y verifique los valores de
maxima los parametros correspondientes.

EA Alarma externa Cuando la entrada digital esta desactivada, la alarma se detiene

automdaticamente.

Senales de alarma del termostato de marca Carel:

MENSAJE | Razon YAPILACAK iSLEMLER
EO Fallo de compruebe del sen- | PASOS A SEGUIR
sor 1 (control)
E1 Fallo de Sensor 2 (descon- Compruebe el sensor
gelacién)
E2 Fallo de Sensor 3 (conden- Compruebe el Sensory d0 = 0/1/4,FO =1
sador)
1A Alarma externa Compruebe el Sensor y (A4 = 10)
dOr Alarma de puerta abierta Compruebe las salidas de alarma externos, o parametros de verifi-
cacion Ady A7.
LO Alarma de baja temperatura | Asegurase de que la puerta esta cerrada, o parametros de Ady A7.
HI Alarma de alta temperatura Cuando la temperatura regreso a la gama de temperaturas de va-
lores, se apagara automaticamente la alarma. También compruebe
los valores de ajuste.
EE/Eer Error de pardmetro de Cuando la temperatura regreso a la gama de temperaturas de va-
unidad lores, se apagara automaticamente la alarma. También compruebe
los valores de ajuste. Compruebe que el sistema de refrigeracion
esta funcionando adecuadamente.
EF Error de pardmetros de Compruebe los parametros.
trabajo
ED Descongelacién termina Compruebe los parametros dt, dP y d4; Compruebe el efecto de

fuera de tiempo

descongelacion. Una vez la descongelacion termina, se apagara la
alarma normalmente.

El cambio de los valores del termostato digital fuera de la configuracion de fabrica es
responsabilidad total del usuario. Por esta razén, nuestra Empresa no puede ser considerada
responsable por las pérdidas materiales y morales.
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F- COSAS A HACER ANTES LLAMAR EL SERVICIO AUTORIZADO

Fallos de Termostato digital

Senales de alarma del termostato de marca Elstat;

MENSAJE Razon

PASOS A SEGUIR

La puerta abierta

Compruebe la puerta de su producto.

Condensador

rSF Fallo del sistema de refrig- Compruebe el funcionamiento del compresor y verifique los
eracion valores de los parametros correspondientes.

PF1 Error del sensor Compruebe el sensor.

PF2 Sensor de Refrigerador y Compruebe los valores de los parametros.

Dijital termostat ayarlarinin fabrika ayarlari disina ¢ikartilmasi tamamen kullanici
sorumlulugundadir. Bu sebepten olusacak maddi ve manevi kayiplardan firmamiz sorumlu
tutulamaz.
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OAHHOE PYKOBOACTBO PACIMPOCTPAHAETCA HA

CNEYIOLLME MOLENW:

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL / FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/ FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FRD BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FRD BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
BODRUM 1850 CE CL / FRG BUMD 2500 CL BUMD 2100 FR
BODRUM 1850 CE CLD BUMD 1850 CE BUMD 2500 FR
BODRUM 1850 CE FRD BUMD 1850 CE CL BUMD 1850 FR D
BODRUM 1850 CE CL / FRD BUMD 1850 CE FR BUMD 2100 FRD
BODRUM 1850 CE CLDG BUMD 1850 CE CL FR BUMD 2500 FR D
BODRUM 1850 CE FRDG BUMD 1850 CE CLG BUMD 1850 CL FR
BODRUM 1850 CE CL FR DG BUMD 1850 CE FRG BUMD 2100 CL FR
BODRUM 1850 CECL FRDGV | BUMD 1850 CECL/FR BUMD 2500 CL FR
BODRUM 1850 CE CLDGV BUMD 1850 CE CLG

= UGUR
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NHOOPMAL WA

YBakaeMblil KNNEHT,

[na 6onee 3¢ GeKTNBHOIO NCNOSIb30BaHMA XOIOAUIIbHON Kamepbl, KOTopasi
6bls1a TWaTeNnbHO NpousBefeHa Ha npeanpuatTin «Ugur Sogutma A.S.»

1 NpoLUia KOHTPOJIb KauecTBa, Mbl y6eMTenbHO NPOCUM Bac nepes,
MCMOoJIb30BaHNEM NPOAYKLNN BHUMATENIbHO 03HAKOMUTBLCA C AaHHbIM
PYKOBOZCTBOM, XPaHUTb €ro Ans AajbHenLero NCnonb3oBaHusA 1
3KCMNJyaTNPOBaTh YCTPOWCTBO B COOTBETCTBUN C YCNOBUAMM YKa3aHHbIMU B
[aHHOM pyKOBOJCTBE.

KomnaHus KaTeropryecku He 6yaeT HecTyi OTBETCTBEHHOCTb B CJTyYae, ecu
npoAyKums He GyAeT UCMONb30BaTbCA COMIACHO NPaBUIaM U MHCTPYKLIMAM,
YKa3aHHbIM B JAHHOM PYKOBOACTBE U/WJIN B CJTyYae COBepLLEHNA N06OoN
APYroi oLM6KM Mo 3KCrayaTauum.

Bbl MOXXeTe HalTy 0GHOBNEHHYIO BEPCUIO PYKOBOACTBA MO SKCMlyaTaLum Ha
Hallem Beb-caite www.ugur.com.tr

=
= UGUR
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OTOT NPOAYKT 6bin U3roTOBNEH

Ha COBpeMeHHOM 3KO0JIormyeckom
npegnpuaTn.

MpoAyKT Npon3BeAeH Mo 3Ko-
TexHosIornu.

YBaxkaeMbli KIINEHT,

MprobpeTeHHOE BaMn yCTPOCTBO OblNo NPOM3BEAEHO 13 MaTEPUANIOB, He
cofepxalimx acbect, bopmanbaerng, kKagmuii n xnopdropyrnepogbl (XOY),

C MPYIMEHEHNEM KOMMNPECCOPHOro Macna, He cogepxatyero MXB, MNXT. B
BEPTMKaNbHbIX XONOAUIbHbBIX KaMmepax MCrnonb3ytloTca xnagareHTbl R134a, R404a,
R290 n R600a. 311 xnapareHTbl cootBeTcTBYIOT KWNOTCKOMY npotokony.

Cpok cny»6bl BaLLero ycTpoiictaa coctanset 10 net, ecnv 6yayT cobnoaatbes
YCNOBUA 1 HCTPYKLMY, NPUBEAEHHbIE B AJAHHOM PYKOBOJCTBE, 1 06ecrneyeHbl
HOPMarbHble YCIOBMA 3KCyaTaLun.

Baw xonoannbHuK cootBeTcTByeT AnpekTBe WEEE (06 yTunusaumm otxopos
3KJIEKTUYECKOrO 1 3IeKTPOHHOT0 060PyA0BaHNA).

e

P

T3y

TS EN ISO 14001 :2005
Sertifika No. 671-01

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

m
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BAKHO

YBarKaeMbll KIUEHT,

MpowussepeHHyto dpupmon «Ugur Sogutma
A.S.» BEPTUKAJIbHYIO XON0AUbHYIO
Kamepy 06a3aTefibHO yCTaHaBNMBanTe

1 MOHTMPYMTE NOCPEeACTBOM
KOMMETEHTHOrO CEPBUNCHOTO LieHTPa

«Ugur». B cnyyae ycTaHOBK/ 1 MOHTaXa
YCTPOMCTBA APYrM CEPBUCHBIM
LIEHTPOM, He ABAAOLNMCA CEPBUCHBIM
ueHTpom «Ugur», U BO3SHUKHOBEHUSA
HencrnpaBHOCTU, FaPaHTUA Ha MPOAYKLMIO
pacnpoCcTpaHATbCA He Oyaer.

=
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YBa)KaeMbll KINEHT,

Bce Bonpochl Ans npuBieYeHns BHUMaHWA B pamMKax HacTOALLEro PYyKOBOACTBA, yKa3aHbl Nof
3aronoskamu BHUMAHUE, NPEOYMNPEXOEHWE, MPUMEYAHWE n PEKOMEHOALMN.

TV 3arofIoOBKM ONpeaenstoTca No CTeneHn BaXKHOCTU, U Mbl yoeaUTeNnbHO NPOCUM Bac
BHMMAaTENbHO 03HAKOMUTBLCA C KaXKAbIM U3 HUX.

NHbopmaums, yKazaHHasA B HacTOALLEM PYKOBOACTBE MO SKCrUlyaTaLum Noj 3arofoBKaMm
BHMMAHWE, NPEOYNPEXAEHWE, MPUMEYAHWUE n PEKOMEHOAUWU npumeHaeTca gna Bcex
3TanoB MCMOJMIb30BaHUA NPOAYKTA, BK/OUaA TPAHCMOPTUPOBKY Y MOHTaX.

BHMMAHMUE!

CopepXuT nHbopMaLmio Ans NpefoTBpPaLLEHNA CEPbe3HbIX MOBPEXAEHUN, KOTOpble MOTyT
BbIBECTW YCTPOWCTBO M3 CTPOS, CTaTb MPUYMHON TPaBMbl, MOTEPU XM3HW U MMyLLEeCTBa B
npouecce UCMOJIb30BaHNA NPOAYKTa.

MPEOYMPEXKOEHWE!
CopepXunT nHpopmaumio 4na NpefoTBpaLLeHNA OWNOOK, KOTOPble MOTYT CHU3UTb
3¢ EKTUBHOCTb BALLErO YCTPOWCTBA MW CTaTb NMPUYMHON HEUCMPABHOCTU.

MPUMEYAHUE

Cofep»aT NOACHWUTENbHYO MHGOPMALIMIO BO BPEMS MCMONb30BaHNUA NPOAYyKTa.

PEKOMEHZALN

Cop,epmaT cBefieHnA, KOTopble MOryT ObITb MOMe3Hbl BO BpemMA WNCNoJib30BaHWA
npoaykKTa.

m MPUMEYAHUE

B criyuyae BO3HUKHOBEHMs Kakol-TMbo HenCnpaBHOCTY YCTPOICTBA, A/ NoNyYeHns
MHbOPMaLIMKN MPOCUM 06PATUTLCA B KOMMETEHTHYIO CEPBIUCHYIO CITY>KOY UMM B LIEHTP MO
obcnyxusaHuto KnveHTtoB «Ugur». Homepa TenedoHoB LieHTpa Mo 06CyKMBaHMIO KNVEHTOB
yKasaHbl Ha nocnefHel cTpaHuLie PyKOBOACTBa.

B cnyyae BO3HVKHOBEHUA Kakon-NMb0 HEVMCNPaBHOCTY XONOAWIbHIKA, MOTpebrTenb
CaMOCTOATENIbHO HeCeT OTBETCTBEHHOCTb 3a MPUHATUE Mep, CBA3aHHbIX C MPOAYyKTaMu,
HaxoAALWMMICA BHYTPY ycTporicTBa. Drpma He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a NMOPYUY NPOLYKTOB
B pe3y/bTaTe Kakon-n1bo HemcnpaBHOCTY U HEMPaBUSIbHOTO NCMONb30BaHMA YCTPONCTBA.
Halwa npofykuma npegHasHaueHa AJia XpaHeH A B XONIOAHOM UM 3aMOPOXKEHHOM Buae
yNaKkoBaHHbIX NPOAYKTOB U HAaNMUTKOB.. D1pMa He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a Nto6ol yLepo,
KOTOPbIV MOXET NMPOU30MNTI C YCTPONCTBAMM, NCNOMb3yeMbIMA B APYINX LIENAX.
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COJOEPKAHWE

A- nel‘/'ICTBIIIiI, KoTopble HeOGXOAI/IMO OCyLlecTBUTDb Nepea ncnojsib3oBaHnem
Bawlero YCTPOﬁCTBa nnpeaynpexapeHnua no 6e3onacHocTu.

B - O6wWwmii BHELWHWIA BUA Balllero ycTpouncTea
C - YcTaHOBKa Baluero ycTponcrsa
D - Ucnonb3oBaHue Ballero ycTponcrsa

E - Yncrka, TexHMYecKoe o6cnyKnBaHme N TpaHCMOPTMPOBKa Ballero
ycTpoicTBa

F - fleiicTBUSA, KOTOPble HEO6XOA4MMO BbINOAHUTb Nepes obpaLieHnem B
CepPBUCHbIIA LLEHTpP
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A- OEVNCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO OCYLLECTBWATb MEPEA

NCMNOJb30BAHMEM YCTPOVCTBA

BHUMAHME! ()

m

He ycTaHaBnmBaiTe ycTpoMCTBO B MECTa, NOABEPXKEHHbIE BO3AENCTBUAM NPAMbIX COMTHEYHbIX JyYen, a TakxKe
B6/IM31 TaKMX MCTOYHVKOB Tenna, Kak neyb, pagnatopbl, KyYXOHHasA NianTa, u3nyyatenu Tenna v I/IHd)paKpaCHbIX
nyqe|7|. B NPOTUBHOM CJly4ae, Takoe MOJIOXKEHMNE MOXET BbI3BaTb CHUXKeHNE NPOonU3BOAUTENIbHOCTH, CTaTb
NPUYNHON NOBPEXAEHNA BaLLEro yCTPONCTBA WA CAeNaTb €ro HeNMpPUrogHbIM.

XonoannbHUK HaCTPOEH Ha FOPOACKYI0 neKTpuYeckyto ceTb 220-240 Bonbt 50 I, icnonb3osaHmne Apyroro
NNTaHNA, MOXET BbIBECTU 13 CTPOA yCTpOI7ICTBO n cTatb I'IpVI‘-II/IHOI?I noapa.

dneKTpryeckan c1ucTeMa JOKHa COOTBETCTBOBaTb TPEOOBAHVAM HaLMOHaNbHbIX CTaHAAPTOB.

[ina npepoTBpaLLeHna ONacHOCTY NOPaXeHUA SNEKTPUYECKMM TOKOM 1 MOXapa, dNeKTpuyeckan cmctema
JIOMKHa 06A3aTeNbHO MMEeTb pene yTeUKu ToKa 1 NPeaoXpaHuTeNb.

DOripma He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a HEMCMPABHOCTY U MOBPEXAEHNS, KOTOPbIE MOTYT BO3HVKHYTb B Cllyyae
MCMONb30BaHNA XONOANIbHYIKa 6e3 3a3emieHNA.

XonoaunbHVK HEO6XOANMO YCTaHOBWTb B HEBMaXKHOE NMOMeLLeHe C 6ecnpenATCTBEHHON UMPKynaLven Bo3ayxa.
I'Iepen nepBbiM NCMOJIb30BaHUEM, 06a3aTeNbHO OUNCTUTE BHYTPEHHIOIO YaCTb XONOA4WIbHMKA.

Mocne ycTaHOBKM XONOAWIbHIKa Ha CBOE MECTO, MPEXAe YeM HauyaTb UCMOMb30BaTb, HEOOXOANMO NoAoKAaTH 1
(oauH) yac 6e3 ero nepemeLLeHns.

Ecnu Bawe yCTpOI?ICTBO 6b1510 YCTaHOBJ1EHO B O4Y€Hb XOJ1I0A4HbIX MOroAHbIX YCNOBUAX, TO Nepes 3anyCckom,
HeobX0AMMO BbIXAaTb MUHUMYM 2 (ABa) Yaca.

Ecnu Bbl He ByAeTe UCNONb30BaTb MK OCTaBUTE XONOANBbHUK MYCTbIM Ha KOPOTKMI MPOMEXYTOK BPEMEHW, TO
He cnefyeT OTKoYaTb ero OT CeTV ANA SKOHOMUW SHePrun. B npoTMBHOM ciyyae, AnA NOBTOPHOTO OXNaXAeHNA
YCTPOWCTBa NoTpebyeTca 6oblue SHepruu.

OTKnloYanTe XONOAWIbHUK B CllyYae BHE3aNHOro OTKIOYEHWA SNeKTPO3IHeprv. [1na noBTOPHOro 3anycka,
BKJ/IIOYaliTe XONOoANIbHIK Yepes 20 MUHYT Noc/e NoABNeHNA SNeKTpnYecTBa. Bbicokoe HanpsaxeHre B MOMEHT
noAayn aNeKTpnyecTBa MOXKET CTaTb I'IpVI‘-WIHOVI noBpeXaeHnsa XonoguibHNKa nnm no<apa.

He no3sonsiite ANKUM 1 [OMALLHUM XXNBOTHbBIM BXOAUTb BHYTPb 1 XOA4UTb BOKPYT XON104U/TbHUKA. IT0 MOXeET
CTaTb I'IpVI‘-II/IHOVI noBpeXxAaeHnA XoNoannbHUKa, CMePTN UK PAHEHNA XXUBOTHDIX. KpOMG TOro, aAuKkue n
AOMallHNe XNBOTHbIE MOTYT MOBPeANTb S/IEKTPONMPOBOAKY U CTaTb I'Ipl/l‘-WIHOVI BO3HMKHOBEHUA NOXKapa.
KaTteropuyecku 3anpeLyaeTca 3arpy»atb B XON0ANIbHVK ropAYne NpoayKTbl ANA UX OXNaxaeHns.
MpurobpeTeHHbIVi BaMU XONOAWIbHMK NPeAHa3HaueH TONbKO ANA XpaHeHUA ynakoBaHHOW NMLLEBO NPOAYKLUM
1 HaNUTKOB B XOJIOAHOM WM 3aMOPOXEHHOM Buae. [oxanyncTa, He NCNosb3ynTe XONOAWIbHUK ANA APYTX
uenew.

XOHOFWIHbHVIK npefHasHaveH nAa ncnosib30BaHWA B KPbITbIX MOMELLEHNAX. He VICI'IOJ'Ib3yI7ITe XonoawunbHUK B
OTKPbITbIX MeCTax.

He knagmTte B XonoAnnbHMK maTepuanbl/BeLLecTsa, He noanexallye oxnaxaeHuo. He ncnonb3syire ycTponcTay
ANA Pa3MOPaKMBAHNA 3aMOPOXKEHHbIX NPOAYKTOB.

YcTaHOBKY, pa3mMeLleHme, TeXHNYeckoe 06CyKMBaHME 1 YACTKY XONOANIbHUKa HEOOXOAVMO OCYLLECTBAATD TaK,
KaK yKa3aHo B PyKOBOACTBe. He genaiite H14ero npoTMBopeyallero pykoBoACTBY no sKcnnyatauun. B cnyyae
nio6oro yuepba, BO3HVKLLETO B pe3ysibTaTe HEMPaBWIbHOO NCMOJIb30BaHWA XONOAUIbHIKA, FaPaHTUNHbIE
ycnoBua 6yayT HeAeNCTBUTENbHBIMM 113-3a OLIMOKM Nofb3oBaTenNs.

OcTaBneHHble C OTKPBITON KPbILLKOW UM YacTo OTKPbIBaeMble MOPO3UIIbHUKM YBENYMBAIOT 06pa3oBaHe cCHera
1 He MO3BONAIOT YCTPOWCTBY OCYLIECTBAATL NPOLIECC 3aMOPO3KU. [103TOMyY, OTKpbIBaTE KPbILLKY TOIbKO Npu
HeobXoAMMOCTI. B oCcTanbHbIX Ciyyasx ciefyeT yoeanTbCs, YTO KPbILLKa MOPO3UIIbHIIKA 3aKpbiTa.

YCTPOWCTBO He OKa3blBaeT CTepunusytoLiee BO3AeNCTBUE Ha MUKPOOPraHn3mMbl. [103Tomy, NpoayKTbl,
3arpy»aembie B yCTpOI;ICTBO, AOJIXXHbl COOTBETCTBOBATb NTMrMeHNYeCK1UM yCrioBUAM 1 6bITb ynakoBaHHbIMW. B
NPOTUBHOM CilyYae, pa3MHOXatoLmreca B NPOAyKTax MUKPOOPraH3mbl, MOTyT NPeacTaB/iATb ONAacHOCTb ANA
BalLero 340pOBbA.

IMpu 3arpy3ke B yCTPONCTBO NPOAYKTOB 6€3 YNaKoBKY, C HeHaANeXallei ynakoBKOW, NponycKatoLLel XnaKocTb,
BbITEKaloLLan XMAKOCTb MOXeT BbI3BaTb KOPPO3MIO METaNa, yTeuKky rasa B Tpybax, NnoxenTeHue NnacTMacCoBbIX
yacTen, NoTepIo FMrMeHNYecKnx yCnoBui, obpasoBaHmne TPeLUMH, 3araxa, Pa3sMHOXEHVIE MUKPOOPraHU3MOB,
npeacTaBnALMX ONacHOCTb A4 BaLLero 340P0BbA.

3arpy»aTe B yCTPOCTBO NPOAYKTbI, NPefiBapuUTeNIbHO MPOBEPUB CPOK UX FOAHOCTU.

He 3amopax<vBarite NOBTOPHO 3aMOPOXEHHbIE, a 3aTeM Pa3MOPOXEHHbIe NPoAYKTbI. [lonyckaeTca NOBTOPHOe
3aMopak1BaHve NPOAYKTOB TONIbKO Nocse nx 06paboTkm (Bapka, NpoxapKa v T.n.). B npoTnuBHOM cryyae, MoxeT
BO3HVKHYTb OMAacHOCTb OTPAaB/IEHNA.
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A- AENCTBWA, KOTOPbIE HEOBXOAMMO OCYLLECTBWTD MEPEL

NCMOJb30BAHMEM YCTPOVICTBA

BHUMAHME! (1)

3anpeLLaeTcs 1CNonb30BaTh ANA CKOBNEeHKsA Nbaa Ntodble NPeaMEeTbl, KOOME NPefoCTaBNAEMOro BMeCTe

C YCTPOVICTBOM MJ1IaCTUKOBOIO HOXa. B NpOTMBHOM Cryyae, Npyi UCMOMb30BaHNN PEXYLLMX, OCTPbIX U
MeTaIIMyecknx NPeAMETOB, Bbl MOXETe NOBPEANTb BHYTPEHHIOK YacTb YCTPOCTBa. Kpome Toro, HempaBusibHble
[eNCTBIA MOTYT CTaTb MPUYNHON yTeUKky GppeoHa.

KaTeropuuecky 3anpeLiaeTcs 0651BaTh YTPONCTBO BOAOW MM APYTOM XKMAKOCTBIO 1A Pa3MOpaXunBaHUA

nbfa. Kateropryecky 3anpeLyaeTca UCnosb30BaTh NapoBble YCTPOCTBA 1A YMCTKY, TaK KaK 3TO MOXET CTaTb
NPUYVHO MOBPEXAEHMNS UM YAAPa TOKOM.

KaTeropuuecky 3anpeLuaeTcs MCrnosnb3oBaHuWe NtoObiX MCTOYHWKOB TeMa 1A pa3MopakvBaHusA (aNeKTpuyeckan
neub, oborpesartesib v T.n.). Takne oborpesaroLye YCTPOMCTBa MOryT NOBPEAWTb MIaCTUKOBbIE YaCTu YCTPOCTBA.
He 3arpy»alite B yCTPOICTBO NPOAYKTbI, He TPeGyIoLLVe 3aMOPaKMBaHNA UM OXTTaKAEHNA.

YCcTaHOBKY, pa3meLLieHe, TEXHUYECKOE 0BCITy>KMBaHVIE N YMCTKY YCTPONCTBA HEOOGXOAMMO OCYLUECTBIIATD Tak, Kak
yKa3aHo B pyKOBOACTBe. He fenaiite HAYero NpoTMBopeyalLero pyKoBOACTBY Mo SKCMyataumu. B cnyuae nio6oro
yuiep6a, BO3HUKLLETO B pe3ysbTaTe HEMpaBuiIbHOrO UCMOMb30BaHUA YCTPOWCTBA, FapaHTUIHbIE YCoBus GyayT
He[leNCTBUTENBHBIMM.

B Lensix 3aLyuThbl OT NOBPEXAEHUI, NEPEeBO3MTE U XPaHWTE YCTPONCTBO TONbKO B HOPMAIbHOM MOSIOXKEHNN
MCMONb30BaHWA. B NPOTMBHOM Ciyyae, 3TO NPYBEAET K MOTEPe NpaBa Ha rapaHTUnHOE 06CIyXVBaHVe.

Cne,qyeT 6bITb BHUMATENIbHBIMU npwv Ncnosib30BaHMM MOPO3UTbHUKOB CO CTEKMAHHDBIMU KPbILWKaMK, TaK Kak yaap
OCTPbIM NPeaMETOM WIIN KOHTAKT C YpE3MEPHO-ropAYNM BeLLECTBOM MOXET CTaTb I'Ipl/l'-lVIHOI?I pa3nioma cTekna.

MPUMEYAHUE

B cnyyae BO3HMKHOBEHUA KaKoii-nmbo HencnpaBHOCTU, MOTPebuTeNb HeCeT OTBETCTBEHHOCTb
3a NPUHATME HeoOXOAMMbBIX Mep ANA MPOAYKLMM, XpaHALenca B yctponctae. Dupma He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU 3a MOPYY NPOAYKTOB B pe3yJibTaTe JIlo60oi HeMCNPaBHOCTY MW HEMPaBUIbHOTO
MCMoJIb30BaHNA YCTPONCTBA.
MprobpeTeHHOEe BaMM YCTPONCTBO NPeAHa3HaueHO TONIbKO AJ1A KOMMEPUYECKOro UCMONb30BaHUA 1
NPUMEHAETCA ANA OXNAaXKAEHUA HAMUTKOB B OYTbINIKaX 1 6aHKax 1 yNakoBaHHbIX NMPOAYKTOB MUTaHNA. m
Oripma He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a HENCMPAaBHOCTY, BO3HHMKLUME B pe3ysibTaTe UCMOoJb30BaHUA
YCTPOWCTBA B APYIUX LieNAX.
Cpasy nocine npuobpeTeHys, NPOBEpbLTE YCTPONCTBO Ha HanmMume Kakrx-mbo HencnpasHocTei. B
cryyae obHapy»KeHUA MOBPEXAEHWI, CBAXKNTECH C MPOAABLIOM B TeUeHVe 24 YacoB.
[inA Toro, utobbl 3GPeKTNBHO 1 6e30MacHO UCMOJb30BaThb U3LeNe, NoXKanyncTa, IPOYTUTE NMOTHOCTHIO
[laHHOe PYKOBOJCTBO Nepep Hauasiom MCMOob30BaHNA N3AENNA Y XPaHUTE €ro B KauecTBe NCTOUHMKA
[J1A CCbINOK. Bbl MOXeTe HaliTv 06HOBJIEHHYIO BEPCUIO PYKOBOACTBA MO SKCMyaTaLumn Ha Haluem Be6-
caliTe Www.ugur.com.tr uau B ynosIHOMOUY€EHHbIX CEPBUCHbIX LIeHTPax.
370 u3genve conepXnT cumaon knaccudrkaumv (WEEE), KoTopbliii yKasblBaeT Ha yTUamnsauuio
OTXOJI0B SK/EKTNUYECKOTO 1 SNeKTPOHHOr0 060pyAOBaHNA. B COOTBETCTBUM C 3TUM, B LieNAxX
MVHMMU3aLMM BO3AENCTBUA Ha OKPY»KaloLLYI0 Cpefly COOTBETCTBYIOLLErO U3Aenus, creayet
cobntofatb EBponeiickne grpektnsbl 06 yTunusaummn 2002/96/EC.
Ecnu Bbl peLunTe BbIGPOCUTD U3LeNNe B MyCOp UK CAATb Ha JI0M, TO ANA MoslyYeHns Heobxo[MmMon
nHpopMaLmm obpallaiTech B CEPBUCHbIN LIEHTP «Ugur». B Takmx ciyyasx, ycTpoiicTBO HEOOXOAVMO
06A3aTeNbHO JOCTaBUTb MECTHBIM YTUAM3MPYIOLWM opraHu3auuam WEEE.
MpuBefeHHbIe B JaHHOM PYKOBOACTBE M300pa)eHNs ABNAIOTCA NPefCTaBUTEIbCKUMM U MOTYT
V3MEHATbCA B 3aBUCUMOCTY OT MOZIeNIN YCTPOICTBA. Tak, Kak yKka3aHHble B JaHHOM PyKOBOACTBE
cneynduUKaLmy BKITIOYAIOT BCE OMLMM, HEKOTOPbIE 13 HUX MOTYT OTCYTCTBOBATb B BalLeM YCTPOWNCTBE.
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A-NPEOYNPEXAEHNA MO BE3OMNMACHOCTH

BHUMAHWE!

«  YCTpOWCTBa, yKa3aHHble B HACTOALLEM PYKOBOACTBE, CPOEKTUPOBAHbI B COOTBETCTBUM C HALWMOHANbHBIMU 1
MeXAyHapoaHbIMV HopMamuy 6e30MacHOCTM 1 MPOV3BeAEHbI MOF KOHTPOMEM.

+ [Insa 6e30macHOro 1 HafEXXHOTO NCMOJb30BaHUA YCTPONCTBA, COOMIoAANTE HUXKeYyKasaHHble NpaBuia.

+ [poBepbTe, NOAXOAUT NN pO3eTKa AnA PaboTbl BaLLero ycTponcTea. Beerga ncnonb3yiTe ToNbKo po3eTky C
3a3emrieHneMm. Ybeautech, UTo aneKTpryecKan crctema 3aaH1A COOTBETCTBYET BalleMy YCTponcTay. He ncnonb3ayiite
cMeLLeHHble U He3aKperieHHble PO3eTKM.

+ HuiKorga He rcnonb3yiiTe AnA yCTPONCTBa YAIMHUTENb UK MYNBTUPO3ETOUHbIN GNOK.

« [pyv 3ameHe namnbl, Bcerga cnepywite MHCTPYKLUMAM, yKa3aHHbIM B HacToALLLEM PYKOBOACTBE. MOLLHOCTb 3ameHAeMon
Namnbl yKa3aHa Ha AeKlapypyeMoi STUKETKE YCTPOICTBA, Ha STUKETKE Nog, HeNocpeACTBEHHO IaMMoii 1 B JAHHOM
pykoBogcTae. DoHapHble lamMmbl JOIKHbI 3aMEHATLCA TONbKO CEPBUCHBIM LieHTpoM «Ugur».

+ 3ameHa namn ocBelLLeHVA AOMKHa OCYLLECTBAATLCA KOMMNETEHTHbIM CEPBUCHBIM LieHTpoM «Ugur».

+ B cnyvae noBpexaeHus Kabena nuTaHus, OH AOMKEH 3aMEHATLCA TONbKO KOMMETEHTHBIM CEPBUCHBIM LIEHTPOM
«Ugur».

« ToxanyiicTa, 3BOHMTE B CEPBUCHBIN LieHTp «Ugur», ecnu B npoLiecce paboTbl yCTPOCTBA Y BaC MOABUIVICb COMHEHMA
B CBA3M C INEKTPUYECKUM MOAKIIOUYEHVEM.

« [pv OTKIOYEHNMN YCTPOICTBA OT CETH, BCerfa TAHUTE TOMbKO 3a BUNKY. KaTeropryecku 3anpeluaetca TAHYTb 3a
Kabenb.

+ Hukoraa He cCHUMaliTe HUKaKu1e BHeLLHWE 3alyTHble KPbILLKK, KOTOpble He YKa3aHbl B JaHHOM PyKOBOACTBe. B ciyyae
CHATVIA 3aLLUMTHBIX KPbILLEK, Bbl MOXKeTe OOHaXUTb NIEKTPUYECKMe YacTy, PEACTaBNAIOLLME YrPO3y BaLLel XU3HN.

+ Hukoraa He ncnonb3yiite ANA YNCTKM YCTPONCTBA BOAY NOA AaBneHvieM. Bofa noa AaBneHnem MoXeT NoBpeanTb
3NIeKTPUYECKIMe YacTy YCTPONCTBa.

+ Kateropuuecki 3anpelLaeTca CaMOCTOATENbHO 3aHNMAaTLCA SNEKTPUYECKVMI Bonpocamm. He 3abbiBaliTe,
6€30MacHOCTb BaKHee BCETO.

« HwuKorpa He BK/oualiTe B pO3eTKy NOBpeXAeHHOe YCTPOWCTBO (HanpumMep, NOBPeXAeHVA NPy TPAHCNOPTUPOBKE).
0O6n3aTeNbHO 06pPALLANTECH B KOMMNETEHTHBIN CEPBUCHBIN LieHTP «Ugur».

+ Bcerga yuuTbiBaiiTe MakcuMasbHYI0 BMECTVMOCTb MNPy 3arpy3ke NpoayKTOB 1 HaNWTKOB B YCTPOIACTBO. He
npeBbILLaiiTe IMHMIO Harpy3KK, yKasaHHYI0 B BalLeM YCTPONCTBE.

+ He 3arpy»alite NOBTOPHO B YCTPONCTBO Pa3MOPOXKEHHbIE MPOAYKTbI.

+ 3ameHa BCex aNIeKTPUYEeCKMX YacTel AOoMKHa OCYLLeCTBAATLCA TONbKO KOMMETEHTHbIM CEPBUCHBIM LieHTpoM «Ugur».

- Bcerpaa xpaHuTe ynakoBoUYHble MaTepuasbl BaLlero yCTPONCTBa BHe AOCAraeMOCTM fleTeld. YNakoBOYHble MaTepuiabl
(HelnoH, NeHOMONNCTVNPON U T.A.) MOTYT NPEACTaBIATL ONAacHOCTb ANA feTel.

+ 3anpeLyaeTcs KCnonb3oBaHne 6e3 COOTBETCTBYIOLLETO Haf30pa KyMIeHHOro BamMm YCTPOCTBA JIIOAbMU C
drznuecKMU (3peHue, Ciyx) Nnm yMCTBEHHBIMI HEOCTATKaMMU, @ TakXKe AeTbMI U IMLIAMM C HEAOCTATOUHBIM OMbITOM
1 3HaHVeM. Vcnonb3oBaHwe yCTPONCTBa ManeHbKUMI IeTbMM AOMKHO OCYLLECTBAATLCA MO HaA30POM B3pOC/bix. He
no3BonAnTe AeTAM UrpaTb C yCTPONCTBOM.

+ B npouecce pasmopaxuBaH/A He NCMONb3yiTe MaTepuasbl U MeTalbl, He peKOMeHAOBaHHble Npon3soauTenem. Bl
MOXeTe MoBPeAnTb OXNTaXKaatoLLve AeTanu.

« He noBpepauTe KOMMNOHEHTbI OX/TaXAAIOLLErO LK.

+ Hu B Koem crlyyaem He NCMONb3yIiTe HE PeKOMEHAO0BaHHbIE MPOV3BOAMTENEM NPOAYKTbI/MaTepuasibl BHyTPY Un
CHapY>Ku KabUHbI.

+ BMmellaTenbCTBO B YCTPOWCTBO MPY HEUCNPABHOCTY OIKHO B 06A3aTeNIbHOM NOPAAKEe OCYLLECTBIATLCA
MOTHOMOYHBIM CEPBUCHBIM LieHTPOM «Ugur».

« Kateropuuecku 3anpellaeTtca TpaHCMOpPTUPOBaTh WK NepemeLlaTh YCTPONCTBO, BKIIIOYEHHOE B PO3ETKY.

« Kateropuuecku 3anpeLiaeTca oCyLLeCTBIATb YXOF 1 PEMOHT YCTPOWCTBA, BKIIIOYEHHOTO B PO3ETKY.

« 3anpeLLyaeTcs XpaHUTb B YCTPOWCTBE Takyie BeLIeCTBa, KaK a3p0o30/ibHble 6afioHbl C NerkoBoCriaMeHAOLLMMCA
TOMNVBOM.

+ Bcerga cobniogarite npaBuna, CBA3aHHblE C MECTOM YCTAHOBKM YCTPOICTBa. HecobnioaeHne npasui yCTaHOBKM
OXJIaXAAIOLLEN LUITOPKU 1 PELLETOK, MOXET MPUBECTUN K PUCKY BO3HNKHOBEHWSA MoXapa.

+  Ecnu Balle n3penvie noBpexaeHo nimn He paboTaeT AOMKHbBIM 06pa3oM, NOXKaNYCTa, OTKIIOUMTE €ro OT HaCTEHHON
po3eTku. [MepenoxwTe HaxoAALLMECA BHYTPM YCTPOWCTBA NPOAYKTbI MATaHWA B COOTBETCTBYIOLLIEE XONOAHOE MECTO U
HeMeANEeHHO CBAXKMTECH C CEPBUCHBIM LieHTpom «Ugur.

UGUR
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A-NPEOYNPEXOEHNA MO BE3ONACHOCTA

MNPEOYNPEXOEHUE!

nO)KaﬂyI‘/‘ICTa, npoBepbTe X1aAareHT, yKaBaHHbIVI Ha 3TUKEeTKe Ballero ychOI‘/’ICTBa.

HuxeykasaHHble 5 NYHKTOB OTHOCATCA K YCTPOWCTBaM, COAepXalyM YrneBofopoAHble
rasbl R600a n R290.

+ B uenax cHWKeHUA OMacHOCTW BOCMIIaMEeHEHWs, YCTaHOBKA 3TOTO YCTPOMCTBA JOMKHA ObiTb
OCyLLeCcTB/IeHa TONbKO CEPBUCHbBIM LieHTpom «Ugur».

+ He 3aKpblBaiiTe BEHTUIALMOHHbBIE OTBEPCTUA Ha 3aLLMTHOM NOKPbITUY MW KOPTYCE YCTPONCTBA.

© 3anpeu.|aeTcr-| NCNOoNb30BaHNE MeXaHNYeCKUX WHCTPYMEHTOB WIN  Apyrux npegmveTtos
AnA  YyCKOpeHMA npouecCa pasMopaxumBaHuA, 3a WUCKAKYEHNEM  pPeKOMeHAOBaHHbIX
npounssoguTenem.

+ He nospenunTe oxnaxgawowmne KOMNOHeHTbI.

0 3anpeu.|aETcn NCNONb30BaHUE INEKTPUYECKNX I'IpVI60pOB BHYTPU CEKLUNN XpaHEHUA NPOAYKTOB
NMNUTaHNA, eCJI OHU He peKoMeHAOBaHbl npounssoanTenem ana onpeaeseHHbIX mopenen.

179

T
&
(ap]
&
=



B- OBLLIMI B[ BALLEIO YCTPOWICTBA

BOKOBbIE KAMEPbI

Pyuku KpblILwKm

TepmocTaT

3apBuraoLLanca cTeknAHHan
KpblLLUKa

3arpy3oyHas Kop3uHa

> BHewHni kopnyc

>
>

Hoxkn
BODRUM 1850 CE (rOHOOJIbHAA BUTPUHA)

=
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|
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B- OBLLIMI B[ BALLEIO YCTPOWICTBA

C OCTPOBHbIM BUAOM

NMPUMEYAHUE

CraHpapT TeCTUPOBaHWA NOTPE6EHNA SHEPrY ANA KOMMEPYECKMX TUMOB ycTponcTB EN23953-2.
TexHnueckne cneumduKaLmy NPOAYKLMI YKa3aHbl Ha STUKETKe NPOAYKLN.

Oupma «Ugur Sogutma A.S.» ocTaBnifeT 3a COO60M MPaBO M3MEHATb TEXHUYECKME XapaKTepUCTUKU
n3genuin 6e3 npeABapuTENbHOTO YBELOMIEHUA.

I
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C - YCTAHOBKA XOnogunbHWKA

Bbi6bop MecTa yCTaHOBKM

Pabouan cpefia oueHb BaxkHa AnA 6ecrnepeboiHOM paboTbl Ballero ycTpoicTtaa. Mpu Bbibope paboueit cpefbl:

He ycTaHaBnvBariTe ycTpOMCTBO B MeCTa, NoABepraloLmeca BO3AeNCTBMAM BHeLLHel cpeabl (Ha ynuLe, npocnekte
nta)

YcTaHaBvBaiiTe YCTPONCTBO Ha PacCTOAHNM MUHUMYM 1 (OAHOrO) MeTpa OT UCTOUHMKOB Tenna (NNnTa, paguaTop,
3neKTpoHarpesatenb U T.4.) (PrcyHok 1)

He yctaHaBnuBaiite XonoannbHMK HaNpPoTMB BO34YLLHOWM CTPYM KOHANLIMIOHEPOB, BEHTUIATOPOB, a TakXXe NPAMO
nepep AsepbMn 1 OKHaMU. (PUCYHOK 2)

He nogseprarnte xonoannbHNK BO3AENCTBUIO NPAMbIX COMTHEYHbIX Slyyen. B cnyyae nonagaHna CoOnHeYHbIX yyen
Ha CTeKo XxonogunbHMKa, pa60Ta xonogubHUKa 6y,qu yBenM4yeHa, YTo O3Ha4vaeT ysennyeHue n0Tpe6neva
SHeprun.

JnAa npaBunbHON paboTbl ceKLMM KOMMNPeCcopa Ballero n3aenus, 4OMKHO ObiTb 06A3aTeNbHO obecrneyeHo
CcBOGOAHOE MOCTYIJIEHVE U BbIXOA, BO3AyXa.

Mpwn ycTaHOBKe YCTPOWNCTBA K CTEHE, MeX Yy CTEHON 1 YCTPONCTBOM AOMIMHO OCTaBaTbCA PACCTOAHNE MUHUMYM
150 mm (15 cm).

BHUMAHME! (7)

B venax npeaorspalleHnAa nepenonHeHna CNMBHOM BOAbl B O4YE€Hb BNaxHoM cpene, y6e,U,VITer, 4yTO
nonbl 1 CTeHbl B MeCTe, rae pacnosioXKeHo yCTpOIhCTBO, He noaBepKeHbl BO3JeNCTBUIO BOAbI.

Mpu ycTaHOBKe YCTPONCTBA CEPBUCHBIM LIeHTPOM «Ugur», COTPYAHMKM CEPBUCHOTO LieHTpa «Ugur»
NpovHGOPMIMPYIOT NOTPEeOUTENA O NOAXOAALLEM MECTE YCTaHOBKUN U CAENAIOT COOTBETCTBYOLNE
npeanoxeHus. OfHaKO, OKOHYaTENbHOE PELLIEHVE O MeCTe YCTaHOBKM YCTPONCTBA MPUHUMAET
notpebutesib. 3TOT YNOMAHYTbIV NPOLIECC, TakXKe YKa3biBaeTcs B popme cOOTBETCTBYIOLLEN
YCTaHOBKM cepBUCHOTO LieHTpa «Ugur». B cnyyae BO3HNKHOBEHNWA Kakoro-nn6o yuiepba ns-3a mecta
YCTaHOBKW YCTPOWCTBA, BbIOPaHHOTO NoTpebutenem, BCA OTBETCTBEHHOCTb B CBA3M C yKa3aHHbIM
yulepbom 6yaet nexkatb Ha noTpebuTene.

Balue ycTpoicTBO ByaeT ocyLecTBAATb Havyyllee oxaxaeHne B 3aBUCMMOCTM OT KIMMATAYECKNX
YCNOBUIA, NPBEAEHHBIX B HVXKeyKa3aHHOW Tabnuue. MosTomy 6yabTe BHAMaTENbHbI, UTO TemnepaTtypa
oKpy»KatoLLel cpeabl, rae 6yeT SKCnnyaTMpoBaThCA Balle YyCTPOMCTBO, Oblia Ha yka3aHHOM ypOBHE.

[AnAa KoMMepUYeCcKNX yCTPOMCTB:

KnumaTtunueckuit Knacc [AvnanasoH Temnepatyp | BnaxHoctb
Knacc 3 OT16°Cpo25°C 60% Rh
Knacc 4 0O116°Cpo30°C 55% Rh
Knacc 5 0O116°Cpo40°C 45% Rh

Knumatmnyeckunii Knacc sawero yCTpOVICTBa YKa3aH Ha 3TKeTKe TEeXHNYECKOMN
CAARIIMAUKAIIAIL HAYANGIIAIACS HA MAANIA

X[ X

.
i T
PUCYHOK 1 PUCYHOK 2

Mkl
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C - YCTAHOBKA XOJTOAUTbHUKA

YcTaHOBKa

Bo3moKHble NO3MLMK YCTaHOBKMN

- OTaenbHan ycTaHOBKa C NPUCIOHEHHON 3afiHel YacTbo K cTeHe (PucyHok 3)

- YcTaHOBKa B OWH pAf C MPUCIOHEHHON 3afiHel YacTbio K cTeHe (PucyHOK 4)

- YcTaHOBKa OAHOW 3aAHel YacTu K Apyrow 3agHen yactu (PucyHok 5)

- YcTaHOBKa B $popMe 0CTPOBa C rofOBHOM Kamepoii (PUCYHOK 6)

OTaenbHas yCTaHOBKa: MEXAY CTEHOW 1 YCTPOCTBO AOMIKHO ObITb paccTosiHye 100 Mm (10 cm)

YcTaHOBKa B OAMH pAL: MeXIy CTEHON 1 YCTPONCTBO JOMKHO 6bITb paccTosaHme 100 mm (10 cm). bokoByio
4acTb YCTPONCTBA MOXXHO YCTaHaB/MBaTb BMPUTbIK K CTEHE.

YcTaHOBKa OHOI 3afjHel YacTu K ApYyroi 3agHel YacTu: Npy yCTaHOBKe OAHON 3afHel YacTu K
[pyroii 3afHen YacTu, To He06XOAMMO X COeAUHUTB crneluanbHbiM U-06pa3Hbim npodunem (6b-10).
Takum 06pasom, Mexzay 3afiHMI CTEHKaMU YCTaHOBKM byaeT obecrneyeHo pacctosHme B 100 mm (10 cm).
O6pa3oBaBLLeeca OTBEPCTVE BBEPXY HEOOXOAVMO 3aKpPbITb CMeLnanbHON KPbILKOi (6a-5), a oTBepCTMA No
60KaM 3aKpbITb OTAENBbHON KpbILWKO (6b-4).

YcraHoBKa B ¢popMe OCTPOBa C rofIoBHOI KaMepoli: JONOHUTENIbHO K YCTaHOBKE OfHO 3afjHell YacTu
K [ipyroii 3agHeln YacTy, B Hayane rpynnbl yCTaHaBNMBAIOTCA FOSIOBHbIE KaMepbl, M CO3A4aeTCA OCTPOBOK.
Me>xay ronoBHbIMM 1 MPOYMMM KaMepaMu OCTaBleHWe NPOCTPaHCTBa He TpebyeTca.

PUCYHOK 3

PUCYHOK 4

I
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C - YCTAHOBKA XOJTOAUTbHUKA

PUCYHOK 5

PUCYHOK 6

0 CoeanHUTeNbHbIN 3nemeHT U-ob6pasHoro npoduns
1 BOKOBOI NAIMHTYC (C rONOBHOW Kamepoii)

2 MNepepHuniA NANHTYC

3 BokoBOW NANHTYC (63 roNoBHON Kamepbl)
MepeaHWii NAMHTYC rONOBHOW Kamepbl

4 KpblLWK AN5 3aKPbITA GOKOBbIX OTBEPCTUN

5 KpblILWKy ANA 3aKPbITUA OTBEPCTU BBEPXY

6a 3awWuTHbIN 6amnep (60KOBOII-BEPXHUIA)

6b 3awuTHbIN 6amnep (6OKOBOW-HUKHWI)

7 3aWwmTHbIN 6amnep, nepeAHnii, 60KOBON-HIKHUI
8 3awwmTHbIN 6amnep, 60KOBOM, roNoBHaA Kamepa

9 COeF[VIHIATeﬂbeIIZ SNeMeHT NNINHTYCa

10 U-06pasHbiii npodunb
11 3awWuTHbI 6Gamnep, NepeaHUiA, roNoBHaA Kamepa

12 Cenapatop rofioBHO Kamepbl

= UGUR
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C - YCTAHOBKA XOnoaunbHMKA

YcTaHOBKa

Nepep yCcTaHOBKOW, CHUMUTE 1 AEMOHTUPYIATE BCIO YNAKOBKY 1 HUXKHUIA AePeBAHHDIN NOALOH ycTpolcTaa (Ana
CHATUA NOLA0HA MOXKET NOTPe6OoBaTLCA NOAbEM YCTPOWCTBA).

YcTaHOBWTE 3anacHble YacTy, HaXOAALLMECA BHYTPU YCTPONCTBA, COrMTAaCHO MHCTPYKLMAM MO yCTaHOBKe.
Vicnonb3yiite ToNbKo opurnHanbHble 3anacHble yactu «<Ugur».

HeopurnHanbHble 3anacHble YacTu MOryT NpeacTaBAATb ONacHOCTb NOBPeANTb Balle yCTp0I7ICTBO.

YcTaHOBUTE M3genve B Heobxoaumoe Ans Bac mecTo. [Npu ycTaHOBKe YCTPOCTBA, CnefyiTe npasuiam
YCTaHOBKM, YKa3aHHbIM B PYKOBOACTBeE.

Mpu noMoLLM YPOBHSA BbIPOBHANTE YCTPOWCTBO MO WMPKHE U rybrHe. banaHCcpoBKy ycTpoiicTBa cieayeT
OCYLLEeCTBAATb MPY NOMOLLY NePeHNX PETYIMPOBOYHbIX HOXeK. (PYCYHOK 7)

B mopenax c konecamu (onymoHanbHo), nocne YCTaHOBKU yCTp0I7ICTBa H606X0,D,I/IMO 3a6}10KI/IpOBaTb
TOpPMO3a (onuroHanbHO) Konec nnu ecnn OTCYTCTBYIOT TOPMO3a Konec, 3a¢I/IKCI/IpOBaTb yCTpOIZCTBO Tak,
YTOObI OHO He ABUraNOCh.

SN

E

PUCYHOK 7

I
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C - YCTAHOBKA XOJTOAUTbHUKA

MpaBnna aNeKTpUYEeCKoro NOAKIYEHNA

YcTponcTBO Npy NOAKOYEHUN HAYHET pa6OTaTb, KaK yKa3aHO Ha puCyHKe 8.

BHUMAHME! (7)

3anpellaeTca NOAKNIOUUTD B MyNIbTUPO3ETOUHBIN 610K 11 MCNOJb30BaTh YASIMHUTEND. (PUCYHOK 9)
YcTponcTBo He umeeT oTaenbHoro nepekntovarens BKJ1-BbIKJI.

Kabenb NOAK/IOYEHNA K CETU yCTpOVICTBa He AO/MKEH KOHTAaKTUPOBAaTb C rOpAY MM MOBEPXHOCTAMWN.

Mcnonb3yemas po3eTka o6a3aTesibHO AOMKHa ObITb 3a3emeHHo. Kpome Toro, ncnonbsyemas poseTka
[O/>KHA VIMETb CONMPOTHBIEHME MO KpaliHei mepe 10-16 A 1 6bITb 3alMLLEHa NPefOXPaHUTENeM.
KacaTenbHo npefjoxpaHuTens po3eTku ceTn, 06a3aTeNbHO 06paTUTECh 3@ MOMOLLbIO B TEXHUYECKUIN CEPBUC
WK K KOMMETEHTHOMY S11IEKTPUKY.

Hanps)keHune n yacToTa ceTu fJOMKHa COOTBETCTBOBATb 3HAYEHUIO, YKa3aHHOMY Ha 3TUKEeTKe BHYTpU
Balwero nsgenua. Ecnv HanpaxkeHve B Balen ceT Ype3BblYaNHO HUXKE U Bbilue YKa3aHHOro 3HayeHus,
TO H606XO,E|I/IMO 06s3aTeNIbHO NCMNONb30BaTh PerynaTop HanpaXeHuAa n obecneunTtb COOTBETCTBYOLEE
nutaHue. Bol moxeTte nony4ynTb NOMOLLb NO AaHHOMY BONPOCY y I'IpO(I)eCCVIOHaJ'IbeIX SNIEKTPUKOB.

He pa3meLliaiite Kabenb Ballero nsgennsa Ha NPOXoApbl. 3TO MOXET CTaTb NPUUYMHON BaLLEro PaHeHNA U
HaHeCTn Bpep XonoannbHUKY. (PucyHok 10)

PUCYHOK 8 PUCYHOK 9 PUCYHOK 10

I
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D- ICMOJIb30OBAHWE BALLEFO YCTPOUCTBA

3anyck

BHUMAHME! (1)

+ [laHHOe pPYKOBOACTBO MO 3KCMilyaTaLyv NPUMEHAETCA ANA PasNNYHbIX MOLENEel YCTPONCTB.
OcHalleHvie Mogenei MOXeT OTIMYaTbCA. PUCYHKM TaKKe MOTyT OT/IMYaThbCA.

+ MNepen nepBMYHBIM 3aMyCKOM TLLATENIbHO OUYMCTUTE BHYTPEHHIO YacTb U KOMMJEKTYyowWwme
YCTPOWCTBA.

» Ecnmn B npouecce TpaHCMOPTUPOBKM U YCTAaHOBKMN YCTPONCTBO CMJIBHO TPACNIOCH, TO Mepeq,
3anyckom, Heobxoanmo nopoxpaatb 1 (oauH) yac. Takum ob6pasom, KOMIPECCOPHOe Macso,
nocTynuBLUee B cucTeMy, OyaeT Bo3BpalLeHo 0bpaTHO. ECi 3anycTuTb YCTPOMCTBO Cpasy, TO
Bbl MOXeTe MoBpeAnTb KOMMPeCccop.

+ [llogkniounte yCTPONCTBO B PO3ETKY, C NepemMeHHbIM Tokom 220-240 B/50 I, ycTaHOBNEHHYIO
cornacHo npasunam. (PucyHok 11)

- [Mpw 3anmycKe yCTPOICTBA, Bbl YC/bILUTE HEGOMBLLON 3BYK OT KOMMPECcopa.

PUCYHOK 11

PerynnpoBka BHyTpeHHeln TemrnepaTtypbl yCTPOMNCTBA m

BHyTpeHHAA TemnepaTypa yCTpoincTBa umeeT pabpuuHyto HaCTPOIKY, KOTopas B Nio6oM cyyae
NPeAoTBPATUT MOPYUY XPAHALLYUXCA B HEM NPOAYKTOB.

3arpy»aiiTe B yCTPOMCTBO TOSIbKO 3aMOPOXEHHYIO MPOAYKLUIO.

Temnepatypa XpaHeHVs NPOAYKTOB NUTAaHNA PErYANPYETCA SNEKTPOHHBIM TEPMOCTaTOM,
HaxoAALMMCA B YCTPONCTBE.

CraHfapTHas TemnepaTypa yCTpoicTBa HaCTpPOeHa Ha 3aBoje. ITO 3HaueHve B I0ObIX YCI0BUAX
o6ecneunT COXPaHHOCTb BaLUMX NPOAYKTOB 6e3 nopuu.

Mpw aKkcnnyaTaumm ycTporcTBa C MCnonb3oBaHeM GpabpryHbIX HAaCTPOEK, Bbl MONYyUKTE CaMblii
NYYLWiA pesynbTaT, Kak B niaHe 3GPpeKTVBHOCTY, TaK U B MiaHe SHepronoTpebneHus.

YCTpoiiCTBO AOMKHO NpopaboTaTb MHUMYM 3 (TpU) Yaca B NycTom Brae. Takum o6pa3om, Bbl
obecrneunTe paBHOMEPHOE OXJlaXeHMe BCEX BHYTPEHHUX YacTel yCTPOMCTBa.

BHyTpeHHAA TeMnepaTypa Ballero ycTponcTea MOXeT perynmposaTbca ana mogenen FR ot -18°C go

-25°C, pnsa mopenen CL ot 0°C no +10°C.

“fapaHmus ceexxecmu”
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D- ICMOJb30BAHWE BALLEFO YCTPOUCTBA

Ncnonb3oBaHue LndpoBOro TepmMocTaTa

Ecnn nprobpeTteHHOe BamMu U3fenne ocHalleHo LMdpPOoBbIM TEPMOCTaTOM, 06paTuTe BHUMaHWe Ha clegytolyee:
LinppoBble TepmocTaTbl MMEIOT 3aBOACKYI HACTPOWKY W He TpebytoT AOMONHUTENbHOW HACTPOWKWU. Bbl MoxeTe
VN3MEHUTb HaCTPOIKY TEPMOCTaTa, KaK YKasaHo HUKe.

Lindposbie TepmocTaTbl COAepKaT MHOXKECTBO NporpaMm (Hanpumep, KO pexnm, HOUHOW pexxum). Ecnm Bbl cunTaere,
YTO CyLlecTByeT Nnpobnema B BalleM YCTPOWCTBE, CBA3aHHaA C paboToil unu oxnaxaeHnem, obpaliantecs B CEPBUCHBIN
LieHTp.

Kopapl olwmbok, BblaaBaemble LMPPOBLIMU TepMOCTaTamMm, HaXOAATCA MOA 3arofloBKOM yCTpaHeHWA Henonapok. Mpwu
BO3HUKHOBEHWU 3TVX KOAOB OLIMOGOK, OCTAHOBUTE CUTHANN3ALMIO TEPMOCTATa M MO3BOHMTE B CEPBUCHBIN LEHTP «Ugur».

‘ ’ BKriouaeT/OTKIoUaeT Ball XONOAMIbHUK. Y PyuHoe pasmopaxmeaHme

my, oy
3 Lo Eco ES )
B TKNIOYaeT 3ByK CrHanvsaunm. - MepeBoauT B 3KOHOMHOE 11 HOUHOE NOJTOXKEHMe.

Ina tepmocTata Carel;

' HaXKaTWA KHOMKW perynmpoBKy, Temnepatypa
UMBAETCA HaXKaTMEM Ha 3TY KHOTKY.

leunBaeT PErynnpoBKy TeMnepaTypbl

cTBa. AKTUBUMPYETCA NPU HaXkaTuu B TeUeHWe
KyHZbl Ha KHOMKY PerynvnpoBKu.

1 HaXKaTnA KHOMKMN PerynvMpoBKy, TemnepaTtypa
\WAETCA HaXkaTeM Ha 3Ty KHOMKY.

@ nporpamMmMmnpoBaHnA. V]CI'IOJ'Ib3yeTCﬂ TOJNIbKO
KMBaKwLWWM NepcoHanom.

— 1A BKN/BbIKN BaLuero ycTponcTsa. lNocne
PEMEHHOrO HaxaTunA Ha KHOMKY PerynupoBKY,
paTypa yBenmuMBaeTca nyTem HaXkaTus Ha 3Ty KHOMKY.

24MBaET PEXMM PYUHOTO Pa3MOPaXKNBaHUA YCTaHOBKM.
O/IHOBPEMEHHOTO HaXaTnaA Ha KHOMKY PerynunpoBKu,
)aTypa yMeHbLUAETCA NyTem HaxaTus Ha 3Ty KHOTKY.

leunBaeT perynnpoBKy TemnepaTypbl
AwsomWIIbHYIKA. AKTUBMPYETCA MPY HaXaTum B
TeyeHwe 2-3 ceKyH/ibl Ha KHOMKY PerynMpoBKu.
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D- ICMOJb30BAHWE BALLEFO YCTPOUCTBA

Ncnonb3oBaHume undppoBOro TepmocTaTa
Ina TepmocTarta Dixell;

6ecneunBaet pa3sMopaxunsaHne B py4Hom
exume.

ocJie HaxaTyA Ha KHOMKY PerynnpoBKu,
2MnepaTypa yBeIMuMBaeTca nyTem HaxaTua
a 3Ty KHOTMKY.

ocrie HaXkaTyA Ha KHOMKY PerynnpoBKu,
amnepaTypa yMEHbLUAETCA MyTem HaxxaTus
a 3Ty KHOMKY.

16ecrneynBaeT perynmpoBKy Temnepatypbl
onoaunbHYKa. AKTYBUPYETCA Npu

aXaTuu B TeUYeHwe 2-3 CeKyH[ Ha KHOMKY
erynupoBKu.

6ecneuviBaeT peryNnpoBKy Temneparypb
dNOANNbHYKA. AKTUBMPYETCA NPU HaXaTum B
3yeHme 2-3 CeKyHf Ha KHOTKY PerynnpoBKu.

ocsie HaXaTrA Ha KHOMKY perynnpoBku,
aMnepaTypa yBenMumMBaeTcs nyTem HaxaTus
a 3Ty KHOMKY.

I6ecrneymBaeT pasmMopaxxmnBaHme B Py4HOM
exnve.

ocsie HaXkaTrA Ha KHOMKY PerynnpoBKku,
aMnepaTypa yMeHbLUAETCA MyTem HaXXaTus
Ha 3Ty KHOMKY.

I
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D- ICMOJb30BAHWE BALLEFO YCTPOUCTBA

3arpy3|<a NMPOAYKTOB B XOJ1IOAWTbHUK

Mocne Toro, Kak yCTpPOMCTBO MpopaboTaeT MyCTbiM B TeyeHue 3 (Tpex) 4YacoB, Bbl MOXETe 3arpy3uTtb
npoayKTbl NuTaHna (Ecnu Bawwe ycTPOWCTBO ABNAETCA MOAESbIO, OCHALLEHHOW TEPMOMETPOM, BHYTPEHHIO
TemnepaTtypy YCTPONCTBa MOXXHO NMPOBEPUTb MO TEPMOMETPY).

NPEOYNPEXOEHNE!

Mepep 3arpy3Koii B XON0[UNbHUK MPOAYKTOB MUTAHNA, YCTPONCTBO JO/MKHO NpopaboTaTb NyCTbiM B
TeyeHue 3 (Tpex) 4acos.

He 3arpy»<alite B XONOANNbHMK ONacHble MPOAYKTbl/BeLecTBa, OX1axaeHne KOTopbix 3anpelleHo. He
pasmopaxuBainTe 3aMOPOXKEHHbIE NPOAYKTbI B BaLLeM XONoANIIbHUKE (yC/IOBME ANA XONOAWIIbHVKOB).
Mexx gy 3arpyaemoii NpoayKumel 1 BepXHel NoNKow cneayet 0CTaBUTb 3a30p ANA LUPKYnALUn
BO3Jyxa MUHUMYM ABa (2) CMm.

He npeBblwaiiTe NMHUIO 3arpy3Ku NPOoAyKTOB YCTPONCTBA.

[Npouecc pa3moparknBaHmA

Hannuve B Ha3BaHMe mofenu npofykuun «D» 03HauyaeT Hannune GyHKLUM pasMopakiBaHusA. JTa cuctema
npepoTBpallaeT obpasoBaHue Nba Ha BHYTPEHHMX CTEHKaxX Kamepbl W OCTaBNIAET TONbKO TOHKWIA COW
CHera. B onpepeneHHble AHM HEAENV STOT CJIOi CHera ycTpaHAEeTCA Grarofapa cMcTeMe pasmMopPaKUBaHNA.
OpHaKo, MHOTAA, B 0CO6bIX Clyyasx, PyHKLMA pasMOPaKMBaHMA MOXKET HE YCTPaHATb 06pa3oBaBLUMIACA CHer
(13-3a YUpe3MepPHO BbICOKON BIaXXHOCTU Cpefibl, YaCTO OTKPbIBAEMOW KPbILIKM U T.M.). B Taknx cnyyasx, Kpome
YCTaHOBJIEHHbIX MEPVIOAOB aBTOMATUUYECKOrO PasMOPakuMBaHWsA, PEKOMEHAYETCA MPOBeAEHNE PYyYHOrO
pasmopaxxuBaHus.

PyuyHoe pa3mopaxuBaHMe OCYLIEeCTBNAETCA MyTeM HaxaTua Ha KHonky Defrost (pasmopaxusaHue),
HaxopAALLylocA Ha TepMocTaTe.

He 3abbiBaiiTe, UTO MOBTOPHOE PYYHOE Pa3MOPAXKMUBAHME MOXHO OCYLLECTBAATL MUHMMYM Yepes 24 yaca.
HecmoTpa Ha TO, UTO YCTPOWCTBO OCYLIECTBASET aBTOMATUUYECKOE pasMOpaXkMBaHWe, TeEM He MeHee, B
TUrMeHNYecKUX Lensx, fiBa pasa B rof HEOOXOAMMO OTK/I0UaTb YCTPOWCTBO U MPOV3BOAUTD ITyOOKYI0 UMCTKY.
Ha apyrux mogensax umeetca GyHKLMSA PyYHOrO Pa3mMopaKMBaHNS.

NPEOYMNPEXOEHNE!

Mpu YpeamepHOM 06pa30BaHNMN CHera Ha BHYTPEHHWX CTeHKaX YCTPONCTBA, laHHOEe MOooXeHne
MO>ET CTaTb MPVYNHOW CHUMKEHWSA MOLLHOCTY 1 Ype3MEPHOro NOTPebNeHNsA SHeprum.
Vcnonb3yiite Ana ckobneHuns cHera NpefoCcTaBAeMblii BMeCTe C MOPO3UIbHUKOM CKPebOK TakK,
UTOGbI HE NOBPEAUTD CTEHKN.

+ Ecnu cHera MHoro, TO NepenoxuTe NpoayKTbl B APYroe Mecto, obecneunBaloLee 1x COXPaHHOCTb.
+ 3aTem, BbliepHUTE BUIIKY 13 po3eTKr. O6bIYHO pa3mMopakMBaHMe MPONCXOANT B TeueHwe 2 (AByX)
yacoB. YTo6bl BOfla OT pa3mMopaxMBaHVA He BbiWIacb Ha MoJl, yCTaHOBKTE EMKOCTb B CEKLIMIO

CnvBa BOfbl.

+ [Mocne 3aBeplueHVA NpoLiecca pa3MopakMBaHUA, NPOCYLLNTE BHYTPEHHWUE CTEHKM YCTPOICTBA,
UCMOSb3YA CYXYIo TPAMKY.

+ 3aTem, yCTPOICTBO CHOBa AOMKHO NopaboTaTb NyCTbiM B TeueHue 3 (Tpex) yacos. Mocne 3Toro,
MO>HO BHOBb 3arpy»kaTb MPOAYKTbl B YCTPOWCTBO.

B npouecce pasmopaxuBaHua Ha CTeKNax MOXET BO3HUKHYTb 3anoTeBaHue. [ocne nepexoaa B
OObIYHDBIN PEXUM PabOTbl, 3aNOTEBAHNE UCUE3HET.
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D- ICMOJb30OBAHWE BALLETO YCTPOUCTBA

OTK/OYEeHME YCTPONCTBA

I'IepeHeCMTe NPOAYKTbl NNTaHUA, HaxogAwmneca BHyTpu Ballero yCTpOVICTBa, B COOTBETCTBYOLEE
MecCTO.

OTKNIOUNTE YCTPOWCTBO OT CeTU. (PrcyHoK 12)

Ecnu ycTpoicTeo He GyAeT 1CNosb30BaTbCA B TRUEHWE ASIUTENBHOMO BPEMEHM, HEOOXOAUMO CAenaTb
cnepyoulee:

OuncTtnTe yCTPONCTBO. (CM. CTp. 21). B npoTMBHOM Cnyyae, Bnara, OCTaBLIAACA Ha CTEHKAX, MOXeT
BbI3BaTb NOTEMHEHWNE BHYTPEHHE NOBEPXHOCTY.

PUCYHOK 12

NPEOYMNPEXOEHNE!

Ecnu nocne otknioveHuns, ychOﬁCTBO 6yne'r XPaHUTbCA B 3aKpbITOM NomMeLleHnn, To:

+ He HaKpbiBaiiTe ero N1acTMKOBbIM NOKPbIBanom. MnacTmk He NPonycKaeT BO3AyX 1 NO3TOMY
MO>ET BbI3BaTb 3arax ¥ 3arnoTeBaHue yCTpOoCTBa. B pesysbrare 3anoTeBaHus MOXeT m
BO3HUKHYTb KOPPO3K.

+ XpaHwuTe yCTPONCTBO C OTKPbITON ABEPDIO, MHAUe BHYTPY MOXET NOABUTHCA 3amnax.
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E- YNCTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKMBAHWE A

TPAHCTIOPTVPOBKA XONOAWTbHNKA
HYANCTKA

Yncrka yCTpOIZCTBa noppasaenaeTca Ha ABa 3Tana: BHYTPEHHAA YNCTKa U HapyXHaa YNCTKa.

Mepen Hauanom YNCTKKM, 06A3aTeNIbHO COBNOANTE HXKEYKa3aHHble MpeaynpexXaeHus.

MNPEOYMNPEXOEHNE!

Mepep Kax[on YNCTKOM OTKNKOYaTe YyCTPONCTBO.
Bcerga HafeBaliTe 3alMTHbIE NepyaTKy BO BPEMA YMCTKM U 06CAYKMBaHUA. TO 3alMTUT BaC OT TPaBM.

HukorgaHeuncnon b3yI;ITe,EU1H YNCTKN 6bITOBbIeMOIOLLlI/IeCpe,qCTBa,aGpaBl/lBHble 7] 06pa3y|ou.u/1e LapanuHbl
BellecTBa (cpe,qCTBa AN YNCTKN MOBEPXHOCTU, MOWLne cpefcTsa, roptoyne, BoCcniameHawwmneca
BelwecTBa, paCcTBOPUTENN, TaKNE KaK 6EH3VH, pa36aBVITeJ1b, Kncnotol). B NPOTUBHOM Cily4ae, Bbl MOXeTe
noBpeanTb NIaCcTUKOBbIE HacTn yCTpOI;ICTBa.

KaTeropuueckn 3anpelyaerca NCnonb3oBaTb ANA YNCTKN CTpyto 1 BOAY NoAa AaByieHNeEM.

BHYTpeHHFIFI UNCTKa

MepeHecuTe NpoAyKTbl NIUTAHNA, HAXOAALLMECA BHYTPY BaLLEro yCTPONCTBa, B COOTBETCTBYIOLLEE MECTO.
Mepep Hauanom BHYTPEHHEW YNCTKM, AOXKANTECH, MOKa TeMMepaTypa BHYTPEHHMX YacTell Ballero
YCTPOWCTBA AOCTUIaeT TeMMnepaTypbl OKpyxatoLei cpeabl.

Bcerga HafeBaliTe 3alMTHbIE NepyaTKy BO BPEMA YMCTKM U 0BCAYKMBaHMA. TO 3alMTUT BaC OT TPaBM.
Yaanute umetoLmeca BHyTpY akceccyapsl.

MpousBogmnTe UNCTKY MATKOIN XIOMYATO6YMaXKHO TKaHbIO 1 TEMO0N MbIfIbHO BOZOW M C MOMOLLbIO
MOIOLMX CPeACTB, peKoMeHAoBaHHbIX «Ugur Sogutma A.S.»

CylumTe NPU MOMOLLY CYXOiA XoNYaTobyMaKHOIN TKaHW. He npocylueHHble N3aenuns co BpeMeHemM MoryT
NOTEMHETb.

Mocne 3aBepLueHNs YACTKK, ybeauTech, 4To BHYTPY HE OCTaNoCh MOKPbIX I BAAXHbIX MECT.
MoBTOpPHY!0 3arpy3Ky NPOAYKTOB MOXXHO OCYLLECTBAATL NINLLb Nocsie paboTbl NYCTOro YCTPOCTBA B
TeueHue 3 (Tpex) YacoB, Kak yKa3aHO B pyKOBOACTBE MO 3anycKy yCTPOWCTBa.

BHewHAA uncTKa
YmncTtky cneflyeT oCyLecTBAATbL XA0NYaTo6yMaKHOM TKaHbIO 1 TEMNO MblIbHON BOLOW.

B npouecce uncTky, NnpeaoTBpallaiiTe nonagaHve Boabl B NePefHIo NaHesb ynpaBieHus 1 B CEKLNIO
OCBELLEHMA.

YnnoTtHuTtenb asepu, cnepyeT YNCTUTb TONbKO UYNCTON MbINIbHOW BOLJON.

Yxon

310 yCTp0I7ICTBO He Tpe6yeT nepmnoanyeckoro yxoaa.

PEKOMEHZALA

[AnsA BHYTPeHHell 1 BHELLHEN YNCTKMN YCTPOMCTBA Bbl MOXKETE MCNOJIb30BaTh MOIOLIME CPeACTBa,
KOTOpble BaM NPefoCTaBAT B CEPBUCHOM LieHTpe «Ugur».
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E- YNCTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKMBAHWE A

TPAHCTIOPTVPOBKA XONOAWTbHNKA

TpaHcnopTMpoOBKa YyCTPONCTBA

OTKNoYMTE YCTPOWMCTBO OT 3a3€MJIEHHON PO3ETKM.
BbinonHuTe Npoueaypy pasMopaknBaHus.

MNepeHocuTe yCTpOVICTBO B HOPManbHO UCMOJIb3yeMOM NOJNTOXKEHUN. 3ar|peu4aeTcn nepeHoCnTb yCTpOVICTBO
FOPWN30HTaNbHO, BEPTUKAIbHO, NNéXa UNn C OTKPbITbIMU ABEPbMA.

B npouecce TpaHCNOPTUPOBKY, 3aLlMLLaiTe yCTPONCTBO OT yAapOB. 3anpeLiaeTca NepeHoCUTb YyCTPOCTBO,
BKJIIOYEHHOE B PO3€eTKY WU B 3arpy>KeHHOM BlAe.

B uenax npepgotBpalyeHna KaKkow-nn6o aBapun nnun nosBpexpeHna yCTpOVICTBa OT NafeHnA U1 CKONbXeHunA,
yCTpOI;ICTBO HeO6XO,D,VIMO TWaTenbHO 3a¢VIKCVIp0BaTb Ha TPaHCNOPTHOM CpeacTBe.

MPUMEYAHUE

Ecnun Bbl He 6yAeTe ncnosib3oBaTtb yCTpOﬁCTBO, TO cnepyert oﬁpam‘rb BHUMaHMe Ha ciepyowme
noJyioXeHuaA:

Ecnu Bbl He 6yfieTe NCNONb30BaTh B TeYEHNE KOPOTKOro BpeMeHM:
OcTaBbTe YCTPOICTBO B paboyemM COCTOAHNN.

Ecnn Bbl He 6y}.1e're ncnosib3oBatb yCTPOﬁCTBO B TeyeHVe A/INTe/IbHOro BpemMeHu n xXotute
OTKNIOUYNTDb ero:

I/Ispacxo.qyﬁTe nmewuwneca B yc'rpoﬁlcn;e NpPoAYyKTbl N onycToLunTE ero.
OTcoeguHuTe WHYP NUTaHUA OT PO3eTKU.

MpyMmeHnTe NOMOXKEHNA O pasMopaXMBaHUM N BHYTPEHHEN YMCTKe, yKasaHHble B HacToALleM
pyKoBoAcTBe.

TwaTenbHO NpoOCylINTEe BHYTPEHHIOW YacTb YcTpoiicTBa. Ecnm He npocywuTb, TO MOXeT
BO3HUKHYTb NOTEMHEHME YCTPOIICTBa.

OcTaBbTe KpbILLKY YCTPONCTBA OTKPbITOM.
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E- YNCTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKMBAHWE A

TPAHCTIOPTVPOBKA XONOAWTbHNKA

HencnpaBHOCTM 1 NX yCTpaHeHne

Monck un ycTpaHeHMe HeMCrpaBHOCTEN, yKasaHHble B AaHHOM pasfesie, NMOMOryT BaM Jerko YCTPaHWTb 3Tu
HewncnpaBHOCTW. Ecnn pekomeHfyemMble NONOXKEHWA HE NMOMOraloT, TO ANA PeLleHnsa Npobnembl NPocMm obpaluaTbea

B CEPBUCHBIN LieHTp «Ugur».

NPEOYNPEXOEHNE!

+ YcTpaHeHwWe BCex HencnpaBHOCTEN, KOTOPbIE MOTYT BOSHUKHYTb B BalLeM YCTPOWCTBE, [OMKHbI
OCYLLECTBNIATLCA CEPBUCHBIM LieHTpoM «Ugur».

+ Jlioboe BMeLLaTeNbCTBO, KOTOPOE MOXET ObITb CAieNaHO BaMyi, MOXKET HaBPEANTb BaM, BalUMM COTPYAHUKaM
WY KNMEHTaM, a TaKXKe NPeKpaTUTb AeCTBIE rapaHTUK Ha YCTPOWCTBO 1 MPUYNHUTD MaTEPUAsbHBIN

ywep6 (noxap v T.4.).

+ B cnyyae noboit HemcnpaBHOCTM 0bpaLLanTech B LLEHTP 06CyKMBaHWA KNMeHToB «Ugur» U B CEPBUCHDII

ueHTp «Ugur»

HeuncnpasHocTn

Bo3moikHble peleHnsa

Pe3synbratbl

YcTpoiicTBO He paboTaeT
(HeT 3ByKa UNu CRbIlWNTCA
TONbKO 3BYK BEHTUNATOPA)

3TO MOXeT 6bITb BbI3BAHO TEPMOCTATOM.
He nopkniouyeH.

B0O3MOXHO, UTO BbIOUT VN NCMOPYEH
npegoxpaHuTens.

B03MOXHO, UTO 3a6WTbI UK 3arpPsA3HEHbI
KOHAEHCATOPHble NNacTUHbI.

MOBTOPHO 3anyCTUTE NPU JOCTVXKEHNN
nogxogsilein TemnepaTtypbi.
MpaBubHO BAEHBLTE BUJIKY.
O6patnTech B CePBUCHDIN LeHTp «UJur»
WM K NPObeCccroHanbHOMy SNEKTPUKY.
OumncTnTe NNACTUHBI KOHAEHCATOPa.

Bblicokas BHyTpeHHsAsA
Temnepartypa yCcTponcTBa.

UYpesmepHO BbiCOKas TemnepaTypa
BHeLUHel cpefbl U HENPaBUIbHO
HaCTpOeH TePMOCTaT.

CnmnwKom 6113KO PacroNOXEH K CTEHE,
3aKPbITbl BEHTUALMOHHDIE Xanio3u nim
3aKpbiTa NepefHAA YacTb.

B0O3MOXHO, UTO MeeTcA upeamepHoe
BO3[e/CTBINE BHELUHETO BETPa.
CnnLKOM 3arpasHeHbl KOHAEHCATOPHbIe
NNacTUHBbI.

MepemecTiTe XONOANNBHUK B MECTO, rae
Temneparypa Huxe.

MNpuBepnTe K yKa3aHHOW MycToTe.
Ounctute NepeaHIolo YacTb
BEHTUNALMOHHbIX >Kanto3u.
MpepotepaTtnTe BETep.

OuncTute NNACTUHbLI KOHAEHCaTopa.

Huskaa BHyTpeHHAA
Temneparypa yCTPOnCTBa.

HenpasunbHas perynnposka
BHYTPEHHero TepmocTarta.

HacTporite noBTOpHO TepMOCTaT.

He ropat namnbl
YCTPOWCTBa UK ropuT
TONbKO OfjHa flaMna.

J1amnibl OTKNIOYEHbI.
Jlamna cropena unm HemcnpaseH
cTaptep.

Bknounte namnbl
3ameHunTe HencrnpaBHyIo AeTasb.

BHyTpwm ycTpoicTBa Ha
CTeK/1ax BbICOKUI yPOBEHb
3anoTeBaHuA.

Bo3mOXHO, UTO 3anoTeBaHMe CTekna
CBA3AHO C TeM, YTO YPOBEHb BNa>KHOCTY
BHeLUHen cpefbl NpeBbiwaeT 65%.

OymncTnTe OTBEPCTUE AJIA CNIVIBA BOADI.
OTHOCWTENbHO BbICOKOW BNAaXXHOCTU, Bbl
MO>KeTe NepemecTUTb Balll XONOAUIbHUK
B CPeAy C MeHbLUEN BIaXKHOCTbO.

W3 HMXKHel yactn
ycTponcTea nget
HENPUATHbI 3anax.

3arpA3HeH HYXKHUI TOTOK ANA CIMBa
BOAbI (AENCTBUTENEH TONbKO ANA
HEKOTOpPbIX Moaenen).

OuncTuTe NOTOK Ans cb6poca Boapl.

3HaueHuA MOLYHOCTY JlaMn U CBETOAVOAOB, MCMO/b3yeMbIX B BalleM YCTPOWCTBE, yKa3aHbl B
MeCTax VX YCTaHOBKM 1 MOTYT U3MEHATbCA B 3aBUCUMOCTM OT YCTPONCTBA. HercnpaBHOCTY fnamn v
CBETOLMOAOB YCTPOWCTBA JOMKHbI YCTPAHATHCA TONIbKO CEPBUCHBIM LieHTpoM «Ugur.
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E- YNCTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKMBAHWE A

TPAHCTIOPTVPOBKA XONOAWTbHNKA

HencnpaBHocTn LundpoBOro TepmocTtaTa

ABapuiiHble curHanbl gna tepmocrtartoB Dixell;

COOBLUEHUE | NPUYUHA HEOBXOAWMBIE MPOLIEAQYPbI

P1 HeuncnpaBHoCTb faTumka poBepbTe NogknoyeHne fatumka.
nomelLleHma

P2 sen HewncnpaBHoCTb faTumka MpoBepbTe NoakNoYeHNe AaTuvKa Nepeq 3aMeHon AaTumKa.
ncnaputens

HA pa- CurHanusauus makcumanbHol | MposepbTe paboTy KOMMPeCcopa ¥ 3HaUYEHNA COOTBETCTBYHOLLIMX
TemnepaTypbl napameTpoB.

LA pa- CurHanmsauma MakcmanbHon | MposepbTe paboTy KOMMpeccopa ¥ 3HaUYeHUA COOTBETCTBYHOLLX
TemnepaTypbl napameTpoB.

EA BHewwHAs curHanusaums Mpw oTKNoUeHUN LUpPOBOro BXOA], CUrHaNM3aLms

OCTaHaBMBAETCA aBTOMaTNYECKN.

ABaleII‘I'IHbIe CUrHaJbl ANA TepMoCTaToOB MapKn

BHE BpEMEHU

COOBLUEHUE | NTPUYUHA HEOBXOAUMbIE NMPOLIEAYPbI

EO Cboi patuvika ynpasneHus 1 MpoBepbTe gatunk
(KoHTpornb)

E1 Cb6oii AaTumKa ynpasneHms 2 Mposepbte gatunk n d0 = 0/1/4,FO =1
(Pa3mopaxmBaHue)

E2 Cboi patuvika ynpasneHua 3 MposepbTe Aatunk 1 aenaetca nu (A4 = 10)
(KoHaeHcaTop)

1A BHelwHAA curHanusauma [poBepbTe BbIXOAbI BHELLHEN CUrHanu3auum unv napametpbl A4 n A7.

dor CurHanusauma oTkpbiTor ABepy | poBepbTe, 4TO ABEPb 3aKpbiTa UK napameTpbl A4 n A7.

LO CurHanvsaumm H13Kom lNpw Bo3BpaTe TeMnepaTypbl B AMana3oH YCTaHOBNEHHbIX 3HAUYEHUNA,

TemnepaTypbl CUrHaNM3aLmMa OTKMIIOUYMTCA aBTOMaTUYeCKU. Takxke NpoBepbTe 3ajaHHoe
3HaueHue.

HI CurHanvsaumm BbICOKON Mpw Bo3BpaTe TeMnepaTypbl B AMana3oH YCTaHOBEHHbIX 3HAYEHW,

Temneparypbl CUrHaNM3aLmMA OTKIIIOUYMTCA aBTOMaTUYeCKU. Takxke NpoBepbTe 3aaHHoe
3HaueHue. [poBepbTe, NPaBUIIbHO I PaboTaeT C1CTEMa OXNaXKIEeHMA.

EE/Eer Cb6oit napameTpoB yCTpoicTBa MpoBepbTe NapameTpbl.

EF C6oi paboumx napameTpoB MposeptTe napametpsbl dT, dP 1 d4; npoepbTe apdekT
pasmopaxuBaHua. Korga npoLecc pasmopaxusaHus 6yaeT HopmanbHO
3aBeplLLEeH, CUrHanM3aLma aBTOMaTNYECKM OTKIIIOUNTCA.

ED Pa3moparkvBaHue 3aBepLUeHO dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost islemi

normal olarak bittiginde alarm kapanacaktir.

OTBETCTBEHHOCTb 33 PEry/IMPOBKY LIMPPOBOro TEpMOCTaTa, OTInYatLLeroca ot pabpryHoii
perynnpoBKU, MOJNTHOCTbIO IEXUT Ha nosib3oBaTene. Orpma He GyAeT HecTy OTBETCTBEHHOCTb 3a
MaTepuanbHbIiA 11 MOPabHbIN yllep6, BO3HUKLLNI B pe3ynbTaTe N3MEHEHNA HaCTPOEK.
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E- YNCTKA, TEXHUYECKOE OBCJTYKMBAHWE A

TPAHCMNOPTUPOBKA XONOAWITbHNKA

HencnpaBHocTn LundpoBOro TepMmocTaTa

ABapwiiHble curHanbi ans TepmoctaToB mapku Elstat;

COOBLEHME | MPUYMHA

HEOBXOAMMbBIE NPOLIEQYPbI

KOHAeHCaTopa

= [Bepb OTKpbITa MpoBepbTe ABEPDL YCTPONCTBA.

rSF Ortkasa cncrembl MpoBepbTe paboTy KOMMpeccopa 1 3HaUYEHNA COOTBETCTBYHOLUX
oxnaxaeHua napameTpos.

PF1 HencnpaBHocTb fatumka | lMpoBepbTe gaTtumk

PF2 [aTurk WwKada un

MpoBepbTe 3HaUeHUA NapamMeTPoB.

OTBETCTBEHHOCTb 3@ PEry/IMPOBKY LIMPPOBOro TEpMOCTaTa, OTInYatLLeroca ot pabpryHoii
perynmnpoBKU, MOJTHOCTbIO IEXKUT Ha MONb30BaTese.

(Dmpma HE 6y,qu HECTN OTBETCTBEHHOCTb 3a MaTepVIaJ'IbeII;I n MOpaJ'IbeII?I ymep6, BO3HUKLUNN B
pe3ynbraTte N3AMeHEHUA HaCTPOoeK.
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BT Lguk) CMosghl e Jlesiwl Js Jaiio

RUM 1850 CL BODRUM 1850 CE FRDGV | BUMD 1850 CE FRG
BODRUM 2100 CL BODRUM 1850 FR BUMD 1850 CE CL/ FRG
BODRUM 2500 CL BODRUM 2100 FR BUMD 1850 CE CLD
BODRUM 1850 CE BODRUM 2500 FR BUMD 1850 CE FRD
BODRUM 1850 CE CL BODRUM 1850 FRD BUMD 1850 CE CL/FRD
BODRUM 1850 CE FR BODRUM 2100 FR D BUMD 1850 CE CLDG
BODRUM 1850 CE CL FR BODRUM 2500 FR D BUMD 1850 CE FRDG
BODRUM 1850 CE CLG BODRUM 1850 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DG
BODRUM 1850 CE FRG BODRUM 2100 CL FR BUMD 1850 CE CL FR DGV
BODRUM 1850 CECL/FR BODRUM 2500 CL FR BUMD 1850 CE CLDGV
BODRUM 1850 CE CLG BUMD 1850 CL BUMD 1850 CE FRDGV
BODRUM 1850 CE FRG BUMD 2100 CL BUMD 1850 FR
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